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0.1 INTRODUCCIO

Aquest pla d’autoproteccio vol ser l'instrument per donar resposta al que en matéria
d’autoproteccié disposa la legislacié vigent a través del Decret 30/2015, de 3 de marg,
pel qual s’aprova el cataleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures
d’autoproteccié i es fixa el contingut d’aquestes mesures.

En efecte, a tots els ports es poden desencadenar situacions de risc a causa de
activitat humana o bé de fendmens naturals. Les emergéncies repercuteixen
directament en el funcionament habitual dels ports, tot i que el desencadenant es trobi
fora del recinte portuari.

D’altra banda, cal considerar que els ports, per la seva situacid, per la concentracié de
béns de gran valor i, especialment, per la preséncia constant d’'usuaris, son
instal-lacions especialment vulnerables.

0.2 ANTECEDENTS

El port de L’Escala disposa d’un pla d’autoproteccié homologat el 13 de juny de 2013
per la Comissio de Proteccio Civil de Catalunya. Aquest pla va ser redactat segons el
Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el cataleg d’activitats i centres
obligats a adoptar mesures d’autoproteccid i es fixa el contingut d’aquestes mesures.

El present document no és una simple revisié del pla existent, si no també una
adequacio al que s’estableix al Decret 30/2015.

També s’hi han incorporat les observacions i recomanacions d’actuacio realitzades per
les forces de seguretat durant els simulacres i exercicis interns executats durant els
anys de vigencia del pla.

0.3 OBJECTIUS

L’objectiu principal d’aquest document és definir clarament el procediment d’actuacié
en cas d’emergéncia per tal de garantir la proteccio de les persones, els béns i el medi
ambient, tant dins de les instal-lacions del port com en el seu entorn.

Especificament, aquest document ha de servir per:
- Adoptar les mesures preventives necessaries per disminuir el risc.

- Mobilitzar i organitzar els mitjans materials i humans disponibles de manera
eficient per afrontar la situacié d’emergéncia.

- Definir els canals de comunicacié durant 'emergéncia.

- Donar una formacié als usuaris i treballadors del port per actuar davant de
situacions d’emergéncia.

- Rehabilitar més rapidament les instal-lacions afectades per les emergencies.

Per tal d’aconseguir la maxima eficiencia d’aquest pla, cal establir-ne la coordinacié
amb el pla d’actuacié municipal de I'Escala i amb altres plans d’ambit superior.

0.4 LEGISLACIO
La legislacio vigent aplicable és basicament sectorial.

En materia portuaria sén d’aplicacio:
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La Llei 5/1998, de 17 d’abril, de Ports de Catalunya

El Decret 258/2003, de 21 doctubre, d’aprovacid6 del Reglament de
desenvolupament de la Llei 5/1998, de 17 d’abril, de Ports de Catalunya.

El Decret 206/2001, de 24 de juliol, d’'aprovacidé del Reglament de Policia
Portuaria.

El Reglament d’explotacié i policia del port de I'Escala.

D’altra banda, en materia de proteccio civil, és d’aplicacio tot allo disposat a:

El Decret 30/2015, de 3 de marg, pel qual s’aprova el cataleg d’activitats i
centres obligats a adoptar mesures d’autoproteccié i es fixa el contingut
d’aquestes mesures.

L’Acord de govern GOV/165/2010, de 28 de setembre, pel qual s’aprova el
mapa de proteccio civil de Catalunya.

Finalment, també cal donar compliment a:

La Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevencio i seguretat en matéria d’'incendis
en establiments, activitats, infraestructures i edificis. En aquest sentit, s’'indica
als plecs de condicions d’atorgament de concessions, la necessitat d’obtenir
tots els permisos i llicéncies necessaris, inclosa la llicencia d’activitats.
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1.1 - IDENTIFICACIO DE

1.1.1 NOM

1.1.2 RAO SOCIAL
1.1.3 N.ILF

1.1.4 ADRECA POSTAL

LA INSTAL-LACIO

Port de L’escala
Ports de la Generalitat — Zona Portuaria Nord
Q0840002J

Port de I'Escala
Zona Portuaria, s/n
17130 I'Escala

1.1.5 DADES DE CONTACTE EN CAS D’EMERGENCIA

Guardamolls del Port de 'Escala

Telefon 972.77.21.38
Fax 972.77.21.38
Correu electronic port.escala@gencat.cat

Responsable Territorial de la Zona Portuaria Nord

Nom Sr. Joan Pere Darbra
Teléfons 972.31.45.25
Fax 972.31.73.10

1.1.6 IDENTIFICACIO DE LES PERSONES TITULARS DE L'ACTIVITAT

Gerent de Ports de la Generalitat

Nom Sr. Joan Pere Gomez
Teléfon 93.206.09.30
Fax 93.206.09.31

1.1.7 NOM DE LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIO DEL PLA

D’AUTOPROTECCIO | RESPONSABLES

Responsable Territorial de la Zona Portuaria Nord

Nom Sr. Joan Pere Darbra
Teléfons 972.31.45.25
Fax 972.31.73.10
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1.1.8 NOM DE LA PERSONA REDACTORA DEL PLA D’AUTOPROTECCIO

Técnic de Qualitat i Medi Ambient Zona Portuaria Nord

Nom
Teléfons 972.31.45.25
Fax 972.31.73.10

1.2 - EMPLACAMENT

El port de 'Escala esta situat al municipi de I'Escala, a la zona de Riells, a 44 km
de Girona i a 135 km de Barcelona..

Les seves coordenades UTM soén:

Maxima Minima
Coordenada X 512664 511886
Coordenada Y 4663466 4662805
Situacié dins del municipi de I'Escala:
L'Escd
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1.3 - ACCESIBILITAT PER A L’AJUDA EXTERNA

Al municipi de I'Escala s’hi accedeix des de I'oest per la carretera GI-623 que enllaga
directament amb l'autopista AP-7 i la carretera N-1l i des del sud per la carretera Gl-
632 gue enllaca amb la C-31.

Per arribar al port de I'Escala des de la rotonda que enllaga la GI-623 i la GI-632 cal
continuar per I'Avinguda de Girona i a la seguent rotonda enllagcar amb I'Avinguda de
Riells, que condueix directament al port.

El recorregut dels Bombers de la Generalitat des del Parc de Bombers de Torroella de
Montgri fins al port és de 18 km i uns 22 minuts de resposta. Es possible que també
intervinguin els bombers voluntaris de 'Escala.

'] | Aqu #

El trajecte de la Policia Local i dels Mossos d’Esquadra des de la comissaria de
I'Escala fins al port és de 2,4 km amb una durada prevista de 8 minuts.
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El trajecte de 'ambulancia del SEM des del C/ Figueres, 70 de 'Es
de 2,6 km amb una durada prevista de 7 minuts.
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Les fagcanes dels edificis disposen de buits que permeten 'accés des de I'exterior al
personal del servei d’extincié d’incendis. Aquests buits compleixen les condicions

segients:

a) Faciliten I'accés a I'edifici de manera que l'altura de I'ampit respecte del nivell
de la planta a la qual s’accedeix no és major que 1,20 m.

b) Les seves dimensions horitzontal i vertical son, almenys, 0,80 m i 1,20 m
respectivament. La distancia maxima entre els eixos verticals de dos buits
consecutius no excedeix de 25 m, mesurada sobre fagana.

c) No s’han instal-lat en facanes elements que impedeixin o dificultin
I'accessibilitat a l'interior dels edificis a través d’aquests buits.

1.4 — DESCRIPCIO DE LA INSTAL-LACIO

1.4.1 CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES

El port de I'Escala esta format per dues darsenes clarament diferenciades,
I'esportiva i la pesquera.

La darsena pesquera esta situada entre el dic espatller, que protegeix el port dels
temporals de llevant, i el moll adossat a I'antic dic. La bocana d’aquesta darsena
té un maxim de 10 metres de calat i una amplada de 85 metres.

La darsena esportiva comprén la zona delimitada per I'antic dic fins al dic de la
Clota Petita. La bocana principal té un calat de 4 metres i una amplada de 107
metres.

El port de 'Escala té una superficie total de 334.970,19 m®.

La superficie del mirall d’aigua és de 216.216,35 m” i disposa de 2.923 metres
lineals de moll destinats a I'amarrament d’embarcacions esportives i de pesca.

La superficie terrestre del port és de 118.753,84 m® i s’hi troben ubicats diversos
edificis i equipaments concessionats que acullen altres activitats com la
restauracio, la construccio i la reparacio de vaixells, el submarinisme i el comerg.

1.4.2 AREES DE LA INSTAL-LACIO

A efectes de I'autoproteccio el port es divideix en 6 arees clarament identificades:
1) Zona de nautica esportiva

Gestionada en la seva totalitat pel Club Nautic 'Escala té una superficie total de
131.425,2 m. Disposa de 980 punts d’amarratge per a embarcacions esportives
de fins a 25 metres d’eslora.

2) Zona de nautica popular

Amb una area de 25.000 m® compreén les 5 passarel-les de nautica popular amb
297 amarratges per a embarcacions no professionals d’eslora inferior a 7 metres
gestionades directament per Ports de la Generalitat, la rampa de varada,
'aparcament gestionat a l'estiu per Opciones Viales (1.268 m®) i la zona de
dessalatge d’embarcacions.

3) Zona pesquera

C. Dr. Roux, 59-61
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Inclou tots els equipaments concessionats a la confraria de pescadors de
Escala com sén la llotjia (1.362 m?, un bar — restaurant (371 m?), els
magatzems i el centre d’interpretaci6 MARAM. En aquesta zona també s’hi troba
la benzinera concessionada a REPSOL (54,63 m°) i la zona publica
d’aparcament de 5.000 m®.

4) Zona comercial

Formada pels vials de comunicacié del port, s’hi troben els edificis de la majoria
de concessionaris: Drassanes Sala, Nautica El Port de 'Escala, S.L. (256 m?),
Dive Paradis (154 m®), el Consorci Costa Brava (415 m?) i Inversions Portus 21,
S.L. (1.249,69 m?). També hi ha localitzada I'oficina del guardamolls del port, just
al comencament del vial principal del port.

5) Escar

Amb una superficie de 7.956,5 m” s’hi realitza la varada i la reparacié de vaixells.
Agquest sector també inclou el vial principal del port, que envolta la superficie
concessionada a I'Escar I'Escala.

6) Bocana i tram final del dic espatller
En aquesta zona s’hi amarren les embarcacions de llista 2ona, les embarcacions
de 'administracio i els velers xarter.

1.4.3 ACTIVITATS DE LA INSTAL-LACIO

Al port de I'Escala hi destaquen lactivitat pesquera i I'activitat de nautica
esportiva, perd també hi ha cabuda per a la restauracid i els tallers de reparacié i
construcci6 de vaixells.

Activitat pesquera

Hi ha 22 embarcacions de pesca amb base al port de I'Escala, amb la seguent

distribucio:
Embarcacio nombre % respecte el total
Encerclament 6 27,3%
Arts menors 12 54,5%
Palangre de fons 1 4,5%
Auxiliars 3 13,6%
TOTAL 22 100%

Nautica d’esbarjo

L’activitat de nautica d’esbarjo esta gestionada pel Club Nautic 'Escala i per
Ports de la Generalitat. EI nombre total d’amarraments disponibles és de 1.254,
distribuits de la segient manera:

Eslora Num. amarradors | % respecte el total
L<6m 195 15,5%
6m<L<8m 605 48,2%
8m<L<10m 270 21,5%
10m<L<12m 95 7,5%
12m<L<15m 69 5,5%
15m<L<20m 20 1,8%
L>20m - 0%
TOTAL 1254 100%
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Restauracio

El bar — restaurant la Llar dels Pescadors forma part de la concessié de la
Confraria de Pescadors de I'Escala. D’altra banda, el C.N. I'Escala disposa
també d’'un bar — restaurant dins les seves instal-lacions.

Reparacio i construccio del vaixells

L’Escar I'Escala, les Drassanes Sala i La Nautica del Port sén els representants
d’aquesta activitat.

Altres activitats

Al port de I'Escala hi ha ubicat un centre de submarinisme, el Dive Paradis, que
disposa de compressors per tal de carregar les ampolles d’aire comprimit.

També hi ha activitat comercial prevista en els locals comercials dins la
concessio de Inversions Portus 21, S.L.

Finalment, també hi ha situada una estacié de bombeig d’aiglies residuals
gestionada pel Consorci Costa Brava i la benzinera de pesca gestionada per
REPSOL.

1.5 —OCUPACIO

1.5.1 PLANTILLA

La plantilla de Ports de la Generalitat del port de 'Escala esta formada pel
guardamolls del port durant els mesos de setembre a juny i pel guardamolls i
un ajudant de guardamolls durant els mesos de juliol i agost. No obstant, reben
el suport de les oficines de la Zona Portuaria Nord situades a Palamés

Pel que fa a la resta d’activitats presents al port, aquestes son les plantilles:

Temporada d’estiu Resta de I'any

C.N. I'Escala 31 22
Escar 'Escala 13 10
Confraria de Pescadors 4 4
Restaurant la Llar dels Pescadors 16 11
Drassanes Sala 2 2
Nautica El Port 4 4
Opciones Viales 1 1
Dive Paradis 6 0
Consorci Costa Brava 3 3
Ports de la Generalitat 2 1
TOTAL 82 48

C. Dr. Roux, 59-61
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1.5.3 ORGANIGRAMA

Joan Pere Gomez
GERENT

\ 4

Joan Pere Darbra
RESPONSABLE
TERRITORIAL ZPN

\ 4 A 4

GUARDAMOLLS [*

A\ 4

RESPONSABLE D’'OBRES

TECNIC MEDI AMBIENT

1.6 — ANALISI DE RISC

S6n multiples les causes naturals o antropiques susceptibles de donar lloc a situacions
que poden suposar un risc al port de I'Escala, és a dir, de provocar una emergéncia.

1.6.1 ANALISI HISTORICA

En el cas del port de I'Escala, historicament ha estat sempre molt exposat als
temporals de tramuntana. Amb la construccié del nou port, aquests problemes han
disminuit perd6 no han desaparegut completament. Tant és aixi, que alguns
enfonsaments d’embarcacions s’han produit en dies de temporal de tramuntana.

Si es fa extensiva aquesta analisi a tots els ports gestionats per Ports de la
Generalitat, es posa en evidéncia que els episodis d’emergéncia més destacables es
produeixen per incendis o enfonsaments d'embarcacions i per vessaments de
substancies contaminants a I'aigua.

Tot seguit es detallen els episodis més destacables ocorreguts des de I'any 2000:

Port de I'Escala

Any 2000 | Vessament de gasoil conseqiieéncia del trencament d’una connexié de la
benzinera de la nova darsena pesquera del port de I'Escala, gestionada
per REPSOL.

Marina Port Vell
03/02/2008 Incendi accidental. Afectacié de 4 iots amb eslores compreses entre els

25 i els 30 metres
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10/06/2008

Port de Roses

Caiguda a l'aigua del carreté elevador propietat de la Confraria de
Pescadors

28/08/2008

Port de I'Estartit

Una furgoneta propietat d’'uns usuaris del port cau a laigua de la
darsena.

26/12/2008

Tots els ports de la Costa Brava

Fort temporal de Llevant, que causa importants destrosses a tots els
molls, pero especialment als ports de Llanga i Blanes, en els quals les
onades sobrepassen els espatllers i els destrossen completament. A la
resta de ports, es desamarren embarcacions, es trenquen faroles i altre
tipus de mobiliari urba.

27/02/2009

Port de Palamos

Vessament de gasoil a la zona
de I'Associacio Front al Mar. Es
col-loguen barreres absorbents i
es retira el carburant vessat amb
fulls absorbents

21/12/2009

Port de Palamos

Vessament de gasoil vermell a la darsena pesquera. Es procedeix a la
seva neteja i retirada mitjangant fulls absorbents.

31/12/2009

Marina Palamoés

Incendi accidental. Afectacié de 2 embarcacions d’entre 10 i 12 metres
d’eslora
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Port de I'Escala

03/06/2010 | Cajguda de grua a I'aigua durant
I'execucio d’'uns treballs

Port de Roses

21/10/2010 _

Incendi en una caseta de pescadors.

Port de Sant Feliu de Guixols

Enfonsament de 'embarcacio Elvira i vessament de gasoill
29/11/2010

Marina Palamés
04/03/2011

Incendi accidental. Afectacioé d’un iot de 28,5 metres d’eslora

Port de Palamos

Durant la realitzacié d’'un servei
31/03/2011 | d'aspiracié d'aigies de sentina, la
maquina s’espatlla i les aigles
brutes es vessen a l'aigua de la
darsena

Port de Roses

03/06/2011 | Enfonsament d’'una embarcacio
de pesca
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Port de Llanca

02/08/2011 . .
Caiguda d’'una furgoneta a l'aigua
Port de Sant Feliu de Guixols
07/08/2011
Enfonsament de 'embarcacié de pesca ANCAPEMA
Port de Sant Feliu de Guixols
18/08/2011 | Taca d'oli a l'aigua de la darsena
causada per un canvi doli
d’embarcacié.
Port de Sant Feliu de Guixols
Enfonsament de 'embarcacié ESTELLA MARIS
TATTEE TR TS
:_.";‘.‘;9..*-? } - v
ey P A
11/09/2011 '
Ports de Palamés i de Sant Feliu de Guixols
Com a resultat de les fortes pluges caigudes durant la matinada
22/03/2012 | anterior, els sobreeixidors de clavegueram i les rieres que aboquen a
les aigles dels ports aporten residus solids i restes organiques a l'aigua
de la darsena.
Port de Sant Feliu de Guixols
12/05/2012

Una embarcacié esportiva de grans dimensions (15 metres d’eslora)
entra al port amb una via d’aigua.
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Port de Roses

Enfonsament d’'una embarcacié de
08/06/2012 | trepalls subaquatics que estava
atracada molt a prop de I'escar de
Roses.

Port de Llanca

24/06/2012 | |ncendi d’embarcacio al C.N.
Llanca

Port de Palamoés

Enfonsament del veler MIRA CETI,
13/08/2012 | que havia estat remolcat el dia
anterior per Salvament Maritim fins
al port de Palamds.

Port de Palamés
29/08/2012 ] .
Salvament Maritim remolca fins al port el cadaver d’'un rorqual

Port de Roses

31/01/2013 | Enfonsament de 'embarcacié
pesquera CARI Y ZAIDA
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Port de I'Escala

03/02/2013 | Enfonsament de I'embarcacio
JOVITA

07/06/2013 Port de Sant Feliu de Guixols

Enfonsament de 'embarcacio MARYAR

Port de I'Estartit

L’embarcacio NAPACAN va patir
un problema al motor quan tornava
09/06/2013 | 3 port i es va incendiar i
'embarcacié sense govern va anar
a parar a 'espig6 del port de
I'Estartit

Port de I'Escala

08/07/2013 L’embarcacié CABANS Il
embarranca a la part exterior del
dic d’abric del port de 'Escala

Port de Sant Feliu de Guixols

14/07/2013 | Enfonsament de lembarcacio
pesquera JUANA URENA
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08/08/2013

Port de Palamos

Una fuita en el diposit de gasoil
d’'un camié provoca un vessament
aterra

23/10/2013

Port de Palamoés

Es detecta un vessament a terra
d’'una substancia lubricant d’origen
desconegut

13/01/2014

Port de Roses

Enfonsament embarcacié NUEVA FURIA al port de Roses

21/05/2014

Port de Roses

Enfonsament de 'embarcaciéo MAR BRAVA Il

30/06/2014

Port de El Port de la Selva

Vessament de substancia
contaminant a I'aigua de la
darsena

23/09/2014

Port de El Port de la Selva

Durant el subministrament de carburant a una embarcacié de pesca es
vessen entre 30 i 40 litres de gasoil a l'aigua
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07/11/2014

Port de Sant Feliu de Guixols

Taca d’oli de motor procedent de
'embarcacio ANTONIO Y SARI
després de realitzar una operacio
de manteniment

20/11/2014

Port de Palamos

Embarcacié d’esbarjo semi-enfonsada a les passarel-les de nautica

popular

30/01/2015

Port de Blanes

Un cotxe desfrenat cau a sobre
d’'una embarcacio atracada a la
passarel-la de pesca

02/02/2015

Port de I'Escala

Embarcacié d’esbarjo enfonsada

‘__—~ T TE TR T BT T TR

22/05/2015

Port de Sant Feliu de Guixols

Vessament d’oli mineral usat al
terra de la darsena pesquera
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Port de Roses

09/06/2015
Incendi del veler Selfish
Port de Palamoés

17/07/2015 Vessament de gasoil durant un subministrament amb camié cisterna al
moll de ponent

24/01/2016 Port de Palamés
Crema I'acopi de biomassa de la pedrera

02/05/2016 Canals de Santa Margarida
Incendi de tres velers i vessament de carburant a 'aigua
Port de Palamés

19/05/2016

Vessament d’aigles de sentina al moll nord que s’acaba estenent a la
resta de darsenes

Port de Blanes

09/06/2016 | Vessament de pintura blava a l'aigua de
la darsena, concretament davant la zona
tecnica del port.

Port de I'Escala

Enfonsament embarcacié auxiliar AFRA |

30/08/2016
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Port de I'Escala

Vessament d’hidrocarburs a la bocana del port

21/03/2017

Port de Palamos

26/04/2017 Enfonsament de 'embarcacié auxiliar de Vila de Palafolls amb pérdua

de combustible

06/05/2017 | Port de Blanes

Salvament maritim remolca a port el cadaver d’'un rorqual

Port de I'Escala

Vessament de combustible a la bocana del port

02/06/2017

Port de Sant Feliu de Guixols

28/07/2017 || \ombarcacio Stella Maris gairebé

s’enfonsa al seu lloc d’atracada

Port de El Port de la Selva

01/08/2017 Salvament Maritim remolca veler

enfonsat a port

Port de Roses

10/06/2018 | Embarrancament d’'una embarcacié al dic de recer, a I'espatller, amb
dos tripulants a bord sense que es tingui constancia de vessament de
carburant. Els dos tripulants resulten ferits de gravetat

Port de I'Estartit

Incendi d’'una embarcacié d’esbarjo procedent de la benzinera.

19/07/2018

Port de Roses
17/08/2018 _ _ _ _
Caiguda de llamp al port de Roses, ocasionant diversos danys materials

Port de El Port de la Selva

23/08/2018 | Una embarcacié d’'esbarjo atracada al C.N. Port de la Selva crema
accidentalment oli de motor i es produeix un vessament de carbonilla a
l'aigua de la darsena
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Port de Palamos

31/12/2018 | vessament de gasoil a l'aigua, que a causa del vent dominant queda
acumulat a la darsena del Club Nautic Costa Brava

1.6.2 INVENTARI | AVALUACIO DE RISCOS INTERNS

S’han considerat tots els riscos que poden originar-se en el conjunt de les
instal-lacions del port de I'Escala, arrel dels antecedents historics i de I'experiéncia en
altres instal-lacions de caracteristiques similars.

S’han identificat els riscos i han estat agrupats per ambits amb la finalitat de facilitar la
gestio de les emergéncies.

Per a l'avaluacio dels riscos interns s’ha considerat |la probabilitat d’ocurréncia del risc i
la severitat de les consequiéncies que se’n derivin.

Segons la probabilitat d’ocurréncia s’han definit les seglients categories de risc:

CATEGORIA PROBABILITAT D’'OCURRENCIA
Baixa Un cop cada 10 anys 0 menys
Mitja Un cop cada 5 anys
Alta Un cop cada any
Molt alta Més d’'un cop a I'any

Segons la severitat de les conseqliéncies derivades del risc apareixen les seguents
categories de risc:

CATEGORIA SEVERITAT

Baixa Sense danys personals i perdues inferiors a 3.000 €
Mitja Ferits lleus o pérdues entre els 3.000 € i els 50.000 €
Alta Ferits greus o pérdues entre 50.000 € i 100.000 €
Molt alta Amb morts o pérdues superiors a 100.000 €

Finalment, és possible determinar el nivell de risc:

PROBABILITAT D’OCURRENCIA
s A Baixa Mitja Alta Molt alta
Baixa Baix Baix Mig Mig
Mitja Baix Mig Alt Alt
Alta Mig Alt Alt Molt alt
Molt alta Mig Alt Molt alt Molt alt

1.6.2.1 Substancies perilloses segons normativa de control de riscos inherents als
accidents greus en gue intervenen substancies perilloses

En el port de I'Escala es manipulen les seglents substancies perilloses:

- Hidrocarburs (gasolina, gasoil i oli mineral)

- Pintures marines i altres productes quimics utilitzats en les operacions de
manteniment d’embarcacions i d’instal-lacions.

- Residus classificats com a perillosos: oli mineral usat, aigties hidrocarburades
procedents de les sentines de les embarcacions, envasos contaminats,
bateries...

Els riscos originats per aquest tipus de substancies, son els seguents:
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AMBIT POLICIAL

Sabotatges

AMBIT TERRESTRE

Vessament de producte contaminant a terra
AMBIT MARITIM

Vessament de contaminant a l'aigua

AMBIT SANITARI

Emergéncia sanitaria
SUBMINISTRAMENTS

Fuites en diposits de productes perillosos

1.6.2.2 Incendi

Un incendi es pot produir tant en ambit terrestre com en ambit maritim. En aquest
sentit, caldra preveure que el risc sera més elevat en les benzineres, l'escar i els
restaurants.

Els principals riscos identificats son els segients

AMBIT TERRESTRE

Incendi en edifici o equipament
AMBIT MARITIM

Incendi en embarcacié de pesca
Incendi en embarcacié esportiva

1.6.2.3 Explosié

Les explosions estaran molt condicionades a la preséncia de gas, ja sigui gas ciutat
(gas natural), propa o buta. En aquest sentit, el risc sera més important en els
restaurants, els edificis amb calderes de gas i les embarcacions que disposin de
cuina.

Els principals riscos identificats son els seglients:

AMBIT TERRESTRE

Explosié en edifici o equipament
AMBIT MARITIM

Explosié en embarcacio
SUBMINISTRAMENTS

Fuita en instal-lacio de gas

1.6.2.4 Fuita
Les fuites en les diferents instal-lacions poden originar els segiients riscos:

AMBIT TERRESTRE

Vessament de producte contaminant a terra
AMBIT MARITIM

Vessament de contaminant a I'aigua
Arribada de vaixell amb via d’aigua

AMBIT SANITARI

Emergéncia sanitaria
SUBMINISTRAMENTS

Fuita o trencament en canonada d’'aigues residuals
Fuita en canonada de gas

Fuites en diposits de productes perillosos
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1.6.2.5 Altres

Donat que els ports s6n zones amb molt transit de persones i que engloben diferents
activitats, també es tenen en compte els segients riscos:

AMBIT POLICIAL

Robatoris

Amenaca de bomba

Sabotatges

Baralles i alteracions de I'ordre public
AMBIT TERRESTRE

Accident de transit

Col-lapse d’edifici

Col-lapse d’infraestructures (molls, pantalans, murs...)
AMBIT MARITIM

Col-lisié entre embarcacions

Collisié6 d’embarcacié amb moll o objecte surant
Vessament de contaminant a I'aigua
Enfonsament d’embarcacio de pesca
Enfonsament d’embarcacioé esportiva
AMBIT SANITARI

Caiguda de persona a l'aigua

Arribada de ferit per mar
SUBMINISTRAMENTS

Tall en el subministrament de llum

Tall en el subministrament d’aigua potable
Fallada de linies telefoniques

Vistes totes les consideracions anteriors, I'avaluacié de riscos interns, agrupats per
ambits, és la segtient:

NIVELL
RISC PROBABILITAT | SEVERITAT DE RISC
AMBIT POLICIAL
Robatoris Alta Mitja Alt
Amenaca de bomba Baixa Molt alta Mig
Sabotatges Mitja Mitja Mig
Baralles i alteracions de I'ordre public Alta Mitja Alt
AMBIT TERRESTRE
Incendi en edifici 0 equipament Baixa Molt alta Mig
Explosié en edifici o equipament Baixa Molt alta Mig
Accident de transit Alta Mitja Alt
Vessament de contaminant a terra Alta Baixa Mig
Col-lapse d’edifici Baixa Molt alta Mig
Col-lapse d’infraestructures Baixa Molt alta Mig
AMBIT MARITIM
Col-lisié entre embarcacions Mitja Alta Alt
Col'lisi6 d’embarcaci6 amb moll o . .
: Alta Baixa Mig

objecte surant
Incendi en embarcacio de pesca Mitja Alta Alt
Incendi en embarcacid esportiva Mitja Alta Alt
Vessament de contaminant a l'aigua Molt alta Mitja Alt
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Enfonsament d’embarcaci6 de pesca Mitja Alta Alt

Enfonsament d’embarcacio esportiva Mitja Alta Alt

Arribada de vaixell amb via d’aigua Mitja Alta Alt

AMBIT SANITARI

Emergéncia sanitaria Alta Molt alta Alt

Caiguda de persona a l'aigua Mitja Alta Alt

Arribada de ferit per mar Mitja Molt alta Alt

SUBMINISTRAMENTS

Tall en el subministrament de llum Alta Baixa Mig
Tall en el subministrament d’aigua Mitja Baixa Baix
F’U|_ta._ o trencament en canonada Mitja Mitja Mig
d’aigues residuals

Fuita en instal-lacié de gas Baixa Alta Mig
Fuita en diposit de productes perillosos Mitja Mitja Mig
Fallada de linies telefoniques Alta Baixa Mig

Aquest nivell de risc obtingut haura de ser ponderat considerant un factor corrector
gue tindra en compte el compliment o no de la normativa vigent, o bé, en aquells
aspectes on la normativa no és d’aplicacio, I'existéncia o no de regulacio, i control
mitjancant els procediments i registres del Sistema de Gestio Integrat (SIG) certificat.

S'utilitzara la matriu seguent per obtenir el risc intern corregit:

Nivell de risc Intern

Nivell de risc avaluat

Corregit Molt alt

Alt

Mig

Baix

Existeix normativa
i aguesta es
compleix

TOLERABLE

TOLERABLE

TRIVIAL

TRIVIAL

No hi ha normativa
aplicable pero el
risc esta controlat
pel SIG

TOLERABLE

TOLERABLE

TRIVIAL

TRIVIAL

No hi ha normativa
aplicable ni el risc
esta controlat pel
SIG

Existeix normativa
perd aquesta no
es compleix

MODERAT

FACTOR CORRECTOR

Amb el significat de la seguent taula:

MODERAT

INTOLERABLE

TOLERABLE

TRIVIAL

MODERAT

MODERAT

Nivell de risc corregit

Significat i Requeriments a implementar

Trivial (TRI)

No es requereix cap acci6 especifica

Tolerable (TO)

No es necessita millorar I'accio preventiva, pero es poden
considerar solucions més rentables o millores que no suposin
una carrega economica important per tal de minimitzar el risc
intern. Es requereixen comprovacions periodiques per
assegurar-se que es manté I'eficacia de les mesures de
control.

Moderat (MO)

S’han de fer esforgos per reduir el risc determinant les
inversions que calgui. Les mesures per a reduir el risc s’han
d’'implementar en un temps determinat que cal especificar.
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Quan el risc moderat esta associat a consequencies molt
nocives, es precisara una accio posterior per establir amb
més precisié la probabilitat de dany com a base per
determinar la necessitat de millora de les mesures de control.

No s’ha de realitzar I'activitat fins que s’hagi reduit el risc. Si

Intolerable (IN)

no és possible reduir el risc inclis amb recursos il-limitats,

s’ha de prohibir I'activitat.

el risc

Els nivells de risc intern corregit moderat i important, impliquen 'adopcié de mesures correctores per tal de minimitzar

De manera que el risc intern corregit, queda de la seglient manera:

Fax: 93.206.09.31

RISC NIVELL FACTOR NIVIEIIéLCDE
DE RISC | CORRECTOR CORREGIT
AMBIT POLICIAL
. Decret
Robatoris Alt 206/2001 TOLERABLE
. Decret
Amenaca de bomba Mig 206/2001 TRIVIAL
Sabotatges Mig Contgl’gt Pel | TRIVIAL
. . , . Decret
Baralles i alteracions de I'ordre public Alt 206/2001 TOLERABLE
AMBIT TERRESTRE
. . . : Codi Técnic
Incendi en edifici o equipament Mig de I'Edificacic TRIVIAL
., : Codi Técnic
Explosio Mig de I'Edificacié TRIVIAL
Accident de transit Alt Contgl’g‘t Pel | TOLERABLE
Vessament de contaminant a terra Mig Contgc;lc? tpel TRIVIAL
e s . Codi Técnic
Col-lapse d’edifici Mig de I'Edificacié TRIVIAL
- : Decret
Col-lapse d’infraestructures Mig 258/2003 TRIVIAL
AMBIT MARITIM
Col-lisi6 entre embarcacions Alt Decret TOLERABLE
206/2001
Col'lisi6 d’embarcacié amb moll o : Decret
objecte surant Mig 206/2001 s
Incendi en embarcacié de pesca Alt Decret TOLERABLE
P 206/2001
. L . Decret
Incendi en embarcacio esportiva Alt 206/2001 TOLERABLE
RD 1695/2012
Vessament de contaminant a I'aigua Alt i Ordre FOM | TOLERABLE
1793/2014
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RD 1695/2012
Enfonsament d’embarcacio de pesca Alt i Ordre FOM | TOLERABLE
1793/2014
RD 1695/2012
Enfonsament d’embarcacio esportiva Alt i Ordre FOM | TOLERABLE
1793/2014
RD 1695/2012
Arribada de vaixell amb via d’aigua Alt i Ordre FOM | TOLERABLE
1793/2014
AMBIT SANITARI
Sense
Emergéncia sanitaria Alt normativa MODERAT
aplicable
Caiguda de persona a l'aigua Alt Contécl)lélt pel TOLERABLE
Arribada de ferit per mar Alt Contgl’gt Pel | ToLERABLE
SUBMINISTRAMENTS
Tall en el subministrament de llum Mig RD 842/2002 TRIVIAL
Tall en el subministrament d’aigua Baix Reglament TRIVIAL
municipal
Sense
Fuita o trencament en canonada , normativa
d'aiqi dual Mig aplicable ni TOLERABLE
aigues residuals
controlat pel
SIG
Fuita en instal-lacioé de gas Mig Normativa TRIVIAL
Fur;a en diposit de substancies Mig Normativa TRIVIAL
perilloses
Sense
Fallada de linies telefoniques Mig normativa TRIVIAL
aplicable

Decret 206/2001, de 24 de juliol, d’aprovacié del reglament de policia portuaria

Reial Decret 1695/2012, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Sistema Nacional de Resposta davant de la
contaminacié marina.

Ordre FOM 1793/2014, de 22 de setembre, per la qual s’aprova el Pla Maritim Nacional de resposta davant la
contaminaci6 del medi mari

Decret 258/2003, de 21 d’octubre, d’aprovacié del reglament de desenvolupament de la Llei 5/1998, de 17 d’abril, de
Ports de Catalunya

Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament Electrotécnic per Baixa Tensio i les seves
instruccions técnigues complementaries.

En el cas del risc per emergéncia sanitaria es proposen mesures correctores a
l'apartat 2.3. d’aquest pla d’autoproteccio.
1.6.3 - INVENTARI | AVALUACIO DEL RISC LABORAL

A continuacio es detallen els riscos laborals que poden originar emergencies, segons
el document d’avaluacié de les condicions de treball del port de I'Escala i la seva
darrera actualitzacié de data 27/04/2017.

L’avaluacié s’ha fet per lloc de treball i per equipament i/ o instal-laci6 utilitzada:
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RISC | MAGNITUD DEL RISC
SECCIO: PORT DE L'ESCALA
Contacte eléctric directe i/o indirecte Possible
Incendi Possible
Caigudes, cops i atrapament Notable
SECCIO: AREA TECNICA | DE MANTENIMENT
Contacte eléctric directe i/o indirecte Notable
Incendi Notable
Caigudes, cops i atrapament Notable
Caiguda d’'objectes per desplom o ensorrament Possible
Incendi, explosio i/o contacte amb productes quimics Possible
Condicions d'’il-luminacié inadequades Possible
LLOC DE TREBALL: GUARDAMOLLS
Esforg visual Notable
Manipulacié manual de carregues Possible
Treballs amb PVD Notable
Exposicid a agents quimics Possible
Projeccié de fragments o particules Possible
Exposicié a radiacions no ionitzants Possible
Cops i/o talls per objectes i eines Possible
Caigudes, xocs i trepitjades sobre objectes Possible
Caiguda de persones a diferent alcada Possible
Contacte eléctric directe i/o indirecte Possible
LLOC DE TREBALL: AJUDANT DE GUARDAMOLLS
Manipulacié manual de carregues Possible
Exposicio a agents quimics Possible

1.6.4 — INVENTARI | AVALUACIO DE RISCOS EXTERNS

D’acord amb els plans de proteccio civil autondomics i municipals, i tenint en compte la
ubicacié del port de I'Escala, es considera que els principals riscos naturals i
tecnologics de naturalesa externa que el poden afectar son:

CATASTROFES NATURALS

Inundacions

Nevades

Sequera

Sismes

Incendis forestals

Contaminacioé accidental d’aigties maritimes

Vents forts i tempestes

RISCOS AMB SUBSTANCIES PERILLOSES

Accidents greus en empreses quimiques
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Accidents durant el transport de mercaderies perilloses

L’avaluacio de riscos externs, s’ha realitzat d’acord amb els plans de proteccio civil de
Catalunya, pero sempre focalitzada en el port de I'Escala. El nivell de risc determinat
per a cadascun d’ells és el seguent:

NIVELL DE | NIVELL DE

RISC FONT RISC AL RISC AL
MUNICIPI PORT

Inundacions Pla INUNCAT Molt alt Alt
Nevades Pla NEUCAT Baix Baix
Sequera Pla PROCICAT Alt Mig
Sismes Pla SISMICAT Alt Baix
Incendis Forestals Pla INFOCAT Alt Mig
Con_tamlnamo accidental d’aiguies Pla CAMCAT Mig Alt
marines
Temporal Pla PROCICAT Alt Alt
Accidents en empreses quimiques Pla PLASEQCAT Baix Baix
Accidents durant el transport de Pla TRANSCAT . .

. . Baix Mig
mercaderies perilloses VIARI

A continuacié es mostra el risc d'inundacio pel municipi de 'Escala mitjangant un grafic
extret del Mapa de Proteccio Civil de Catalunya. Cal destacar que al port, el risc
d’'inundacioé esta més influenciat pels temporals maritims, per aixd s’ha contemplat un
nivell de risc alt.

Riscas Naturals/Risc Tnundacions
Zonas Inundablas T500
Zanas Inundabias T500

Zones inundables T100

R ; Zaras_Inundabas_T1300
‘ aM0wdne: Geao Zones inundables 150

o 22 - Zones_mundabies_ 150

e Ernpiriss

Zones polendalment inundables
Arviga lacina
= Fotenciaimens nundable mantm sameste

mm Polencigment yandeble pee curs luvig

Funtade Lrenarde
TR

Pyt ks e Sty b Voo

Cala Mantgs ¥
£ Punia dof

C. Dr. Roux, 59-61
08017 Barcelona
Tel.: 93.206.09.30
Fax: 93.206.09.31

PAU DEL PORT DE
L’ESCALA MAIG 2019 Pagina | 38
DOCUMENT 1




.I . PLA D’AUTOPROTECCIO
LR PORT DE L’ESCALA (GIRONA)

El risc d’incendi al port és mig, doncs just a tocar el vial del port hi ha massa forestal
de Les Planasses, inclosa dins del Parc Natural del Montgri, les llles Medes i el Baix
Ter.

1.6.5 — DESCRIPCIO O IDENTIFICACIO DE LES CONDICIONS D’EVACUACIO

El port de 'Escala és un espai obert i t& una bona accessibilitat, ja que disposa de
nombroses sortides facilment identificables pels vianants i pels vehicles. La zona amb
més dificultats per a l'evacuacid de persones és l'espatller, ja que queda més
allunyada de les sortides i fa plantejar una possible evacuacio per mar.

El vial del port connecta amb el municipi de I'Escala, concretament desemboca a
'Avinguda de Riells i constitueix la principal via d’evacuacié, sobretot pels vehicles. A
la zona coneguda com “la Clota petita”, hi ha una connexié directa pels vehicles que
desemboca a la confluéncia de la Rambla de la Clota i 'Avinguda de Riells.

En el cas dels vianants, les sortides s6n més nombroses, ja que a part de poder
utilitzar les vies d’evacuacié dels vehicles, poden abandonar el recinte portuari per les
escales que condueixen des del Club Nautic I'Escala al carrer Romeu de Corbera i pel
cami d’accés des de la Clota petita a la platja de Riells. També, per I'altre extrem del
port, des del vial principal cap a la zona de Les Planasses.

Es defineix, com a minim, un punt de trobada per a cada sector del port:

SECTOR PUNT DE TROBADA

Nautica esportiva Aparcament de_I’_e_spIanada
Aparcament edifici restaurant C.N.

Nautica popular Placa

Zona Pesquera Aparcament MARAM

Sector comercial Aparcament edifici restaurant C.N

Escar Vial

Dic espatller i bocana Davant torre de telefonia mobil

Veure planol de les vies d’evacuacio (annex Il — P.2.5)

La majoria dels edificis del port sén locals de publica concurréncia o destinats a usos
comercials i en aquest sentit, es compleix amb la normativa de senyalitzaci6 de les
sortides d’emergéncia, d’acord amb el Codi Técnic de I'Edificacio, facilitant aixi la seva
evacuacio.

1.6.6 — AVALUACIO DE LES CONDICIONS DE CONFINAMENT

El confinament és I'accid de tancar-se en un local per protegir-se de I'exterior. Aquesta
accié comporta obturar les obertures, portes i finestres i les entrades d’aire després
d’haver aturat les instal-lacions de climatitzacio i ventilacié. Es pot realitzar de manera
optima calculant una superficie de 0,7 m” per persona.

El port de 'Escala disposa de nombrosos edificis on seria possible confinar els usuaris
del port, en cas que es tanquessin les vies d’evacuacié descrites en 'apartat anterior.

La llotja de venda de peix i els locals del C.N. I'Escala, aixi com els locals de I'escar
sén aptes pel confinament de persones.

Veure planol de confinament (annex Il — P.2.6.)

Aquestes zones compleixen amb els criteris establerts a la Seccié Sl 1 del Codi Técnic
de I'Edificacio.
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1.6.7 — DIAGRAMA DE PERSONES PER ZONES

A continuaci6 es detalla la distribucié dels treballadors del port de I'Escala en
temporada d’estiu en un diagrama per zones:

‘OCUPACIO ESTIU TREBALLADORS AL PORT DE LESCALA

MES CE 30 PERSONES
DE 20 A 30 PERSONES

DE 10 A 20 PERSONES

NOEE

MENYS DE 10 PERSONES

—— LT DAOSCRION FORTUAR

Seguidament es detalla també la distribucio dels treballadors del port de I'Escala en
temporada d’hivern en un diagrama per zones:

(OCUPACIO HIVERN TREBALLADORS AL PORT DE LESCALA

[EZ wesoesopersones
[ oe204mPERSONES
[7] 0E10A20FERSONES

772
[777] wENYsCE 10PERSONES

—— LT DADSGRIPCIO PORTUAR
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D’altra banda, també s’indiquen les zones més frequientades pels transelnts del port
de I'Escala sén I'espatller, la zona pesquera i les instal-lacions de nautica popular i del
C.N. 'Escala.

FREQUENTACIO AL PORT DE LESCALA

[ sEcTORS MES FREQUENTATS

—— LT DADSCRPCIO PORTURR!

S s, T

LT
! 3 i‘s’ﬁ#m

1.6.8 — ELEMENTS VULNERABLES

Dins del port de I'Escala els elements més vulnerables son les embarcacions, donat
gue utilitzen carburant, estan sotmeses a les incleméncies meteorologiques i estan
molt properes les unes amb les altres.

No obstant, la benzinera i I'escar, on es manipulen substancies perilloses i es porten a
terme operacions de manteniment, també poden ser considerats vulnerables.

Finalment, en les proximitats del port no hi ha elements vulnerables destacables, com
escoles, hospitals o residencies geriatriques, pero cal tenir en compte la proximitat de
la platja de I'Escala, que en cas de vessament de producte contaminant a l'aigua,
seria un espai molt vulnerable.

També en cas d’'incendi a I'escar, caldra considerar la proximitat de la zona forestal de
Les Planasses, inclosa dins del Parc Natural del Montgri, les llles Medes i el Baix Ter.

1.7 = PLANOLS (annex IlI)
P.1.1. — Zones de risc

P.1.2. — Zones vulnerables
P.1.3. — Planol de la instal-lacio

P.1.4. — Subministres basics (aigua, llum, gas i combustible)
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2.1 = MITJANS MATERIALS DISPONIBLES

2.1.1 SECTORITZACIO
A nivell d’autoproteccié el port de L’Escala es divideix en els seglents sectors:

SECTOR NUM
Nautica Esportiva
Nautica Popular
Darsena Pesquera
Sector comercial
Escar
Bocana i tram final de I'espatller

DO WIN|F-

Veure planol de sectoritzacio (annex 111 P.2.1.)

2.1.2 INSTAL-LACIONS DE DETECCIO
2.1.2.1 D’incendis
Els locals del C.N. 'Escala disposen de detectors d’incendi.

A linterior de la nau de I'Escar I'Escala hi ha sistema d’alarma amb detecci6 manual
que consta de 6 pulsadors.

2.1.2.2 De monoxid de carboni

Cap edifici ni instal-lacié del port de I'Escala disposa de detectors de monoxid de
carboni.

2.1.2.3 Altres

La resta d’edificis i instal-lacions més moderns o de nova construccio també disposen
dels mecanismes de deteccio estipulats a la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevencio
i seguretat en matéria d’'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
2.1.3 INSTAL-LACIONS D’EXTINCIO D'INCENDIS

El port disposa de diferents tipologies d’equips d’extincié d’incendis

Xarxa d’hidrants

El port té una xarxa soterrada d’aigua contra incendis, amb canonades de 100 mm de
diametre, que disposa de 8 hidrants, 4 dels quals son soterrats.

Al Club Nautic 'Escala es disposa d’'una xarxa amb un total de 5 hidrants de 100 mm a
l'interior de la darsena.

Aixi mateix, per al proveiment d’aigua potable als vaixells de pesca i d’esbarjo, hi ha
una xarxa de canonades de 63 mm de diametre que segueix tot el perimetre dels
molls.

Extintors

Hi ha repartits extintors de diferent tipologia per totes les concessions. Aquesta és una
breu relacio:

TIPUS CONCESSIO NUM TOTAL
Club Nautic I'Escala 59
6 kg pols ABC 115
La Llar dels Pescadors 4
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Escar 'Escala 27

Ports de la Generalitat
REPSOL

Dive Paradis

Confraria 'Escala 10

Drassanes Sala

Drassanes Sala

9 kg pols ABC :
Nautica El Port

Club Nautic I'Escala

4
1
Ports de la Generalitat 1
2
2
1

25 kg Pols ABC Consorci Costa Brava

Club Nautic I'Escala 17

Escar 'Escala
REPSOL
Nautica El Port

50 kg Pols ABC 25

10 kg CO, Consorci Costa Brava

La Llar dels Pescadors

Escar 'Escala

Nautica El Port
REPSOL
5 kg CO, Dive Paradis

Ports de la Generalitat

25

Confraria de 'Escala

Consorci Costa Brava

Club Nautic I'Escala

Confraria de 'Escala

2 kg CO, Consorci Costa Brava
Club Nautic I'Escala

WIN| kPO NPFPIWIFP(PIPIO|IW|F|FP|FP|O

Bogues d’incendi equipades

El Port de I'Escala disposa de boques d’'incendi equipades. Aquesta és la relacié:

TIPUS CONCESSIO NUM TOTAL
C.N. I'Escala 12
BIE - 25 mm | Escar I'Escala 7 20
Drassanes Sala 1
BIE — 45 mm | Escar I'Escala 5 5
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Cal recordar que és imprescindible desconnectar la instal-lacio eléctrica per utilitzar
una BIE, evitant aixi el risc d’electrocucio.

Veure planols de la ubicacié del material contra incendis (annex Il — P.2.2() i P.2.2
(1)

2.1.4 INSTAL-LACIONS D’EVACUACIO / EXTRACCIO | DEPURACIO DE FUMS

Els restaurants del port disposen a les cuines d’extractors de fums reglamentaris per a
la seva activitat.

2.1.5 EQUIPAMENTS PER A LA LLUITA CONTRA SINISTRES

El port de I'Escala disposa del seguient material anticontaminacié per fer front a
vessaments de productes contaminants a I'aigua de la darsena:

Ports de la Generalitat

El material anticontaminacio propietat de Ports de la Generalitat esta emmagatzemat
en un pallol de pesca. El material minim del que disposa el port consta de:

- 75 metres de barreres absorbents i / o de contencio

- 400 fulls absorbents de mides 40cm x 50cm x 0,3cm

- 1 rotllo absorbents de mides 44m x 50cm x 0,6cm

- 20 coixins absorbents de mides 50cm x 30cm x 3 cm

- 30 kg de material absorbent pel terra (sepiolita i bioparticulat)

- 40 litres de liquid dispersant homologat per la D.G. de la Marina Mercant

C.N. 'Escala

Per a la proteccié en front als vessaments i fuites, es disposa del segiient equip situat
a I'entorn de la benzinera:

- 50 metres de barrera absorbent amb fald6
- 200 draps absorbents

L’altre tram de la barrera absorbent esta situat al taller del costat de llevant de I'edifici
d’administracio. En total es disposa de 100 metres de barrera en trams de 5 metres.

Addicionalment disposa de diferents embarcacions que es poden utilitzar en tasques
d’auxili:
- 5 embarcacions pneumatiques, sempre a l'aigua, amb eslores d’entre 5,20
metres i 4 metres situades davant de marineria i a 'Escola de Vela.
- 1 bot auxiliar de 4 metres ubicat davant de marineria
- 1 embarcacio rigida de 6 metres d’eslora amarrada davant de marineria.

Benzinera REPSOL

El material anticontaminacio disponible al port de 'Escala consta de:

- Barreres absorbents de 25 metres de llargada
- Fulls absorbents

Escar 'Escala

S'utilitzaran el portic elevador (70 tn) i la seva grua (10 tn) per a I'extraccio
d’embarcacions amb via d’aigua o embarcacions enfonsades.

El seu horari de funcionament és de dilluns a divendres de 8:30h a 13:30h i de 15h a
18h. Els dissabtes, de 9h a 13h. En cas d’emergéncia, ha de prestar servei.

També disposen del seglient material anticontaminacio en un dels magatzems:
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- Sepiolita
- Fulls absorbents
- Barreres absorbents

Veure planol de ubicacié del material anticontaminacié (annex Il — P.2.3)

2.1.6 SENYALITZACIO D’EMERGENCIES
Actualment el port de 'Escala no esta dotat amb senyalitzacié d’emergéncies.
Unicament es troben senyalitzats els hidrants.

Els edificis disposen de llums d’emergéncia.

2.1.7 SISTEMES INTERNS D’AVIS

El sistema intern d’avis sera la trucada al teléfon mobil del cap de guardamolls del
port, o en el seu defecte al telefon mobil del responsable territorial de la zona portuaria
nord.

El C.N. I'Escala disposa d'un sistema d’alarma centralitzat a marineria i estan
comunicats 24 hores per VHF al canal 9.

2.2 = MITJANS HUMANS DISPONIBLES

Per tal de donar compliment a I'annex lll, el port de I'Escala disposa dels seguents
mitjans humans disponibles:

2.2.1 DISPOSITIUS DE VIGILANCIA
Departament de Sequretat

Ports de la Generalitat disposa d’un departament de seguretat centralitzat a geréncia i
format pel responsable de seguretat.

Vigilant de Seqguretat

El Club Nautic I'Escala disposa d’un servei diari de vigilancia externa en temporada
per la nit (de 21h a 5h), format per una persona..

Sistema de videovigilancia

El port de I'Escala esta dotat amb un equip de videovigilancia CCTV format per 15
cameres fixes i 1 DOMO, tots ells operatius les 24 hores del dia.

El C.N. 'Escala disposa d’un sistema de control per CCTV format per 16 cameres.

Connexié amb central receptora d’alarmes

Les oficines del port de I'Escala no disposen de connexi6 amb central receptora
d’alarmes. No obstant, algunes concessions si que en disposen.

2.2.2 MITJANS SANITARIS

No és obligatori disposar de mitjans sanitaris en el cas del port de I'Escala.

Es disposa de farmacioles de primers auxilis ubicades a les oficines del guardamolls i
en les concessions, segons estableixen els respectius plans de prevencié de riscos
laborals.
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2.2.3 MITJANS DE PREVENCIO, EXTINCIO D’'INCENDIS | SALVAMENTS

Cap d’emergéncia

Cap d’intervencié

Centre de control, alarma i comunicacions

Equips de primera intervencié

Estan formats pel personal d’emergéncies de cadascuna de les concessions, els caps
d’emergéncia dels quals apareixen detallats a 'annex | d’aquest pla.

Equips de seqgona intervencié

Donat que tant el port pesquer com el port esportiu acullen més de 50 embarcacions
cadascu, es disposa d’'un equip d’intervencié secundaria format pels mariners del C.N.
'Escala que actuaran en cas de vessament de contaminant a 'aigua.

També esta previst en un futur, la formacié d’equips de segona intervencié en cas
d’'incendi, una vegada completada la formacio.

Equips de tercera intervenci6

El port de I'Escala, no disposa d’equips de tercera intervencié donat que no és
obligatori segons el que es detalla a 'annex Il del decret 30/2015.

2.3 — MESURES CORRECTORES DE RISC | D’AUTOPROTECCIO

A la darsena pesquera hi ha situat un modul per a la recollida de residus especials, oli
mineral usat i aiglies de sentina per tal de reduir el risc de vessament de contaminants
a l'aigua de la darsena i a terra. També hi ha moduls i equips d’aspiracio instal-lats a
les instal-lacions del C.N. 'Escala i de 'Escar I'Escala.

Per tal de mitigar el perill d’incendi al vial que voreja I'escar, esta prevista la instal-lacié
d’'un nou hidrant a la zona. Pel que fa a la senyalitzacio dels hidrants repartits pels
molls, esta previst millorar-la amb senyalitzacid vertical.

Distribuits per la darsena esportiva, hi ha 16 escales i de 22 anells de salvament
situats entre les passarel-les. A la darsena pesquera i a les passarel-les de nautica
popular hi ha instal-lades 9 escales de salvament. Es preveu senyalitzar les escales de
salvament.

En cas de tall en el subministrament eléctric, el C.N. 'Escala esta dotat amb un grup
electrogen amb motor de gasoil.

Amb la finalitat d’evitar les fuites i / o trencament de les canonades d’aigua residual, es
reforcara el pla de manteniment anual del port, revisant i cartografiant la xarxa
d’aigles residuals.

Per millorar la resposta davant situacions d’emergéncia sanitaria, se sol-licitaran
cursos al servei alie de prevenci6 de riscos laborals per aconseguir disminuir el risc.

Per millorar la resposta davant situacions d’emergéncia sanitaria, es té en compte la
ubicacio d’'un desfibril-lador automatic instal-lat al Passeig de Riells, dins del marc del
programa “Girona, territori cardioprotegit’. El model de D.E.A. és PowerHead A.E.D.
G3 Plus. model 9300 automatic.
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2.4 — PLANOLS (annex Il1)

P.2.1. — Sectoritzacio

P.2.2. (I) — Ubicacio6 del material contra incendis (I)
P2.2. (Il) — Ubicacié del material contra incendis (I1)
P.2.3. — Ubicacio del material anticontaminacio
P.2.4. — Altres elements d’autoproteccio

P.2.5. — Vies d’evacuacio

P.2.6. — Confinament
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PLA D’AUTOPROTECCIO
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3.1 -OBJECTE

L’objecte del manual d’actuacio és detallar 'operativa i les accions necessaries per
controlar una situacié d’emergéncia i minimitzar els danys a les persones i als béns

materials.

3.2 — IDENTIFICACIO | CLASSIFICACIO DE LES EMERGENCIES

3.2.1 - EN FUNCIO DE LA GRAVETAT O NIVELL DE L’'EMERGENCIA

Segons la gravetat de I'emergéncia i també segons les seves conseqléncies es

defineixen els seglients escenaris:

Incidéncia

Alteracié de la normalitat que es pot corregir amb els mitjans interns
disponibles i no representa cap risc per a les persones ni el medi ambient ni
tampoc cap problema greu en la prestacio dels serveis.

Emergéncia

Alteracié de la normalitat que requereix la intervencié de mitjans externs per
ser corregida, i representa un risc per a les persones i / 0 el medi ambient i
causa problemes greus en la prestacio dels serveis.

Catastrofe

Alteracié de la normalitat que requereix la intervencié de mitjans externs per
ser corregida, provoca consequiencies greus sobre les persones i / o el medi
ambient i impedeix completament la prestaci6 dels serveis.

Les emergéncies, en funcié del tipus de risc, de la gravetat i de l'area d’afectacio,
provocaran o no lactivacid del pla d’autoproteccié segons els nivells descrits a
continuacio:

Alerta

El PAU del port de I'Escala s’activara en ALERTA quan s’esdevingui una
situacio de risc susceptible de provocar una emergeéencia i que aguesta no hagi
estat confirmada. L’afectacié de les instal-lacions portuaries, els seus usuaris i
el medi ambient associat sera lleu. En general, no ha de representar cap
alteracio en la prestaci6 dels serveis.

Requereix l'actuacié del Cap d’Intervencié i el seguiment. Segons la valoracié
que en faci el Cap d’Intervencio, aquest n'informara al Cap d’Emergéncia. Si
escau, es notificara als serveis externs a titol informatiu o preventiu.

Emergéncia parcial

El PAU del port de IEscala s’activara en EMERGENCIA PARCIAL quan
s’esdevingui una situacié de risc que provoqui una emergencia localitzada en
un sector o concessié del port, sense previsido de causar un efecte domino.
L’afectacio a les instal-lacions portuaries, als seus usuaris i al medi ambient
associat pot ser greu. En general, la prestacidé dels serveis portuaris en el
sector pot veure’s afectada, perd no a la resta del recinte portuari.

Implicara l'actuaci6 de tot l'organigrama d’emergéencies de Ports de la
Generalitat i la preséncia de mitjans externs. Probablement també es requerira
I'ajuda del personal de la concessio i/o sector afectat.
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Emergéncia general

El PAU del port de I'Escala s’activara en EMERGENCIA GENERAL quan
s’esdevingui una situacié de risc que provoqui una emergéncia general al
recinte portuari i una afectaci6 molt greu a les seves instal-lacions, als seus
usuaris i al medi ambient associat. La prestacié dels serveis es veura
seriosament afectada o sera del tot impossible.

Sera necessaria 'activacié de tot I'organigrama d’emergéncia de Ports de la
Generalitat, la col-laboracié del personal de totes les concessions, aixi com la
preséncia dels maxims responsables de la Zona Portuaria Nord al port de
'Escala. També es mobilitzaran gran quantitat de recursos externs i
probablement implicara I'activacié d’algun pla d’ambit superior, amb els quals
s’haura de coordinar el PAU del port de I'Escala.

3.2.2 - EN FUNCIO DEL TIPUS DE RISC

Les emergéncies segons el tipus de risc que les ha provocades es classificaran de la
seguent manera:

Origen intern

Emergencies d’ambit policial:
Robatori
Amenaca de bomba
Sabotatge
Alteracié de l'ordre public

Emergéncies en 'ambit terrestre:
Incendi en edifici o equipament
Explosié
Accident de transit
Vessament de contaminant a terra
Col-lapse d’edifici
Col-lapse d’infraestructures

Emergencies en I'ambit maritim:
Col-lisié
Incendi en embarcacio
Vessament de contaminant a l'aigua
Enfonsament d’embarcacié
Arribada de vaixell amb via d’aigua

Emergéncies de 'ambit sanitari:
Emergéncia sanitaria
Caiguda de persona a l'aigua
Arribada de ferit per mar

Emergencies en I'ambit dels subministraments:
Tall en el subministrament de llum
Tall en el subministrament d’aigua
Trencament de canonada d’aigues residuals
Fallada de linies telefoniques

Origen extern
- Inundacions

- Nevades
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- Sequeres

- Sismes

- Incendis forestals

- Contaminacié accidental d’aiglies marines

- Temporal

3.2.3 — EN FUNCIO DE L’'OCUPACIO | ELS MITJANS HUMANS

Segons l'hora a la que es produeixi la situacid6 d’emergéncia la disponibilitat de
recursos humans en els diferents equips d’intervencié patira alteracions i canvis. Es
defineixen dos situacions possibles:

Situacio 1

Dins de I'horari de treball del guardamolls (de 8h a 13h i de 15h a 17:30h de dilluns a
divendres durant tot I'any).

En aquest cas, els recursos humans disponibles sén els seglents:

- Guardamolls

- Responsable Territorial

- Personal de la Zona Portuaria Nord

- Personal de la resta de concessions segons quadres de presencia horaria
(apartat 1.5.2)

Situaci6 2

Fora de I'horari de treball i en époques de vacances del guardamolls, aixi com els
caps de setmana.

En aquest cas, els recursos humans disponibles sén els seglents:

- Responsable Territorial
- Tecnics de la Zona Portuaria Nord
- Marineria del C.N. 'Escala segons quadres de preséncia horaria (apartat 1.5.2)

3.3 - EQUIPS D’EMERGENCIA

La part operativa o d'execucio del pla d’autoproteccié correspon als grups d'actuacio,
formats per persones presents o no al port, a les quals, organitzades en equips
d’emergéncia, s’assignen diferents funcions o tasques.

3.3.1 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE CONTROL, ALARMA | COMUNICACIONS

Si 'emergéncia es localitza en una de les concessions del port de I'Escala, sempre
que sigui possible, aquesta acollira també el centre de control de 'emergéncia. En cas
que I'emergéncia afecti tot el port o que no es pugui ubicar en la concessié o sector
afectats, el centre de control, s’establira a I'oficina del guardamolls del port de I'Escala.

L’oficina del guardamolls del port de I'Escala disposa de teléfon fix, fax operatiu les 24
hores, internet i radio VHF amb emissora maritima. D’altra banda, el guardamolls
disposa d’un teléfon mobil.

Fora de l'horari de treball del guardamolls, el centre de control de I'emergéncia
s’ubicara a les oficines del C.N. I'Escala, dotades de teléfon fix, fax, internet i VHF
amb emissora maritima. També en aquest suposit i en el cas que alguna de les forces
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de seguretat desplaci una unitat mobil al port, aquesta es pot utilitzar per a establir-hi
el centre de control.

EMERGENCIA EN CONCESSIO
Afectacio instal-laci6 | Guardamolls | Localitzacié Centre Control
Greu Present Oficina guardamolls
Absent Oficines C.N. I'Escala
Lleu Present Concessi6 afectada
Absent Concessi6 afectada
EMERGENCIA EN SECTOR DEL PORT O GENERAL
Afectacio Guardamolls | Localitzaciéo Centre Control
Greu Present Oficina guardamolls
Absent Oficines C.N. I'Escala
Lleu Present Oficina guardamolls
Absent Oficines C.N. I'Escala
Funcions

1) Rebre i transmetre I'alarma inicial, efectuant els primers avisos interns i externs
de forma immediata.

2) Ocupar-se de les comunicacions del pla d’autoprotecci6, tant durant I'activacio,

com posteriorment.

3) Si s’escau, donar suport al grup d’evacuacié i confinament per solucionar tots
els aspectes relatius a les persones afectades per 'emergéncia: allotjament,
trasllat de victimes...

3.3.2 — CAP D’)EMERGENCIA

Es el maxim responsable del pla d’autoprotecci® del port. Determina el nivell
d’activacié del PAU i decideix I'estratégia a aplicar per resoldre la situacio.

amb el nivell que correspongui

2)
3)
4)

Confirmar l'activacié del PAU al CECAT

Avisar i mantenir informats als superiors jerarquics i al gabinet de comunicacio

NOM | Carrec habitual Localitzacio | , Fitxa .,
d’actuacio

. Responsable Territorial Zona Portuaria Nord Port de

Titular . .

(Sr. Joan Pere Darbra Roméan) Palamés 1
Suplent | Guardamolls del port de I'Escala I,Z’ort de
'Escala
Funcions:

1) Analitzar i valorar la gravetat de I'emergéncia i activar el Pla d’Autoproteccio

Dirigir i coordinar els grups d’intervencio a través del Cap d’Intervencio des del

port de Palamos (Alerta i Emergéncia Parcial) o bé des del mateix port de
'Escala (Emergéncia General)

5)
6)
7

confinament

Centralitzar la informacio

Sol-licitar els recursos externs necessaris

Ordenar o confirmar el tancament d’accessos, I'ordre d’evacuacio i 'ordre de
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8) Informar a les autoritats i entitats afectades per 'emergéncia
9) Declarar el final de 'emergéncia i desactivar el PAU
10) Vetllar per la implantacié del PAU

3.3.3 - EQUIPS D’'INTERVENCIO
3.3.3.1 — Cap d’Intervencid

Es el comandament natural de I'equip de primera intervencié i representa el cap
d’emergéncia al lloc de 'emergéncia, per tant, si escau, és el maxim comandament del
PAU fins a la seva arribada. Valorara inicialment I'emergéncia i assumira la
coordinacié dels equips d’intervencio.

NOM Carrec habitual Localitzacio , Fitxa L
d’actuacio
Titular | Guardamolls del port de I'Escala I,Dort de
I'Escala
Port de 2
Guardamolls suplent o ajudant de I'Estartit /
Suplent
guardamolls Port de
I'Escala
Funcions:

1) Realitzar la valoracié inicial de I'emergéncia i informar al cap d’emergéncia i
proposar l'activacio del PAU

2) Dirigir i coordinar els equips de primera intervencié, de segona intervencio i
d’evacuacio i confinament seguint les directrius donades pel cap d’emergéncia
fins l'arribada dels mitjans externs

3) Es responsable de rebre els mitjans d’ajuda externa
4) Mantenir informat el cap d’emergéncia sobre 'evolucié de la situacio

5) Proposar al cap d’emergéncia la desactivacié del PAU un cop la situacio estigui
controlada

6) Revisar peridodicament els elements contra incendis i el material
anticontaminacio

7) Participar en la redaccio, les actualitzacions i la implementacié del PAU

3.3.3.2 — Equip de primera intervencié (EPI)

Es un equip d’intervencié de nivell basic format per un minim de dues persones, que
per eficacia operativa seran treballadors de la concessi6 afectada per 'emergéncia o
de la concessio més propera al punt on s’estigui produint 'emergéncia.

Carrec habitual Localitzacio , AibE. -

d’actuacio
Marineria C.N. 'Escala Port de 3
Personal de la concessi6 afectada 'Escala

L’EPI realitzara una actuacié immediata per anular la causa i els efectes de
I'emergéncia amb els mitjans de primera intervencio disponibles a cada concessio. La
intervencié en equip garanteix una major eficacia de les operacions i la seguretat
personal dels seus membres al estar permanentment controlats entre si.
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Ports de la Generalitat vetllara per exigir als concessionaris la redaccié de plans
d’emergéncia de les seves instal-lacions. A través de la implantacié d’aquests plans,
els treballadors, rebran la formaci6 minima de caracter genéric relativa a la
identificacié de situacions de risc i avisos d’emergéncia, a la primera intervencié
davant de conats d’incendi, a I'evacuacié i a I'aplicacié de primers auxilis.

D’altra banda, també rebran formacié durant I'execucid dels exercicis interns i els
simulacres a carrec de les forces de seguretat. Finalment, seran coneixedors del
protocol d’avis telefonic en cas d’emergéncia que és valid al port de I'Escala.

Funcions:
1) Conéixer el pla d’autoproteccio.

2) Participar en les activitats formatives i cursos que s’organitzin dins del recinte
portuari relacionats amb 'autoproteccié.

3) Mantenir informat al cap d’intervencio sobre I'evolucié dels fets
4) Col-laborar amb els altres equips.
5) Segquir les instruccions del cap d’intervencié.

3.3.3.3 — Equip de segona intervencié (ESI)

Es un equip d’intervencié de nivell avancat que ha de disposar d’una formacié referida
a la identificacid dels riscos concrets inherents a [l'activitat, a la identificacid i
instruccions d’'us dels mitjans especifics de proteccié davant d’aquests riscos i als
procediments d’actuacié en cas d’emergéncia.

Carrec habitual Localitzaci6 , el L
d’actuacio
. , Port de
Marineria C.N. 'Escala 'Escala 4

Segons la disposicio final tercera del RD 82/2010, els titulars de les activitats disposen
d'un periode maxim de 4 anys per assolir el compliment i 'adopcié d’obligacions
referents a les mesures d’autoproteccié establertes a I'annex Il de 'esmentat decret.

En aquest sentit i vistos els mitjans humans i els recursos disponibles actualment al
port de I'Escala, no és possible la formacié de grups de segona intervencié en ambit
terrestre, tot i aix0, esta prevista la seva formacié tal i com s’indica en l'apartat 2.3
Mesures correctores de risc i d’autoproteccio.

No obstant, quan I'emergéncia es produeixi dins I'ambit maritim, I'equip de segona
intervencio estara format pels mariners del C.N. I'Escala, ja que han rebut formacié
especifica en instal-lacié i Us de material anticontaminacié marina.

Funcions:

1) Coneéixer exactament la ubicacid, l'estat i el funcionament dels mitjans
d’intervencié i de proteccid.

2) Coneixer el port i les seves caracteristiques per poder anticipar-se a I'afectacio
de 'emergéncia.

3) Recolzar als equips de primera intervencio.
4) Seguir les instruccions del cap d’intervencié.

5) Efectuar les accions d’eliminacié o limitacié de la incidéncia amb els mitjans
disponibles fins a I'arribada dels bombers o de les forces de seguretat.
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3.3.4 — EQUIP D’EVACUACIO | CONFINAMENT (EEC)

Es el grup de persones encarregades de transmetre 'alarma i organitzar I'evacuacié o
el confinament, segons indiqui el cap d’intervencié d’acord amb el cap d’emergéncia.

NOM | Carrec habitual Localitzacio | , @
d’actuacio
Cap Guardamolls del port de I'Escala
Port de 5
Equi Personal de les concessions del port de Escala
qUP | rEscala

En cas d’emergéncia, els membres de I'equip d’evacuacié i confinament, després
d’haver-se informat de la naturalesa de 'emergéncia, hauran de fer sortir a tothom de
forma ordenada i seguint els recorreguts d’evacuacioé predefinits cap a I'exterior o a les
zones segures, verificant que no hi queda ningu a l'interior de la concessio.

Funcions:

1) Garantir la transmissio de I'alarma a tots els usuaris i treballadors del recinte
portuari.

2) Assegurar la proteccié de les persones no implicades en els altres equips
d'emergéncia, ja siguin treballadors, personal subcontractat, visites o usuaris
del port dirigint-los als punts de reunié distribuits pel recinte portuari.

3) Controlar I'evacuacio i el confinament de persones, per tal que es realitzin de
manera ordenada i informar-ne al coordinador de I'emergéncia.

4) Comptabilitzar el nombre de persones evacuades i/o confinades en tot moment
durant 'emergéncia.
3.3.5 - EQUIPS DE PRIMERS AUXILIS (EPA)
Es el grup que s’ocupara de I'atencio sanitaria a les victimes de I'emergéncia.

Segons el punt 2 I'annex Il del Decret 30/2015, de 3 de marg, pel qual s’aprova el
cataleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoproteccid i es fixa el
contingut d’aquestes mesures, no és obligatori que el port de I'Escala disposi de
mitjans sanitaris. No obstant, el personal d’algunes concessions ha adquirit
coneixements en aquesta matéria i pot realitzar una primera atencié a les victimes
mentre s’espera l'arribada dels efectius del SEM.

3.4 - ACCIONS A REALITZAR

3.4.1 - DETECCIO | ALERTA
La deteccio de 'emergéncia es pot produir per diferents vies:
- Per personal de Ports de la Generalitat
- Per personal de les concessions
- Per transelnts i usuaris del port
- Per la Policia Local de 'Escala o per altres cossos de seguretat

- Per deteccio automatica (alarmes, detectors de fum... instal-lats en algunes
concessions)

Una vegada detectada 'emergéncia, se seguiran els seglents passos:

C. Dr. Roux, 59-61
08017 Barcelona
Tel.: 93.206.09.30
Fax: 93.206.09.31

PAU DEL PORT DE
L’ESCALA MAIG 2019 Pagina | 56
DOCUMENT 3




- PLA D’AUTOPROTECCIO
S PORT DE L’ESCALA (GIRONA)

1) Confirmacié de la situacié d’emergéncia i trucada al 112 i a la Policia Local de
'Escala.

2) En cas que la deteccié no la faci el personal de Ports de la Generalitat, cal
avisar al guardamolls del port (Cap d’Intervencié) després d’haver trucat al 112
i a la Policia Local de I'Escala.

3) Determinar I'activacié o no del pla d’autoproteccié del port i en quin nivell en
funcié de la gravetat i I'afectacié de 'emergéncia. Comunicar-ho mitjancant una
trucada al CECAT.

3.4.2 — COMUNICACIONS | ALARMA

3.4.2.1 Identificaci6é de la persona gue fa els avisos

Donat que el Port de I'Escala forma part de la via publica, cal tenir en compte que
qualsevol persona que hi transiti pot realitzar una trucada d’emergéncia al 112.
Independentment d’aquest fet, un cop confirmada I'emergéncia per part del personal
del port, sempre s’hauran d’activar els avisos.

Per part del port de I'Escala, la persona que detecti 'emergéncia sera I'encarregada
d’iniciar la cadena d’avisos d’emergéncia, tant interns com externs que es detallen en
el seglient apartat.

3.4.2.2 Avisos a fer

A nivell intern, quan I'emergéncia sigui detectada i / 0 confirmada pel personal del port,
cal avisar via telefonica o personalment al cap d’intervencié i aquest notificara 'avis al
cap d’emergéncia.

El cap d’intervencié considerara la millor via per a la transmissio de I'alarma. Al port de
I'Escala hi ha 2 possibles vies:

1) Per via telefonica als membres dels equips de primera i/ o segona intervencio.

2) Per radio VHF (inicialment pel canal 9), sobretot en emergéncies que es
produeixen en I'ambit maritim del port.

La comunicacié entre els diferents equips d’emergéncia durant el desenvolupament de
'emergéncia es fara via telefonica i/o via radio, sobretot en el cas de les emergéncies
en 'ambit maritim.

A nivell extern, 'equip de comunicacions s’encarregara de realitzar les trucades
externes d’emergencia. Cal avisar:

- 112

- Policia Local de 'Escala

- CECAT (per activacié de PAU)

- Servicio Maritimo Provincial de la Guardia Civil (en cas d’emergéncia a l'aigua)

3.4.3 — INTERVENCIO

Les accions dels equips d’intervencio aniran sempre enfocades a resoldre la situacié
d’emergéncia. Aquestes accions seran dirigides en tot moment pel cap d’intervencio
fins a larribada dels bombers, que assumiran les responsabilitats del control de
'emergéncia.

Durant la intervencié és molt important conservar la calma en tot moment i no correr
riscos innecessariament.

La primera acci6 que es portara a terme dins del procediment d’intervencio és eliminar
I'origen o la causa de I'emergéncia, sempre i quan aixo sigui possible.
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En cas d'incendi primerament caldra pensar en limitar I'avanc i el creixement del foc,
retirant material combustible i finalment, intentar extingir-lo amb els mitjans
disponibles.

En cas d’arribada de vaixell amb una via d’aigua, aquest es dirigira cap a la zona
técnica del port o escar amb la finalitat de minimitzar els efectes d’'un possible
vessament de carburant i impedir aixi I'arribada de la contaminacié a les platges del
municipi.

En cas de vessament de contaminant a l'aigua, s’haura d’aturar la fuita i preveure
I'actuacio de contencio en funcio del vent i dels corrents dominants.

Sempre caldra senyalitzar o acordonar la zona on s’esta produint 'emergéncia i
mantenir informat al centre de control i al cap d’emergéncia de 'evolucio de la situacio.

Les instruccions d’intervenci6 es troben detallades en les fitxes d’actuacio.

3.4.4 — EVACUACIO

L’evacuacio és generalment la millor resposta davant de qualsevol emergéncia interna
als edificis del port, sempre que aquests siguin I'origen de I'emergéncia.

L’'objectiu de l'evacuacié és allunyar les persones de la zona on s’esta produint
'emergéncia sense que aquestes resultin afectades.

El cap d’intervencié donara l'ordre d’evacuacio als responsables dels edificis afectats i
aguests, procediran a executar-la seguint les indicacions del seu pla d’emergéncia.

Un cop evacuats els edificis, els equips d’evacuacié i confinament conduiran a les
persones evacuades fins als punts de trobada, on es realitzara el recompte.

Es defineix, com a minim, un punt de trobada per a cada sector del port:

SECTOR PUNT DE TROBADA
Nautica esportiva Aparcament de I'esplanada
Nautica popular Placa dels pins
Zona Pesquera Aparcament MARAM
Sector comercial Davant I'oficina del guardamolls
Escar Vial. Entre les dues portes
Tram final del dic espatller | Davant torre de telefonia mobil
Passeig vianants espatller | A les escales d’accés

Veure planol vies d’evacuacié (annex Ill — P.2.5.)

3.4.5 - CONFINAMENT

El confinament és generalment la millor resposta davant d’emergéncies exteriors que
afecten el recinte portuari, a no ser que les autoritats ordenin I'evacuacié.

L’objectiu del confinament és tancar les persones dins d’espais segurs mentre duri
'emergéncia, de manera que no resultin afectades.

Es defineixen els seguents espais de confinament, on es dirigiran les persones que es
trobin a cada sector:

C. Dr. Roux, 59-61
08017 Barcelona
Tel.: 93.206.09.30
Fax: 93.206.09.31

PAU DEL PORT DE
L’ESCALA MAIG 2019 Pagina | 58
DOCUMENT 3




- PLA D’AUTOPROTECCIO
S PORT DE L’ESCALA (GIRONA)

SECTOR ESPAI DE CONFINAMENT
Oficines C.N. I'Escala
Escola de Vela

Nautica esportiva

Zona pesqguera
Nautica popular
Sector comercial
Escar
Tram final del dic espatller
Passeig de vianants de I'espatller

Llotja
Oficina de 'Escar I'Escala

En el cas que fos necessari un confinament, es demanaria a les persones presents a
cadascuna de les terrasses dels restaurants, que entrés dins dels edificis.

Veure planol confinament (annex 11l — P.2.6.)

3.4.6 — PRESTACIO DE LES PRIMERES AJUDES

L’atencio de victimes correspon al SEM, com a especialistes de I'atencié médica en
emergéncies. En qualsevol cas, tot el personal que disposi de formacié en primers
auxilis, pot oferir la primera assisténcia als ferits, sempre i quan sigui possible fer-ho
de forma segura i tenint en compte les seves limitacions per formaci6 i capacitacio.
3.4.7 — RECEPCIO DE LES PRIMERES AJUDES EXTERNES

En general, sera el Guardamolls I'encarregat de rebre els mitjans d’intervencio externs
a I'entrada del port de I'Escala, des d’'on els acompanyara fins al punt exacte on s’esta
produint 'emergeéncia.

No obstant, des de l'arribada de la primera dotacié d’ajuda externa, el guardamolls
cedira la funcid6 de recepcié als membres d’aquesta dotacid, ja que ja seran
coneixedors de la ubicacié exacta de I'emergéncia i podran donar les indicacions
necessaries a la resta de cossos que intervinguin.

En el cas que 'emergéncia es produeixi en 'ambit terrestre, el guardamolls, com a cap
d’intervencid, sera I'encarregat de contactar amb el maxim responsable de Bombers al
lloc de 'emergéncia, i informar-lo de la situacio.

3.5— FITXES D’ACTUACIO (ANNEX 4)
3.5.1 - PER EQUIP DEMERGENCIA
3.5.1.1- Cap d’emergéncia

3.5.1.2— Cap d’intervencio

3.5.1.3— Equip d’intervencio primaria
3.5.1.4— Equip d’intervencié secundaria
3.5.1.5— Equip d’evacuacio i confinament
3.5.1.6— Gabinet de comunicacio
3.5.1.7 - Centre de control, alarma i comunicacions
3.5.1.8 — Protocol d’avis telefonic

3.5.2 —PER SITUACIO DE RISC
3.5.2.1 — En I'ambit terrestre
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ﬂ PLA D’AUTOPROTECCIO
Ports

de la Generalitat PORT DE L’ESCALA (GIRONA)
1. Incendi en edifici

2. Incendi al punt de proveiment de combustible

3. Incendi d’embarcacio al varador

4. Col-lapse d’infraestructura

5. Vessament de contaminant a terra

6. Caiguda de grua

7. Caiguda d’embarcacio al varador (cop de vent)

8. Accident de transit

3.5.2.2 — En I'ambit maritim

. Enfonsament d’embarcacio

. Embarrancament d’embarcacio

. Incendi en embarcacio

. Arribada d’embarcacié amb via d’aigua

. Vessament de contaminant a l'aigua

o OO~ W DN P

. Caiguda de vehicle a les aigiies del port
3.5.2.3 — En I'ambit sanitari
1. Caiguda de persones a les aigles del port
2. Arribada de ferit per mar
3. Emergéncia sanitaria (ferit no traumatic)
3.5.2.4 — Per riscos externs
1. Temporal maritim
3.5.2.5 — En I'ambit policial

1. Amenaca de bomba

3.6 — INTEGRACIO EN PLANS D’AMBIT SUPERIOR

En cas d’emergéncia parcial o general al port, el Pla d’Autoproteccié del port de
I'Escala haura de coordinar-se amb altres plans d’ambit superior, com és el cas del Pla
de Protecci6 Civil Municipal de I'Escala, del Pla de Proteccié Civil de Catalunya
(PROCICAT) o amb el corresponent pla especial activat (CAMCAT, INUNCAT...) en
funcié de l'origen, la naturalesa i I'abast de 'emergéncia.

En el cas de vessament de contaminant a l'aigua, s’informara directament al CECAT i
a l'alcalde, a través del CRA de la contencié del liquid i, de la mateixa manera, en cas
d’enfonsament d’embarcacio, de la previsié de data i hora de I'aixecament del vaixell.
3.6.1 — COORDINACIO A NIVELL DIRECTIU

Els centres que estaran en contacte per a la coordinacio a nivell directiu entre el PAU
del port de 'Escala i els diferents plans d’ambit superior son:

- CECAT (Plans de Protecci6 Civil Autonomics)
-  CECOPAL (Plans de Proteccié Civil Municipals)
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- ZONA PORTUARIA NORD / PORTS DE LA GENERALITAT (Pla
d’autoproteccid)

En cas d’emergéncia, aquest PAU s’integrara en els plans de proteccié civil municipal
quan s’activin. De la mateixa manera s’integrara també en els plans de proteccié civil
autonomics quan s’activin.

Els plans d’emergéncia d’ambit superior, tant autondmics com municipals, que poden
estar activats simultaniament al PAU son:

Plans Territorials Plans Especials
INFOCAT
INUNCAT
PROCICAT SISMICAT
PBEM de I'Escala TRANSCAT
NEUCAT
CAMCAT

3.6.1 — COORDINACIO A NIVELL OPERATIU

En el cas de necessitar ajuda externa en una emergéncia es trucara immediatament
als seguents teléfons:

1 Teléfon Unic d’emergéncies 112
2 CECAT 93.551.72.85
3 Policia Local de I'Escala 972.77.48.18

A banda de la comunicaci6 inicial, en tot cas i independentment que s’activi o no el
corresponent pla de proteccio civil, el port de I'Escala haura de mantenir un flux
d’informacié amb el CECAT mentre duri 'emergéncia.

D’acord amb el punt 3.4.7 el responsable de la recepcié de les primeres ajudes
externes és el guardamolls del port de I'Escala.

D’acord amb [larticle 12.5 del Decret 30/2015, la comunicacié posterior de les
emergencies i de les activacions del PAU, el titular de l'activitat ha de trametre un
informe a la Direccid General de Proteccié Civil en un termini de 7 dies habils, a no ser
gque la normativa sectorial que regula I'activitat n’estableixi un de més curt.

En aquest informe s’haura de detallar, com a minim, els aspectes seguents:
- Descripcio de 'emergéncia i de les seves causes.
- Hora exacte i procediment de deteccié de 'emergéncia

- Cronologia de les actuacions reals i de les actuacions previstes al PAU incloses
les comunicacions externes i internes.

- Mesures de proteccié preses (confinament o evacuacié de les persones
ocupants).

- Aspectes de PAU a millorar o modificar, com a resultat de I'experiéncia
derivada de 'emergéncia.
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DOCUMENT 4

IMPLEMENTACIO, MANTENIMENT
| ACTUALITZACIO
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El pla d’autoproteccid ha de ser implantat necessariament durant el primer any de
vigéncia del pla i ha de ser mantingut de forma continuada. La implantacié i el
manteniment esmentats han de donar compliment als aspectes segients:

a. Formacio tedrica i practica al personal que treballa en I'activitat. S’ha d’establir un
programa d’activitats formatives periddiques adequat i dimensionat a I'activitat per
assegurar el manteniment de la formacio6 teorica i practica del personal assignat al
pla d’autoproteccio, i establir sistemes o formes de comprovacié que aquests
coneixements han estat adquirits.

b. Informacio a les persones usuaries de l'activitat sobre els seus riscos, sobre les
mesures a prendre en cas d’emergéncia i sobre els mitjans existents per fer
efectives aquestes mesures: vies d’evacuacio, punts de reunid i zones de
confinament, si escau. Cal garantir que els punts de reunié queden fora de les
vies d’accés dels serveis d’emergéncia a la instal-lacié o, en cas d’'impossibilitat
material, que permetin un facil accés dels serveis d’emergéncia a la instal-lacié.

c. Realitzacié i comunicacié de simulacres d’emergéncia, amb la periodicitat i les
condicions que fixa I'article 13 del Decret 30/2015, de 3 de marg.

d. Abans dels dos anys de vigencia del pla, la persona titular o responsable de
l'activitat ha d’elaborar un informe de descripcié de les actuacions d’implantacio
del pla realitzades en el primer any, signat pel cap de I'emergéncia. De forma
qguadriennal, cal elaborar un informe de descripci6 de les actuacions de
manteniment del pla també signat pel cap de 'emergéncia.

La persona titular del centre o activitat ha de conservar la documentacio de totes les
actuacions d’implantacié i manteniment del pla. L’Administracid competent podra
requerir en qualsevol moment, com a obligaci6 derivada del pla, la documentacio
esmentada; la manca de disponibilitat i tramesa de la documentacié pot suposar la
imposicio de les sancions que siguin aplicables.

L’Administracié competent podra avaluar les actuacions d’implantacié i proposar les
actuacions correctores oportunes. Aixi mateix, la persona titular de I'activitat o centre
podra proposar mesures alternatives en funcié de la seva organitzacié i mitjans
disponibles.

4.1 — RESPONSABILITAT | ORGANITZACIO

4.1.1 — RESPONSABLES DE LA IMPLANTACIO

Un cop homologat el Pla d’Autoproteccid, s’ha de garantir la seva correcta implantacio
i el seu manteniment al llarg del temps. Aquestes tasques sén responsabilitat del
titular de l'activitat, del qual s’'indiquen tot seguit les seves dades. A més es designa un
Comite d’Autoproteccié per preveure i assessorar sobre les tasques abans
esmentades.

La responsabilitat d'implantar i mantenir el Pla d'Autoprotecci6 al llarg del temps, recau
sobre el titular de l'activitat, no obstant aix0, pot delegar aquesta funcié perd no la
responsabilitat.

Responsable d'implantaci6 del Pla d'Autoproteccio

Nom i Coghom Carrec Teléfon de contacte

Joan Pere Darbra Responsable Territorial ZPN
Comité d’Autoproteccié

Nom i Cognoms Carrec Telefon de contacte
Joan Pere Darbra Cap d’emergéncia
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Guardamolls Cap d’intervencio

Técnic medi ambient Técnic redactor del PAU

D’acord amb l'article 4.2 del Decret 30/2015, les persones al servei d’'una activitat
tenen Tlobligacié, d’acord amb les seves capacitats, de participar en el Pla
d’Autoproteccié de I'activitat i assumir les funcions que els siguin assignades, si s6n
requerides a fer-ho. Aixi mateix, estan obligades a participar en la formacié necessaria
que s’estableixi per portar a terme les funcions esmentades i a participar en els
simulacres.

Obijectius
Responsable de la implantaci6:

- Estudiar i aprovar el pla d’autoproteccio.

- Programar la implantacié del pla.

- Programar el manteniment del pla.

- Programar I'actualitzacié del pla.

- Assignar els mitjans econodmics per a la implantacio6 del pla.

Comité d’autoproteccio:

- Preveure i assessorar sobre les accions de gestid, implantacio i manteniment
del pla d’autoproteccié.

412 - PLAN]FICACIO, COORDINACIO | SEGUIMENT DE LES ACCIONS
D’'IMPLANTACIO

Per planificar, coordinar i seguir les accions d’Implantacio, Manteniment i Actualitzacid,
es celebraran les seglents reunions periodiques.
Es poden considerar tres tipus de reunions:

e Reunions ordinaries: Es recolliran les accions d’implantaci6 manteniment i
actualitzacio realitzades, la seva valoracid i s’anotaran les accions a realitzar en
un futur, els seus objectius i es preveuran els recursos economics necessaris.

e Reunions extraordinaries: Després de cada possible incident o accident, es
fara una reunid extraordinaria on s’avaluaran les seves causes, el
funcionament dels mitjans d’autoproteccio i I'eficacia de les actuacions dels
Equips d’Emergéncia.

e Reunions post - simulacre: Després d’'un simulacre es fara una altra reunié on
s’analitzaran i avaluaran les possibles deficiéncies observades en la realitzaci
del mateix.

S’ha de portar un registre de totes les reunions. El format d’aquest registre es troba a
annex II.

4.1.2.1 Planificacid, programa i terminis d’accions de formacio i divulgacio

Un cop redactat el Pla, s’ha de posar en funcionament, que és la implantacio del Pla i
les seves tasques principals son les seguents:

e Informacio i Divulgacio:
o Al Personal Propi.

o Al Personal Alié.
o Al Public o persones usuaries de 'activitat.

e Formacié:
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o Formar al personal propi en les seves tasques especifiques d’actuacio
en cas d’emergéncies.
o Formar al personal alie (subcontractat).

A continuaci6 destaguem els conceptes que el PAU ha de desenvolupar per
cadascuna de les tasques abans enumerades.

4.1.2.2.1 Formaci6 de personal propi

Els Equips dEmergéncia determinats al Document n°3: Manual d’Actuacié, rebran la
formaci6 pertinent segons les funcions assignades.

Les activitats i els centres afectats per el Decret 30/2015 estan obligats a dotar-se dels
mitjans d’autoproteccié minims que s’especifiquen a l'annex lll d’aquest Decret a
l'efecte d’assegurar la bona execucié del Pla d’Autoproteccid. Els recursos que
conformen els mitjans minims d’autoproteccié seran mancomunats amb les activitats
properes, doncs el temps de resposta davant una emergéncia no és superior als deu
minuts.

Equip de Primera Intervencié (EPI): El personal integrant de 'Equip de Primera
Intervencié i el Cap d’Intervencio (Cl) rebra una formacié adient, amb els seglients
continguts minims:
e L’organitzacié en cas d’emergéncia establerta al port de I'Escala. Equips i
carrecs responsables de 'actuacio en cas d’emergéncia.

e Protecci6 i lluita contra incendis:

o Naturalesa del foc i les explosions.
Tipus de combustibles.
Métodes d’extincié d’incendis.
Agents extintors.
Proteccié activa contra incendis: extintors portatils d’'incendi i sistemes
de deteccié i alarma (si I'activitat en disposa).
Identificaci6, caracteristiques i components.
Instruccions de funcionament.
Instruccions de posada en marxa i d’aturada.
Indicadors de correcte funcionament.
Manteniment de les instal-lacions.
Practiques en I'Us dels extintors portatils d’incendi.
Protecci6 passiva contra incendis (basat en els elements constructius
disponibles a I'activitat).

o Sectoritzacio.

o Vies d’evacuacio6 protegides.
¢ Instal-lacions basiques de I'establiment: gas, electricitat i aigua.

o Localitzacié d’escomeses.

o Localitzacié de claus de pas o seccionament.

o ldentificaci6é dels equips de consum.
Aquesta formacié es realitzara peridodicament a tots els integrants de 'Equip de
Primera Intervencio, tenint en compte els canvis que es produeixin que derivin en
nous riscos a les instal-lacions, aixi com la implantacié de nous equips i sistemes
de protecci6. Es conservaran els certificats personals de formacié de tots els
integrants.

O O O O

O 0O O O O O O

Equip de Segona Intervencié (ESI): El personal integrant de 'Equip de Segona
Intervencié i el Cap d’Intervencié rebran una formacié adient, amb els segients
continguts minims:
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e L’organitzaci6 en cas d’emergéncia. Equips i carrecs responsables de
I'actuacio en cas d’emergéncia.
e Proteccié i lluita contra incendis:

o Naturalesa del foc i les explosions.

o Tipus de combustibles.

o Meétodes d’extincié d’incendis.

o Agents extintors.

e Protecci6 activa contra incendis (basat en els equips i sistemes disponibles al
port de L’Escala):
Identificacio, caracteristiques i components.
Instruccions de funcionament.
Instruccions de posada en marxa i d’aturada.
Indicadors de correcte funcionament.
Manteniment de les instal-lacions.
o Practiques en I'is dels equips i sistemes de proteccid contra incendis.
e Protecci6 passiva contra incendis:
o Sectoritzacio.
o Vies d’evacuacio protegides.
e Equips de proteccid individual. Us i manteniment.
e Instal-lacions basiques de I'establiment: gas, electricitat i aigua.

o Localitzacié d’escomeses.

o Localitzacié de claus de pas o seccionament.

o ldentificacié dels equips de consum.

e Substancies perilloses presents al port de I'Escala:

o lIdentificacié6 de les substancies perilloses presents i dels seus perills
associats.

o Ubicacié i quantitats presents de les substancies perilloses.

o Fitxes de Dades de Seguretat: mesures de lluita contra incendis,
mesures en cas de fuita o vessament, manipulacié i emmagatzematge,
proteccid personal, propietats fisiques i quimiques, estabilitat i
reactivitat, informacions toxicologiques i ecoldgiques i consideracions
sobre la seva eliminacio.

o Processos que involucren substancies perilloses: estats fisics de les
materies, condicions de pressio i temperatura, possibilitat de reaccions
fora de control i d’efectes domind, equips de control i comandament
dels processos.

Aquesta formacio es realitzara periddicament a tots els integrants de I'Equip de
Segona Intervencid, tenint en compte els canvis que es produeixin que derivin en
nous riscos a les instal-lacions, aixi com la implantacié de nous equips i sistemes
de proteccié. Es conservaran els certificats personals de formacié de tots els
integrants.

O O O O O

Equips d’Evacuacido i Confinament (EEC): EI personal integrant de I'Equip

d’Evacuacio i Confinament i el Cap d’Evacuaci6 i Confinament (CEC) rebra una

formaci6 adient, amb els seguients continguts minims:

e L’organitzacié en cas d’emergéncia establerta al port de L’Escala. Equips i
carrecs responsables de I'actuacié en cas d’emergencia.

o Coneixement de les instal-lacions.

o El significat de tots els senyals d’avis i alarma existents, tan acustics com
lluminosos.

e Vies i elements previstos per a 'evacuacio.

o Vies d’evacuacio6 protegides.

e Ubicacio del/s punt/s de reuni6 i de confinament.

e PORT DE L'ESCALA MAIG 2019 Pagina | 66
Tel.: 93.206.09.30 DOCUMENT 4
Fax: 93.206.09.31




B PLA D’AUTOPROTECCIO
LOHS PORT DE L’ESCALA (GIRONA)

e Consignes d’evacuaci6 i de confinament.

Aquesta formacio es realitzara periodicament a tots els integrants de I'Equip
d’Evacuacié i Confinament, tenint en compte els canvis que es produeixin que
derivin en noves instal-lacions o reformes de les mateixes, aixi com la disponibilitat
de nous elements d’evacuacié. Es conservaran els certificats personals de
formacié de tots els integrants.

Centre de Control d’Alarmes i Comunicacié (CAC): Rebran una formacié adient,

amb els seguents continguts minims:

e L’organitzacié en cas d’emergéncia establerta al port de I'Escala. Equips i
carrecs responsables de I'actuacio en cas d’emergéncia.

e Mecanismes receptors d’alarmes internes: senyals acustics i/o lluminosos,
centrals de detecci6 automatica. Disponibilitat i instruccions de funcionament.

e Mecanismes transmissors de [lalarma. Disponibilitat i instruccions de
funcionament.

o El directori telefonic d’emergeéncies.

Aquesta formacié es realitzara peridodicament a totes les persones que formen part

del Centre de Control d’Alarmes i Comunicacié (CAC), tenint en compte els canvis

gue es produeixin que derivin en la disponibilitat de nous elements de recepcio o

transmissio de I'alarma. Es conservaran els certificats personals de formacio.

El Cap de I'Emergéncia (CE): Rebra una formacié adient, amb els seglents

continguts minims:

e Els riscos derivats de [I'activitat desenvolupada i els tipus de situacions
d’emergéncia que es poden originar al port de I'Escala, amb les mesures
preventives que poden evitar la seva aparicié o bé pal-liar-ne els efectes.

o Els equips i sistemes de protecci6 disponibles en cas d’emergéncia.

¢ Els mecanismes de comunicacié interna de I'alarma en cas d’emergéncia.

e L’organitzacié en cas d’emergéncia establerta al port de L’Escala. Equips i
carrecs responsables de I'actuacio en cas d’emergéncia.

o Els procediments concrets d’actuacioé en cas d’emergéncia.

Aquesta formacié es realitzara periodicament a totes les persones Caps de

'Emergéncia (CE), tenint en compte els canvis que es produeixin que derivin en

nous riscos a les instal-lacions, en nous equips o sistemes de proteccid, en la

disponibilitat de nous elements de recepcié o transmissid de l'alarma o en la
disponibilitat de nous elements d’evacuacié. Es conservaran els certificats
personals de formacio.

Equips de Primers Auxilis (EPA): El port de L’Escala no disposa d’Equip de
Primers Auxilis, per tant, no es preveu la realitzacié de formacié en aquest cas.

S’ha de portar un registre de totes les formacions, aquest registre es pot trobar a
annex II.

4.1.2.1.2. Formaci6 Personal Alie

Al Document 3: Manual d'Actuacié es defineix que el personal de les activitats
presents al port de L’Escala forma part dels Equips d’Emergéncia i s’estableix els
criteris formatius al respecte, equiparables a la formacié del personal propi que fa
funcions similars.

Per altra banda, al personal subcontractat, se li facilita la informacié sobre el Pla
d’Autoproteccié en el moment d’oficialitzar la contractacié.

4.1.2.1.3. Informacid i divulgacié del pla

Personal Propi
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Tot el personal propi ha d’estar informat sobre el Pla. En el programa hi ha d’haver
com a minim els seguents conceptes:

e Definicio i objectius del PAU.

e La cultura de la prevencid, necessitat d’elaboracié d’'un PAU. Requeriments
legals.

e Continguts i estructura basica del Pla.

e Formacié d’Equips d’Emergéncia.

e Protocols d’actuacié en cas d’emergéncia. Normes d’evacuacio i confinament.
Consignes de prevenci6

e Actuacio en cas d’emergéncia.

A més es recomana que tot el personal de I'activitat cal que en la mesura adient rebi la
informacio seguent:

e Els riscos derivats de [I'activitat desenvolupada i els tipus de situacions
d’emergéncia que es poden originar, amb les mesures preventives que poden
evitar la seva aparicié o bé pal-liar-ne els efectes.

¢ Els mecanismes de comunicacié interna de I'alarma en cas d’emergéncia.

e Ubicacio del centre receptor d’alarmes de I'establiment.

e (Cas de preveure l'avis telefonic al centre receptor d’alarmes de l'establiment,
els numeros telefonics a utilitzar per donar aquest avis.

e Cas de disposar-se de polsadors manuals dalarma, la ubicaciéo i el
funcionament d’aquests.

e Cas de disposar-se de sistema de deteccid automatica d’incendis, el
funcionament d’aquest sistema i el lloc on s’ubica la central de deteccié.

e El teléfon unic d’emergéncies (112) per sol-licitar auxili als mitjans d’ajuda
exteriors (bombers, ambulancies i/o policia).

o L’organitzacié en cas d’emergéncia establerta a I'activitat. Equips i carrecs
responsables de I'actuacié en cas d’emergéncia.

e Els recorreguts d’evacuacié disponibles. Escales, passadissos, portes i

recorreguts en general, que condueixen a I'exterior dels edificis.

El punt o punts de reunio establert/s, com a espai segur desti de I'evacuacié.
Les instruccions concretes a seguir en cas d’evacuacio.

Les instruccions concretes a seguir en cas de confinament.

El significat de tots els senyals d’avis i alarma existents, tan acustics com
lluminosos.

Tot el personal ha de rebre aquesta informacié de forma escrita, individualment i/o de
forma col-lectiva amb cartells permanents ubicats en llocs visibles a la instal-lacio.
Aquesta informaci6 cal que es realitzi periddicament a tot el personal, tenint en compte
els canvis que es produeixin que derivin en nous riscos a les instal-lacions.

Personal Alie

L’activitat ha d’informar de I'existéncia del PAU a les empreses subcontractades. Es
dura registre d’aquesta comunicaci6 i de les seves actualitzacions. Hi ha d’haver una
relacio de les empreses que té subcontractades, indicant el nom, radé social, NIF i
persona responsable de 'empresa, i també, I'activitat que desenvolupa, les zones del
centre on les duu a terme i el nombre de treballadors que hi té contractats.

Es recomana que tot el Personal Alie que treballi de manera usual al centre rebi els
mateixos continguts abans expressats per la divulgacio del Pla entre el Personal Propi.

4.1.2.2 Planificacid, programa i terminis d’accions de formacio i divulgacié

Un altre dels objectius del programa d’Implantacié és programar, realitzar i avaluar el
simulacre que validi el correcte funcionament del pla d’autoproteccié. Aixi mateix, és
necessari programar simulacres al llarg del temps, a fi de validar el correcte
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funcionament del pla durant tot el seu periode de vigéncia. Realitzar simulacres i
realitzar els informes d’autoavaluacié €s una obligacié de la persona Responsable de
la Implantaci6 del Pla.

Els simulacres pretenen verificar i comprovar:

e L'’eficacia de I'organitzacio de resposta davant d’'una emergéncia.

e La capacitaci6 del personal adscrit a 'organitzacié de resposta.

e L’entrenament de tot el personal del port de L’'Escala en la resposta davant
d’'una situacié d’emergéncia.

e La suficiencia i idoneitat dels mitjans i recursos assignats.

e |’adequacié dels procediments d’actuacio.

e La validacio del correcte funcionament del procediment de comunicacio de les
emergencies.

La realitzacié de simulacres té per objecte l'activacié total o parcial de les accions
contingudes en el Document n°3: Manual d’Actuacié del Pla.

Totes les activitats incloses en 'ambit d’aplicacié del Decret 30/2015 estan obligades a
dur a terme simulacres de suposits d’activacié del Pla d’Autoproteccié amb una
periodicitat minima anual, excepte les activitats desenvolupades de caracter temporal.

La realitzaci6 de simulacres pot ser amb mobilitzacié de mitjans personals propis o
aliens o bé de despatx. En el suposit que hi hagi mobilitzacié de mitjans aliens (mitjans
externs: Bombers, SEM, Mossos d’Esquadra, Policia Local, etc.), s’ha de comptar amb
la seva acceptacié prévia a I'efecte de coordinar-s’hi.

En el cas del port de L’Escala, s’hi troben diferents activitats incloses en I'ambit
d’aplicacié del Decret 30/2015, s’admet la realitzaci6 d’'un Unic simulacre amb
periodicitat minima anual, sempre que hi participin totes les activitats incloses, d’acord
amb el Pla d’Autoproteccio integral unic que han d’elaborar en virtut del que estableix
el Decret 30/2015.

Tots els simulacres que comportin accions que puguin provocar trucades al Centre
d’Atencié i Gestido de Trucades d’Urgéncia 112 de Catalunya o al CECAT s’han de
comunicar a [I'’Administraci6 competent, a través del correu electronic
simulacre pc@gencat.cat, amb una antelaci6 minima de quinze dies habils.
Posteriorment a la realitzaci6 dels simulacres i en el termini de vint dies habils a
comptar de la realitzacié d’aquests, la persona titular o responsable de I'activitat ha
d’elaborar un informe d’autoavaluacié signat pel cap de 'emergéncia, aixi com detallar
les accions de millora, si s’escauen, i diferenciar tant les que comporten canvis en el
Pla d'Autoproteccié com les d'implantacio.

La persona titular del centre o activitat ha de disposar en tot moment dels informes
d’autoavaluacié esmentats a I'apartat anterior i els ha de facilitar, com a obligacio
derivada del pla, a 'Administraci6 competent un cop aquesta els hi requereixi; la
manca de tramesa dels informes esmentats a ’Administracié competent pot comportar
la imposici6 de les sancions que corresponguin.

S’ha de portar un registre de tots els simulacres, aquest registre es pot trobar a
annex II.

4.1.3 — PLANIFICACIO, PROGRAMA | TERMINIS DE MANTENIMENT

4.1.3.1. Manteniment, instal-lacions i equipaments

El programa de Manteniment d’instal-lacions i equipaments té la seguent finalitat:
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e Garantir que els mitjans disponibles per I'Autoproteccié funcionen o estan
preparats per funcionar correctament (per exemple, sectoritzacié, detectors
d’incendi, extintors,...).

e Garantir el bon estat d’'aquelles instal-lacions i equipaments que comporten,
per si mateixos, un risc (cuines, grups electrogens...).

e Garantir que aquelles zones o locals identificats com a zones de risc, tinguin la
vigilancia i el manteniment pertinent (per exemple, locals de quadres eléctrics,
magatzems,...).

e Garantir el manteniment d’altres instal-lacions o serveis que, si bé no
constitueixen un risc a considerar, la seva falta de manteniment si que pot
suposar potencialment un risc (per exemple enllumenat, cablejat eléctric,...).

e La garantia d’'aquest manteniment sera la revisid periddica realitzada per
personal competent i €s necessari que es reculli documentalment.

Tots aquests mitjans d’Autoproteccié que hauran de ser comprovats sén els que s’han
especificat al Document n°2: Inventari i descripci6 dels mitjans i mesures
d’autoproteccié. Igualment, tots els equips, locals, instal-lacions o serveis, susceptibles
de produir una situacié d’emergeéncia, especificats al Document n°1: Identificacié de la
Instal-lacié. Inventari, analisi i avaluacio del risc, han de ser mantinguts, tant des del
punt de vista del seu bon funcionament, com des del punt de vista de compliment de
la legislacié que els sigui d’aplicacio.

EQUIP Sistema automatic de deteccié i alarma d’incendis

Comprovar el funcionament de les instal-lacions. Substitucié de
pilots, fusibles, etc., defectuosos. Manteniment dels acumuladors;
reposicid aigua destil-lada, etc.

OPERACIONS
TRIMESTRALS

OPERACIONS | Verificacio integral de la instal-laci6. Regulaci6 de tensions i
ANUALS intensitats. Prova final amb cada font de subministrament eléctric.
EQUIP Sistema manual d’alarma d’incendis
OPERACIONS | Comprovar el funcionament de les instal-lacions. Manteniment

TRIMESTRALS

acumuladors; reposicié aigua destil-lada, etc.

OPERACIONS | Verificacio integral de la instal-lacié. Prova final amb cada font de
ANUALS subministrament electric.
EQUIP Extintors d’incendis
Comprovacié de l'accessibilitat, senyalitzacio, bon estat aparent
OPERACIONS de conservacié. Inspeccidé ocular d’assegurances, precintes,

TRIMESTRALS

inscripcions, etc. Comprovacio del pes i pressio si escau.
Inspeccié ocular de I'estat extern de les parts mecaniques (filtre,
valvula, manega, etc.).

OPERACIONS
ANUALS

Comprovacié del pes i pressio si escau. En el cas d’extintors de
pols amb botelli de gas d’'impulsié es comprovara el bon estat de
lagent extintor i el pes i aspecte extern del botelli. Inspeccio
ocular de l'estat de la manega, filire o llanga, valvules i parts
mecaniques. Nota: En aquesta revisié anual no sera necessaria
I'obertura dels extintors portatils de pols amb pressié permanent,
tret que en les comprovacions que se citen s’hagin observat
anomalies que ho justifiqui. En el cas d’obertura de I'extintor,
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'empresa mantenidora situara en I'exterior del mateix un sistema
indicatiu que acrediti que s’ha realitzat la revisid interior de
laparell. Com exemple de sistema indicatiu que s’ha realitzat
I'obertura i revisio interior de I'extintor, es pot utilitzar una etiqueta
indeleble, en forma d’anell, que es col-loca en el coll de 'ampolla
abans del tancament de l'extintor i que no pugui ser retirada
sense que es produeixi la destruccié o deterioracio de la mateixa.

OPERACIONS
CADA 5 ANYS

A partir de la data de timbrat de I'extintor (i per tres vegades) es
procedira al retimbrat del mateix d’acord amb la ITC-MIE-AP5 del
Reglament d’aparells a pressié sobre extintors d’incendis. Rebuig:
Es rebutjaran aquells extintors que, segons el parer de 'empresa
mantenidora presentin defectes que posin en dubte el correcte
funcionament i la seguretat de I'extintor o bé aquells per als quals
no existeixin peces originals que garanteixin el manteniment de
les condicions de fabricacié.

EQUIP

Boques d’Incendi Equipades (BIEs)

OPERACIONS
TRIMESTRALS

Comprovaci6 de la bona accessibilitat i senyalitzacié dels equips.
Comprovacié per inspeccié de tots els components, procedint a
desenrotllar la manega en tota la seva extensio i accionament de
la boquilla cas de ser de varies posicions.

Comprovacié, per lectura del mandmetre, de la pressié de servei.
Netejar el conjunt i greixar els tancaments i xarneres en portes de
armari.

Desmuntatge de la manega i assaig d’aquesta en lloc adequat.
Comprovacié del correcte funcionament de la boquilla en les
seves diferents posicions i del sistema de tancament.

OPERACIONS Comprovacié de I'estanquitat dels racords i manegues i estat de
ANUALS :
las juntes.
Comprovacié de la indicaci6 del manometre amb un altre de
referéncia (patro) acoplat en el racord de connexio de la manega.
OPERACIONS | La manega ha de ser sotmesa a una pressié de prova de 15
CADA 5 ANYS | kg/cm2 (bar).
EQUIP Hidrants
Comprovar I'accessibilitat al seu entorn i la senyalitzacio en els
OPERACIONS | hidrants enterrats. Inspeccié visual comprovant d’estanqueitat del

TRIMESTRALS

conjunt. Llevar les tapes de les sortides, greixar les rosques i
comprovar I'estat de les juntes dels racords.

Greixar la rosca d’accionament o emplenar la camera d’oli del

OPERACIONS ) o e .
mateix. Obrir i tancar I'hidrant, comprovant el funcionament
SEMESTRALS R Lo :
correcte de la valvula principal i del sistema de drenatge.
EQUIP Columnes seques
OPERACIONS Comprovgr I a.(ECGSSIbIIItat tant al carrer com als pisos. Comprovar
la senyalitzaci6. Comprovar tapes i tancaments. Comprovar que
SEMESTRALS : .
les claus de les connexions siameses estan tancades.
EQUIP Sistemes fixes d’extincié
Comprovar estat del components del sistema. Comprovar estat
OPERACIONS

de carrega de la instal-laci6. Comprovar circuits de senyalitzaci6,
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TRIMESTRALS | pilots, etc.

Verificar els components del sistema.

OPERACIONS . . , .
Comprovar carrega i estat de I'agent extintor. Prova de la
ANUALS . ! - s
instal-lacio en condicions de recepcio.
EQUIP Teulades i desguassos

OPERACIONS | Netejar teulades i desguassos per evitar problemes quan es
TRIMESTRALS | produeixin fortes pluges.

EQUIP Instal-lacié eléctrica, instal-lacié de gas i de climatitzacio

OPERACIONS | Revisio de les instal-lacions per part d’'una empresa instal-ladora
ANUALS autoritzada.

Els registres de les operacions de manteniment descrites en aquest capitol, figuren en
el llibre de registre que disposa el departament de Manteniment del port de L'Escala.
El personal de manteniment realitza operacions de manteniment preventiu
(inspeccions periodiques), i manteniment correctiu.

4.1.3.1.1. Manteniment del propi pla

El PAU es defineix com un document intrinsecament viu ja que totes les dades, equips
i actuacions previstes han d’estar sempre al dia i amb la seva eficacia garantida.

Aquestes tasques necessiten d’un pressupost per portar-les a la realitat. Es una funcié
de la persona Responsable de la Implantacié del Pla i del Comité d’Autoproteccio
determinar i assignar els recursos econdmics necessaris.

Abans dels dos anys de vigéncia del pla, la persona titular o responsable de I'activitat
ha d’elaborar un informe de descripcié de les actuacions d’implantacié del pla
realitzades en el primer any, signat pel cap de 'emergéncia. De forma quadriennal, cal
elaborar un informe de descripcié de les actuacions de manteniment del pla també
signat pel cap de 'emergéncia.

La persona titular del centre o activitat ha de conservar la documentacié de totes les
actuacions d’implantacié i manteniment del pla. L’Administracid competent podra
requerir en qualsevol moment, com a obligacié derivada del pla, la documentacié
esmentada; la manca de disponibilitat i tramesa de la documentacié pot suposar la
imposicié de les sancions que siguin aplicables.

4.1.3.1.2. Manteniment de la formaci6 del personal propi i alié

L’objectiu és assegurar la formacié continuada a tots els integrants dels Equips
d’emergéncies les seves funcions en relacio a les actuacions en cas d’emergeéncia.

En aquest sentit, s’aprofitara la realitzacié dels simulacres per informar de les
actualitzacions i / o modificacions que pugui haver sofert el Pla.

4.1.3.1.3. Manteniment de la informacio i divulgacio del pla

L’objectiu és assegurar que la informacié que els diferents agents implicats tenen del
Pla esta actualitzada i continua vigent.

En aquest sentit, durant la realitzacié dels plans de vigilancia ambiental a les activitats
del port de L’'Escala es comprovara que son coneixedors de la darrera versié del Pla.
Aixi mateix, es convocara als responsables de cada activitat a una reunié anual
aprofitant la realitzacio dels simulacres i / 0 exercicis.
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4.1.3.1.4. Millores estructurals i de recursos

Arrel de la realitzacié dels simulacres i del tractament de les incidéncies o accidents
que es puguin produir durant la vigéncia del pla, es poden plantejar una série de
millores necessaries per tal d’aconseguir reduir els riscos.

Aquestes millores s’inclouran en el pla d’accié biennal de Ports de la Generalitat.
4.1.3.2. Estudi i avaluacié dels incidents i accidents

El Comité d’Autoproteccié o el Responsable d'Implantacio estudiara tots els incidents i
accidents ocorreguts al port de L’Escala referides a I'Autoproteccié. Amb aquest
analisi fara un informe indicant les causes, el comportament que van tenir els mitjans
d’autoproteccid, I'eficacia de les actuacions d’emergéncia i els efectes que van tenir.

A través del Cap de 'Emergéncia (CE) s’ordenara la investigacido de les causes i
condicions de desenvolupament de 'emergéncia a fi i efecte d’obtenir el coneixement
necessari per a I'adopcié de mesures preventives i correctores. Convindra investigar
les causes per les que s’ha produit I'emergéncia, les consequéncies i danys
ocasionats, s’analitzara quina ha estat I'actuacié i comportament del public present i
del personal del centre, dels equips d’emergéncia, de I'organitzacié i coordinacié del
pla d’actuacio, de la coordinacié amb els mitjans externs d’ajut i amb els plans d’ambit
superior i s’analitzara el funcionament dels mitjans materials d’autoproteccio, tot
plegat, amb I'objecte d’adoptar les mesures correctores que siguin precises.

D’acord amb l'article 12.5 del Decret 30/2015, un cop conegudes les consequeéncies i
les possibles causes de les emergéncies, aixi com una estimacié de la poblacié
afectada, les persones titulars de les activitats i centres, en el termini maxim de set
dies habils, han d’elaborar i trametre un informe, sens perjudici que es portin a terme
els procediments establerts per la normativa sectorial que siguin aplicables.

Aquest informe ha de detallar com a minim:

e Descripcié de 'emergéncia i de les causes conegudes.

e Hora exacta i procediment de detecci6 de 'emergéncia.

¢ Cronologia de les actuacions reals i de les actuacions previstes en el Pla
d’Autoprotecciod, incloses les comunicacions internes i externes.

e Mesures de proteccié preses (confinament o evacuacid dels ocupants) i
aspectes del Pla d’Autoproteccié a millorar o modificar, com a resultat de
I'experiéncia derivada de I'emergéncia.

Aguest informe es trametra a la Direcci6 General de Proteccié Civil, doncs la manca
de tramesa pot suposar la imposicio de les sancions que corresponguin.

En cas d’emergéncia o incident greu al port, es redacta un informe. D’altra banda,
també es porta un registre de tots els incidents o accidents. L'informe d’emergéncia i
el registre d’incidéncies es poden trobar a 'annex Il d’aquest Pla.

4.2 — ACTUALITZACIO | REVISIO DEL PLA

D’acord amb l'article 6 del Decret 30/2015, el Pla d’Autoproteccié del port de L’Escala
s’ha de revisar sempre que hi hagi una modificacié substancial i, com a minim, cada
quatre anys. La revisié del pla ha de seguir el mateix procediment d’homologacio
inicial.

Aixi mateix, el Pla d’Autoproteccié ha d’estar permanentment actualitzat, és a dir, la
persona titular de I'activitat és responsable de la modificacié sistematica de les dades
que hagin pogut tenir alguna variacio i d’'incorporar-les en els protocols d’actuacié. El
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Pla d’Autoproteccio actualitzat s’ha de trametre, a través del registre previst a I'article
4.1.e), a la direccio general competent en materia de proteccio civil.

Sens perjudici de les obligacions que fixi la normativa especifica que sigui aplicable,
per a la tramitacié de les baixes dels establiments, en cas de cessament de I'activitat o
en cas de desaparicié de la causa que en motiva l'afectacio, les persones titulars de
les activitats i centres d'interés per a la protecci6 civil de Catalunya o local, aixi com
les administracions que en tinguin constancia justificada, han de comunicar aquesta
circumstancia a la direccié general competent en materia de proteccié civil o al
municipi, a través del registre previst a I'article 4.1.e), en el termini de tres mesos.

La sistematica per a recollir els canvis es la seguent:

Actualitzacions del Pla

Signatura i . -
., Actualitzacio
Descripcié del | Documents a data de .
: o : enviada per
canvi modificar control i
een ., Hermes a data
verificacio
Canvis de personal i/o telefons
Canvi nim. 1
Canvi nim. 2
Canvis organitzatius
Canvi nim. 1
Canvi nim. 2
Revisions del Pla
Signatura i .
.., Revisio
Descripcié del | Documents a data de .
: o : enviada per
canvi modificar control i
een ., Hermes a data
verificacio
Canvi num. 1
Canvi nim. 2
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TRUCADES D’EMERGENCIA OBLIGATORIES

ORGANISME

TELEFON

Bombers

Mossos d’Esquadra

112

SEM
Policia Local de L’Escala 972.77.48.18
CECAT 93.551.72.85

ALTRES TELEFONS D’EMERGENCIES D’AJUDA EXTERNA

ORGANISME TELEFON
Guardia Civil del Mar 062
Salvamento Maritimo 900.202.202
Capitania Maritima de Palamés 972.31.40.70
Agéncia Catalana de 'Aigua 93.567.28.00
Servei Meteorologic de Catalunya 93.567.60.90
Ajuntament de I'Escala 972.77.48.48

TELEFONS D’EMERGENCIES DEL PERSONAL DE PORTS DE LA
GENERALITAT

CARREC NOM TELEFON
Gerent PDG Sr. Joan Pere Gomez 932 060 930
Responsable Territorial ZPN Sr. Joan Pere Darbra 972 314 525
Guardamolls port de I'Escala 972772 138
Guardamolls port de I'Estartit 972 751 351
Responsable d’obres ZPN 972 314 525
Técnic Medi Ambient ZPN 972 314 525

C. Dr. Roux, 59-61
08017 Barcelona
Tel.: 93.206.09.30
Fax: 93.206.09.31

PAU DEL
PORT DE L’ESCALA
ANNEX |

MAIG 2019

Pagina | 76




f Ports

de la Generalitat

PLA D’AUTOPROTECCIO
PORT DE L’ESCALA (GIRONA)

TELEFONS DE CONTACTE DE LES EMPRESES DE SERVEIS |
MANTENIMENT

Transportistes de

Empreses de treballs

residus autoritzats IO subaquatics e
FEMEVI 678.248.598 DIVECREUS 696.92.70.31
CASA NUALART 615.564.932 SEMAC 692.223.945
SIRCAT 616.070.429 CIR ROSES 610.264.321
HIDROJET SERVICIOS | 649.904.541 TONI CAMPOS 609.866.648
FCC 649.400.561 ORCA DIVING 639.309.597

BLANES SUB 646.962.056

Grues Teléfon anti c'\élr?tt:rrril?:m aci6 Telefon
GRUES PALLI 679.492.697 SIP 659.018.788
GRUES PADROSA 629.333.313 KEPLER - Conterol 607.790.873
GRUES GIRONA 659.137.528 SORBCONTROL 606.094.505

Neteja aigua i sols Telefon Subministraments Telefon
ONA Safe & Clean 629.988.553 Endesa Distribucion 902.534.100
ECOLMARE 977.25.21.12 SOREA I'Escala 972.77.29.44
GRUP JUSCA 630.905.930 SOREA Avaries 900.304.070
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7
8)

Comunicacio de sinistre de danys materials

Comunicacio de sinistre de Responsabilitat Patrimonial i Civil

Informe d’emergéncia

Registre d’incidéencies

Registres de les reunions del comité d’autoproteccié del port de L’Escala
Questionari d’assisténcia i valoracié d’activitat formativa

Informe de simulacre

Informe de simulacre de trucades
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Comunicaci6 de sinistre de danys materials

Dades de la persona que fa la tramesa

-Cognoms i nom

Mail

-Port

-Data i hora del succés

Personal de PG accidentat

Dades del bé sinistrat

-Tipus de bé

-Lloc

-Testimonis

-Intervenci6 de la autoritat (dades de la Mateixa)

Descripcio del sinistre (fer croquis)

Estimacio del valor dels danys / Pressupost

Vehicle que ha provocat el sinistre

-Classe (turisme, camio, grua...)

-Marca Model

-Matricula

Assegurat (mirar polissa)

-Nom

-Cognoms

-Adrega

- Teléfon

Asseguradora

-Numero de polissa

-Agencia

-Els danys propis del vehicle estan assegurats? Si/No

Conductor

-Cognoms i Nom Categoria

-Adreca valid fins

-Permis de conduir nimero

Signatura de la persona que fa la tramesa i segell Lloc i data de de 20
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f Ports

de la Generalitat

Comunicacio de sinistre de Responsabilitat Patrimonial i Civil

Dades de la persona que fa la tramesa
Cognoms i nom e.mail

Cognoms i nom de la persona de contacte Centre
(pot ser la mateixa que fa la tramesa)

Adreca NUmero Codi postal

Municipi Teléfon Fax

Dades del sinistre
Data d’ocurréncia i hora Data de declaracié

Lloc on va océrrer el sinistre

Dades del perjudicat (nom cognoms i telefon)

Descripci6 del sinistre

Estimaci6 de lareclamacié

Signatura de la persona que fa la tramesa i segell Lloc i data , de de 20__

Pagina | 82



ﬂ INFORME D’EMERGENCIA
Ports PORT: <Nom del port>

de la Generalitat

INFORME: Nam. Data (hora) del succés

IE_dd-mm-aa

1. DESCRIPCIO

O Incidéncia O Emergencia (comunicacié a Hermes)

2. CAUSES CONEGUDES

3. DETECCIO

(Hora exacta i procediment de detecci6 de I'emergéencia)

4. CRONOLOGIA D’ACTUACIONS | COMUNICACIONS

PREVISTES AL PAU (omplir en cas d’emergéncia)

Hora Emissor Receptor Accions
REALS
Hora Emissor Receptor Accions
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f INFORME D’EMERGENCIA
Ports PORT: <Nom del port>

de la Generalitat

5. MESURES DE PROTECCIO PRESES

(Confinament o evacuacié dels i de les ocupants, si aplica.)

6. MITJANS | RECURSOS UTILITZATS

(Hores de personal, quantitat de material emprat, treballs realitzats per empreses externes, etc.)

7. MILLORES | MODIFICACIONS DEL PAU

(Com a resultes de I'experiencia derivada de I'emergéncia.)

<Municipi>, <dia> de <mes> de <20xx>.

[signatura]

<nom i cognoms>
Responsable técnic de Ports de la Generalitat
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.I REGISTRES DE LES REUNIONS DEL COMITE
Ports D’AUTOPROTECCIO DEL PORT DE L’ESCALA

Registre de les reunions anuals ordinaries:

Reunio6 ordinaria niumero 1

Data: | | Lloc: |

Participants:

Objectius:

Reunidé ordinaria niumero 2

Data: | | Lloc: |

Participants:

Objectius:

Registre de la reunié extraordinaria:

Reuni6 extraordinaria

Data: | | Lloc: |

Participants:

Incident:

Registre de la reunié post — simulacre:

Reuni6 post - simulacre

Data: | | Lloc: |

Participants:

Simulacre:
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ﬂ Portd.loc i data . .
delaGeneraiitat  OQUESTIONARI D’ASSISTENCIA I AVALUACIO ACTIVITAT FORMATIVA

durada inferior o igual a un dia .
Professor/Empresa

Lloc i data

Professor/Empresa Signatura

PR PR S S
OO T OTrcCS

Contingut i hores :

Assistent 1: Nom complert DNI Signatura

Avaluacio Activitat Formativa

Avaluaci6 del/la formador/a: Exposicio

Avaluaci6 del/la formador/a: Coneixements i documentacio (si
escau)

L’activitat formativa li ha servit per ampliar els seus coneixements i
poder-los aplicar al seu lloc de treball?

O O 0|«
© O 0=
OO O|e
D D | w
SBYNeDANe)

Assistent 2: Nom complert DNI Signatura

Avaluaci6 del/la formador/a: Exposicio

4
Avaluaci6 del/la formador/a: Coneixements i documentacié (si @
escau)

L’activitat formativa li ha servit per ampliar els seus coneixements i
poder-los aplicar al seu lloc de treball?

© O O]
GHEIGIRS
D D @|w
® D G

©

Assistent 3: Nom complert DNI Signatura

Avaluaci6 del/la formador/a: Exposicio

Avaluaci6 del/la formador/a: Coneixements i documentacio (si
escau)

L’activitat formativa li ha servit per ampliar els seus coneixements i
poder-los aplicar al seu lloc de treball?

D D | w
SHRNeDANeD

OO O|e

© O 0|«
© o 0=+
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de la Generalitat

INFORME DE SIMULACRE
PORT: <Nom del port>

INFORME:

Nam.

Data (hora) del simulacre

xx/PORT/aaaa

1. OBJECTIUS

2. ESCENARI SIMULAT

3. PARTICIPANTS

4.CRONOLOGIA

Hora salta I'alarma/produeix I'accident/... (inici simulacre).
Hora avisos interns i qui els realitza.
Hora avisos als serveis d'emergencia (112, CECAT i/o CRA) i qui els realitza.
Quan s'activa el PAU i en quina fase. Hora i motiu canvi de fase (si és el cas).
Principals accions dels actuants del PAU.
Si participen serveis d'emergencia externs, hora arribada.
Hora es desactiva el PAU.
Finalitzacié del simulacre.

Hora

Emissor

Receptor

Accions

5.VALORACIONS

S’han complert els objectius? SI (I

En cas negatiu, qué ha fallat?

NO O

Els avisos interns s’han realitzat correctament? S| O
En cas negatiu, que ha fallat?

NO O
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ﬂ INFORME DE SIMULACRE
Ports PORT: <Nom del port>

de la Generalitat

Els avisos externs (112, CECAT) s’han realitzat correctament? SICO  NO O
En cas negatiu, qué ha fallat?

El moment i les fases d’activacié del PAU han estat adequades? ? SICO  NO O
En cas negatiu, que ha fallat?

L’organitzacio ha respost correctament davant 'emergéncia? SIO  NO O
En cas negatiu, qué ha fallat?

Els procediments d’actuacié sén els adequats? SIC0 NO O
En cas negatiu, que ha fallat?

Els mitjans i recursos son suficients i adequats? SIO  NO O
En cas negatiu, que ha fallat?

Si han participat serves d’emergéncia externes, la coordinacié amb aquests ha estat bona? SI O NO O
En cas negatiu, qué ha fallat?

S’han detectat accions de millora? SIO NO O
Si és el cas, a continuacio detalleu les accions de millora que comportin canvis en el PAU o accions d’implantacio. (V.
Apartat 6)

8. ACCIONS DE MILLORA (si s’escau)

Responsable Accions que comporten canvis en el PAU

Responsable Accions d’implantacio

<Municipi>, <dia> de <mes> de <20xx>.

[signatura]

<nom i coghoms>
Responsable técnic de Ports de la Generalitat
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i Ports

de la Generalitat

INFORME DE SIMULACRE DE TRUCADES

PORT: <Nom del port>

INFORME:

Nam.

Data (hora) del simulacre

xx/PORT/aaaa

1. OBJECTIUS

2. ESCENARI SIMULAT

3. PARTICIPANTS

4. CRONOLOGIA

Hora salta I'alarma/produeix I'accident/... (inici simulacre).
Hora avisos interns i qui els realitza.

Hora avisos als serveis d'emergéncia (112, CECAT i/o CRA) i qui els realitza.
Quan s'activa el PAU i en quina fase. Hora i motiu canvi de fase (si és el cas).
Principals accions dels actuants del PAU.

Si participen serveis d'emergéncia externs, hora arribada.
Hora es desactiva el PAU.

Finalitzacio del simulacre.

CRONOGRAMA DE COMUNICACIONS: <Nom activitat o entitat>

Hora

Emissor Receptor

Accions

FONT: <NOM DE LA FONT>

CRONOGRAMA DE COMUNICACIONS: <Nom activitat o entitat>

Hora

Emissor Receptor

Accions

FONT: <NOM DE LA FONT>

CRONOGRAMA DE COMUNICACIONS: <Nom activitat o entitat>

Hora

Emissor Receptor

Accions

FONT: <NOM DE LA FONT>
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ﬂ INFORME DE SIMULACRE DE TRUCADES
Ports PORT: <Nom del port>

de la Generalitat

5. VALORACIONS

S’han complert els objectius? SIO  NO O
En cas negatiu, qué ha fallat?

Els avisos interns s’han realitzat correctament? S| O NO O
En cas negatiu, que ha fallat?

Els avisos externs (112, CECAT) s’han realitzat correctament? SICO  NO O
En cas negatiu, qué ha fallat?

El moment i les fases d’activacié del PAU han estat adequades? ? SICO  NO O
En cas negatiu, que ha fallat?

L’organitzacio6 ha respost correctament davant I'emergéncia? SIO  NO O
En cas negatiu, que ha fallat?

Els procediments d’actuacié sén els adequats? SIC0 NO O
En cas negatiu, qué ha fallat?

Els mitjans i recursos son suficients i adequats? SIO  NO O
En cas negatiu, quée ha fallat?

Si han participat serves d’emergéncia externes, la coordinacié amb aquests ha estatbona? SIO NO O
En cas negatiu, que ha fallat?

S’han detectat accions de millora? SIO NO O
Si és el cas, a continuacio detalleu les accions de millora que comportin canvis en el PAU o accions d’implantacio. (V.
Apartat 6)

6. ACCIONS DE MILLORA (si s’escau)

Responsable Accions que comporten canvis en el PAU

Responsable Accions d’implantacié

<Municipi>, <dia> de <mes> de <20xx>.

[signatura]

<nom i coghoms>
Responsable técnic de Ports de la Generalitat
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- PLA D’AUTOPROTECCIO
S PORT DE L’ESCALA (GIRONA)

ANNEX Il

PLANOLS

C. Dr. Roux, 59-61
08017 Barcelona
Tel.: 93.206.09.30
Fax: 93.206.09.31

PAU DEL PORT DE
L’ESCALA MAIG 2019 Pagina | 92
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- PLA D’AUTOPROTECCIO
S PORT DE L’ESCALA (GIRONA)

DOCUMENT 1

P.1.1 — Zones de risc

P.1.2 — Zones vulnerables
P.1.3 — Planol de la instal-laci6
P.1.4 — Subministres basics

DOCUMENT 2

P.2.1 — Sectoritzacio

P.2.2 (I) — Ubicacié material contra incendis (1)
P.2.2 (II) — Ubicacié material contra incendis (Il)
P.2.3 — Ubicacio del material anticontaminacio
P.2.4 — Altres mitjans d’autoprotecci6

P.2.5 — Vies d’evacuacio

P.2.6 — Confinament

C. Dr. Roux, 59-61
08017 Barcelona
Tel.: 93.206.09.30
Fax: 93.206.09.31

PAU DEL PORT DE
L’ESCALA MAIG 2019
ANNEX I
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RISCOS AL PORT DE L'ESCALA
- RISC D'INCENDI

% RISC DE VESSAMENT A TERRA

- RISC DE VESSAMENT A L'AIGUA
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ZONES EDUCATIVES ZONES SANITARIES ZONES PLATGES
INSTITUT EL PEDRO C.A.P. DR. MOISES BROGGI PLATJA DE RIELLS
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INSTAL-LACIONS PORT DE L'ESCALA

CN L'ESCALA

CENTRE SUBMARINISME

LOCALS COMERCIALS
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SECTORS AL PORT DE L'ESCALA

BN NLENE

de la Generalitat

NAUTICA ESPORTIVA

NAUTICA POPULAR

SECTOR COMERCIAL

ESCAR

SECTOR PESQUER

BOCANA | TRAM FINAL ESPATLLER

PASSEIG VIANANTS ESPATLLER
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- PLA D’AUTOPROTECCIO
S PORT DE L’ESCALA (GIRONA)

ANNEX IV

FITXES D’ACTUACIO

C. Dr. Roux, 59-61
08017 Barcelona PAU PORT DE L’ESCALA
Tel.: 93.206.09.30 ANNEX IV

Fax: 93.206.09.31
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e PLA D’AUTOPROTECCIO
LOHS PORT DE L’ESCALA (GIRONA)

PER EQUIP D’EMERGENCIA
1) Cap d’emergéncia
2) Cap d’intervencié
3) Equip de primera intervencio (EPI)
4) Equip de segona intervencio (ESI)
5) Equip d’evacuacié i confinament
6) Gabinet de comunicacié
7) Centre de control, alarma i comunicacio

8) Protocol d’avis telefonic

PER SITUACIO DE RISC
En ambit terrestre

9) Incendi en edifici

10) Incendi al punt de proveiment de combustible
11) Incendi d’'embarcacio a I'escar

12) Col-lapse d’infraestructura (moll o pantala)
13) Vessament de contaminant a terra

14) Caiguda de la grua

15) Caiguda de vaixell a I'escar (cop de vent)

16) Accident de transit

En ambit maritim

17) Enfonsament d’embarcacio

18) Embarrancament d’embarcacio

19) Incendi en embarcacio

20) Arribada d’embarcaci6é amb via d’aigua
21) Vessament de contaminant a I'aigua
22) Caiguda de vehicle a aigues del port

En I'ambit sanitari

23) Caiguda de persona a aiglies del port
24) Arribada de ferit per mar
25) Emergéncia sanitaria (pacient no traumatic)

Provocades per fendomens naturals

26) Temporal maritim

En I'ambit policial

27) Amenaga de bomba
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ﬂ PLA D’AUTOPROTECCIO
Ports

de la Generalitat PORT DE L,ESCALA (GlRONA)
FITXA D’ACTUACIO CAP D’EMERGENCIA
1 Titular: Responsable territorial
Suplent: Guardamolls del port de I'Escala

ACCIONS INICIALS
1) Decidir el nivell d’activacié del pla en funcié de la valoracié del cap
d’intervencié.
2) Confirmar els avisos externs i interns fets i realitzar els pendents
3) Indicar les mesures de proteccio a aplicar
4) Informar al CECAT
5) Activar el gabinet de comunicacio
6) Desplacar-se, si escau, al port de 'Escala

DURANT L’EMERGENCIA

1) Validar i coordinar les seguents actuacions del PAU:
- Evacuacio i confinament
- Atenci6 als afectats
- Atenci6 als mitjans de comunicaci6

2) Mantenir informat al CECAT

3) En cas d’activaciéo de plans d’ambit superior, mantenir el contacte amb els
corresponents organs directius.

CONTROLADA L'EMERGENCIA
1) Verificar la tornada a la normalitat
2) Desactivar el PAU
3) Informar al CECAT de la finalitzacié de 'emergéncia

4) Notificar la fi de I'emergéncia al gabinet de comunicacié i als superiors
jerarquics

C. Dr. Roux, 59-61
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ﬂ PLA D’AUTOPROTECCIO
Ports

de la Generalitat PORT DE L,ESCALA (GlRONA)
FITXA D’ACTUACIO CAP D’'INTERVENCIO
2 Titular: Guardamolls del port de I'Escala
Suplent: Guardamolls del port de I'Estartit

El cap d’intervencio és el comandament natural dels equips d’intervencio i representa
el cap d’emergéncia en el lloc de 'emergeéncia.

ACCIONS INICIALS

1)

2)
3)
4)
5)

En rebre l'avis, desplagar-se fins al punt de 'emergéncia i fer la valoracio
inicial de la situacio

Assegurar-se gue el centre de control fa els avisos corresponents
Avisar el cap d’emergéncia i seguir les seves instruccions
Assegurar-se que la recepcié d’ajuda externa queda coberta

En cas que I'emergéncia es produeixi en I'ambit mari, trucar al Servicio
Maritimo Provincial de la Guardia Civil.

DURANT L’EMERGENCIA

1)

2)
3)
4)
5)

Coordinar les actuacions de I'equip de primera intervencio (EPI) i si escau, de
'equip de segona intervencio.

Determinar les mesures d’evacuacié o de confinament necessaries.
Mantenir informat el cap d’emergéncia
Ser l'interlocutor amb els mitjans d’intervencio externs

Seguir les instruccions dels mitjans d’intervencié externs i realitzar les accions
complementaries sol-licitades.

CONTROLADA L’'EMERGENCIA

1)
2)

Informar el cap d’emergéncia de la finalitzaci6 de les accions d’intervencio

Proposar la desactivacié del PAU d’acord amb les indicacions dels mitjans
d’intervencié externs.
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ﬂ PLA D’AUTOPROTECCIO
Ports

de la Generalitat PORT DE L,ESCALA (GlRONA)
AN SIS EQUIP D’INTERVENCIO PRIMARIA
3 Membres: Marineria o personal de la concessio afectada

ACCIONS INICIALS
1) En ser avisats, dirigir-se al lloc de 'emergencia.
2) Actuar seguint les consignes del cap d’intervencié
3) En cas d’incendi, utilitzar els mitjans existents a la zona per extingir-lo

4) En cas d’evacuacio, col-laborar amb 'equip d’evacuacio i confinament.

DURANT L’EMERGENCIA
Incendi en embarcacio:
1) Aillar 'embarcacio
2) Assegurar els caps que lliguen I'embarcacio al moll
3) Intentar apagar les flames
Vessament a 'aigua
1) Localitzar I'origen del vessament i aturar-lo.
2) Aturar el transit maritim
Incendi en edifici
1) Tancar les portes per tal de confinar-lo
2) No intentar salvar objectes ni equipaments

En general, intentar resoldre la situacié d’emergéncia sense posar en perill la propia
integritat fisica

CONTROLADA L’EMERGENCIA

1) Col-laborar en les tasques de neteja per tal de retornar a la normalitat
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e PLA D’AUTOPROTECCIO
LOHS PORT DE L’ESCALA (GIRONA)

FITXA D’ACTUACIO EQUIP D’INTERVENCIO SECUNDARIA

4 Membres: Marineria del C.N. 'Escala

Només es constituird en cas de vessament de contaminant a l'aigua o quan sigui
necessari utilitzar el material anticontaminacié marina

ACCIONS INICIALS
1) En ser avisats, dirigir-se al lloc de 'emergencia.
2) Actuar seguint les consignes del cap d’intervencié

3) Estibar correctament sobre 'embarcacio el material anticontaminacié

DURANT L’EMERGENCIA
1) No circular rapid amb I'embarcacié ni travessar la taca de contaminant
2) Instal-lar les barreres absorbents al punt on s’ha iniciat la taca de contaminant

3) Assegurar la correcta col-locacio de les barreres, amb la cara absorbent de les
barreres en contacte directe amb el contaminant vessat.

4) Si escau, instal-lar les barreres absorbents a la bocana del port o de la
darsena on s’ha produit el vessament.

5) No tocar el contaminant vessat amb les mans

CONTROLADA L'EMERGENCIA
1) Extreure de l'aigua el material anticontaminacié impregnat

2) Dipositar el material que no es pugui reutilitzar al modul de recollida d’olis o al
punt indicat pel cap d’intervencio

C. Dr. Roux, 59-61
08017 Barcelona PAU PORT DE L’ESCALA
Tel.: 93.206.09.30 ANNEX IV

Fax: 93.206.09.31

MAIG 2019 Pagina | 110




e PLA D’AUTOPROTECCIO
LOHS PORT DE L’ESCALA (GIRONA)

FITXA D’ACTUACIO EQUIP D’EVACUACIO | CONFINAMENT

5 Membres: Personal de concessions

ACCIONS INICIALS

1) En ser avisats, dirigir-se a les sortides o als accessos als punts de
confinament, segons correspongui.

2) Actuar seguint les consignes del cap d’intervencié

DURANT L’EMERGENCIA
1) Mantenir la calma

2) En cas d’evacuacio, esperar a les persones que han de ser evacuades a les
sortides dels recintes i/o edificis.

3) En cas de confinament, tancar les portes i finestres de la instal-lacio per
habilitar-la com a lloc de confinament.

4) Recompte de les persones evacuades o confinades i informar-ne al cap
d’emergéncia

5) Assegurar-se que no queda ningu per evacuar o confinar.

CONTROLADA L’EMERGENCIA
1) Col-laboraci6 en les tasques de neteja, si escau.

FITXA D'ACTUACIO GABINET DE COMUNICACIO

6 Titular: Cap de premsa de Ports de la Generalitat
Suplent: Sala de premsa del Departament de Territori i
Sostenibilitat

ACCIONS INICIALS

1) En rebre l'avis d’activacié del PAU, decidir juntament amb el cap d’emergéncia
el contingut i 'abast inicial de la informacio a transmetre

2) Preparar i transmetre la informacioé necessaria pels usuaris del port

3) En cas d’activacié de plans d’ambit superior, contactar amb el corresponent
cap de premsa i coordinar les actuacions

DURANT L’EMERGENCIA

1) Atendre totes les trucades de I'exterior no relacionades directament amb la
gestioé de 'emergéncia

2) Fer arribar als usuaris del port la informacid sobre I'evolucié de 'emergéncia i
el grau d’operativitat del recinte portuari.

CONTROLADA L’'EMERGENCIA

1) Decidir la informacié a transmetre als mitjans de comunicacio i als usuaris del
port.

C. Dr. Roux, 59-61
08017 Barcelona PAU PORT DE L’ESCALA
Tel.: 93.206.09.30 ANNEX IV

Fax: 93.206.09.31

MAIG 2019 Pagina | 111




f PLA D’AUTOPROTECCIO
Ports

de la Generalitat PORT DE L,ESCALA (GlRONA)
FITXA D’ACTUACIO CENTRE DE CONTROL, ALARMA |
V4 COMUNICACIONS

El centre de control, alarma i comunicacions pot establir-se en diferents indrets
segons el lloc i el moment en que es produeixi 'emergéncia. A continuacio es detalla
el procediment a seguir per transmetre I'alarma, el qual coneixen tots els usuaris i
concessions del port de I'Escala.

PROTOCOL D’AViS TELEFONIC

En produir-se una emergéncia SEMPRE cal seguir el seglient protocol:
1) Trucada 112
- Naturalesa de I'emergéncia (accident, incendi, vessament...)
- Lloc exacte
- Sihi ha o no hi ha victimes i el seu estat
- En cas de vessament, quantitat i naturalesa del contaminant vessat
2) Trucada al guardamolls
3) Trucada a la policia local de 'Escala (972.77.48.48)
4) Trucada al CECAT (93.551.72.85)

Durant I'emergéncia cal assegurar-se que queda una linia telefonica per rebre
trucades dels mitjans d’intervencié externs, aixi com del CECAT per tal que puguin
actualitzar la informacio sobre I'evolucié de 'emergéncia.
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.I PLA D’AUTOPROTECCIO
Ports

de la Generalitat PORT DE L,ESCALA (GlRONA)
FITXA D’ACTUACIO . .
8 PROTOCOL D’AVIS TELEFONIC

El protocol que es detalla a continuacié es posara a disposicio de totes les activitats i
usuaris del port de I'Escala per tal de garantir un bon sistema d’avis als cossos i
forces de seguretat.

PROTOCOL D’AViS TELEFONIC AL PORT DE L’ESCALA

En cas de produir-se una emergéncia SEMPRE cal seguir el seglient protocol:

1) Trucada 112
- Naturalesa de I'emergéncia (accident, incendi, vessament...)
- Lloc exacte
- Sihi ha ono hi ha victimes i el seu estat
- En cas de vessament, quantitat i naturalesa del contaminant vessat

2) Trucada al guardamolls: 972 772 138
3) Trucada policia local de ’Escala: 972.77.48.48
4) Trucada al CECAT: 93.551.72.85

Recomanacions:

- Deixar una via telefonica lliure en tot moment per rebre trucades dels
mitjans d’intervencio externs i / o el CECAT per actualitzar informacio.

- Els actuants han dactualitzar la informaci6 sobre [I'evolucid de
'emergéncia a les persones a carrec de la comunicacio.

- Mantenir la calma

PROTOCOL D’AVIiS PER RADIO MARITIMA AL PORT DE L’ESCALA

1) Es pot realitzar la trucada d’avis inicial d’emergéncia pel canal 9

2) El cap d’emergéncia passa les comunicacions al CANAL 6 (cal
demanar REBUT) fins a la fi de ’emergéncia
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f Ports

de la Generalitat

PLA D’AUTOPROTECCIO
PORT DE L’ESCALA (GIRONA)

FITXA D’ACTUACIO

9

INCENDI EN EDIFICI

INCENDI ” - 5 N PRIMERS ~
EN EDIFICI » EVACUACIO » FERITS: SI |/ AuxiLIs > SEM
A
|
_________ N N
EQUIP | v
' D'EVACUACIO | NO
' CONFINAMENT !
EQUIP :
' PRIMERA
© INTERVENCIO
\ 4 a--_ Tttt
LLUITA AMB v
MITJANS |«
PROPIS
¥ EXTINCIO AVALUACIO
BOMBERS > DEL FOC > DE DANYS » NETEJA
\ 4 -
RETORN R REDACCIO
NORMALITAT "| INFORME
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f Ports

de la Generalitat

PLA D’AUTOPROTECCIO
PORT DE L’ESCALA (GIRONA)

FITXA D’ACTUACIO

10

INCENDI AL PUNT DE PROVEIMENT DE COMBUSTIBLE

INCENDI EN
BENZINERA

A\ 4

Sl

PRIMERS

SEM

v

FERITS?

A 4

\ 4
NO

l

EVACUACIO

\ 4

AUXILIS

A

EDIFICS
PROPERS

!

RETIRAR VEHICLES
| EMBARCACIONS |¥---_
PROPERS ~--

A 4

LLUITA CONTRA
EL FOC AMB -7
MITJANS INTERNS |4

l

“< EQUIP
' PRIMERA
__! INTERVENCIO

\4

BOMBERS

EXTINCIO
INCENDI

NETEJA
DE L’ESPAI

v

RETORN

NORMALITAT

REDACCIO
INFORME
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f Ports

de la Generalitat

PLA D’AUTOPROTECCIO
PORT DE L’ESCALA (GIRONA)

FITXA D’ACTUACIO

11

INCENDI D’EMBARCACIO A L’ESCAR

INCENDI

> FERITS?

EN EMBARCACIO
VARADA

A 4
AILLAR
EMBARCACIO

LLUITA AMB
MITJANS

4
A\ 4 X

EQUIP
PRIMERA
INTERVENCIO

v

Sl

\ 4

PRIMERS

AUXILIS

v

SEM

A

PROPIS

\ 4
BOMBERS

\4

EXTINCIO
DEL FOC

_| AVALUACIO
> DE DANYS

NETEJA

RETORN
NORMALITAT

REDACCIO

\4

INFORME
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f Ports

de la Generalitat

PLA D’AUTOPROTECCIO
PORT DE L’ESCALA (GIRONA)

FITXA D’ACTUACIO

12

COL-LAPSE D’INFRAESTRUCTURA

COL-LAPSE

INFRAESTRUCTURA

l

FERITS?

\ 4
NO

l

EVACUACIO

>

\ 4

Sl

PRIMERS

\ 4

1
I

EQUIP
D’EVACUACIO

AUXILIS [

SEM

<

v

ACORDONAR
LA ZONA

\ 4

AVALUACIO
DANYS
MATERIALS

v

REDACCIO
PERITATGE |[—»| |INFORME

RECONSTRUCCIO
/O REPARACIO
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f Ports

de la Generalitat

PLA D’AUTOPROTECCIO

PORT DE L’ESCALA (GIRONA)

FITXA D’ACTUACIO

13

VESSAMENT DE CONTAMINANT A TERRA

Tel.: 93.206.09.30
Fax: 93.206.09.31

ANNEX IV

VESSAMENT
CONTAMINANT
A TERRA
ATURAR LA
FUITA - R ,
T~ EQUIP !
! PRIMERA | . .
_-7 1 INTERVENCIO ! GESTORDE !
il T - !  RESIDUS !
- i AUTORITZAT |
SENYALITZAR LA . !
ZONA AFECTADA :
[}
[}
]
|
]
NETEJA AMB RETIRAR GE;TIC') -
MATERIAL | MATERIAL ~ RETORN REDACCIO
ABSORBENT "| ABSORBENT > MATERIAL NORMALITAT ’ INFORME
PEL TERRA IMPREGNAT ABSORBENT
“
! EQUIP !
| SEGONA |
INTERVENCIO 5
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f Ports

de la Generalitat

PLA D’AUTOPROTECCIO

PORT DE L’ESCALA (GIRONA)

FITXA D’ACTUACIO

14

CAIGUDA DE GRUA

CAIGUDA
GRUA

FERITS?

A 4
NO

e}
pd
-~
A

PRIMERS
AUXILIS

v

SEM

A TERRA

}

AVALUACIO
DANYS

RETIRAR
GRUA

A

CONTENCIO ¢———| 5!

v

A MAR

'

VESSAMENT?

NO

!

NETEJA DE
LA ZONA

——»

RETORN NORMALITAT

—

REDACCIO
INFORME
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f Ports

de la Generalitat

PLA D’AUTOPROTECCIO
PORT DE L’ESCALA (GIRONA)

FITXA D’ACTUACIO

15

CAIGUDA DE VAIXELL A L’ESCAR (COP DE VENT)

CAIGUDA VAIXELL
AL VARADADOR

l

FERITS?

PRIMERS

A
NO

\ 4
AVALUACIO

Sl

A\ 4

AUXILIS

\4

SEM

A

DE DANYS

l

AViS
PROPIETARI

|

RETIRAR EL

| NETEJA DE

VAIXELL

LA ZONA

RETORN

" | NORMALITAT

REDACCIO

INFORME
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f Ports

de la Generalitat

PLA D’AUTOPROTECCIO
PORT DE L’ESCALA (GIRONA)

FITXA D’ACTUACIO

16

ACCIDENT DE TRANSIT

ACCIDENT TALLAR C cap |
DE TRANSIT » CIRCULACIO [€- -~~~ ' DINTERVENCIO |
AL PORT AL VIAL R RS
Y PRIMERS
FERITS? JBE] > AUXILIS > SEM
l " EQUIP !
| PRIMERA |
NO ,+ INTERVENCIO
v‘ .’
LLUITA AMB -
V'E'\L%'L\‘gs'? » i »  MITIANS (£ BOMBERS [, [EXTINCIO
: PROPIS FoC
Y RETIRAR
NO “| VEHICLES |
\4
NETEJA .| RETORN .| REDACCIO
PAVIMENT | NORMALITAT > INFORME
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f Ports

de la Generalitat

PLA D’AUTOPROTECCIO
PORT DE L’ESCALA (GIRONA)

FITXA D’ACTUACIO

17

ENFONSAMENT D’EMBARCACIO

EMBARCACIO
ENFONSADA

A\ 4

EMBARCACIONS

ATURAR

TRANSIT

A\ 4

COL-LOCAR BARRERES
ABSORBENTS

/' l
I

- EFECTIVES? » SI
. EQUIP
. SEGONA | v
' INTERVENCIO | NO
N v
S~ TANCAR v
- BOEGE‘@ER%AEF&SEESNA | VESSAMENT | BUIDAR AIGUA
" ” EMBARCACIO
ABSORBENTS CONTROLAT
\\\
ity | HISSAR C Eoule :
| EQUIP
il ! ' GRUAI | | VARAR ! :
! GESTORDE ! ! ————— . | SEGONA |
. RESIDUS |_ | CATRUSSAPORE FMBARCACIO | INTERVENCIO |
i AUTORITZAT AR E U l e .
L LT - Tt /,'
- GESTIO RETIRAR ‘
REDACTD | (JETORN ¢ | MATERIAL | MATERIAL
NORMALITAT ABSORBENT ABSORBENT
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f Ports

de la Generalitat

PLA D’AUTOPROTECCIO
PORT DE L’ESCALA (GIRONA)

FITXA D’ACTUACIO

18

EMBARRANCAMENT D’EMBARCACIO

” ATURAR
E,&'\B/'ABRAQEQS 'A% A TRANSIT » VESSAMENT? |—»| NO
EMBARCACIONS l
Sl
1 CAPBUSSADORS !
R 2 -\\ ______
COL-LOCAR \
-  BARRERES »| EFECTIVES? »| SI \
T - ABSORBENTS ¢ !
_- - \
[ - __I ‘
| EQUIP ! NO |
. SEGONA | \
' INTERVENCIO P ¢ \
b e e e e e e e = - 1 Te-aa - \
Tl TANCAR v v Vv
DARSENA .| VESSAMENT REFLOTAR
AMB BARRERES ”|  CONTROLAT EMBARCACIO
ABSORBENTS ¢
RETIRAR .
MATERIAL REDACCIO
ABSORBENT INFORME
IMPREGNAT
"""""""" I ¢ v /
! GESTOR DE ! -
! RESIDUS |_______ R Mi'?é;'& RETORN
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f Ports

de la Generalitat

PLA D’AUTOPROTECCIO
PORT DE L’ESCALA (GIRONA)

FITXA D’ACTUACIO

19

INCENDI EN EMBARCACIO

PRIMERS
INCENDI »  FERITS? » S| |/ auxiLis >
EN EMBARCACIO
i EQUIP ! 4
v : PRIMERA |
AILLAR  l<-—-__. INTERVENCIO NO
EMBARCACIO BREREE Rt b :
\ N LLUITA AMB
PROPIS DEL FOC
JV 4 v
Sl AVALUACIO
DE DANYS
\4
TASQUES DE R , Y
CONTENCIO |_____ 1 EFECTIVES? » Sl | GESTORDE | NETEJA
PRIMARIA ! RESIDUS !
n i AUTORITZAT |
| v e S - RETORN
I NO | NORMALITAT
| ]
]
: : I
I ————— F========a .
: : REDACCIO
: SE%%',S N TANCAR RETIRAR NFORME
| INTERVENGIO - BOCANA | VESSAMENT MATERIAL
: : AMB BARRERES || CONTROLAT ABSORBENT
“““““““““ ABSORBENTS IMPREGNAT
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f Ports

de la Generalitat

PLA D’AUTOPROTECCIO
PORT DE L’ESCALA (GIRONA)

FITXA D’ACTUACIO

20

ARRIBADA D’EMBARCACIO AMB VIA D’AIGUA

VAIXELL AMB
VIA D’AIGUA

A\ 4

ATRACADA
FOSSAT
ESCAR

v
VESSAMENT?

' EQUIP

\ 4
NO

S| »| CONTENCIO | _ __ __ ' SEGONA
| INTERVENCIO

_______________

\ 4

A

l

BUIDAT |

MOSSOS ESQUADRA

D’AIGUA

v
HISSADA

BOMBERS /

REQUERIR POLISSA
D’ASSEGURANCES

REPARACIO

\ 4

EMBARCACIO

A\ 4

A L'ARMADOR

A\ 4

RETORN NORMALITAT

REDACCIO
INFORME
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f Ports

de la Generalitat

PLA D’AUTOPROTECCIO
PORT DE L’ESCALA (GIRONA)

FITXA D’ACTUACIO

21
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PLA D’AUTOPROTECCIO
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FITXA D’ACTUACIO
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PLA D’AUTOPROTECCIO
PORT DE L’ESCALA (GIRONA)

FITXA D’ACTUACIO

23

CAIGUDA DE PERSONA A AIGUES DEL PORT
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FITXA D’ACTUACIO
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FITXA D’ACTUACIO
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PLA D’AUTOPROTECCIO
PORT DE L’ESCALA (GIRONA)

FITXES DE GESTIO AMBIENTAL

ANNEX V:

1- Incendi a terra

2- Incendi en una embarcaci6

3- Explosions

4- Vessaments de productes quimics o combustible a terra o a mar

5- Inundacions

6- Enfonsament d’embarcacions

7- Brot de Legionel-la

8- Preseéncia d’animals protegits i/o perillosos
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e PLA D’AUTOPROTECCIO
Lonts PORT DE L’ESCALA (GIRONA)

INCENDI A TERRA

ASPECTES AMBIENTALS A CONSIDERAR:
= Emissions atmosfériques.
= Abocaments (substancies utilitzades per I'extincié de l'incendi).
» Residus (material cremat)
= Consum aigua per I'extincid del incendi

ACTUACIONS A REALITZAR:
= Actuar segons el Pla d’'Autoproteccio.
= |dentificar el producte o productes implicats i considerar les indicacions sobre les
actuacions en cas d’incendi de les fitxes de seguretat dels productes.
» Tallar el subministrament eléctric de la zona afectada
= Evitar la propagacié del incendi retirant els productes que revifin el foc.
= Un cop controlat el foc es realitzaran les seglients tasques:
- Retirar els residus (material cremat).
- Gestionar correctament els residus.
- Reposar de nou els elements contraincendis utilitzats.
- Avaluar els impactes ambientals.

INCENDI EN UNA EMBARCACIO

ASPECTES AMBIENTALS A CONSIDERAR:
= Emissions atmosfériques.
» Abocaments (substancies utilitzades per [l'extincié de

incendi).

* Residus (material cremat o enfonsat i absorbents
contaminats en cas de vessament contaminant provocat per S
lincendi).

= Destrucci6 de la flora i fauna marina
» Contaminacio de l'aigua (en cas de vessament contaminant producte de I'incendi).

ACTUACIONS A REALITZAR:
= Actuar segons el Pla d’Autoprotecci6.
» Identificar el producte o productes implicats i considerar les indicacions sobre les
actuacions en cas d’incendi de les fitxes de seguretat dels productes.
= Un cop controlat el foc es realitzaran les segients tasques:

- Retirar en la mesura del que sigui possible els productes quimics, dissolvents,
residus, pintures, combustibles, etc. que es troben a [I'embarcacié i
emmagatzemar-los en un lloc segur.

- Comprovar si s’ha produit un vessament de productes contaminants al mar. Si és
aixi impedir en primer lloc la propagacié del contaminant mitjancant les barreres
de contencio (si es disposa). En cas de tractar-se d’'un vessament important
avisar immediatament a les autoritats.

- Retirar al maxim els contaminants mitjancant material absorbent disponible. No
utilitzar aigua per recollir el contaminant.

- Gestionar el material absorbent com un residu perillés.

- Retirar els residus (material cremat o enfonsat).

- Gestionar correctament els residus.

- Reposar de nou els elements contraincendis i anticontaminacio utilitzats. (si
escau)

- Avaluar els impactes ambientals

C. Dr. Roux, 59-61
08017 Barcelona
Tel.: 93.206.09.30
Fax: 93.206.09.31

PAU DEL PORT DE L’'ESCALA
ANNEX V MAIG 2019 Pagina | 134
FITXES DE GESTIO AMBIENTAL




.I PLA D’AUTOPROTECCIO
Ports

de la Generalitat PORT DE L,ESCALA (GlRONA)

EXPLOSIONS

ASPECTES AMBIENTALS A CONSIDERAR:

» Emissions atmosfériques.

= Abocament (substancies utilitzades per I'extincié de I'incendi).

» Residus (material cremat i absorbents contaminats en cas de
vessament contaminant provocat per I'explosid).

= Destruccio de la flora i fauna marina i terrestre

= Contaminacié de l'aigua, sol o d’aquifers per infiltracié (en cas
de vessament contaminant producte de I'explosio).

ACTUACIONS A REALITZAR:
= Actuar segons el Pla d’'Autoproteccio.
= |dentificar el producte o productes implicats i considerar les indicacions sobre les
actuacions en cas d’incendi de les fitxes de seguretat dels productes.
= Un cop apagat el foc es realitzaran les seglients tasques:

Retirar en la mesura del que sigui possible els productes quimics, dissolvents,
residus, pintures, combustibles, etc. que es troben propers i emmagatzemar-los
en un lloc segur.

Comprovar si s’ha produit un vessament de productes contaminants com a
conseqiéncia de l'explosio. Si és aixi impedir en primer lloc la propagacié del
contaminant mitjangant elements que obstaculitzin el seu avangament. En cas de
tractar-se d’'un vessament important avisar immediatament a les autoritats.

Retirar al maxim els contaminants mitjancant material absorbent disponible. No
utilitzar aigua per recollir el contaminant.

Gestionar el material absorbent com un residu perillés.

Retirar els residus (material cremat).

Gestionar correctament els residus.

Reposar de nou els elements contraincendis utilitzats. (si escau)

Avaluar els impactes ambientals
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o PLA D’AUTOPROTECCIO
Lonts PORT DE L’ESCALA (GIRONA)

VESSAMENTS DE PRODUCTES QUIMICS o0 COMBUSTIBLES A TERRA O MAR

ASPECTES AMBIENTALS A CONSIDERAR:

Abocaments incontrolats de substancies perilloses

Residus de material malmes per el vessament i absorbents
contaminats.

Emissions atmosferiques (no controlable).

Destruccio de la flora i fauna marina i terrestre

Contaminacio de I'aigua, sol o d’aquifers per infiltracio

ACTUACIONS A REALITZAR:

Actuar segons el Pla d’Autoproteccio.

Identificar el producte o productes implicats al
vessament i considerar les indicacions sobre les
actuacions en cas de vessament accidental de les fitxes
de seguretat dels productes.

En el cas que 'abocament arribés a la xarxa d’aigua,
informar a les autoritats.

Impedir en primer lloc la propagacié del contaminant
mitjangant elements que obstaculitzin el seu avangament
(barreres de contencid, material absorbent). En cas de
tractar-se d'un vessament important avisar
immediatament a les autoritats.

Retirar al maxim els contaminants mitjancant el material absorbent adient segons si es
tracta d’'un vessament mari o sobre el sol. No utilitzar aigua per recollir el contaminant.
Gestionar el material absorbent com un residu perillés.

Avaluar els impactes ambientals.
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e PLA D’AUTOPROTECCIO
Lonts PORT DE L’ESCALA (GIRONA)

INUNDACIONS

ASPECTES AMBIENTALS A CONSIDERAR:
= Abocaments incontrolats.
» Residus de material malmés i absorbents contaminats (en vas de m
vessament causat per la inundacio). =
= Destruccio de la flora i fauna marina i terrestre
= Contaminaci6 de l'aigua, sol o d’aquiifers per infiltracié

ACTUACIONS A REALITZAR:
= Actuar segons el Pla d’Autoproteccié.
= Un cop localitzada la inundacio, tallar el subministrament d’aigua de la zona.
= Evacuar al personal i usuaris de la zona.
= Retirar en la mesura del que sigui possible els productes quimics, dissolvents, residus,
pintures, combustibles, etc. que es troben a la zona i emmagatzemar-los en un lloc
segur.
= Comprovar si s’ha produit un vessament de productes contaminants com a
consequencia de la inundaci6. Si és aixi impedir en primer lloc la propagacié del
contaminant mitjangant elements que obstaculitzin el seu avangament. En cas de
tractar-se d’un vessament important avisar immediatament a les autoritats. Retirar al
maxim els contaminants mitjangant material absorbent disponible.
*= Un cop detinguda la font de la inundacio, es realitzaran les seguents tasques:
- Evacuar laigua per les vies de desguas. (sempre qui no s’hagi produit
contaminaci6)
- Gestionar correctament els residus que es produeixin producte de la inundacio.
- Avaluar 'impacte ambiental.

%8%27%;;‘&85'3;%1 PAU DEL PORT DE L’ESCALA
0801/ Barcelona ANNEX V MAIG 2019 Pagina | 137

Tel.: 93.206.09.30 4
Fax: 93.206.09.31 FITXES DE GESTIO AMBIENTAL




e PLA D’AUTOPROTECCIO
Lonts PORT DE L’ESCALA (GIRONA)

ENFONSAMENT D’EMBARCACIO

ASPECTES AMBIENTALS A CONSIDERAR:
=  Abocaments incontrolats
= Residus de material malmes i absorbents contaminats en cas
de vessament de contaminants.
= Destruccio de la flora i fauna marina
= Contaminacié de l'aigua

ACTUACIONS A REALITZAR:

= Actuar segons el Pla d’Autoproteccié.

= Evacuar al personal de 'embarcacié.

= Assegurar que no es produeix cap tipus d’abocament de combustible i, de ser aixi,
impedir l'avangament del vessament mitjangcant les barreres de contencié i
posteriorment retirar els contaminants mitjancant absorbents adequats. En cas de
tractar-se d’'un vessament important avisar immediatament a les autoritats

» Retirar en la mesura del que sigui possible els productes quimics, dissolvents, residus,
pintures, combustibles, etc. que es troben a I'embarcacié i emmagatzemar-los en un
lloc segur.

= |ntentar extreure I'aigua de I'embarcacio.

= Gestionar correctament els residus de material malmeés, la mateixa embarcacio si es
considera com a tal i els absorbents utilitzats en cas de vessaments contaminants..

= Avaluar I'impacte ambiental

BROT DE LEGIONEL:-LA

ASPECTES AMBIENTALS A CONSIDERAR:
» Emissions atmosferiques (Legionella pneumophila)
*» Residus de les operacions de desinfeccid (envasos que han
contingut substancies perilloses).

ACTUACIONS A REALITZAR:
= Avis immediat a Sanitat
= Evacuar la zona afectada
* Col-laborar al maxim amb el personal interventor
= Gestionar correctament els residus que es puguin generar en les tasques de
desinfeccio
= Avaluar I'impacte ambiental
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g PLA D’AUTOPROTECCIO
i PORT DE L’ESCALA (GIRONA)

PRESENCIA D’ANIMALS PROTEGITS I/O PERILLOSOS

ASPECTES AMBIENTALS A CONSIDERAR:
= Espécies protegides
= Animals perillosos

TORTUGA BABAUA

(Caretta caretta)

Els individus adults no solen sobrepassar
els 100 cm. La coloracio és marré amb
variacions importants entre individus de la
mateixa espécie.

TORTUGA VERDA

(Chelonia mydas)

Les mides i els pesos son superiors als de
la tortuga babaua (120 cm /100 kg).

TORTUGA LLAUT

(Dermochelys coriacea)

Es tracta de la tortuga més gran del moén, i
pot arribar a mesurar fins a 3 metres de
longitud i pesar 500 kg.

RORQUAL CcOMU
Balaenoptera physalus
Longitud: de 18 a 23 metres

CATXALOT
Physeter macrocephalus
Longitud: de 14 a 18 metres

DOFINS

CAP D’OLLA GRIS
Grampus griseus

CAP D’OLLA cOMU
Globicephala melas
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e PLA D’AUTOPROTECCIO
LOHS PORT DE L’ESCALA (GIRONA)

PRESENCIA D’ANIMALS PROTEGITS I/O PERILLOSOS

BALENA AMB BEC DE CUVIER
Ziphius cavirostris
Longitud: de 5 a 7 metres

RAJADES

TAURONS i TINTORERES
Al Mediterrani, hi ha especies
potencialment perilloses, com:

- Carcharodon carcharias: tauré blanc
- Galeocerdo cuvier: tauro tigre

- Carcharinus leucas: Tauro6 toro

- Isurus oxyrinchus: solraig o marrajo

Tauro gris

Altres espécies que tot i no ser els més
perillosos, poden atacar per defensar-se si
es veuen amenagcats son:

- Carcharinus plumbeus: taur6 gris Tintorera
- Prionace glauca: tintorera

ACTUACIONS A REALITZAR:
e Avis al Cos d’agents rurals al Tel. 93 561 70 00 o a través del 112
Evacuar la zona afectada
Es molt important no causar danys als animals
Col-laborar al maxim amb el personal interventor
Avaluar I'impacte ambiental
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