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INTRODUCCIÓ 

Aquest pla d’autoprotecció vol ser l’instrument per donar resposta a allò que en matèria d’autoprotecció 
disposa la legislació vigent a través del Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg 
d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes 
mesures. 

En efecte, a tots els ports es poden desencadenar situacions de risc a causa de l’activitat humana o bé 
de fenòmens naturals. Les emergències repercuteixen directament en el funcionament habitual dels 
ports, tot i que el desencadenant es trobi fora del recinte portuari. 

D’altra banda, cal considerar que els ports, per la seva situació, per la concentració de béns de gran 
valor i, especialment, per la presència constant d’usuaris, són instal·lacions especialment vulnerables. 

OBJECTE I ANTECEDENTS 

L’objecte principal del Pla d’Autoprotecció és preparar als mitjans humans i tècnics per a fer front a les 
emergències que poguessin esdevenir al Port de Cambrils. El propòsit és minimitzar les conseqüències 
de l’emergència, especialment en quant al salvament de les persones, els béns i el medi ambient, tant 
dins de les instal·lacions del port com en el seu entorn. Per a fer-ho, el pla d’Autoprotecció haurà de 
determinar els procediments de coordinació que s’hauran d’aplicar entre el personal de la instal·lació i 
els serveis d’emergències tant municipals com autonòmics. 

Específicament, aquest document ha de servir per: 

- Adoptar les mesures preventives necessàries per disminuir el risc.

- Mobilitzar i organitzar els mitjans materials i humans disponibles de manera eficient per afrontar
la situació d’emergència.

- Definir els canals de comunicació durant l’emergència.

- Donar una formació als usuaris i treballadors del port per actuar davant de situacions
d’emergència.

- Rehabilitar més ràpidament les instal·lacions afectades per les emergències.

Per tal d’aconseguir la màxima eficiència d’aquest pla, cal establir-ne la coordinació amb el Pla 
d’Actuació Municipal de Cambrils i amb altres plans d’àmbit superior. 

El port de Cambrils disposa d’un pla d’autoprotecció homologat el 25 de maig de 2017 per la Comissió 
de Protecció Civil de Catalunya. Aquest pla va ser redactat segons el Decret 30/2015, de 3 de març, pel 
qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el 
contingut d’aquestes mesures.  

En relació amb l'annex VII del Decret 30/2015 sobre la complementarietat de plans d'autoprotecció de 
naturalesa anàloga, s'ha integrat el pla interior marítim del port de Cambrils, regulat pel Reial Decret 
1695/2012, en el present pla d'autoprotecció.  

També s’hi han incorporat les observacions i recomanacions d’actuació derivades dels simulacres i 
exercicis interns executats durant els 4 anys de vigència del pla. 
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MARC LEGAL 

Segons l’article 19 de la llei 4/1997 de protecció civil de Catalunya, “els plans d’autoprotecció preveuen, 
per a determinats centres, empreses i instal·lacions, les emergències que es poden produir com a 
conseqüència de llur pròpia activitat i les mesures de resposta davant situacions de risc, de catàstrofes 
i de calamitats públiques que els poden afectar”. Aquest article preveu també que aquests plans han 
d’establir la relació de coordinació amb plans territorials, especials i específics que els afectin. 

Pel que fa a normativa específica de Plans d’autoprotecció, existeix una nova “Norma Básica de 
Autoprotección” (RD 393/2007) d’àmbit estatal, que defineix els continguts mínims del Pla 
d’Autoprotecció, derogant explícitament el Reglament del 1984.  

En matèria portuària són d’aplicació: 

- La Llei 10/2019, del 23 de desembre, de ports i de transport en aigües marítimes i continentals.

- El Decret 206/2001, de 24 de juliol, d’aprovació del Reglament de Policia Portuària.

- El Decret 258/2003, de 21 d’octubre, d’aprovació del Reglament de desenvolupament de la Llei
5/1998, de 17 d’abril, de ports de Catalunya, actualment vigent en tot allò que no s'oposi a la
Llei 10/2019, del 23 de desembre, de ports i de transport en aigües marítimes i continentals.

D’altra banda, en matèria de protecció civil, és d’aplicació tot allò disposat en: 

- L’Acord de govern GOV/165/2010, de 28 de setembre, pel qual s’aprova el mapa de protecció
civil de Catalunya.

- El Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a
adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures. S’ha tingut en
compte també el sistema de protecció civil de Catalunya, basat en la integració i coordinació
dels diferents plans de protecció civil autonòmics, municipals i d’autoprotecció.

Finalment, també cal donar compliment a: 

- La Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments,
activitats, infraestructures i edificis. En aquest sentit, s’indica la necessita d’obtenir tots els
permisos i llicències necessaris, inclosa la llicència d’activitat, en els plecs de condicions
d’atorgament de concessions administratives.

- Reial Decret 1695/2012, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Sistema Nacional de
Resposta davant de la contaminació marina.

Són principalment aquests articles i aquestes normes esmentades les que emmarquen aquest 
document. 
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I. IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ.
INVENTARI, ANÀLISI I AVALUACIÓ DEL RISC 
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I.1. IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 

I.1.1. NOM

Port de Cambrils 

I.1.2. RAÓ SOCIAL

Ports de la Generalitat – Zona Portuària Sud 

Carrer Doctor Roux, 59-61. 08017.- Barcelona 

I.1.3. NUMERO D’IDENTIFICACIÓ FISCAL (NIF)

Q0840002J 

I.1.4. ADREÇA POSTAL

Port de Cambrils, 

Oficines del port, s/n 

43850 Cambrils 

I.1.5. DADES DE CONTACTE EN CAS D’EMERGÈNCIA

CONTACTE 1 CONTACTE 2 CONTACTE 3 

Càrrec 
habitual 

Guardamolls port Cambrils Director Zona Portuària Sud 
Cap de Guardamolls Zona 

Portuària Sud 

Telèfon 
fix 

977 360 359 977 740 456 977 740 456 

Telèfon 
mòbil 

Correu port.cambrils@gencat.cat 

I.1.6. IDENTIFICACIÓ DE LES PERSONES TITULARS DE L’ACTIVITAT

 Raó Social:

 Adreça:

 Telèfon:

  

 Ports de la Generalitat 

Carrer Doctor Roux, 59-61. 08017.- Barcelona 

93 206 09 30 

mailto:port.cambrils@gencat.cat
mailto:enric.martinezs@gencat.cat
mailto:francisco.moya@gencat.cat
mailto:pere.vilaf@gencat.cat
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I.1.7. NOM DE LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓ DEL PLA D’AUTOPROTECCIÓ I

RESPONSABLES

DIRECTOR 

 Càrrec habitual:

 Raó social:

 Adreça: 

 Telèfon:

: 

CAP D’EMERGÈNCIA 

 Càrrec habitual:

 Raó social:

 Adreça: 

 Telèfon: 

Director de la Zona Portuària Sud 

Ports de la Generalitat 

C/ Oficines del port, s/n 

43540 La Ràpita 

977 740 456

Director de la Zona Portuària Sud 

Ports de la Generalitat 

C/ Oficines del port, s/n 

43540 La Ràpita 

977 740 456

RESPONSABLE DE LA GESTIÓ DE PREVENCIÓ I CONTROL DELS RISCOS 

 Càrrec habitual:  Director de la Zona Portuària Sud 

 Raó social:    Ports de la Generalitat 

 Adreça:   C/ Oficines del port, s/n 

43540 La Ràpita 

 Telèfon:    977 740 456

mailto:enric.martinezs@gencat.cat
mailto:enric.martinezs@gencat.cat
mailto:enric.martinezs@gencat.cat
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I.2. EMPLAÇAMENT: DESCRIPCIÓ I PLÀNOLS, COORDENADES UTM DE

L’ESTABLIMENT 

El Port de Cambrils pertany a la Zona Portuària Sud dels Ports de la Generalitat de Catalunya i està 
ubicat al municipi de Cambrils, a 23 km de Tarragona i a 126 km de Barcelona. 

Plànol d’ubicació del Port de Cambrils 

Els accessos a la instal·lació són les següents: 

- Per carretera:

o Des de Girona, Barcelona i Tarragona, per la N-340 o per la AP-7, sortida 37

o Des de Lleida, a través de la A-2 i enllaçar amb la N-340 o per la AP-7, sortida 37

- Per ferrocarril, a través de l’estació de tren, a uns 700 m del Port

- Aeris:

o Aeroport de Reus: 16,4 km

o Aeroport de Barcelona: 108 km

Per accedir a la instal·lació amb transport públic, els autobusos propers són les línies 7, 8 i 9. 

L’accés principal del Port de Cambrils està situat a les coordenades UTM (ETRS89) següents: 

Coordenades UTM 

Coordenada X Coordenada Y 

(E) 337.245 m (N) 4.547.739 m
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Imatge aèria del Port de Cambrils 

*Veure plànols a l’annex III
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I.3. ACCESSIBILITAT PER A AJUDA EXTERNA: DESCRIPCIÓ I PLÀNOLS 

I.3.1. DADES I INFORMACIÓ RELLEVANT, APROXIMACIÓ I ENTORN A L’EDIFICI

Al municipi de Cambrils, s'accedeix des del nord i des del sud per l'autovia A-7 o per l'autopista AP-7. 

En cas d'accedir-hi per l'A7: 

- Des del nord: cal agafar la sortida 1148 i recórrer 1,5 km per la carretera N-340 i, a continuació,
girar a la dreta pel raval de Gràcia que porta cap a l'interior del municipi de Cambrils; o agafar
la sortida 1148 i recórrer 2,1 km per la carretera N-340 fins a la rotonda i, tot seguit, agafar la
tercera sortida pel carrer del Camí de la Creu que porta cap a l'interior del municipi de
Cambrils.

- Des del sud: cal agafar la sortida 1143 i recórrer 1,8 km per la carretera T-312 fins arribar a la
N-340, a través de la qual cal recórrer 300 metres en direcció nord i girar a la dreta per
l'avinguda Vidal i Barraquer que porta cap a l'interior del municipi de Cambrils.

En cas d'accedir-hi per l'AP-7, tant des del nord com des del sud, cal agafar la sortida 37 i recórrer 1 km 
per la carretera T-312 fins arribar a la N-340, a través de la qual cal recórrer 300 metres en direcció 
nord i girar a la dreta per l'avinguda Vidal i Barraquer que porta cap a l'interior del municipi de Cambrils.  

Per arribar al port de Cambrils, existeixen tres vies principals d'accés: 

Accés 1 (2,1 km): des del raval de Gràcia, després de deixar la carretera N-340, cal continuar recte fins 
a la rotonda i agafar la tercera sortida (Passeig Sant Joan Baptista la Salle), continuar recte fins a la 
propera rotonda i agafar la segona sortida per continuar pel passeig Sant Joan Baptista la Salle, al final 
del carrer girar a l'esquerra (Passeig Marítim) i continuar recte fins a la rotonda que desemboca al vial 
del port (Passeig Miramar).  

Cal tenir en compte que en l'accés 1, concretament en l'encreuament amb la carretera N-340 i amb la 
via del ferrocarril, existeix un pas amb alçada lliure limitada, la qual no es troba indicada a la via.  

Accés 2 (1,3 km): des de l'avinguda Vidal i Barraquer, després de deixar la carretera N-340, cal 
continuar recte fins al final de la via i girar pel tercer carrer a l'esquerra (C/ Verge de Montserrat), 
continuar recte fins al final de la via i girar a la dreta pel passeig Sant Joan Baptista de la Salle, 
continuar recte fins a la rotonda i agafar la segona sortida per continuar pel passeig Sant Joan Baptista 
la Salle, al final del carrer girar a l'esquerra ( Passeig Marítim) i continuar recte fins a la rotonda que 
desemboca al vial del port (Passeig Miramar).  

En l'encreuament amb la via del ferrocarril, l'accés 2 presenta un pas amb alçada lliure limitada, la qual 
no es troba indicada a la via.  

Accés 3 (1,8 km): des del carrer del Camí de la Creu, després de deixar la carretera N-340, cal 
continuar recte fins a la rotonda i agafar la primera sortida (C/ de la Via Augusta), continuar fins a la 
rotonda i agafar la segona sortida (C/ Diputació), continuar recte fins a la propera rotonda i agafar la 
segona sortida (Vial de Cavet), continuar fins a la següent rotonda i agafar la primera sortida (C/ del 
Camí Molí d'Avall), continuar fins a la següent rotonda i agafar la tercera sortida (C/ del Camí Molí 
d'Avall) i girar lleugerament a la dreta cap al carrer Ventura Gassol, girar pel tercer carrer a la dreta (C/ 
Camí de Sant Joan), continuar recte per la rambla del Regueral, agafar la segona sortida a la rotonda 
per continuar per la rambla del Regueral, al final del carrer girar a la dreta (Av. de la Diputació) i 
continuar recte fins a la rotonda que desemboca al vial del port (Passeig Miramar).  

Cal tenir en compte que en l'accés 3, en l'encreuament amb la via del ferrocarril, existeix un pas amb 
alçada lliure limitada de 3,2 metres.  
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Accessos al Port de Cambrils 

Punt conflictiu 1 (accessos 1 i 2). Encreuament via ferrocarril amb pas elevat 



Pla d’autoprotecció 
Port de Cambrils 

Revisió 3.1 – Juliol 2023 PAU Port de Cambrils 20230719 – Full 19 / 206 

Punt conflictiu 2 (accés 3). Encreuament via ferrocarril amb pas elevat 

I.3.2. CARACTERÍSTIQUES DELS ACCESSOS

I.3.2.1 CARACTERÍSTIQUES DE LES VIES D’APROXIMACIÓ 

El recorregut previst pels organismes externs d’emergència, en funció de la seva ubicació original i de 
la disponibilitat d’efectius en el moment de la mateixa, és el següent: 

Organisme Adreça Recorregut 
Durada 
prevista 

Bombers de la 
Generalitat 

Ctra. de Montbrió, s/n - Polígon 
Industrial Belianes – 43850 Cambrils 

2,6 km 6 min 

Mossos d’Esquadra Av. d'Adelaida, 46 – 43850 Cambrils 2,1 km 5 min 

Sistema d’Emergències 
Mèdiques (SEM) 

Pl. de l'Ajuntament, 4 – 43850 
Cambrils 

1,1 km 3 min 

Policia Local de 
Cambrils 

Pl. de l'Ajuntament, 4 – 43850 
Cambrils 

1,1 km 3 min 

Recorregut Bombers de la Generalitat 
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Recorregut Mossos d’Esquadra 

Recorregut SEM i Policia Local 
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I.3.2.2 ACCÉS AL RECINTE, PUNT DE TROBADA AMB ELS MITJANS EXTERNS I ESTACIONAMENT 

DE VEHICLES 

Per arribar al Port de Cambrils no hi ha cap impediment per als vehicles. El punt de trobada amb els 
mitjans externs variarà en funció d’on s’ubica l’emergència. Les coordenades d’accés als dos molls són 
les següents:  

Coordenada x Coordenada y 

Dic de Ponent (accés principal) (E) 336.821 m (N) 4.547.686 m

Dic de Llevant (accés Club Nàutic) (E) 337.391 m (N) 4.547.869 m

Si el Cap d'Emergència ho considera oportú per les característiques de l'emergència o la seva ubicació 
es podrà designar un altre punt de rebuda. 

Punts de rebuda dels mitjans externs 

ESTACIONAMENT DE VEHICLES 

Tot i no existir una zona d’aparcament exclusiva pels mitjans externs, en el cas del dic de ponent 
aquests podrien aparcar als propis vials, ja que són suficientment amples per permetre l’estacionament de 
vehicles d’emergència i no impedir el pas d’altres vehicles i de les persones que evacuïn la instal·lació. En 
el cas del dic de llevant el vial d'accés no és suficientment ample per estacionar un camió de Bombers i 
que pugui passar un altre vehicle al mateix temps. 

I.3.2.3 ACCESSIBILITAT PER FAÇANA 

Nombre de façanes accessibles 3 

El Port de Cambrils disposa de tres façanes accessibles des dels espais oberts exteriors a través de 
forats, orientades als vials públics, són accessibles per als vehicles del Servei d’Extinció d’Incendis i 
Salvament d’Incendis (SPEIS).  

Aquests forats han de complir les condicions marcades per CTE/2006 en la seva secció SI 5, en el seu 
apartat 2 d’accessibilitat per façana, els quals són les següents: 

a) Facilitar l’accés a cada una de les plantes de l’edifici, de forma que l’altura de l’ampit respecte
del nivell de la planta a la que accedeix no sigui major de 1,20 m.

b) Les seves dimensions horitzontals i verticals han de ser, com a mínim 0,80 m i 1,20 m
respectivament. La distància màxima entre els eixos verticals de dos forats consecutius no ha
d’accedir de 25 m, mesurada sobre la façana.
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c) No s’ha d’instal·lar en la façana elements que impedeixin o dificultin l’accessibilitat a l’interior de
l’edifici a través d’aquests forats, a excepció dels elements de seguretat situats en els forats de
les plantes on la seva altura d’evacuació no excedeixi de 9 m.

Conforme amb la Instrucció Tècnica Complementaria SP-121 de la DGPEIS, els edificis o establiments 
han de garantir, en funció de la seva ocupació, el nombre mínim de façanes accessible següent: 

Ocupació (persones) Nombre mínim de façanes 

fins a 1.500 1 

de 1.501 a 2.500 2 

de 2.501 a 3.500 3 

més de 3.500 totes les façanes han de ser accessibles 

L’ocupació màxima de la instal·lació analitzada és inferior a 3.500 persones; per tant, ha de disposar 
com a mínim de tres façanes accessibles. Aquest requisit es compleix perquè el Port de Cambrils 
disposa de tres façanes accessibles. 



Pla d’autoprotecció 
Port de Cambrils 

Revisió 3.1 – Juliol 2023 PAU Port de Cambrils 20230719 – Full 23 / 206 

I.4. DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 

AFECTACIÓ 

El Decret 30/2015, del 3 de març, és el decret pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats 
a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures. Aquest Decret desplega 
els preceptes relatius a l’autoprotecció recollits a la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de 
Catalunya,  d’acord amb el que preveu l’article 7, i per tal de determinar el catàleg d’activitats i el tipus 
de centres que resulten obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i a mantenir els mitjans personals i 
materials necessaris per afrontar situacions de risc i  d’emergència. Així mateix, d’acord amb el que 
preveu l’article 20 de la Llei de protecció civil de Catalunya, determina l’estructura del contingut dels 
plans d’autoprotecció.  

 Classificació segons decret 30/2015:

A.C.07 Els ports d’interès general, i els ports comercials, industrials, pesquers i esportius que
no siguin d’interès general.

DADES SOBRE EL RISC DE L’ACTIVITAT I L’ENTORN 

Codi activitat Tipus de risc més significatiu Vulnerabilitat de l’activitat Tipus d’entorn 

A.C.07 Incendi Pública concurrència Urbà 

I.4.1. CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES DE L’EDIFICI

En el port de Cambrils es poden distingir dues zones principals. La primera correspon a la dàrsena 
pesquera, a ponent del port, i la segona a la dàrsena esportiva, a la banda de llevant.  

A llevant, hi ha el dic del mateix nom que arrenca de la platja del Regueral, s'endinsa en el mar i actua 
com a dic d'abric construït amb escullera i espatller de formigó. Presenta tres alineacions de 220, 250 i 
180 metres. A més, es perllonga 158 metres de dic rebassable d'escullera.  

A ponent, el contradic arrenca del passeig de les Palmeres i s'endinsa cap al mar mitjançant dues 
alineacions de 180 i 235 metres, construït d'escullera i espatller de formigó.  

Des del dic d'abric (dic de llevant), neix el dic del club nàutic, el qual disposa d'una única alineació de 
128 metres que protegeix les aigües de la dàrsena esportiva front els temporals marítims de ponent. 

Des del contradic, a l'alçada del moll Llotja, neix l'espigó Diagonal Pesca que s'endinsa cap al mar i 
disposa de dues alineacions de 32 i 70 metres.  

El dic d'abric (dic de llevant) i el contradic configuren la bocana del port, la qual té una amplada de 95 
metres i un calat de 6,5 metres.  

El port queda resguardat davant dels temporals marítims mitjançant el dic d'abric, el contradic i la 
prolongació existent al final del dic d'abric, la qual redueix l'agitació en la zona d'avantport.  

La dàrsena pesquera s'ubica a la banda de ponent del port i es recolza al contradic. Limita amb la 
nàutica popular, la zona d'atracada de creuers turístics locals i xàrters, i la zona de serveis. Aquesta 
dàrsena consta dels següents molls: moll Tresmall, moll Llotja 1, moll Llotja 2 i moll Pesca. A més, la 
dàrsena compta amb l'espigó Diagonal Pesca.  

La dàrsena esportiva es troba a llevant del port i es recolza al dic d'abric (dic de llevant) i al moll de 
ribera. Aquesta dàrsena disposa de 7 pantalans, ubicats de manera perpendicular als molls i limita amb 
la zona d'atracada de creuers turístics locals i xàrters, i la zona de serveis. La dàrsena consta dels 
següents molls: moll Ribera Club Nàutic, moll Motos Club Nàutic, moll Llevant 1 Club Nàutic, moll 
Llevant 2 Club Nàutic, moll Llevant 3 Club Nàutic, moll Llevant 4 Club Nàutic, moll Velers Club Nàutic, 
moll Benzinera Club Nàutic, moll Travel Club Nàutic i moll escar Club Nàutic.  
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La nàutica popular disposa de 2 pantalans flotants de 40 metres de longitud cadascun, que parteixen 
del moll Ribera Nàutica Popular i limita amb la dàrsena pesquera, la zona d'atracada de creuers 
turístics locals i xàrters, i la zona de serveis. 

La zona d'atracada de creuers turístics locals i xàrters disposa de dos pantalans flotants de 36 i 56 
metres de longitud en forma de L i que parteixen del moll Ribera Xàrters, per a l'atracada 
d'embarcacions tipus xàrter. Aquesta zona també es troba recolzada al moll Ribera Creuers Turístics 
per a l'atracament de creuers turístics locals, i limita amb la nàutica popular, la dàrsena pesquera, la 
dàrsena esportiva i la zona de serveis.  

La zona de subministrament de carburants es troba a ponent del port, limitant amb la dàrsena 
pesquera. Aquesta zona disposa del moll Benzinera Repsol per al subministrament des de l'estació fixa 
de Repsol. En cas del subministrament mitjançant camions cisterna directament a embarcacions 
comercials, l'autoritat portuària establirà la zona on efectuar l'operativa, ja que actualment no és un 
servei habitual. 

La zona de serveis discorre a través del vial del Passeig Marítim, el Passeig Miramar i el carrer 
Consolat de Mar, així com dels carrers perpendiculars a aquests vials que connecten amb l'entramat 
municipal. A més, en aquesta zona també hi ha el vial del dic de llevant que connecta amb l'escar del 
Club Nàutic de Cambrils. Al Passeig Miramar i al carrer Consolat de Mar, es concentren la major part 
d'activitats comercials, un aparcament soterrat per a vehicles (sota el Passeig Miramar), així com 
terrasses de bars i restaurants; mentre que al Passeig Marítim, hi ha el Parc del Pescador i zones 
blaves per a l'estacionament de vehicles.  

El port de Cambrils té una superfície total de 331.518 m
2
.

La superfície del mirall d’aigua és de 225.280 m
2
, la qual està destinada a l’amarrament

d’embarcacions pesqueres, esportives i de creuers turístics locals i xàrters.  

La superfície de terra és de 106.238 m
2
 i s’hi ubiquen diversos edificis i equipaments que acullen

activitats relacionades amb el sector pesquer, el sector esportiu, els creuers turístics locals i xàrters, 
l'estacionament de vehicles, la restauració (locals i terrasses), l'administració pública i el 
subministrament de recursos (carburant, energia elèctrica i aigua).    

Veure plànols a l’annex III 

I.4.2. ÀREES DE LA INSTAL·LACIÓ

A efectes de l’autoprotecció, el port es divideix en vuit àrees o sectors clarament identificats: 

Dàrsena pesquera 

Dàrsena esportiva 

Nàutica popular 

Creuers turístic locals i xàrters 

Subministrament carburants 

Zona de serveis 

Aigües interiors 

Avantport 

Zona marítima terrestre  
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I.4.2.1 DÀRSENA PESQUERA 

L’àrea de la dàrsena pesquera inclou tots els equipaments i infraestructures concessionats a la 
Confraria de pescadors de Cambrils, els quals corresponen a: amarraments, caseta del vigilant de nit, 
llotja, restaurant, fàbrica de gel, nau de rentat de caixes de peix, zona d’estesa de xarxes, oficines de la 
confraria, zona d’estacionament de vehicles, pallols de pesca, punt net per a l’emmagatzematge de 
residus perillosos i no perillosos, contenidor per a la recollida d'oli mineral usat i punt de recepció 
d'aigües residuals i de sentina. 

A més, també s'ubica l'oficina de Ports de la Generalitat a l'extrem final del moll Pesca, sota el far 
vermell.  

Serveis 

Llotja 1.114,49 m
2

Casetes de pesca 927 m
2

Nombre de casetes 50 

Fàbrica de gel 55 t/dia 

Nombre de vaixells 22 

Dipòsit olis usats 2 dipòsits de 1.000 L 

Dipòsit aigües sentina 1 dipòsit de 1.000 L 
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I.4.2.2 DÀRSENA ESPORTIVA 

L'àrea de la dàrsena esportiva inclou tots els equipaments i infraestructures concessionats al Club 
Nàutic de Cambrils, els quals corresponen a: pantalans, amarraments, oficines del club i edifici social, 
escola de vela, marina seca, magatzems, bar, restaurant, zona d'estacionament de vehicles, lavabos i 
vestidors, escar i locals per a reparació i manteniment d'embarcacions, esplanada d'avarada, tres grues 
fixes (2, 10 i 12 tones), un travel (150 tones), rampa, benzinera, punt net per a l’emmagatzematge de 
residus perillosos i no perillosos, contenidors per a la recollida d'oli mineral usat i punt de recepció 
d’aigües residuals i de sentina.   

El club disposa de 441 punts d’amarratge per a embarcacions de fins a 25 metres d’eslora. 

En un local annex a les oficines del Club Nàutic de Cambrils, en el sector de la dàrsena esportiva, hi ha 
una estació de transformació de mitja/baixa tensió propietat de Edistribución Redes Digitales, SLU. 

Serveis 

Dipòsit aigües sentina tractades 1 dipòsit de 400 L 

Dipòsits de gasoil 1 dipòsit de 40.000 L 

Dipòsits de gasolina 1 dipòsit de 20.000 L 

Dipòsit olis usats 3 dipòsits de 1.000 L 

I.4.2.3 NÀUTICA POPULAR 

Aquesta àrea és de gestió directa de Ports de la Generalitat a través d’autoritzacions d’atracaments 
d’embarcacions en les zones assignades. Disposa de 2 pantalans flotants amb un total de 62 punts 
d'amarratge per a embarcacions de fins a 7 metres d'eslora.  

I.4.2.4 CREUERS TURÍSTICS LOCALS I XÀRTERS 

Al moll Ribera Creuers Turístics del port de Cambrils atraquen els creuers turístics locals per embarcar i 
desembarcar el passatge i, a més, aquests disposen de tres casetes per a informació i venda de tiquets 
als creueristes.  

Marina Cambrils, gestionada per l’empresa Be Charter Boats, S.L., disposa de 36 punts d’amarratge 
per a embarcacions de fins a 15 metres d’eslora.  

I.4.2.5 SUBMINISTRAMENT DE CARBURANTS 

El subministrament de carburants es realitza en dos punts diferents del port. Un primer és el servei 
prestat en les instal·lacions de la dàrsena esportiva (Club Nàutic de Cambrils). 

El segon punt de subministrament correspon a l'empresa Repsol, la qual disposa d'una benzinera, 
ubicada al moll Benzinera Repsol de la dàrsena pesquera, amb un sortidor i dos dipòsits soterrats de 
25.000 litres de gasoil cadascun, per al subministrament a embarcacions pesqueres i, puntualment, a 
creuers turístics locals.  

I.4.2.6 ZONA DE SERVEIS 

Aquesta zona correspon al vial del Passeig Marítim, el Passeig Miramar i el carrer Consolat de Mar, així 
com als carrers perpendiculars que connecten amb el municipi. Així doncs, és en aquesta àrea on es 
concentren la major part d'activitats comercials, les terrasses de bars i restaurants, un aparcament 
soterrat, el Parc del Pescador i zones blaves per a l'estacionament de vehicles. A més, també hi ha el 
vial del dic de llevant que porta fins a l'escar del Club Nàutic de Cambrils.   

 Terrasses concessionades: 3, amb estructura fixa per al local menjador, les ubicacions
s’adjunten als plànols de l’annex III:
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Ref. Nom comercial concessió 

11C RESTAURANT TRASTEVERE 

13C RESTAURANT MIRAMAR 

18C RESTAURANT SOTA CEL 

 Terrasses autoritzades: 36, amb taules i cadires, les ubicacions s’adjunten als plànols de
l’annex III:

Ref. Nom comercial autorització Ref. Nom comercial concessió 

1 BAR RESTAURANT VELA 21 GELATERIA ANTONIO SIRVENT 

2 BAR LA CENTRAL 22 RESTAURANT MASET 

3 BAR 2 ESQUINAS (LEKEITIO) 23 RESTAURANT THAI ORCHID 

4 BAR DEJA VU 24 RESTAURANT BOTELLA 

5 RESTAURANT LLOP DE MAR 25 PIZZERIA GAUDÍ 

6 BAR SIDDARTHA 26 RESTAURANT TAGLIATELLA 

8 RESTAURANT EL BOGAVANTE 27 RESTAURANT LA GALERA 

9 RESTAURANT BRASERIA DEL 
PORT 

28 RESTAURANT LES BARQUES 

11 RESTAURANT TRASTEVERE 29 RESTAURANT LES BARQUES 

12 RESTAURANT CIUDAD GAUDÍ 30 RESTAURANT ACUAMAR 

13 RESTAURANT MIRAMAR 31 BAR ÀMBIT 

14 RESTAURANT LES BARQUES 2 32 RESTAURANT 7 MARES 

15 BAR APEROL SPRITZ 33 BAR CAFETERIA LISU 

16 BAR APEROL SPRITZ 34 RESTAURANT ÀNCORA 

17 BAR TAP DE SURO 35 RESTAURANT LLEVANT 

18 RESTAURANT SOTA CEL 36 BAR LOUNGE 

19 GELATERIA J. ENRIQUE 
SIRVENT 

37 RESTAURANT LA TABERNA 
DEL PORT 

20 BAR GOOFRETTI 40 BAR MUCCA DA LATE 

 Aparcament SABA: es tracta d’una instal·lació d’una planta construïda de gairebé 6.900 m
2

sota el Passeig Miranar i entre el final dels carrers Dr. Fleming i Pescadors. Els vehicles
accedeixen pels dos extrems mitjançant rampes independents d’entrada i sortida, amb un total
de 290 places d’aparcament per a cotxes i 13 de moto. Es disposa d’entrada i sortida a l’extrem
est, al costat de la rotonda, i rampa d’accés únicament a l’extrem oest. Disposa de cinc escales
protegides que desemboquen al llarg del Carrer Consolat de Mar: C/ Roger de Llúria, C/
Pescadors, C/ Dr. Fleming, Port i Club Nàutic.



Pla d’autoprotecció 
Port de Cambrils 

Revisió 3.1 – Juliol 2023 PAU Port de Cambrils 20230719 – Full 28 / 206 

 Parc del Pescador: el Port de Cambrils inclou en els seus límits una part del parc amb àrees
de passeig, estada i repòs, delimitats per alineacions d’arbres i parterres enjardinats, amb un
estany a la zona sud, es troba entre el Passeig de les Palmeres i el Carrer de Robert Gerhard.
És un parc delimitat per tanques metàl·liques amb un total de 5 accessos públics, un d’ells al
Passeig de les Palmeres i l’altre davant la rotonda al costat de l’oficina d’informació turística.

I.4.2.7 AIGÜES INTERIORS 

Entre la zona d'avantport i les aigües de la dàrsena portuària, existeix una àrea denominada «aigües 
interiors» protegida de l’agitació marítima gràcies al dic d’abric (dic de llevant).  

I.4.2.8 AVANTPORT 

A la bocana del port, delimitada pel dic rebassable d'escullera existent al final del dic d'abric (dic de 
llevant) i el contradic, existeix una àrea denominada «avantport» que és vulnerable davant l'agitació 
marítima.  

I.4.3. ACTIVITATS A LA INSTAL·LACIÓ

Al port de Cambrils destaca l’activitat pesquera i de nàutica esportiva, però també hi ha cabuda per a 
l’activitat de nàutica popular, els creuers turístics locals i xàrters, la reparació i manteniment 
d'embarcacions, el subministrament de carburants, la restauració, el comerç, l'estacionament de 
vehicles i diverses zones verdes.  

I.4.3.1 DÀRSENA PESQUERA 

A la dàrsena pesquera s’hi ubiquen, per part de Ports de la Generalitat: 

 Oficina Port de Cambrils

L'activitat pesquera està gestionada per la Confraria de pescadors de Cambrils: 

 Bar restaurant La Confraria

 Llotja

 Fàbrica de gel
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 Pallols de pesca

Hi ha 22 embarcacions de pesca amb base al port de Cambrils, amb la següent distribució: 

Confraria de pescadors de Cambrils 

Embarcació Nombre % respecte el total 

Arrossegament 11 50% 

Arts menors 7 31,8% 

Encerclament 4 18,2% 

Palangre de fons 0 0% 

Palangre de superfície 0 0% 

Tonyina encerclament 0 0% 

Auxiliar 0 0% 

TOTAL 22 100% 

I.4.3.2 DÀRSENA ESPORTIVA 

La dàrsena esportiva està gestionada pel Club Nàutic de Cambrils. A més d’activitats diverses com la 
nàutica esportiva, l’escar i el subministrament de carburants, es disposa de: 

 Bar Barlovento

 Restaurant Club Nàutic Cambrils

 Estació transformadora de mitja a baixa tensió

 Zona d’oficines

El nombre total d'amarraments és de 441, distribuïts de la següent manera: 

Club Nàutic de Cambrils 

Eslora núm. amarradors % respecte el total 

L < 6 m 0 0% 

6 m ≤ L < 8 m 2 0,45% 

8 m ≤ L < 10 m 112 25,4% 

10 m ≤ L < 12 m 109 24,72% 

12 m ≤ L < 15 m 137 31,07% 

15 m ≤ L < 20 m 59 13,38% 

20 m ≤ L < 30 22 4,99% 

30 m ≥ L 0 0% 

TOTAL 441 100% 

I.4.3.3 NÀUTICA POPULAR 

L’activitat de nàutica popular està gestionada per Ports de la Generalitat. El nombre total 
d’amarraments és de 62, distribuïts en 2 pantalans flotants, per a embarcacions de fins a 7 metres 
d’eslora.  
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I.4.3.4 CREUERS TURÍSTICS LOCALS I XÀRTERS 

L'activitat de creuers turístics locals està gestionada actualment per les següents empreses: Be Charter 
Boats, S.L., Catamarans Salou 2000, S.L.; Creuers Costa Daurada, S.L. i Goleta Cambrils 2007, S.L. 
Els creuers turístics realitzen el transport de passatgers a mar obert i, en alguns casos, fent escala a 
altres ports propers, mitjançant embarcacions turístiques tipus catamarà, golondrina i goleta. A més 
disposen de tres casetes informatives i de venda de tiquets al moll Ribera Creuers Turístics.  

El nombre total d'embarcacions destinades a creuers turístics locals és de 7, segons la distribució 
següent: 

Creuers turístics locals  

Embarcació Nombre % respecte el total 

Catamarà 5 71,4% 

Goleta 1 14,3% 

Llanxa 1 14,3% 

La resta 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Marina Cambrils està gestionada per l'empresa Be Charter Boats, S.L., la qual disposa dels següents 
amarradors: 

Be Charter Boats, S.L. (Marina Cambrils) 

Eslora Nombre % respecte el total 

L < 6 m 0 0% 

6 m ≤ L < 8 m 2 5,6% 

8 m ≤ L < 10 m 0 0% 

10 m ≤ L < 12 m 12 33,3% 

12 m ≤ L < 15 m 12 33,3% 

15 m ≤ L < 20 m 10 27,8 

20 m ≤ L < 30 0 0% 

30 m ≥ L 0 0% 

TOTAL 36 100% 

I.4.3.5 REPARACIÓ I MANTENIMENT D’EMBARCACIONS 

L'activitat d'hissada, varada, reparació i manteniment d'embarcacions es realitza a l’escar del Club 
Nàutic de Cambrils, el qual disposa de diversos locals, una àmplia esplanada d'avarada, un travel de 
150 tones, tres grues fixes (2, 10 i 12 tones) i un punt net per a l'emmagatzematge de residus perillosos 
i no perillosos.  

I.4.3.6 SUBMINISTRAMENT DE CARBURANTS 

El subministrament a les embarcacions de pesca i, puntualment, als creuers turístics locals es realitza 
mitjançant l'estació fixa de Repsol, ubicada al moll Benzinera Repsol (dàrsena pesquera), que compta 
amb un sortidor i dos dipòsits soterrats amb una capacitat de 25.000 litres de gasoil cadascun. 

El subministrament a les embarcacions esportives es realitza mitjançant l’estació fixa del Club Nàutic 
de Cambrils, que compta amb tres sortidors i un dipòsit soterrat compartimentat amb una capacitat de 
40.000 litres per a gasoil i 20.000 litres per a gasolina.  
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I.4.3.7 ZONA DE SERVEIS 

Les activitats de serveis al port de Cambrils estan relacionades amb la restauració i el comerç en 
general, tenint en compte la important afluència turística al municipi sobretot durant els mesos d'estiu.  

La restauració està representada per les 48 terrasses autoritzades de bars i restaurants que s'ubiquen 
al llarg del Passeig Miramar i del carrer Consolat de Mar, així com per les terrasses cobertes 
concessionades dels restaurants següents: Restaurant Sotacel, Restaurant Miramar i Restaurant 
Trastevere.  

Per altra banda, l'activitat de serveis compta amb un aparcament soterrat amb 290 places per a cotxes i 
13 places per a motos, ubicat sota el Passeig Miramar, i gestionat per l'empresa Saba Aparcament, 
S.A. 

Al port de Cambrils, també hi ha l'oficina de Ports de la Generalitat, ubicada a l'extrem final del moll 
Pesca, el Parc del Pescador i, adjacent a aquest, un aparcament a l'aire lliure de zona blava.  

Finalment, dins del domini públic portuari del port de Cambrils, existeix una estació de transformació 
(ET) de mitja a baixa tensió amb les característiques següents: 

Titular ET KVA Sector 

E-DISTRIBUCIÓN
Redes Digitales, S.L.U.

CT XS200 (TR1) 1.000 
2.- Dàrsena esportiva 

CT XS200 (TR2) 1.000 

Veure plànols a l’annex III 
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I.5. OCUPACIÓ

Ocupació aproximada 2.290 persones 

I.5.1. PLANTILLA

La plantilla de Ports de la Generalitat al port de Cambrils està formada pel Guardamolls del port i per 
l'ajudant de Guardamolls durant tots els mesos de l'any. No obstant això, poden rebre el suport del Cap 
de Guardamolls i dels Guardamolls d'altres ports propers, durant el període de vacances, i del personal 
tècnic i administratiu de l'oficina de la Zona Portuària Sud situada a La Ràpita.  

PLANTILLA PORTS DE LA 
GENERALITAT 

Director de la Zona Portuària 
Sud 

Guardamolls del Port de 
Cambrils 

Ajudant de guardamolls del 
Port de Cambrils 

Personal portuari de la Zona 
Portuària Sud 

Personal administratiu i 
tècnic de l’oficina de la Zona 
Portuària Sud de La Ràpita 
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Pel que fa a la resta d’activitats presents al port, aquestes són les plantilles: 

Temporada d’estiu Resta de l’any 

Catamarans Salou 2000, S.L. 10 3 

Club Nàutic de Cambrils 20 15 

Restaurant Club Nàutic 15 8 

Bar Barlovento 15 5 

Confraria de pescadors de Cambrils 9 9 

Restaurant La Confraria (Confraria de pescadors 
de Cambrils) 

8 2 

Creuers Costa Daurada, S.L. 25 2 

Be Charter Boats, S.L. 4 3 

Goleta Cambrils 2007, S.L. 3 1 

Repsol Comercial de Productes Petrolífers, S.A. 1 1 

Restaurant Sotacel (Jaspi 2000, S.L.) 6-8 3-4

Restaurant Miramar (Miramar GC, S.L.) 15 8 

Restaurant Trastevere (Natalicosta, S.L.) 20 15 

Saba Aparcament, S.A. 4 4 

Aparcaments i mobilitat de Cambrils, SLM 23 12 

TOTAL 
178-180

treballadors 
91-92 treballadors
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Aforament 

Club Nàutic Cambrils 
Unes 500 persones aproximadament (dia 

de regata a la zona de vela) 

Bar Barlovento (Club Nàutic Cambrils) 100 persones a la terrassa exterior 

Restaurant Club Nàutic de Cambrils 200 persones (terrassa i interior) 

Confraria de pescadors de Cambrils 40 persones 

Restaurant La Confraria (Confraria de 
pescadors de Cambrils) 

40 persones 

Repsol Comercial de Productes Petrolífers, S.A. 1 persona 

Restaurant Sotacel (Jaspi 2000, S.L.) 35 persones 

Restaurant Trastevere (Natalicosta, S.L.) 50 persones 

Restaurant Miramar (Miramar GC, S.L.) 20 persones 

Aparcament soterrat SABA (6.896,5 m
2
) 172 persones 

TOTAL 1.158 persones 
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En total, dins els locals de concessions hi caben un total de més de 1.000 persones, tenint en compte 
que tot estigui al 100% de la seva capacitat, que pot arribar a coincidir en un moment puntual màxim a 
l’estiu. 
Pel que fa a l’hivern, es fa un càlcul per a un moment puntual al migdia dels caps de setmana, amb un 
aforament màxim al 70% de la ocupació, donant un resultat d’unes 810 persones. 

A més, cal tenir en compte: 

- El Club Nàutic disposa de 441 punts d’amarratge.
o En un moment puntual màxim a l’estiu es poden reunir un 20% d’usuaris que estiguin

pujant o sortint de les barques, amb una mitja de 5 persones per barca, dóna un
resultat de 441 persones.

o Pel que fa a l’hivern, al pic màxim seria un dissabte o diumenge, on es poden reunir un
10% d’usuaris al port al mateix moment per entrar a les barques o sortir, amb una mitja
de 5 persones per barca, dóna un resultat de 220 persones.

- Els diferents creuers turístics disposen de les següents capacitats a les embarcacions:

Aforament 

Creuers Costa Daurada, S.L. 

Dorimar I: 150 persones 
Dorimar II: 250 persones 
Ocean Fly:  104 persones 

Dorimar experience: 48 persones 

Be Charter Boats, S.L. (13 embarcacions) 112 persones 

Goleta Cambrils 2007, S.L. (embarcació Karya) 80 persones 

Catamarans Salou 2000 SL 
Masha Uno: 39 persones 

Cat Adventure Dos: 129 persones 

TOTAL 912 persones 

Cal tenir en compte que en un moment puntual màxim a l’estiu poden estar embarcant a l’hora un 
vaixell de Creuers Costa Daurada, la meitat de les embarcacions de Be Charter Boats, la Goleta 
Cambrils i un dels Catamarans Salou 2000 SL, donant com a resultat una ocupació màxima de 574 
persones: 

- Dorimar II: 250 persones
- 6 embarcacions de Be Charter Boats: 52 persones
- Karya de Goleta Cambrils: 80 persones
- Cat Adventure Dos de Catamarans Salou 2000 SL: 129 persones

En canvi, en un moment puntual màxim a l’hivern poden estar embarcant a l’hora un vaixell de Creuers 
Costa Daurada (ocupació al 50%), 3-4 embarcacions de Be Charter Boats, la Goleta Cambrils i un dels 
Catamarans Salou 2000 SL (ocupació al 50%), donant com a resultat una ocupació de 200 persones: 

- Dorimar II: 125 persones
- 4 embarcacions de Be Charter Boats: 35 persones
- Karya de Goleta Cambrils: 40 persones
- Cat Adventure Dos de Catamarans Salou 2000 SL: 65 persones

Per tant, l’ocupació en un pic màxim a l’estiu, que és quan totes les activitats es troben obertes, és de 
2.110 persones més 180 de treballadors, donant un aforament de 2.290 persones. 

Així mateix, l’ocupació en un pic màxim a l’hivern és de 1.295 usuaris més 92 treballadors, donant un 
aforament de 1.387 persones. 



Pla d’autoprotecció 
Port de Cambrils 

Revisió 3.1 – Juliol 2023 PAU Port de Cambrils 20230719 – Full 36 / 206 

I.5.3. ORGANIGRAMA

 DIRECTORA 
GENERAL 

 DIRECTOR ZONA 

PORTUÀRIA SUD 

 GUARDAMOLLS  
CAP DE GUARDAMOLLS 

TÈCNIC QUALITAT I MEDI 
AMBIENT 

AJUDANT GUARDAMOLLS 
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I.6. ANÀLISI DEL RISC 

Són múltiples les causes naturals o degudes a l’acció de l’home susceptible de donar lloc a situacions que 
poden suposar un risc a la instal·lació, per tant, donar lloc a una emergència. 

I.6.1. ANÀLISIS HISTÒRICA

DATA ACCIDENT / INCIDENT 

24/03/2006 Vessament d'oli usat a causa de bidó foradat emmagatzemat al mòdul d'olis. 

04/10/2007 
Fuita d'oli d’un dipòsit en desús i precintat ubicat a l'escar, en el qual s’havia 
abocat oli després d’haver trencat el precinte.  

09/03/2009 
Vessament d'aigües residuals a la platja del 
passeig de les Palmeres a causa del 
sobreeixidor del clavegueram municipal. 

20/08/2010 
Fuita d'oli sobre la superfície del sòl de vehicle desconegut estacionat al moll 
pesquer. 

21/07/2011 
Abocament d'aigües amb argiles a la dàrsena a causa de les aigües 
generades durant les obres del pòsit i abocades a través de la canonada de 
pluvials.  

04/10/2011 
Taca d’oli usat sobre la superfície del sòl a causa de l’abocament indegut 
d’envasos que contenen olis a l’interior del contenidor per a residus banals.   

04/10/2011 
Taca d’oli usat a l’interior d’un contenidor per a residus de cartró a causa de 
l’abocament indegut d’envasos que contenen olis.  

11/11/2011 
Taca d’oli usat sobre la superfície del sòl a causa de l’abocament indegut 
d’envasos que contenen olis a l’interior del contenidor per a residus 
voluminosos.   

28/11/2011 
Existència de residus flotants impregnats de restes d’hidrocarburs a les 
aigües del port. 

25/10/2012 
Abocament de residus flotants a la dàrsena 
esportiva, transportats per la riera d’Alforja 
durant els darrers aiguats. 

07/11/2012 
Taca d’oli usat sobre la superfície del sòl a causa de l’abocament indegut 
d’envasos que contenen olis a l’interior d’un contenidor per a residus banals. 

03/12/2012 
Taca d’oli usat sobre la superfície del sòl a causa de l’abocament indegut 
d’envasos que contenen olis a l’interior del contenidor per a residus 
voluminosos.   
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26/08/2013 
Embarcació pesquera desconeguda esgota 
olis a les aigües interiors del port. 

03/09/2013 
Fuita d'olis a les aigües del port a causa d'una filtració en la bocina de 
l'embarcació pesquera «Sama». 

26/09/2013 
Vessament de 15 litres d'olis usats sobre el 
paviment del moll. 

30/04/2014 
Vessament d'aigües barrejades amb greix a causa de neteja de barra de 
popa de l'embarcació de pesca «El Coyote». 

09/05/2014 
Un camió buida la caixa abocant aigües putrefactes sobre la superfície del 
moll davant de la llotja. 

30/08/2014 
Abocament d'aigües de sentina al contenidor de voluminosos per part del 
patró de l'embarcació de pesca "Marfil Tres". 

29/10/2014 
Abocament d'aigües de sentina al port per part de l'embarcació pesquera 
"Maria Raimunda". 

25/05/2015 
Vessament d'oli de motor i hidràulic a les 
aigües del port de causa desconeguda. 

16/06/2017 
Abocament d'aigües de sentina a les aigües interiors del port per part de 
l'embarcació pesquera "Elisa". 

24/06/2017 
Incendi d'arts de pesca i cubetes de plàstic 
en la zona dels pallols de pesca durant la 
revetlla de Sant Joan. 

28/06/2017 
Abocament d'aigües de sentina a les aigües interiors del port de causa 
desconeguda. 

01/06/2018 
Vessament de gasoil sobre el vial del port provocat per furgoneta de 
Catamarans Salou. 

30/05/2021 
Enfonsament de l'embarcació esportiva 
"Americanino" a la cubeta de l'escar del Club 
Nàutic Cambrils. 
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I.6.2. INVENTARI I AVALUACIÓ DE RISCOS INTERNS

Per l'anàlisi de risc intern s'han estudiat i llistat de forma general els diferents riscos que podrien 
originar-se en la instal·lació. Posteriorment s'han agrupat aquests successos segons tipologies 
concretes per tal de millorar l'operativitat i facilitar la gestió de l'emergència. 

I.6.2.1 SUBSTÀNCIES PERILLOSES SEGONS NORMATIVA DE CONTROL DELS RISCOS INHERENTS 

ALS ACCIDENTS GREUS EN QUÈ INTERVENEN SUBSTÀNCIES PERILLOSES 

Les instal·lacions principals amb substàncies perilloses són els següents: 

Element de risc Capacitat Ubicació 

Dipòsit olis usats 2 dipòsits de 1.000 L 

Moll de Ponent Dipòsit aigües sentina 1 dipòsit de 1.000 L 

Benzinera Repsol 2 dipòsits de gasoil B de 25.000 L cadascun 

Dipòsit aigües sentina 
tractades 

1 dipòsit de 400 L 

Moll de Llevant 
Dipòsits Club Nàutic 
Cambrils 

1 dipòsit de 40.000 L de gasoil 

1 dipòsit de 20.000 L de gasolina 

3 dipòsits de 1.000 L cadascun d’olis usats 

D’acord amb els escenaris estudiats al TRANSCAT, bàsicament es contempla l’incendi de bassal, 
produït per una fuita en operacions de descàrrega de les cisternes que han d’omplir els dipòsits de la 
benzinera o a la resta de dipòsits. També es podria donar per fuita durant el subministrament des de la 
benzinera a una embarcació, però en aquest cas les quantitats implicades serien molt menors, i la 
conseqüència principal seria l’efecte dòmino sobre la pròpia embarcació. 

I.6.2.2 INCENDI 

De l’anàlisi de les activitats que es desenvolupen al Port de Cambrils, i també a partir de l’anàlisi 
històrica, es desprèn que els escenaris d’incendi esperats més significatius són: 

- Incendi d’estacions transformadores, d’aparells i quadres elèctrics, generadors
elèctrics, cuines, motors (vehicles) i similars (equips tècnics, etc.): són els més
esperables als edificis i tallers del port. El més probable és que, quedin en conat d’incendi
sufocat pels equips de primera intervenció, sense afectar més que el local implicat, però es
poden descontrolar si afecten alguna embarcació, per exemple.

- Incendi de combustibles líquids: situats a l'estació de servei de carburants (olis, gasoil,
greixos, etc.); és bastant significant ja que conté productes molt inflamables, fet que
empitjora la situació i augmenta el nivell de l'incendi.

- Incendi a partir d'operacions de soldadura: poden ser provocats per la no comprovació
de l'existència de productes inflamables o combustibles a la zona de treball, o per deixar
l'equip sense desconnectar si la persona s'ha d'absentar. Cal seguir un manteniment
periòdic dels equips i saber quins materials o productes s'han d'evitar.

- Incendi en embarcacions: és l’incendi més preocupant en un port com aquest, per la
facilitat amb què es produeix l’efecte dòmino, atès els materials i la nul·la sectorització
interna de les embarcacions d’oci.

- Incendi de magatzem: sigui quin sigui l’origen acostumen a ser els focs més destructius si
superen la fase de conat d’incendi. L’abast de les conseqüències dependrà de la càrrega
de foc, és a dir, del contingut de la sala, i del funcionament o no de les mesures i sistemes
de protecció contra incendis de la instal·lació.
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- Dard de foc o foc de bassal: afectació limitada a l’abast directe de la flama, amb risc
d’efecte dòmino en funció del que hi hagi en aquest radi d’acció, no s’ha d’apagar, perquè
podria generar un núvol inflamable de conseqüències molt pitjors. En general es deixa
cremar fins a eliminar l’alimentació del producte.

- També es poden produir incendis derivats de les concessions del Port de Cambrils, com
són a l’aparcament, a les cuines dels restaurants o a la gasolinera Repsol.

Efecte dòmino dels incendis: 

- En el cas d’incendi a un edifici, l’efecte dòmino es limitaria a la transmissió de l’incendi als
locals veïns, però mai aniria més enllà de l’edifici en qüestió.

- A pantalans i moll de pescadors el risc principal és l’efecte dòmino entre embarcacions, per
la qual cosa una de les feines principals a fer durant la intervenció serà el desamarratge i
allunyament de les embarcacions a l’entorn immediat de l’embarcació que es crema.

- A banda dels pantalans, també pot ser important l’efecte dòmino entre embarcacions a
l’escar, a l’esplanada de reparació i manteniment. En aquests espais, a més de la
proximitat entre embarcacions, s’hi afegeix la presència en petites quantitats de pintures,
esmalts i altres productes inflamables emprats en tasques de manteniment.

I.6.2.3 EXPLOSIÓ 

- Deflagració de núvol de gas inflamable: per vessament de benzina.

- Explosió d’embarcacions: en cas del dipòsit d'una embarcació, les conseqüències són
importants i molt destructives (més que els incendis) però en un entorn limitat.

- Esclat d’elements a pressió: per mal funcionament o per estar sotmesos a les flames
d’un incendi, o per altres motius, es pot arribar a produir un esclat per sobrepressió, que
afectés bàsicament l’entorn immediat de l’equip, és a dir, el mateix local o sector d’incendi.

- També es poden produir explosions derivades de les concessions del Port de Cambrils,
com són a l’aparcament degut a alguna bateria, a les cuines dels restaurants o a la
gasolinera Repsol.

Efecte dòmino de les explosions. 

Poden produir el trencament d’altres equips i estructures en un entorn molt pròxim o per impacte de 
projectils resultants de l’explosió, és a dir, parts sòlides de l’equip afectat que surten disparades i 
xoquen contra altres equips o instal·lacions. En cas d’afectació d’embarcacions properes, destrucció 
d’aparells i possibles vies d’aigua per impacte de projectils. 

I.6.2.4 FUITA 

- Fuites de gas, el problema principal és la dispersió d’aquest gas en la direcció del vent, ja
sigui inflamable o tòxic, amb el resultat d’una explosió no confinada si és inflamable, i amb
danys a les persones si és tòxic, fins i tot a diversos centenars de metres.

- Vessaments de productes líquids:

o Si es tracta de líquids inflamables el que es pot produir és un incendi de bassal,
com a molt.

o Si es tracta de residus, el dany més probable és la contaminació marina en caure
al mar.

o Si es tracta de líquids corrosius, l'abast del toll equivaldrà a l'abast dels danys
materials propis de l'acció directa del producte sobre estructures i equips.

o Si es tracta de dissolucions, es generaran vapors que poden ser tòxics i que poden
generar  conseqüències greus  segons el producte i la concentració. En principi no
es manipulen productes tòxics ni corrosius en grans quantitats.
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- També es poden produir fuites derivades de les concessions del Port de Cambrils, com són
a les cuines dels restaurants o a la gasolinera Repsol.

Efecte dòmino 

Limitat als equips directament afectats pels líquids corrosius, si escau, o per incendis i explosions que 
es pugui produir. 

I.6.2.5 ALTRES 

En base a l'històric d’emergències en instal·lacions similars, es llisten altres riscos que poden afectar al 
centre: 

NATURALESA POLICIAL: En instal·lacions, embarcacions o zona d’oci 

 Problemes d’ordre públic i altercats

 Amenaça de bomba

 Atemptat

 Robatori

 Intrusisme

 Sabotatge

EMERGÈNCIES A CAUSA D’ACCIDENTS O DE LA PRÒPIA ACTIVITAT 

 Accident i danys personals

 Electrocució

 Intoxicacions

 Problemes estructurals d’instal·lacions o edificis

 Col·lisió:

o Embarcació – moll

o Embarcació – embarcació

o Embarcació – objecte surant

o Cotxe – cotxe

o Cotxe – paret / mobiliari urbà

 Accident d’embarcació lúdica-recreativa o pesquera

 Incendi d’embarcació lúdica-recreativa o pesquera

 Incendi en edifici o equipament

 Contaminació marina

 Arribada d’embarcació amb via d’aigua

 Enfonsament d’embarcació

 Embarrancament embarcació

 Vessament de contaminant a terra

 Vessament de contaminant a l’aigua

 Incendi de substàncies no perilloses en una embarcació fondejada, en navegació o atracada

 Núvol tòxic per fuita d’amoníac (fàbrica de gel)

 Caiguda de persones, animals o vehicles a aigües del Port

 Temporals marítims, vents, etc.

EMERGÈNCIES A CAUSA DE FALLADES EN ELS SUBMINISTRAMENTS: 

 Avaries greus dels sistemes de control

 Tall o avaria de:

o Subministrament o fuita d’aigua

o Subministrament elèctric
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o Subministrament de gas

o Comunicacions

MEDIAMBIENTALS: 

 Contaminació ambiental

 Fuita d’aigües residuals per trencament de canonada

I.6.2.6 AVALUACIÓ DEL RISC 

I.6.2.6.1 METODOLOGIA

Aquest anàlisi ha estat realitzat en funció del coneixement de la instal·lació i del seu entorn. Aquestes 
característiques aporten informació vàlida per avaluar aspectes que intervenen directament en la 
reducció o increment del risc. 

La quantificació del risc està associada bàsicament a les característiques de l’emplaçament en l’entorn, 
les característiques de la instal·lació i el nombre de persones. 

En l’anàlisi de risc intern s’ha avaluat la probabilitat i severitat de que es produeixin aquests accidents 
en base a criteris estadístics. Els valors de probabilitat i severitat utilitzats a l’anàlisi i la conseqüent 
estimació del nivell de risc són els següents: 

 Estimació de la probabilitat d’ocurrència:

Categoria Probabilitat 

MOLT ALTA Més d’un cop a l’any 

ALTA Un cop cada any 

MITJA Un cop cada 5 anys 

BAIXA Menys d’una vegada cada 10 anys o menys 

 Estimació de la severitat de les conseqüències

Categoria Probabilitat 

MOLT ALTA Amb morts o pèrdues superiors a 100.000 € 

ALTA Ferits greus o pèrdues entre 50.000 i 100.000 € 

MITJA Ferits lleus o pèrdues entre 3.000 i 50.000€ 

BAIXA Sense danys personals i pèrdues inferiors a 3.000 € 

 Estimació del nivell del risc:

Probabilitat d’ocurrència 

MOLT ALTA ALTA MITJA BAIXA 

Severitat 

MOLT ALTA MOLT ALT MOLT ALT ALT MIG 

ALTA MOLT ALT ALT ALT MIG 

MITJA ALT ALT MIG BAIX 

BAIXA MIG MIG BAIX BAIX 



Pla d’autoprotecció 
Port de Cambrils 

Revisió 3.1 – Juliol 2023 PAU Port de Cambrils 20230719 – Full 43 / 206 

I.6.2.6.2 ANÀLISI DEL RISC

Risc Probabilitat Severitat 
Nivell de 

risc 

Incendi 

ET, aparells i quadres elèctrics, generadors, 
cuines, vehicles i similars 

MITJA MITJA MIG 

Combustibles líquids MITJA MITJA MIG 

Operacions de soldadura BAIXA MITJA BAIX 

Embarcacions MITJA ALTA ALT 

Magatzem MITJA MITJA MIG 

Dard de foc o de bassal BAIXA ALTA MIG 

Aparcament BAIXA ALTA MIG 

Cuines de restaurants MITJA MITJA MIG 

Gasolinera BAIXA ALTA MIG 

Efecte dòmino MITJA ALTA ALT 

Explosió 

Deflagració de núvol de gas inflamable BAIXA 
MOLT 
ALTA 

MIG 

Explosió d’embarcacions MITJA 
MOLT 
ALTA 

ALT 

Esclat d’elements a pressió MITJA 
MOLT 
ALTA 

ALT 

Aparcament MITJA ALTA ALT 

Cuines de restaurants BAIXA MITJA BAIX 

Gasolinera MITJA ALTA ALT 

Efecte dòmino BAIXA 
MOLT 
ALTA 

MIG 

Fuita 

De gas BAIXA MITJA BAIX 

Vessament de líquids inflamables MITJA ALTA ALT 

Vessament de residus líquids MITJA MITJA MIG 

Vessament de líquids corrosius BAIXA 
MOLT 
ALTA 

MIG 

Vessament de dissolucions MITJA MITJA MIG 

Cuines de restaurants MITJA MITJA MIG 

Gasolinera MITJA ALTA ALT 

Efecte dòmino BAIXA 
MOLT 
ALTA 

MIG 

Àmbit policial 

Problemes d’ordre públic i altercats ALTA BAIXA MIG 

Amenaça de bomba BAIXA 
MOLT 
ALTA 

MIG 

Atemptat BAIXA ALTA MIG 

Robatori ALTA MITJA ALT 

Intrusisme ALTA BAIXA MIG 

Sabotatge MITJA MITJA MIG 

Emergències a Accidents i danys personals MITJA BAIXA BAIX 
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causa 
d’accidents o de 

la pròpia 
activitat 

Electrocució BAIXA ALTA MIG 

Intoxicacions MITJA ALTA MIG 

Problemes estructurals BAIXA ALTA MIG 

Col·lisió 

Embarcació – moll BAIXA ALTA MIG 

Embarcació – embarcació BAIXA 
MOLT 
ALTA 

MIG 

Embarcació – objecte surant MITJA MITJA MIG 

Cotxe – cotxe MITJA MITJA MIG 

Cotxe – paret / mobiliari urbà MITJA MITJA MIG 

Accident d’embarcació lúdica-recreativa o 
pesquera 

MITJA ALTA ALT 

Incendi d’embarcació lúdica-recreativa o 
pesquera 

BAIXA 
MOLT 
ALTA 

MIG 

Incendi en edifici o equipament MITJA MITJA MIG 

Contaminació marina 
MOLT 
ALTA 

MITJA ALT 

Arribada d’embarcació amb via d’aigua MITJA MITJA MIG 

Enfonsament d’embarcació MITJA ALTA ALT 

Embarrancament embarcació BAIXA ALTA MIG 

Vessament de contaminant a terra MITJA BAIXA BAIX 

Vessament de contaminant a l’aigua MITJA ALTA ALT 

Incendi de substàncies no perilloses en una 
embarcació fondejada, en navegació o 
atracada 

BAIXA ALTA ALT 

Caiguda de persones, animals o vehicles a 
aigües del Port 

BAIXA ALTA MIG 

Temporals marítims, vents, etc. BAIXA ALTA MIG 

Emergències a 
causa de 

fallades en el 
subministrament 

Avaries greus dels sistemes de control MITJA ALTA MIG 

Tall o 
avaria 

Subministrament o fuita d’aigua BAIXA BAIXA BAIX 

Subministrament elèctric MITJA ALTA MIG 

Subministrament de gas BAIXA MITJA BAIX 

Comunicacions MITJA BAIXA BAIX 

Mediambientals 
Contaminació ambiental MITJA ALTA MIG 

Fuita d’aigües residuals per trencament de 
canonada 

BAIXA ALTA MIG 

I.6.3. INVENTARI I AVALUACIÓ DEL RISC LABORAL

A continuació, es detallen els riscos laborals que poden originar emergències, segons el document 
“Resultat de l'avaluació de les condicions de treball al port de Cambrils” de data 20/04/2015, emès pel 
Servei de Prevenció Aliè contractat per Ports de la Generalitat (EGARSAT Societat de Prevenció).  

L’avaluació s’ha realitzat per centre, departament, lloc de treball i per equipament i/o instal·lació 
utilitzada:  
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RISC MAGNITUD DEL RISC 

CENTRE: PORT DE CAMBRILS 

Contacte elèctric directe i/o indirecte Notable 

Incendi Possible 

1) DEPARTAMENT: ÀREA TÈCNICA I MANTENIMENT

Xocs contra objectes Possible 

Caiguda de persones al mateix nivell Possible 

Caigudes, cops i atrapaments Notable 

Caiguda de persones a diferent alçada Possible 

Contacte elèctric directe i/o indirecte Notable 

Incendi Notable 

Caigudes d'objectes i cops Notable 

Caiguda d'objectes per desplom o ensorrament Notable 

Incendi, explosió i/o contacte amb substàncies químiques Notable 

1.1) LLOC DE TREBALL: AJUDANT DE GUARDAMOLLS 

Exposició a agent/s químic/s Notable 

Inhalació d'agents químics Possible 

Cops i/o talls per objectes o eines Possible 

Caigudes, xocs i trepitjades sobre objectes Notable 

Contacte elèctric directe i/o indirecte Possible 

1.1.1) EQUIP DE TREBALL: ESCOMBRADORA MAKO 90 

Atrapament per bolcada de màquines o vehicles Possible 

1.1.2) EQUIP DE TREBALL: TREPANT MAKITA HR2800 

Projeccions Possible 

1.1.3) EQUIP DE TREBALL: MOLA PORTÀTIL MAKITA GA9020SKD 

Projeccions Possible 

1.1.4) EQUIP DE TREBALL: MOLA PORTÀTIL DEWALT D28151 D:120 

Projeccions Possible 

1.1.5) EQUIP DE TREBALL: BICICLETA BH 

Atrapament per o entre objectes Possible 

Projeccions Possible 

Cops i/o talls per objectes o eines Possible 

Atrapament per bolcada de màquines o vehicles Possible 

1.1.6) EQUIP DE TREBALL: ASPIRADOR-BUFADOR STIHL BG 

No es determinen riscos considerables. - 

1.1.7) EQUIP DE TREBALL: DESBROSSADORA IRONSIDE 

Projeccions Possible 

Cops i/o talls per eines Possible 
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1.1.8) EQUIP DE TREBALL: ESCOMBRADORA DULEVO 

Incendis i/o explosions Possible 

1.1.9) EQUIP DE TREBALL: TALLABARDISSES MCCULLOCH 

Cops i/o talls per eines Possible 

1.1.10) EQUIP DE TREBALL: COMPRESSOR AIRE PORTÀTIL NUAIR 2HP 

Projeccions Possible 

1.2) LLOC DE TREBALL: GUARDAMOLLS 

Treballs amb PVD: postura de treball Notable 

Exposició a agent/s químic/s Possible 

1.2.1) EQUIP DE TREBALL: BOMBA SUBMERGIDA D'AIGÜES RESIDUALS 

Caiguda de persones a diferent alçada Possible 

1.2.2) EQUIP DE TREBALL: SERVEI DE RECOLLIDA D'AIGÜES DE SENTINES 

No es determinen riscos considerables. - 

1.2.3) EQUIP DE TREBALL: MOTOCICLETA PIAGGIO C8036BMW 

No es determinen riscos considerables. - 

I.6.4. INVENTARI I AVALUACIÓ DE RISCOS EXTERNS

D’acord amb els plans de protecció civil autonòmics i municipals, i tenint en compte la ubicació Del Port 
de Cambrils, es consideren a continuació els principals riscs naturals i tecnològics d’origen extern que 
poden afectar al Port de Cambrils segons el Mapa de Protecció Civil de Catalunya a novembre de 
2022. 

Es descarten d’entrada, consultant el Mapa de Protecció Civil de Catalunya i per la ubicació geogràfica, 
el risc aeronàutic (AEROCAT), el risc d’allaus (ALLAUCAT), el risc d’incendi forestal (INFOCAT) I el risc 
radiològic (RADCAT). 

Tipus de Risc / Pla 
Especial d’Emergències de 

Catalunya 
PAM 

Afectació Instal·lació / Activitat 

Comentari Probabilitat Severitat Risc 
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Pla Especial 
d’Emergències 
per Inundacions 
de Catalunya 
(INUNCAT) 

Obligatori 

El Port de Cambrils es troba en 
una zona potencialment 
inundable, tant per curs fluvial 
com marítim terrestre. A més, 
cal tenir en compte que es 
tracta d’una instal·lació ubicada 
al front marítim, pel que es 
podria veure clarament afectada 
per crescudes i temporals. 

ALTA ALTA ALT 

Pla Especial 
d’Emergències 
per Nevades de 
Catalunya 
(NEUCAT) 

Obligatori 

Municipi amb més de 20.000 
habitants i amb possibles 
nevades durant l’hivern. Tot i 
així, la instal·lació es troba a 
nivell de mar, pel que la seva 
afectació directa seria poc 
probable. 

MITJA BAIXA BAIX 

Pla Especial 
d’Emergències 
Sísmiques de 
Catalunya 
(SISMICAT) 

Recomanat 

Activitat sísmica VI sense 
superació del llindar de danys. 
La valoració del nivell de risc 
que es realitza en la instal·lació 
és mig, degut a la vulnerabilitat 
per concentració de públic. 

MITJA MITJA MIG 
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Tipus de Risc / Pla 
Especial d’Emergències de 

Catalunya 
PAM 

Afectació Instal·lació / Activitat 

Comentari Probabilitat Severitat Risc 

Pla Especial 
d’Emergències 
per risc de vent a 
Catalunya 
(VENTCAT)* 

Obligatori 

El municipi de Cambrils està 
obligat a realitzar el pla 
d’emergència ja que té una 
població superior a les 20.000 
persones. A més, el port es 
troba en una zona de vents forts 
i amb possibilitat de tempestes. 
Ratxes de 20 m/s fins a 10 dies 
l’any.  

ALTA MITJA MIG 

* Periòdicament, es produeixen fortes tempestes marítimes que generen fort vent i onatge que, en
condicions extremes, poden provocar danys a les embarcacions per xoc entre elles com per
desamarratge, danys en instal·lacions per efecte de l’onatge i danys a instal·lacions de terra pels forts
vents associats. Durant l’any es poden diferenciar dues èpoques on hi ha més risc:

 D’octubre a abril: tot i que la freqüència és mitja-alta, la severitat dels efectes és alta, es
considera un nivell de risc ALT.

 De maig a setembre: tot i que la freqüència d’aquests successos és baixa, la severitat dels
efectes és alta, es considera un nivell de risc MIG.

Tipus de Risc / Pla Especial 
d’Emergències de Catalunya 

PAM 
Afectació Instal·lació / Activitat 

Comentari Probabilitat Severitat Risc 
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Pla Especial 
d’Emergències per 
Contaminació de les 
Aigües Marines  a 
Catalunya 
(CAMCAT)** 

Obligatori 

El municipi de Cambrils està 
afectat per perill molt alt i 
vulnerabilitat de nivell 4 a la 
zona del port. Per tant, el risc 
d’afectació per la 
contaminació de les aigües 
marines és alt. 

ALTA ALTA ALT 

Pla Especial 
d’Emergència 
Nuclear a Catalunya 
(PENTA) 

Obligatori 

El municipi de Cambrils, i 
també el seu Port, es troben 
afectats per la central nuclear 
de Vandellòs en zona 
d’emergència nuclear II. 

MITJA ALTA ALT 

Pla Especial  
d’Emergències per 
accidents en el 
Transport de MMPP 
(TRANSCAT) 

Obligatori 

Municipi amb nivell molt alt 
per transport viari (E-15/AP-
7). Tot i això, es troben a uns 
2 km de la instal·lació. També 
hi ha la nacional N-340 que té 
un nivell mig, a 900 m i la T-
312 de nivell baix a 1 km. 

MITJA MITJA MIG 

Pla Especial 
d’Emergències per 
Risc Químic a 
Tarragona 
(PLASEQTA) 

Obligatori 

Cambrils és un dels municipis 
afectats per ubicació dels 
establiments industrials de 
l’abast d’aquest pla. 
Concretament, el Port de 
Cambrils està afectat en zona 
d’alerta de l’empresa Seveso 
de nivell alt Clariant Ibérica 
Producción, SA, ubicada a La 
Canonja. 

MITJA ALTA ALT 

Pla especial 
d'emergències per 
pandèmies a 
Catalunya 
(PROCICAT) 

Obligatori 

Com ja s’ha comprovat, 
aquest risc pot afectar 
durament a tota la geografia, 
obligant a modificar la 
operativa habitual de 
qualsevol activitat i posant en 
risc el seu funcionament 
habitual. 

MITJA ALTA MIG 
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Tipus de Risc / Pla Especial 
d’Emergències de Catalunya 

PAM 
Afectació Instal·lació / Activitat 

Comentari Probabilitat Severitat Risc 

Pla especial 
d’emergències per 
episodis de 
contaminació a l’Ebre 
aigües avall de 
l’embassament de 
Flix (PROCICAT 
FLIX) 

Obligatori 

Cambrils està obligat per 
situació d’abastament aigua a 
la població. Això és degut al 
fet que el municipi té com a 
font principal de 
subministrament l’aigua del 
Consorci d’Aigües de 
Tarragona (CAT). 

MITJA ALTA ALT 
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Incendi o explosió d'edificis veïns MITJA MITJA MIG 

Ensorrament d'edificis propers BAIXA ALTA MIG 

Incendi de vegetació o mobiliari urbà MITJA BAIXA BAIX 

Temporals i tempestes d’octubre a abril* MITJA ALTA ALT 

Temporals i tempestes de maig a setembre* BAIXA ALTA MIG 

**En relació amb el nivell de risc establert pel PMN (Plan Marítimo Nacional), regulat pel Reial Decret 
1695/2012, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Sistema Nacional de Resposta davant la 
contaminació marina, s’ha considerat el mateix que l’indicat en el CAMCAT atès que les fonts de 
contaminació són les mateixes per ambdós casos. 

I.6.5. DESCRIPCIÓ O IDENTIFICACIÓ DE LES CONDICIONS D’EVACUACIÓ

L’anàlisi de les condicions de l’evacuació es basa en la determinació de les amplades de les sortides a 
l’exterior requerides, així com les distàncies i disposició dels recorreguts d’evacuació. 

L'evacuació és la mesura de protecció de les persones davant d'un accident o emergència, que 
consisteix a sortir ordenadament d'un local, centre, establiment o instal·lació dins del qual les 
condicions no són segures i romandre a l'exterior d'aquest, en un lloc no afectat per l'emergència, fins 
que l'emergència estigui controlada i les condicions a l'interior garanteixin la seguretat dels ocupants.  

El port de Cambrils és un espai obert i té una bona accessibilitat pels vianants. Tanmateix, en cas 
d’evacuació, existeixen cinc accessos limitats pels vianants que cal tenir en compte: 

SECTOR ACCÉS LIMITACIÓ 

Dàrsena 
pesquera 

Intersecció moll Tresmall i Moll Ribera 
Nàutica Popular (accés inferior) 

Porta manual abatible
(1)

Intersecció moll Tresmall i Passeig Miramar 
(accés superior) 

Porta manual abatible
(1)

Moll pesca amb passeig superior Contradic Porta manual abatible
(1)

Vial contradic dret (accés pel lateral de la 
caseta del vigilant) 

Porta manual abatible
(1)

Vial contradic esquerre Porta manual abatible
(1)

(1)
Els 365 dies de l’any, la porta manual abatible es tanca a les 23h i es torna a obrir a les 06h, per part

del vigilant de nit de la Confraria de pescadors de Cambrils.
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En el cas dels vehicles, els accessos limitats existents al port són els següents: 

SECTOR ACCÉS LIMITACIÓ 

Dàrsena pesquera Vial contradic Barreres automàtiques 

Dàrsena esportiva 

Vial aparcament ribera Barreres automàtiques 

Vial aparcament llevant Barreres automàtiques 

Escar Club Nàutic de Cambrils 
Porta corredissa 
automàtica 

Zona serveis 

Vial dic de llevant Barrera automàtica

C/ Ferran Sorts Pilona pneumàtica
(2)

C/ Sant Jordi Pilona pneumàtica
(2)

Passeig de les Palmeres Barrera automàtica 

(2)
Únicament poden accedir als carrers Ferran Sorts i Sant Jordi els vehicles que disposin de

comandament per baixar les pilones pneumàtiques existents, gestionades per l’Ajuntament de
Cambrils.

En cas d’emergència, les barreres i les portes corredisses seran obertes per tal de facilitar l’entrada i 
sortida dels equips d’emergència.  

La majoria de carrers perpendiculars al Passeig Miramar i al carrer Consolat de Mar són exclusivament 
d'ús pels vianants, per la qual cosa no són transitables pels vehicles en cas d'evacuació. El vial del 
port, Passeig Marítim i Passeig Miramar, connecta amb alguns carrers de Cambrils per on poden 
evacuar els vehicles des del port cap al municipi. Concretament, de nord a sud, els vials són: avinguda 
de la Diputació, rambla de Jaume I, carrer Drassanes, carrer Sant Pere, carrer Robert Gerhard i carrer 
del Passeig Marítim. Cal tenir en compte que des del carrer del Passeig Marítim, a través de 
l'aparcament d'accés lliure de zona blava del Parc del Pescador, es pot accedir a la rotonda de la plaça 
Creu de la Missió.  

En el cas dels vianants, les sortides són més nombroses, ja que a banda dels carrers per on poden 
evacuar els vehicles també poden utilitzar els carrers amb sentit únic o reservats únicament pels 
vianants, els quals que connecten amb el port. 

ESPAI A 
EVACUAR 

ELEMENT 
D’EVACUACIÓ 

RATI 
D’EVACUACIÓ 

AMPLADA TOTAL 
EVACUACIÓ 

TOTAL 

Passeig 
elevat Dic 
de Ponent 

Rampa d’accés 600 pers/m 1,50 m 
900 

persones 

2.580 
persones 

Escales d’accés 480 pers/m 2,00 m 
960 

persones 

Escales oficina Ports 
de la Generalitat 

480 pers/m 1,50 m 
720 

persones 

Dic de 
Ponent 

Sortida Pg. de les 
Palmeres 

600 pers/m 6,50 m 
3.900 

persones 
8.880 

persones 
Moll Tresmall – 
sortida pel Passeig 
Miramar 

600 pers/m 8,30 m 
4.980 

persones 

Dàrsena 
Esportiva – 
Moll de 
Llevant i 
Moll Ribera 
Club Nàutic 

Sortida Moll Ribera 
Club Nàutic 

600 pers/m 4,00 m 
2.400 

persones 

10.440 
persones 

Sortida esquerra 
edifici Club Nàutic 

600 pers/m 7,40 m 
4.440 

persones 

Sortida dreta edifici 
Club Nàutic 

600 pers/m 6,00 m 
3.600 

persones 

Passeig 
elevat Moll 
de Llevant 

Rampa d’accés 
Passeig de les 
Palmeres 

600 pers/m 9,00 m 
5.400 

persones 
6.300 

persones 
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Rampa d’accés a la 
platja del Regueral 

600 pers/m 1,50 m 
900 

persones 

Nàutica 
Popular i 
creuers 
turístics 
locals i 
xàrters 

Sortida esquerra 
Nàutica Popular cap 
al Passeig de les 
Palmeres 

600 pers/m 2,60 m 
1.560 

persones 

13.320 
persones 

Rampa esquerra zona 
creuers turístics 

600 pers/m 2,00 m 
1.200 

persones 

Escales creuers 
turístics 

480 pers/m 19,50 m 
9.360  

persones 

Rampa dreta zona 
creuers turístics 

600 pers/m 2,00 m 
1.200 

persones 

Zona 
restauració 
Passeig 
Miramar i 
Passeig de 
les 
Palmeres 

Carrer de Robert 
Gerhard 

600 pers/m 3,75 m 
2.250 

persones 

35.610 
persones 

Carrer de Frederic 
Mompou 

600 pers/m 5,50 m 
3.300 

persones 

Carrer de Ferran 
Sorts 

600 pers/m 3,75 m 
2.250 

persones 

Carrer de Sant Antoni 600 pers/m 3,50 m 
2.100 

persones 

Carrer de Sant Jordi 600 pers/m 4,30 m 
2.580 

persones 

Carrer dels Pescadors 600 pers/m 6,00 m 
3.600 

persones 

Carrer de Sant Pere 600 pers/m 9,00 m 
5.400 

persones 

Carrer Roger de Llúria 600 pers/m 4,75 m 
2.850 

persones 

Carrer de les 
Drassanes 

600 pers/m 3,00 m 
1.800 

persones 

Carrer del Doctor 
Alexander Fleming 

600 pers/m 8,50 m 
5.100 

persones 

Rambla de Jaume I 600 pers/m 2,80 m 
1.680 

persones 

Avinguda de la 
Diputació 

600 pers/m 4,50 m 
2.700 

persones 

En funció d’on es produeix l’emergència es defineixen els següents punts de reunió: 

SECTOR PUNT DE REUNIÓ 

1.- Dàrsena pesquera Zona d’estesa de xarxes 

2.- Dàrsena esportiva 
Davant de l’edifici de l’escola de vela 
Passeig Miramar (zona pins) 
Extrem aparcament ribera  

3.- Nàutica popular Zona d’estesa de xarxes 

4.- Creuers turístics locals i xàrters Passeig Miramar (zona Escales Reials) 

5.- Subministrament carburants Zona d’estesa de xarxes 

6.- Zona serveis Passeig Miramar (zona Escales Reials) 

7.- Aigües interiors No aplica (zona coberta d’aigua) 

8.- Avantport No aplica (zona coberta d’aigua) 
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La majoria dels edificis del port són locals de pública concurrència o destinats a usos comercials i, en 
aquest sentit, es compleix amb la normativa de senyalització de les sortides d’emergència, d’acord amb 
el Codi Tècnic de l’Edificació, facilitant així la seva evacuació. 

I.6.6. AVALUACIÓ DE LES CONDICIONS DE CONFINAMENT

Les condicions de confinament s'avaluen amb dues característiques, la capacitat referida al nombre de 
persones que es poden confinar i l'estanquitat de la instal·lació. 

I.6.6.1 CAPACITAT DE CONFINAMENT 

I.6.6.1.1 CRITERIS

Els criteris per avaluar son els següents: 

 Les dades d'ocupació real i usual de la instal·lació.

 L'ocupació de disseny de la instal·lació.

 La capacitat d'evacuació de l'edifici.

I.6.6.1.2 CÀLCULS I VALORACIÓ

Són directament les persones definides en l’apartat I.5. Ocupació donant una ocupació de 2.161 
persones.  

El confinament és la mesura de protecció de les persones davant d'un accident o emergència, que 
consisteix a tancar-se en un local protegit suficientment aïllat de l'exterior i romandre-hi fins que les 
condicions a l'exterior siguin segures. Aquesta opció comporta obturar amb cura les obertures (portes, 
finestres, etc.), incloses les entrades d'aire, després d'haver parat les instal·lacions de climatització i 
ventilació. Es pot realitzar de manera òptima calculant una superfície de 0,7 m

2
 per persona.
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El port de Cambrils disposa de diversos edificis on seria possible confinar els usuaris del port, en cas 
que es tanquessin les vies d’evacuació descrites en l’apartat anterior. 

Es defineixen les següents àrees de confinament: 

ZONA ÀREA DE CONFINAMENT 

1.- Dàrsena pesquera 
Llotja, oficines i restaurant de la Confraria de pescadors de 
Cambrils; i oficina de Ports de la Generalitat 

2.- Dàrsena esportiva 
Oficines, edifici social, restaurant, escola de vela i Bar Barlovento 
del Club Nàutic de Cambrils 

3.- Nàutica popular 
Locals comercials i de restauració ubicats fora la zona marítimo-
terrestre

1

4.- Creuers turístics locals 
i xàrters 

Locals comercials i de restauració ubicats fora la zona marítimo-
terrestre

1

5.- Subministrament 
carburants  

Llotja, oficines i restaurant de la Confraria de pescadors de 
Cambrils; i oficina de Ports de la Generalitat 

6.- Zona serveis 
Oficina de l’aparcament soterrat de Saba Aparcament, S.A.; i els 
locals comercials i de restauració ubicats fora la zona marítimo-
terrestre.  

7.- Aigües interiors No aplica (zona coberta d’aigua) 

8.- Avantport No aplica (zona coberta d’aigua) 

(1)
Pels sectors de la nàutica popular (sector 3) i els creuers turístics locals i xàrters (sector 4) no es

disposa, dins del recinte portuari i a una distància propera, de cap edifici que resulti segur pel
confinament. Per aquest motiu, els locals de restauració que estan a tocar de la zona de serveis (sector
6) són els espais de confinament més propers, tot i ubicar-se fora de la zona marítimo-terrestre, per
confinar les persones que es troben en els sectors 3 i 4.

Aquestes zones compleixen amb els criteris establerts en la Secció SI 1 del Codi Tècnic de l’Edificació. 

ESPAI 
SUPERFÍCIE 

TOTAL 
SUPERFÍCIE 
ÚTIL (60%) 

CAPACITAT DE 
CONFINAMENT (4 

persones/m
2
)

Llotja Confraria de pescadors 101,14 m
2

60,68 m
2

242 persones 

Oficines Confraria de pescadors 
450 m

2
270 m

2
1.080 persones 

Restaurant Confraria de pescadors 

Oficina Ports de la Generalitat 65 m
2

39 m
2

156 persones 

Oficines del Club Nàutic de Cambrils 

272,27 m
2

163,36 m
2

653 persones 
Edifici social del Club Nàutic de 
Cambrils 

Restaurant del Club Nàutic de 
Cambrils 

Escola de vela del Club Nàutic de 
Cambrils 

179,86 m
2

107,92 m
2

431 persones 
Bar Barlovento del Club Nàutic de 
Cambrils 

TOTAL 2.562 persones 

I.6.6.1.3 CONCLUSIONS

En conclusió en aspectes generals és pot confinar en bones condicions a la totalitat dels usuaris i 
treballadors que pot haver-hi al Port de Cambrils. Cal tenir en compte que en cas de confinar les 
terrasses, tant concessionades com autoritzades, aquestes haurien de fer-ho dins els propis locals dels 
que formen part, per proximitat a ells. 
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I.6.6.2 ESTANQUITAT 

I.6.6.2.1 CRITERIS

Es distingiran 4 tipus d'estanquitat possibles: 

- Molt bona: Si a l'edifici es pot assegurar un tancament complet respecte de l'exterior (parada de
la climatització, tancament complet de les portes i finestres que donen a l'exterior, etc.).

- Bona: Si es tracta d'un edifici tancat però no es pot assegurar el tancament complet de les
entrades d'aire de l'exterior (per exemple: es poden tancar les portes exteriors però si hi ha
entrades i sortides de persones hi haurà alguns instants en que hi ha entrada d'aire de
l'exterior)

- Mitjana: Si es tracta d'una edifici cobert i amb tancaments, però amb obertures.

- Baixa: Si es tracta d'un edifici o instal·lació només amb coberta.

En cas de riscos naturals, es consideraran condicions suficients els quatre casos de estanquitats. En 
canvi, si es tracta de risc químic, es consideraran condicions suficients els casos d'estanquitat molt 
bona i bona. 

I.6.6.2.2 VALORACIÓ

Pel que fa a la estanquitat, els diferents espais són en general bastant bones en aquest aspecte: 

1. Es poden tancar els accessos de l'exterior

2. Es poden tancar les entrades d'aire de l'exterior

ESPAI ESTANQUITAT 
RISCOS 
QUÍMICS 

RISCOS 
CLIMATOLÒGICS 

Llotja Confraria de pescadors Mitjana - - 

Oficines Confraria de pescadors Bona Suficient Suficient 

Restaurant Confraria de pescadors Bona Suficient Suficient 

Oficina Ports de la Generalitat Molt bona Suficient Suficient 

Oficines del Club Nàutic de Cambrils Bona Suficient Suficient 

Edifici social del Club Nàutic de 
Cambrils 

Bona Suficient Suficient 

Restaurant del Club Nàutic de 
Cambrils 

Bona Suficient Suficient 

Escola de vela del Club Nàutic de 
Cambrils 

Bona Suficient Suficient 

Bar Barlovento del Club Nàutic de 
Cambrils 

Bona Suficient Suficient 

Locals comercials i de restauració Mitjana - - 

Oficina de Saba Aparcament, S.A Bona Suficient Suficient 

Cal tenir en compte que la meitat superior del Port de Cambrils es troba afectada en zona d’alerta per 
risc químic, per la qual cosa caldrà assegurar el confinament, com a mínim, a les persones vulnerables 
(gent amb afectacions mèdiques, infants, persones grans, etc.), bé sigui dins els locals del propi Club 
Nàutic de Cambrils (que són suficientment estancs per a aquest risc) o als espais propers de bars i 
restaurants del passeig. 

I.6.6.3 CONCLUSIONS GENERALS DE CONFINAMENT 

En conclusió en aspectes generals les plantes són bastant bones pel confinament exceptuant la zona 
de la llotja i les terrasses concessionades, però no són suficients per a la quantitat de gent que pot 
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arribar a haver al Port de Cambrils. En cas d’haver de confinar a la gent de les grades caldria fer entrar 
tothom als edificis més propers, a poder ser públics com bars, restaurants, hotels i similars, atès 
que es tracta de casc urbà, o les instal·lacions properes. 

I.6.7. DIAGRAMA DE PERSONES PER ZONES

A continuació es detalla la distribució dels treballadors del port de Cambrils en temporada d’estiu en un 
diagrama per zones: 

Seguidament, també es detalla la distribució dels treballadors del port de Cambrils per a la resta de 
l’any en un diagrama per zones:  
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D'altra banda, també s'indiquen les més zones freqüentades pels transeünts del port de Cambrils, les 
quals corresponen a:  

- L'avinguda de la Diputació i la rambla de Jaume I, com a eixos principals per accedir a la banda
nord del port de Cambrils i a la zona de platges.

- El Passeig Miramar i el carrer Consolat de Mar, els quals discorren al llarg de la franja viària del
port i que connecten aquesta amb el municipi a través del carrer Doctor Fleming, carrer
Drassanes, carrer Roger de Llúria, carrer Sant Pere, carrer Pescadors, carrer Sant Jordi, carrer
Sant Antoni, carrer Ferran Sorts i carrer Frederic Mompou. En aquesta zona, s'ubiquen la major
part d'activitats comercials, de restauració, de creuers turístics locals i xàrters, així com un ampli
aparcament soterrat per a vehicles.

- El Passeig Marítim, com a eix principal per accedir a la banda sud del port de Cambrils i a la zona
de platges, així com a l'oficina del Patronat Municipal de Turisme de Cambrils, el Parc del
Pescador, amb una àmplia zona verda, i l'aparcament de zona blava del Parc del Pescador.

- El passeig que discorre per sobre del mur del contradic, al sector de la dàrsena pesquera, i arriba
fins al far vermell.
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En la taula següent, es mostra l’aforament dels locals destinats a restauració que disposen de 
concessió administrativa en el port de Cambrils: 

ACTIVITAT 
AFORAMENT 

INTERIOR 
AFORAMENT 

EXTERIOR 

Bar Barlovento  
(Club Nàutic de Cambrils) 

- 100 persones 

Restaurant Club Nàutic de Cambrils 50 persones 150 persones 

Restaurant La Confraria  
(Confraria de pescadors de Cambrils) 

40 persones - 

Restaurant Sotacel  
(terrassa concessionada) 

- 35 persones 

Restaurant Miramar  
(terrassa concessionada) 

- 20 persones 

Restaurant Trastevere 
(terrassa concessionada) 

- 50 persones 

Aforament total 90 persones 355 persones 
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I.6.8. ELEMENTS VULNERABLES

En cas d’incendi o explosió important al Port de Cambrils, els edificis o locals de l’entorn immediat 
podrien quedar afectats, bars i restaurants i habitatges. 

CODI NOM DIRECCIÓ TELÈFON 
COORD. 

X 
COORD. Y 

EV01 
Museu d’història de 
Cambrils – Torre del 
Port 

Passeig de Miramar, 31 977 794 528 337.002 4.547.289 

EV02 
Patronat Municipal de 
Turisme de Cambrils 

Passeig de les 
Palmeres, 1 

977 792 307 336.782 4.547.746 

EV03 
Parròquia de Sant 
Pere 

Carrer de Pau Casals, 
14 

977 360 180 337.026 4.547.918 

EV04 La Teca Teatre 
Plaça de l’Església de 
Sant Pere, s/n 

977 469 873 337.110 4.547.929 

EV05 SHG group 
Carrer de Mossèn Joan 
Batalla, 4 

977 789 422 336.850 4.547.799 

EV06 Casa Blanca 
Carrer de Ferran Sorts, 
6 

602 642 506 336.883 4.547.825 

EV07 Hostal Can Joanet Carrer de Lepant, 5 977 361 403 336.994 4.547.913 

EV08 Hostal Platja 
Carrer de Roger de 
Llúria, 16 

977 360 029 337.215 4.547.960 

EV09 
Apartaments Pepita 
Bandert 

Travessia de l’Àncora, 
29 

685 882 522 337.352 4.547.960 

EV10 Hotel Rovira 
Avinguda de la 
Diputació, 6 

977 360 900 337.501 4.547.949 

EV11 Mònica Hotel 
Carrer de Galceran 
Marquet, 1 

977 791 000 337.402 4.547.998 

EV12 
Apartaments Port 
Cambrils 

Carrer de Sant Antoni, 1 977 365 261 336.929 4.547.818 

I.6.9. ANÀLISIS DE VULNERABILITAT

L’anàlisi de vulnerabilitat s’ha valorat per tot el Port de Cambrils com a element vulnerable segons les 
seves pròpies característiques (vulnerabilitat intrínseca) i la possible afectació que pogués tenir pels 
diferents riscos contemplats en ella o amb l’exterior del Port de Cambrils segons la vulnerabilitat 
intrínseca i una altra segons la vulnerabilitat per exposició. 

I.6.9.1 VULNERABILITAT INTRÍNSECA 

S’ha realitzat una valoració com a element vulnerable segons les seves pròpies característiques, com 
per exemple: 

 Aforament o ocupació molt elevada, és a dir, per concentració humana.

 Dificultat d’accés pels serveis d’emergència.

 Dificultat d’aplicació de mesures de protecció com l’evacuació o el confinament.

Els valors de nivell de vulnerabilitat intrínseca emprats en l’anàlisi són els següents: 

Nivell de vulnerabilitat Ocupació 

ALTA Gran quantitat de persones possiblement afectada 

MODERADA Bastant quantitat de persones possiblement afectada 

BAIXA Poca quantitat de persones possiblement afectada 
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Nivell de vulnerabilitat Accessibilitat mitjans d’emergència 

ALTA Difícil accés dels mitjans d’emergència fins l’interior del recinte. 

MODERADA 
Accés dels serveis d’emergència fins a l’exterior del recinte, però accés 

limitat a l’interior del recinte. 

BAIXA Bona accessibilitat al totes les zones del recinte. 

Nivell de vulnerabilitat Evacuació 

ALTA 
Recinte difícilment evacuable i/o els fluxos d’evacuació es creuen amb els 

mitjans d’emergència. 

MODERADA Recinte evacuable però només per vials concrets. 

BAIXA Recinte fàcilment evacuable 

Nivell de vulnerabilitat Confinament 

ALTA Recinte sense espais de confinament. 

MODERADA 
Recinte amb possibilitat de confinament parcial (espai de confinament 

insuficient o característiques inadequades del recinte). 

BAIXA 
Recinte amb possibilitat de confinament total (espai de confinament 

suficient i característiques adequades del recinte). 

Pel càlcul final de la vulnerabilitat intrínseca del Port de Cambrils, s’utilitzen els següents valors de 
ponderació: 

Valor 

ALTA 3 

MODERADA 2 

BAIXA 1 

El resultat de la suma d’aquests valors per a cada sector estableix el nivell de vulnerabilitat intrínseca 
segons el criteri conservador següent: 

Suma resultant 

BAIXA 4-5

MODERADA 6-8

ALTA 9-12

Ocupació 
Accessibilitat mitjans 

d’emergència 
Evacuació Confinament 

VULNERABILITAT 
INTRÍNSECA 

Port de 
Cambrils 

ALTA BAIXA BAIXA MODERADA MODERADA 
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I.6.9.2 VULNERABILITAT PER EXPOSICIÓ 

Els valors de vulnerabilitat per exposició utilitzats a l’anàlisi són els següents: 

Nivell de vulnerabilitat per exposició 

ALTA 
Afectació total o parcial de la instal·lació per zones d’intervenció o equivalents 
segons els plans especials de protecció civil de l’Administració o anàlisis de 
conseqüències interns. 

MODERADA 
Afectació total o parcial de la instal·lació per zones d’alerta o equivalents segons 
els plans especials de protecció civil de l’Administració o anàlisis de conseqüències 
interns. 

BAIXA Resta de tipologies no involucrades en los criteris anteriors 

Port de Cambrils 

Inundacions ALT 

Nevades BAIX 

Sismes MIG 

Ventades MIG 

Contaminació marina // Plan Marítimo 
Nacional (PNM) 

ALT 

Accident nuclear ALT 

Transport de mercaderies perilloses MIG 

Accident químic ALT 

Pandèmies MIG 

Contaminació de l’Ebre (embassament de 
Flix) 

ALT 
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I.7. PLÀNOLS 

I.7.1. ZONES DE RISC

5.1 Plànol de zones de risc i zones vulnerables – Planta port 

5.2 Plànol de zones de risc i zones vulnerables – Planta aparcament SABA 

5.3 Plànol de zones de risc de vessament 

I.7.2. ZONES VULNERABLES

5.1 Plànol de zones de risc i zones vulnerables – Planta port 

5.2 Plànol de zones de risc i zones vulnerables – Planta aparcament SABA 

5.3 Plànol de zones de risc de vessament 

I.7.3. PLÀNOL DE LES INSTAL·LACIONS I ÀREES ON ES REALITZA L’ACTIVITAT

2. Plànol de nomenclatura portuària

2.1 Plànol dels sectors del port 

2.1.1 Plànol de distribució – Dic de Ponent 

2.1.2 Plànol de distribució – Parc del pescador i moll de ponent 

2.1.3 Plànol de distribució – Moll Ribera creuers turístics 

2.1.4 Plànol de distribució – Moll Ribera Club Nàutic 

2.1.5 Plànol de distribució – Moll Llevant Club Nàutic 

2.1.6 Plànol de distribució – Dic de Llevant Escar 

2.1.7 Plànol de distribució – Aparcament SABA 

2.2 Plànol dels locals i edificis del Port de Cambrils 

2.3 Plànol de subministraments bàsics 

I.7.4. IDENTIFICACIÓ DEL CONTROL (CLAUS DE PAS) DELS SUBMINISTRAMENTS BÀSICS

(AIGUA, GAS, ELECTRICITAT)

2.3 Plànol de subministraments bàsics 

* Veure plànols a l’annex III
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II. INVENTARI I DESCRIPCIÓ DELS MITJANS I
MESURES D’AUTOPROTECCIÓ 
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II.1. MITJANS MATERIALS DISPONIBLES 

Els edificis i instal·lacions han de disposar d'equips i instal·lacions de protecció contra incendis. El 
disseny, la posada en funcionament i el manteniment d'aquestes instal·lacions, així com els seus 
materials, components i equips, han de complir amb allò que marca el reglament d'instal·lacions de 
Protecció Contra Incendis (RIPCI) i qualsevol altra normativa d'aplicació. 

En aquest apartat es descriuen les dotacions d’instal·lacions o mitjans de protecció contra incendis, que 
garanteixen la prevenció d'incendis i el control inicial, de l'emergència per, a continuació, analitzar les 
dotacions existents en quan a la seva eficàcia, capacitat i idoneïtat per tots els riscos potencials de la 
instal·lació en les seves diferents activitats i dependències. Així mateix es permet detectar i corregir les 
faltes i insuficiències detectades.  

Aquests mitjans materials es classifiquen de la següent manera: 

 Sectorització

 Instal·lacions de detecció

 Instal·lacions d'extinció d'incendis

 Instal·lacions d'evacuació/extracció i depuració de fums

 Equipaments per a la lluita contra sinistres

 Senyalització d'emergència

 Sistemes interns d'avís

II.1.1. SECTORITZACIÓ

Sectors d’incendi 19 

A nivell d’autoprotecció, el port de Cambrils es divideix en els següents sectors: 

Nº ESPAI SECTOR 

1 Dàrsena pesquera 

1. Oficina Ports Generalitat
2. Llotja Confraria de Pescadors de Cambrils
3. Restaurant Confraria de Pescadors de Cambrils
4. Oficines Confraria de Pescadors de Cambrils
5. Caseta Vigilant
6. Pallols de pesca (50 pallols)

2 Dàrsena esportiva 

7. Oficina Club Nàutic Cambrils
8. Edifici Social Club Nàutic Cambrils
9. Restaurant Club Nàutic Cambrils
10. Vestidors Club Nàutic Cambrils
11. Magatzem Club Nàutic Cambrils
12. Escola de vela Club Nàutic Cambrils
13. Bar Barlovento Club Nàutic Cambrils
14. Locals Club Nàutic Cambrils

3 Nàutica popular No aplica 

4 
Creuers turístics 
locals i xàrters 

15. Guinguetes desmuntables per a la venta de tiquets
(Catamarans Salou, Creuers Costa Daurada i
Goleta Cambrils)

16. Locals de Be Charter Boats

5 
Subministrament 
carburants 

17. Local d’oficines de Repsol
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6 Zona serveis 
18. Espai exterior Passeig, terrasses concessionades i

Aparcaments i Mobilitat de Cambrils, SLM
19. Aparcament SABA

7 Aigües interiors No aplica 

8 Avantport No aplica 

II.1.2. INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ

II.1.2.1 D’INCENDIS. 

Detectors d’incendi Sí 

Els edificis i instal·lacions més moderns o de nova construcció disposen dels mecanismes de detecció 
estipulats en la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en 
establiments, activitats, infraestructures i edificis.  

II.1.2.2 DE MONÒXID DE CARBONI. 

Detectors de monòxid de carboni No 

II.1.2.3 ALTRES 

II.1.2.3.1 SISTEMES MANUALS D’ALARMA D’INCENDIS 

ZONA O CONCESSIÓ NÚM. TOTAL 

Confraria de pescadors de Cambrils – Llotja i oficina 1 

3 
Club Nàutic de Cambrils – Oficines, edifici social i 
restaurant 

1 

Saba Aparcament, S.A. 1 

II.1.2.3.2 SISTEMES AUTOMÀTICS DE DETECCIÓ I ALARMA D’INCENDIS 

ZONA O CONCESSIÓ NÚM. TOTAL 

Confraria de pescadors de Cambrils – Llotja i oficina 1 

3 
Club Nàutic de Cambrils – Oficines, edifici social i 
restaurant 

1 

Saba Aparcament, S.A. 1 

II.1.2.3.3 SISTEMES DE MEGAFONIA 

TIPUS ZONA O CONCESSIÓ NÚM. TOTAL 

Megàfon portàtil Saba Aparcament, S.A. 1 1 

Sistema de megafonia Saba Aparcament, S.A. 1 1 

II.1.3. INSTAL·LACIONS D’EXTINCIÓ D’INCENDIS

El Port de Cambrils disposa de diferents tipologies d’equips d’extinció d’incendis, les quals es descriuen 
a continuació: 
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II.1.3.1 EXTINTORS 

Hi ha repartits extintors de característiques diverses per les diferents concessions portuàries 

TIPUS ZONA O CONCESSIÓ NÚM. TOTAL 

1 kg pols ABC Ports de la Generalitat (Nissan E-NV200, 1257LDC) 1 1 

2 kg pols ABC 

Club Nàutic Cambrils (Bar Barlovento) 1 

2 Ports de la Generalitat (Dulevo 850DK, E-8847-
BGD) 

1 

3 kg pols ABC 
Club Nàutic Cambrils (Oficina i edifici social – 
cambra ascensor) 

2 2 

6 kg pols ABC 

Be Charter Boats, S.L. (pantalà i magatzem) 4 

105 

Club Nàutic Cambrils (pantalans i molls) 40 

Club Nàutic de Cambrils (benzinera) 1 

Club Nàutic de Cambrils (escola de vela - exterior) 2 

Club Nàutic de Cambrils (benzinera caseta) 1 

Club Nàutic de Cambrils (escola de vela - local) 2 

Club Nàutic de Cambrils (Restaurant) 7 

Club Nàutic Cambrils (oficines i edifici social) 1 

Club Nàutic de Cambrils (Bar Barlovento) 1 

Confraria de pescadors de Cambrils (Restaurant) 3 

Confraria de pescadors de Cambrils (Oficina) 5 

Confraria de pescadors de Cambrils (Llotja) 3 

Ports de la Generalitat (magatzem pesca 5) 1 

Ports de la Generalitat (magatzem pesca 7-8) 1 

Ports de la Generalitat (oficina) 1 

Ports de la Generalitat (quadre elèctric annex Club 
Nàutic) 

1 

Repsol (Benzinera) 1 

Aparcament SABA 30 

9 kg Pols ABC 

Club Nàutic de Cambrils (nau escar – exterior) 2 

8 
Confraria de pescadors de Cambrils (llotja ) 4 

Confraria de pescadors de Cambrils (oficina) 1 

Repsol (Benzinera) 1 

50 kg Pols ABC 
(carro) 

Club Nàutic Cambrils (benzinera) 3 

8 Club Nàutic Cambrils (pantalans armari) 3 

Repsol, S.A. (Benzinera – moll i sortidor) 2 

2 kg CO2 

Club Nàutic Cambrils (Benzinera Caixer) 1 

3 Be Charter Boats, S.L. (magatzem) 1 

Be Charter Boats, S.L. (oficina) 1 

5 kg CO2 
Club Nàutic Cambrils (Nau escar - exterior) 2 

27 
Club Nàutic Cambrils (Escola vela – taller) 1 
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Club Nàutic Cambrils (Restaurant) 1 

Club Nàutic Cambrils (oficines i edifici social) 1 

Confraria de pescadors de Cambrils (Restaurant) 1 

Confraria de pescadors de Cambrils (oficina) 3 

Confraria de pescadors de Cambrils (llotja) 3 

Ports de la Generalitat (magatzem de pesca 7-8) 1 

Ports de la Generalitat (oficina) 1 

Ports de la Generalitat (quadre elèctric annex Club 
Nàutic) 

1 

Aparcament SABA 12 

TOTAL 156 

En el quadre anterior, no s'indiquen els extintors del Restaurant Sotacel i del Restaurant Miramar, ja 
que únicament formen part del domini públic portuari les terrasses cobertes concessionades d'aquestes 
activitats i, en aquests casos, no s'hi disposen de sistemes contra incendis instal·lats.  

Els restaurants del port de Cambrils, a banda dels extintors indicats en la taula anterior, també 
disposen de sistema fix d’extinció automàtic en la campana extractora de la cuina per a focs derivats 
d’olis i greixos d’ús alimentari.  

A l’annex 3 d’aquest Pla d’Autoprotecció s’adjunten els plànols indicatius d’ubicació dels extintors. 

II.1.3.2 BOQUES D’INCENDI EQUIPADES (BIE’S) 

Les Boques d'Incendi Equipades (BIE) són sistemes d’extinció d’incendis en base d’aigua, que estant 
instal·lats al llarg del Port de Cambrils, per a emergències per incendis en els quals no sigui suficient la 
utilització d’extintors degut a la seva magnitud. Al Port de Cambrils es disposa de BIES de Ø25mm i de 
Ø45mm. 

TIPUS ZONA O CONCESSIÓ NÚM. TOTAL 

Ø45 mm Club Nàutic Cambrils (Restaurant) 2 

14 
Ø45 mm Confraria de pescadors de Cambrils (Restaurant) 1 

Ø45 mm Confraria de pescadors de Cambrils (oficina) 1 

Ø25 mm Aparcament SABA 10 

II.1.3.3 HIDRANTS I COLUMNES SEQUES 

Els hidrants i columnes seques existents en les instal·lacions portuàries són: 

TIPUS ZONA O CONCESSIÓ NÚM. TOTAL 

Hidrants 

Ajuntament de Cambrils – Carrer Consolat de 
Mar

1 1 

9 

Ajuntament de Cambrils – Passeig Miramar
1

4 

Ports de la Generalitat - Moll Pesca (extrem est) 1 

Ports de la Generalitat - Moll Ribera 
Creuers Turístics 

1 

Ports de la Generalitat - Moll Ribera Xàrters 1 

Ports de la Generalitat - Moll Tresmall 1 

Columnes seques Ports de la Generalitat - Espigó Diagonal Pesca 2 2 
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(1)
Tot i que els hidrants es troben ubicats dins la zona marítimo-terrestre del port de Cambrils, estan

connectats a la xarxa d’aigua de l’Ajuntament de Cambrils.

A l’annex 3 d’aquest Pla d’Autoprotecció s’adjunten els plànols indicatius d’ubicació dels hidrants 
exteriors. 

II.1.3.4 TORRETES D’AIGUA 

ZONA O CONCESSIÓ 
NÚM. AIGUA I 

LLUM 
TOTAL 

Club Nàutic de Cambrils - Escar 9 

271 

Club Nàutic de Cambrils - Pantalans i molls 229 

Ports de la Generalitat - Espigó Diagonal Pesca 2 

Ports de la Generalitat - Moll Llotja 1 1 

Ports de la Generalitat - Moll Llotja 2 1 

Ports de la Generalitat - Moll Pesca 4 

Ports de la Generalitat - Moll Ribera Creuers Turístics 5 

Ports de la Generalitat - Moll Tresmall 1 

Be Charter 17 

Creuers Costa Daurada 2 

II.1.3.5 BOMBES D’AIGUA 

Les bombes d’aigua portàtils autònomes existents en les instal·lacions portuàries per al bombeig 
d'aigua de mar són: 

ZONA O CONCESSIÓ CARACTERÍSTIQUES UBICACIÓ NÚM. TOTAL 

Be Charter Boats, S.L. Gasolina Magatzem 1 

3 Club Nàutic Cambrils Gasolina Magatzem escar 
(1)

1 

Ports de la Generalitat Elèctrica Magatzem pesca 7-8 1 

(1)
La motobomba disposa de carro amb rodes i fre, dipòsit de 100 litres per a escuma, llança i mànega

de 45 mil·límetres de diàmetre.

II.1.3.6 ESCUMOGEN 

ZONA O CONCESSIÓ CAPACITAT UBICACIÓ 

Be Charter Boats, S.L. 
2 garrafes de 20 litres 

cadascuna 
Magatzem 

II.1.4. INSTAL·LACIONS D’EVACUACIÓ / EXTRACCIÓ I DEPURACIÓ DE FUMS

Els restaurants del port disposen, a les cuines, d’extractors de fums reglamentaris per a la seva 
activitat. 

A més, a l’aparcament soterrat també es disposa d’extracció de fums: 

TIPUS ZONA O CONCESSIÓ NÚM. 

Elèctric i grup electrogen Saba Aparcament, S.A. 1 
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II.1.5. EQUIPAMENTS PER LA LLUITA CONTRA SINISTRES

El Port de Cambrils disposa del següent equipament i material anticontaminació per fer front a 
vessaments de productes contaminants a l’aigua i sobre la superfície del sòl. 

II.1.5.1 PORTS DE LA GENERALITAT 

UBICACIÓ MATERIAL 

Contenidor escar Club 
Nàutic de Cambrils 

100 metres de barreres de contenció de PVC 

Magatzem escar Club 
Nàutic de Cambrils 

50 metres de barreres de contenció de PVC 

Pallol de pesca 

130 metres de barreres absorbents 

3 rotllos absorbents hidròfobs de mides 46 m de llargada i 41 cm 
d’amplada 

3 sacs d’absorbent vegetal ignífug pel terra de 6,5 kg/ut. 

II.1.5.2 CLUB NÀUTIC DE CAMBRILS 

En la taula següent, s’indica el material anticontaminació propietat del Club Nàutic de Cambrils i on es 
troba emmagatzemat: 

UBICACIÓ MATERIAL 

Contenidor escar Club 
Nàutic de Cambrils 

100 metres de barreres de contenció de PVC
1

20 metres de barreres absorbents 

Magatzem escar Club 
Nàutic de Cambrils 

50 metres de barreres de contenció de PVC
1

Benzinera 
20 metres de rotllos absorbents hidròfobs 

10 kg d'absorbent hidròfob pel terra (sepiolita) 

Dàrsena esportiva 1 embarcació auxiliar («Verge del Camí» 7ª TA-3-418-9) 

(1)
Tot i que les barreres de contenció són propietat de Ports de la Generalitat, es troben

emmagatzemades en les instal·lacions del Club Nàutic de Cambrils i poden ser utilitzades pel club en
cas d'emergència.

II.1.5.3 CONFRARIA DE PESCADORS DE CAMBRILS 

En la taula següent, s’indica el material anticontaminació propietat de la Confraria de pescadors de 
Cambrils i on es troba emmagatzemat: 

UBICACIÓ MATERIAL 

Magatzem d'olis 2 sacs d'absorbent hidròfob pel terra (sepiolita) 

II.1.5.4 BENZINERA REPSOL 

En la taula següent, s’indica el material anticontaminació propietat de Repsol i on es troba 
emmagatzemat, així com el material que disposa el camió cisterna del transportista Compañía Ibérica 
de Transportes Especiales, S.A. (CITESA): 

UBICACIÓ MATERIAL 

Benzinera Repsol 
40 metres de barreres absorbents 

8 paquets de 100 fulls absorbents hidròfobs 
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Camió cisterna Repsol - 
transportista CITESA 
(capacitat absorció: 90L) 

- Fulls absorbents hidròfobs
- Mànegues tubulars absorbents
- Bosses de recollida estanques

II.1.5.5 BE CHARTER BOATS 

En la taula següent, s’indica el material anticontaminació propietat de la Be Charter Boats: 

UBICACIÓ MATERIAL 

Magatzem Be Charter 

100 m de barreres absorbents amb faldó (20 cm diàmetre) 

96 m de barreres absorbents  (12 cm diàmetre) 

2 paquets de 100 fulls absorbents hidròfobs 

1 rotllo absorbent hidròfob de mides 44 m de llargada i 50 cm 
d'amplada 

1 sac d'absorbent vegetal pel terra de 15 kg 

Dàrsena Marina Embarcació auxiliar “Marina Cambrils” 5ªTA-3-4-21 

II.1.5.6 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

El personal de Ports de la Generalitat disposa dels següents equips de protecció individual (EPI) per a 
casos d'emergència: armilles reflectores, roba d'alta visibilitat, armilles salvavides, botes de goma, 
calçat de seguretat, guants, mascaretes per a pols, mascaretes per a gasos i vapors orgànics, roba 
d'aigua, vestits d'un sòl ús i ulleres de protecció ocular. 

II.1.5.7 INSTAL·LACIONS COMPLEMENTÀRIES 

Al port de Cambrils, existeixen diverses instal·lacions que, en cas de sinistre o emergència, podrien ser 
utilitzades per hissar embarcacions i objectes pesants de l'aigua. A continuació, s'indica una breu 
relació: 

UBICACIÓ INSTATAL·LACIÓ 

Club Nàutic de Cambrils 
(escar) 

Grua fixa elèctrica de 10 tones 

Travel dièsel de 150 tones 

Club Nàutic de Cambrils 
(escola de vela) 

Grua fixa elèctrica de 2 tones 

Club Nàutic de Cambrils 
(zona d’escar) 

Grua fixa elèctrica de 12 tones 

II.1.5.8 INSTAL·LACIONS PER A LA RECEPCIÓ I EMMAGATZEMATGE DE RESIDUS 

El port compta amb diverses instal·lacions per a la recollida de residus perillosos i no perillosos, entre 
les quals destaquen les següents: 

UBICACIÓ INSTATAL·LACIÓ 

Club Nàutic de Cambrils 

Punt de recepció d'aigües residuals connectat a la xarxa de 
clavegueram 

Punt de recepció d'aigües de sentina (1 dipòsit soterrat de 400L 
per als residus d'hidrocarburs tractats)  

Punt net per a la recollida de residus perillosos i no perillosos 

Contenidors per a la recollida d'oli mineral usat (3 dipòsits de 
1.000L/ut.) 
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Sector pesquer 

Punt de recepció d'aigües residuals connectat a la xarxa de 
clavegueram 

Punt de recepció d'aigües de sentina (1 dipòsit de 1.000L) 

Punt net per a la recollida de residus perillosos i no perillosos 

Mòdul de recollida d'oli mineral usat (2 dipòsits de 1.000L) 

Aquesta infraestructura es troba instal·lada a fi de reduir el risc de vessament de productes o 
substàncies contaminants a l’aigua i sobre la superfície del sòl.  

II.1.5.9 ANELLS DE SALVAMENT I ESCALES 

Els anells de salvament i les escales es troben ubicats en diferents punts estratègics de pantalans i 
molls segons la relació següent:  

TIPUS ZONA O CONCESSIÓ NÚM. TOTAL 

Anells de 
salvament 

Club Nàutic de Cambrils - Pantalans i molls 41 

198 

Be Charter Boats - Pantalà 3 

Goleta Cambrils (a l’embarcació) 106 

Creuers Costa Daurada (a les embarcacions) 44 

Catamarans Salou (a l’embarcació) 4 

Escales 

Club Nàutic de Cambrils - Pantalans i molls 16 

29 

Be Charter Boats – Passarel·la 1 

Ports de la Generalitat – Espigó Diagonal Pesca 1 

Ports de la Generalitat – Extrem pantalà nord nàutica 
popular 

1 

Ports de la Generalitat – Moll Pesca 1 

Goleta Cambrils (a l’embarcació) 1 

Creuers Costa Daurada (a les embarcacions) 6 

Catamarans Salou (a l’embarcació) 2 

II.1.5.10 RAMPES DE SORTIDA DE L’AIGUA

ZONA O CONCESSIÓ NÚM. TOTAL 

Club Nàutic de Cambrils – Escola de vela 1 
2 

Catamarans Salou (a l’embarcació) 1 

II.1.5.11 GANXOS DE SUBJECCIÓ DE BARRERES ANTICONTAMINACIÓ

Ports de la Generalitat disposa d’un ganxo per a la subjecció de les barreres anticontaminació a la 
bocana del port de Cambrils segons la relació següent: 

TIPUS ZONA O CONCESSIÓ NÚM. 

Ganxos subjecció 
barreres 

Extrem Contradic (alçada far vermell) 1 
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II.1.5.12 GRUPS ELECTRÒGENS

ZONA O CONCESSIÓ NÚM. 

Saba aparcament, S.A. 1 

II.1.5.13 MITJANS SANITARIS

A la façana exterior nord de l'edifici social del Club Nàutic de Cambrils, Ports de la Generalitat disposa 
d’un desfibril·lador extern automàtic (DEA) marca Cardiac Science i model G3 Automàtic. El 
Guardamolls de Port de la Generalitat té formació en DEA. 

Es disposa de farmacioles de primers auxilis a l’oficina de Ports de la Generalitat, a les instal·lacions 
del Club Nàutic de Cambrils, així com als edificis de les activitats portuàries (llotja, benzinera, etc.); 
segons estableixen els respectius plans de prevenció de riscos laborals. 

TIPUS ZONA O CONCESSIÓ NÚM. 

DEA 
Façana exterior nord de l'edifici social del Club 
Nàutic de Cambrils (pertany a Ports de la 
Generalitat) 

1 

Farmaciola 

Oficina de Ports de la Generalitat 

4 Club Nàutic de Cambrils 

Edificis activitats portuàries (llotja, benzinera, 
etc.) 

II.1.6. SENYALITZACIÓ D’EMERGÈNCIES

Es troben senyalitzats amb pintura vermella els hidrants soterrats i també estan identificats tots els 
hidrants del port amb senyalització vertical. Els extintors ubicats en l'interior dels diversos edificis del 
port i en els pantalans del Club Nàutic de Cambrils i de Be Charter Boats, S.L., així com les BIE 
disponibles, es troben identificats mitjançant rètols indicatius. 

Els edificis disposen de llums d’emergència i pictogrames de senyalització. 

II.1.7. SISTEMES INTERNS D’AVIS

D'acord amb l'annex III del Decret 30/2015 (Mitjans d'autoprotecció mínims), les activitats s'han de 
dotar de personal suficient o sistemes tecnològics adequats i suficients per a la identificació de les 
emergències i garantir l'avís als serveis públics per a la seva gestió. En aquest sentit, les activitats han 
de disposar de vigilants de seguretat o de sistemes automàtics de videovigilància. 

El sistema intern d’avís serà la trucada al telèfon mòbil del Guardamolls del port o, en el seu defecte, al 
telèfon mòbil del Director de la Zona Portuària Sud. 

DEPARTAMENT DE SEGURETAT 

Ports de la Generalitat disposa d’un departament de seguretat centralitzat a direcció general 
(Barcelona) i format pel tècnic de seguretat. 

VIGILANTS DE SEGURETAT 
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SISTEMA DE VIDEOVIGILÀNCIA 

CONNEXIÓ AMB CENTRAL RECEPTORA D’ALARMES 
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II.2. MITJANS HUMANS DISPONIBLES  

La plantilla de Ports de la Generalitat al port de Cambrils està formada per: 

- Director de la Zona Portuària Sud

- Guardamolls del Port de Cambrils

- Ajudant de guardamolls del Port de Cambrils

- Personal portuari de la Zona Portuària Sud

- Personal administratiu i tècnic de l’oficina de la Zona Portuària Sud de La Ràpita

Pel que fa la resta de concessions del Port, els treballadors disponibles són: 

- Catamarans Salou 2000, S.L.: 10 a l’estiu i 3 a l’hivern

- Club Nàutic de Cambrils: 20 a l’estiu i 15 a l’hivern

- Restaurant Club Nàutic: 15 a l’estiu i 8 a l’hivern

- Bar Barlovento: 15 a l’estiu i 5 a l’hivern

- Confraria de pescadors de Cambrils: 9 tot l’any

- Restaurant La Confraria (Confraria de pescadors de Cambrils) : 8 a l’estiu i 2 a
l’hivern

- Creuers Costa Daurada, S.L.: 25 a l’estiu i 2 a l’hivern

- Be Charter Boats, S.L.: 4 a l’estiu i 3 a l’hivern

- Goleta Cambrils 2007, S.L.: 3 a l’estiu i 1 a l’hivern

- Repsol Comercial de Productes Petrolífers, S.A.: 1 a l’estiu i 1 a l’hivern

- Restaurant Sotacel (Jaspi 2000, S.L.): 6-8 a l’estiu i 3-4 a l’hivern

- Restaurant Miramar (Miramar GC, S.L.): 15 a l’estiu i 8 a l’hivern

- Restaurant Trastevere (Natalicosta, S.L.): 20 a l’estiu i 15 a l’hivern

- Saba Aparcament, S.A.: 4 tot l’any

- Aparcaments i mobilitat de Cambrils, SLM: 23 a l’estiu i 12 a l’hivern
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II.3. MESURES CORRECTORES DE RISC I D’AUTOPROTECCIÓ 

II.3.1. MESURES PREVENTIVES PER ALS EMPLEATS

 No sobrecarregar els endolls. Evitar l'ús d'endolls múltiples.

 Inspeccionar el lloc de treball en finalitzar la jornada laboral i desconnectar els aparells i
instal·lacions elèctriques no indispensables.

 No instal·lar per compte propi equips o fonts de calor.

 No deixar paper o teixits a prop dels focus de calor.

 Mantenir l'entorn de treball tan ordenat com sigui possible.

 Informar-se i conèixer la ubicació de sortides d'emergència i equipament contra incendis.

COM EVITAR INCENDIS 

 No utilitzeu flames obertes o espurnes incontrolades sense autorització.

 No acosti focus de calor intensos a materials combustibles.

 Inspeccioni el seu lloc de treball i desconnecteu tots els aparells al final de la jornada.

COM EVITAR ACCIDENTS 

Més del 80% dels accidents en els centres de treball es deuen a factors humans. 

    TINGUI EN COMPTE I AVISI QUAN OBSERVAR:  

 Actes insegurs.

 Condicions insegures.

 Problemes personals.

 Causes mediambientals

CONSIGNES GENERALS DE PREVENCIÓ 

 Mantenir les zones de treball netes i ordenades evitant l'acumulació de paper o
material fàcilment inflamables.

 Evitar la sobrecàrrega d'endolls elèctrics.

 No fumar a l'edifici.

 Durant les hores d'absència, apagar els equips que no hagin de romandre connectats.

 No obstruir ni tapar l'accés a extintors i boques d'incendi.

 Mantenir sempre lliures d'obstacles els passadissos.

 Tenir coneixement de la situació de les sortides d'emergència que s'han d'utilitzar.

 Mantenir sempre lliures i desbloquejades les sortides d'emergència i les escales.

 Mantenir lliures les escomeses d'aigua i els quadres elèctrics.

 No emmagatzemar productes inflamables, si cal, fer-ho en recipients estancs i en
llocs ventilats.

 Extremar les precaucions davant la manipulació de gasos i líquids inflamables.

 Donar a conèixer als responsables del edificis qualsevol anomalia detectada que
pugui afectar la seguretat de les persones.

 Aplicar estrictament les indicacions en matèria de prevenció de riscos laborals,
específics, per a les activitats que es desenvolupen a l'edifici.
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II.3.2. EN CAS DE DETECCIÓ D'INCENDI

 Comunicar l'emergència, utilitzant els polsadors d'alarma, o bé avisant CCAC i indicant qui
informa, què passa i on passa.

 Si es troba capacitat i la intervenció no suposa perill, intenti apagar el foc.

 En cas contrari, desallotgi la zona i tanqui portes i finestres, si la magnitud del foc ho permet.

 Si hi ha fum fora de la dependència en què es troba, no surti i tanqui la porta.

II.3.3. SI ES REP L'ORDE D'EVACUAR

 Conèixer en tot moment la situació de les sortides d'emergència.

 Conèixer quins són els components dels equips d'emergència pròxims al seu lloc de treball i
seguir-ne les instruccions.

 Desallotjar immediatament les instal·lacions sense córrer.

 Mantenir la calma i no aturar-se a les sortides.

 Utilitzar les vies d'evacuació establertes per a aquest fi.

 Durant l'evacuació, no retrocedir a recollir objectes o buscar altres persones.

 Comunicar qualsevol incidència als membres dels equips d'emergència.

II.3.4. MESURES PREVENTIVES “BUNQUERING”

Durant les activitats de bunquering, seria recomanable: 

 Senyalitzar la zona i evitar-hi el pas / accés de persones. Per tant, l’empresa responsable del
subministrament de carburant hauria de senyalitzar la zona i realitzar un control d’accés.

 Disposar d’un carro d’extinció a prop, com a mesura addicional de seguretat. Si pot ser, evitar
franges horàries d’elevada concurrència.
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II.4. PLÀNOLS 

II.4.1. SECTORITZACIÓ

2.1. Plànol dels sectors del Port 

2.2 Plànol dels locals i edificis del Port de Cambrils 

II.4.2. INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ, D’EXTINCIÓ I D’EXTRACCIÓ DE FUMS

3.1. Plànol d'elements de protecció contra incendis – general 

3.1.1 Plànol d'elements de protecció contra incendis – extintors i BIE 

3.2 Plànol de material anticontaminació 

3.3. Plànol de mitjans d'autoprotecció i salvament 

3.4 Plànol de torretes d'aigua i escumogen 

3.5 Plànol del sistema de megafonia 

II.4.3. SENYALITZACIÓ D’EMERGÈNCIES I SISTEMES INTERNS D’AVÍS

4. Plànol de vies d’evacuació i punts de reunió

II.4.4. VIES D’EVACUACIÓ

4. Plànol de vies d’evacuació i punts de reunió

II.4.5. ÀREES DE CONFINAMENT

6. Plànol d’àrees de confinament

Veure plànols a l’annex III 
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III. MANUAL D’ACTUACIÓ
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III.1. OBJECTE

Aquest document recull la part operativa del pla incloent criteris d'activació, organització i procediments 
per fer front a les possibles emergències.  

Cal identificar totes aquelles situacions en les quals és necessària l'activació del pla d'autoprotecció 
davant Emergències, a fi de preveure la resposta adequada dels diferents sistemes. L'objectiu del Pla 
d'Autoprotecció davant Emergències serà evitar l'agreujament de les situacions, i minimitzar en el possible 
els efectes de l'incident.  

Així, després de la identificació del risc es valorarà l'emergència (on, quan) per tal de procedir, mitjançant 
els mitjans materials i humans disponibles (qui, com), a les accions oportunes (què). Per això, en primer 
lloc es classifiquen les emergències en funció del risc, definint a continuació les accions a emprendre i el 
seu desenvolupament en cada cas.  

En aquest punt es descriuen les seqüències d'actuació en el cas que es produeixi una emergència, en 
funció de la seva gravetat i causa que l'ha produït l'ocupació i els mitjans humans disponibles.  

En tots els casos les decisions i actuacions dels responsables van dirigides prioritàriament a la 
salvaguarda de la vida i de la integritat física de les persones. De manera subordinada també es 
considera la protecció del patrimoni i també la del medi ambient. 
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III.2. IDENTIFICACIÓ I CLASSIFICACIÓ DE LES EMERGÈNCIES

Existeixen diferents graus d'emergència en funció de la naturalesa i magnitud de l'incident. S'entén per 
situacions de risc aquelles que comporten l'aplicació del Pla d'Autoprotecció, i amb això el pas d'una 
situació normal a una de situació d'emergència.  

S'anomena factor de risc al conjunt de circumstàncies particulars que caracteritzen una situació 
d'emergència i que són determinants de les accions a desenvolupar per al seu control, així com per a la 
salvaguarda de les persones. En general, les emergències es classifiquen de la manera següent: 

 En funció de la gravetat o nivell de l'emergència

 En funció del tipus de risc

 En funció de l'ocupació i els mitjans humans

III.2.1. EN FUNCIÓ DE LA GRAVETAT O EL NIVELL D’EMERGÈNCIA

En funció de la gravetat de la situació, i de les seves possibles conseqüències, es consideren les 
definicions següents: 

III.2.1.1 ORIGEN INTERN: 

 Incident: alteració de la normalitat que es pot corregir amb els mecanismes habituals de gestió
de la instal·lació, i que no representa per a la seva evolució més probable, cap risc per a les
persones i / o el medi ambient. NO ACTIVA EL PLA D'AUTOPROTECCIÓ

 Conat d'emergència o Pre-emergència: és una situació anormal de risc detectada en la fase
inicial, que pot ser esmenada amb els mitjans propis destinats a aquesta finalitat, sense que hi
hagi risc que pugui afectar al seu voltant com per exemple:

- Situacions previsibles de risc.

- Possibles situacions d'emergència mentre es confirma l'abast.

- En situacions d'emergència amb afectació lleu de treballadors o de la instal·lació.

- Falsa alarma

- Conat d'Emergència

L'activació en PRE-EMERGÈNCIA requereix la disponibilitat dels mitjans humans o recursos 
suficients per poder fer el seguiment de la situació i confirmar l'abast, mentre es prenen les 
mesures de protecció adequades. Aquestes mesures poden incloure l'evacuació preventiva de 
l'àrea afectada. ACTIVA EL PLA D'AUTOPROTECCIÓ 

Implica la informació al Cap d'Intervenció, l'avís preventiu als serveis d'emergència i el 
seguiment específic de la situació. El cap d'intervenció valorarà la situació i informar el cap 
d'emergència. 

 Emergència Parcial: situació d'alteració sobtada de la normalitat, sovint de manera violenta,
capaç de produir danys materials, víctimes i / o alteracions greus del medi ambient i que fa
imprescindible la intervenció dels grups exteriors d'ajuda: policia, bombers, ambulàncies, etc.
ACTIVA EL PLA D'AUTOPROTECCIÓ.

Podrà comportar l'evacuació / desallotjament parcial o total, o confinament, depenent de la
naturalesa de la incidència. I l'activació de tot l'organigrama de l'emergència a nivell intern i
extern, amb probable activació del pla de protecció civil municipal o autonòmic.

 Emergència General: en una situació d'emergència amb afectació molt greu (real o molt
probable) dels treballadors, usuaris i emergències catastròfiques amb gran nombre de víctimes
i persones afectades. L'actuació del personal i mitjans de protecció són insuficients, requerint
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l'ajuda limitada dels mitjans de socors i salvament exteriors. ACTIVA EL PLA 
D'AUTOPROTECCIÓ. 

Podrà comportar l'evacuació/desallotjament parcial o total, o confinament, depenent de la 
naturalesa de la incidència. I l'activació de tot l'organigrama de l'emergència a nivell intern i 
extern, amb probable activació del pla de protecció civil municipal o autonòmic. 

III.2.1.2 ORIGEN EXTERN: 

 Pre-Emergència: activació en Alerta del Pla de Protecció Civil Autonòmic, el Municipal i/o el
Plan Marítimo Nacional amb afectació de l’activitat.

 Emergència Parcial: activació en Emergència 1 del Pla de Protecció Civil, el Municipal i/o el
Plan Marítimo Nacional.

 Emergència General: activació en Emergència 2 del Pla de Protecció Civil Autonòmic, el
Municipal i/o el Plan Marítimo Nacional amb afectació de l’activitat.

III.2.1.3 QUADRE RESUM NIVELLS PAU EN FUNCIÓ DEL TIPUS D’EMERGÈNCIA 

NIVELL DE ACTIVACIÓ 
DEL PAU 

EMERGÈNCIA INTERNA EMERGÈNCIA EXTERNA 

PRE-EMERGÈNCIA 
CONAT D’EMERGÈNCIA 

PETIT INCENDI 

ACTIVACIÓ EN ALERTA DEL PPC 
AUTONÒMIC, MUNICIPAL I/O PLAN 

MARÍTIMO NACIONAL 

EMERGÈNCIA PARCIAL AFECTACIÓ PARCIAL 
ACTIVACIÓ EN EMERGÈNCIA 1 DEL 

PPC AUTONÒMIC, MUNICIPAL I/O 
PLAN MARÍTIMO NACIONAL 

EMERGÈNCIA GENERAL AFECTACIÓ GENERAL 
ACTIVACIÓ EN EMERGÈNCIA 2 DEL 

PPC AUTONÒMIC, MUNICIPAL I/O 
PLAN MARÍTIMO NACIONAL 

III.2.2. EN FUNCIÓ DEL TIPUS DE RISC

Les emergències que poden ocasionar l’activació del pla d’autoprotecció, d’acord amb l’anàlisi de risc, 
són les següents: 

III.2.2.1 ORIGEN INTERN 

INCENDI: 

 D’estacions transformadores, aparells i quadres elèctrics, generadors elèctrics, cuines, motors
(vehicles) i similars

 De combustibles líquids

 A partir d’operacions de soldadura

 En embarcacions

 De magatzem

 Dard de foc o foc de bassal

 Derivat de les concessions: aparcament, cuines de restaurants i gasolinera Repsol

EXPLOSIÓ: 

 Deflagració de núvol de gas inflamable

 D’embarcacions

 Esclat d’elements a pressió
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 Derivat de les concessions: aparcament, cuines de restaurants i gasolinera Repsol

FUITA: 

 De gas

 Vessament de productes líquids

o Líquids inflamables

o Residus

o Líquids corrosius

o Dissolucions

 Derivat de les concessions: cuines de restaurants i gasolinera Repsol

NATURALESA POLICIAL: En instal·lacions, embarcacions o zona d’oci 

 Problemes d’ordre públic i altercats

 Amenaça de bomba

 Atemptat

 Robatori

 Intrusisme

 Sabotatge

EMERGÈNCIES A CAUSA D’ACCIDENTS O DE LA PRÒPIA ACTIVITAT 

 Accident i danys personals

 Electrocució

 Intoxicacions

 Problemes estructurals d’instal·lacions o edificis

 Col·lisió:

o Embarcació – moll

o Embarcació – embarcació

o Embarcació – objecte surant

o Cotxe – cotxe

o Cotxe – paret / mobiliari urbà

 Accident d’embarcació lúdica-recreativa o pesquera

 Incendi d’embarcació lúdica-recreativa o pesquera

 Incendi en edifici o equipament

 Contaminació marina

 Arribada d’embarcació amb via d’aigua

 Enfonsament d’embarcació

 Embarrancament embarcació

 Vessament de contaminant a terra

 Vessament de contaminant a l’aigua

 Incendi de substàncies no perilloses en una embarcació fondejada, en navegació o atracada

 Núvol tòxic per fuita d’amoníac (fàbrica de gel)

 Caiguda de persones, animals o vehicles a aigües del Port

 Temporals marítims, vents, etc.
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EMERGÈNCIES A CAUSA DE FALLADES EN ELS SUBMINISTRAMENTS: 

 Avaries greus dels sistemes de control

 Tall o avaria de:

o Subministrament o fuita d’aigua

o Subministrament elèctric

o Subministrament de gas

o Comunicacions

MEDIAMBIENTALS: 

 Contaminació ambiental

 Fuites d’aigües residuals per trencament de canonada

III.2.2.2 ORIGEN EXTERN: 

 Inundacions

 Nevades

 Sismes

 Ventades

 Contaminació de les aigües marines (contaminació accidental o deliberada d’hidrocarburs de
qualsevol origen o naturalesa).

 Accident nuclear

 Accident en el transport viari de mercaderies perilloses

 Accident químic

 Accident radiològic

 Pandèmies

 Episodis de contaminació de l’Ebre de l’embassament de Flix

 Incendi o explosió d’edificis veïns

 Ensorrament d’edificis propers

 Incendi urbà (edificis, mobiliari urbà, arbres...)

 Temporals i tempestes

III.2.2.3 NIVELLS D’ACTIVACIÓ PER CADA RISC 

En la taula següent es relacionen uns nivells orientatius d’activació del pla per els diferents riscos 
analitzats. 

Risc 
Pre-

Emergència 
Emergència 

Parcial 
Emergència 

General 

Incendi 

D’estacions transformadores, aparells i 
quadres elèctrics, generadors elèctrics, 
cuines, motors (vehicles) i similars 

Detecció 

Sense 
víctimes i/o 

afectació lleu 

Amb 
víctimes i/o 
afectació 
parcial 

Amb 
múltiples 

víctimes i/o 
afectació 
important 

De combustibles líquids 

A partir d’operacions de soldadura 

En embarcacions 

De magatzem 

Dard de foc o foc de bassal 

Derivat de les concessions: aparcament, 
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cuines de restaurants i gasolinera Repsol 

Explosió 

Deflagració de núvol de gas inflamable 

D’embarcacions 

Esclat d’elements a pressió 

Derivat de les concessions: aparcament, 
cuines de restaurants i gasolinera Repsol 

Fuita 

De gas 

Vessament de productes líquids 

Derivat de les concessions: cuines de 
restaurants i gasolinera Repsol 

Naturalesa 
policial (en 

instal·lacions, 
embarcacions 
o zona d’oci)

Problemes d’ordre públic i altercats En funció de l'abast 

Amenaça de bomba - Normalment - 

Atemptat - - Normalment 

Robatori Normalment - - 

Intrusisme Normalment - - 

Sabotatge En funció de la gravetat 

Emergències a 
causa 

d’accidents o 
de la pròpia 

activitat 

Accidents i danys personals En funció de la gravetat 

Electrocució Sense 
víctimes i/o 

afectació lleu 

Amb 
víctimes i/o 
afectació 
importat 

- 

Intoxicacions 

Problemes estructurals d’instal·lacions o 
edificis 

En funció de la gravetat 

Col·lisió 

Embarcació – moll 

Sense 
víctimes i/o 

afectació lleu 

Amb 
víctimes i/o 
afectació 
important 

- 

Embarcació – embarcació 

Embarcació – objecte surant 

Cotxe – cotxe 

Cotxe – paret / mobiliari urbà 

Accident d’embarcació lúdica-recreativa o 
pesquera 

En funció de la gravetat 

Incendi d’embarcació lúdica-recreativa o 
pesquera Conat 

d’incendi 

Sense 
víctimes i/o 

afectació lleu 

Amb 
víctimes i/o 
afectació 
important 

Incendi en edifici o equipament 

Contaminació marina 
En funció de la gravetat 

Arribada d’embarcació amb via d’aigua 

Enfonsament d’embarcació - 
Sense 

víctimes i/o 
afectació lleu 

Amb 
víctimes i/o 
afectació 
important 

Embarrancament embarcació En funció de la gravetat 

Vessament de contaminant a terra 
- Normalment - 

Vessament de contaminant a l’aigua 

Incendi de substàncies no perilloses en 
embarcació fondejada, en navegació o 
atracada 

Conat 
d’incendi 

Sense 
víctimes i/o 

afectació lleu 

Amb 
víctimes i/o 
afectació 
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important 

Núvol tòxic per fuita d’amoníac (fàbrica de 
gel) 

- 
Sense 

víctimes 
Amb 

víctimes 

Caiguda de persones, animals o vehicles a 
aigües del Port En funció de la gravetat 

Temporals marítims, vents, etc. 

Emergències 
a causa de 

fallades en el 
subministra-

ment 

Avaries greus dels sistemes de control 

En funció de l'abast Tall o 
averia 

Subministrament o fuita d’aigua 

Subministrament elèctric 

Subministrament de gas 

Comunicacions 

Mediambien-
tals 

Contaminació ambiental En funció de l'abast 

Fuita d’aigües residuals per trencament de 
canonada 

Conat 
d’incendi 

Sense 
víctimes i/o 

afectació lleu 

Amb 
víctimes i/o 
afectació 
important 

Activació d’un Pla d’Emergència superior 
En funció del nivell d’activació del pla i de 

l’afectació real 

III.2.3. EN FUNCIÓ DE L’OCUPACIÓ I DELS MITJANS HUMANS

Segons l’hora a la qual es produeixi la situació d’emergència, la disponibilitat de recursos humans en 
els diferents equips d’intervenció patirà alteracions i canvis. Es defineixen tres situacions possibles: 

MITJANS HUMANS 

S
IT

U
A

C
IÓ

 1
 

Director de la Zona 
Portuària Sud 

Guardamolls del Port de 
Cambrils 

Ajudant de guardamolls del 
Port de Cambrils 

Personal portuari de la Zona 
Portuària Sud 

Personal administratiu i 
tècnic de l’oficina de la Zona 
Portuària Sud de La Ràpita 

Personal de la resta de 
concessions 

S
IT

U

A
C

I

Ó
 2 Director de la Zona 

Portuària Sud 
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Ajudant de Guardamolls del 
port de Cambrils 

Personal portuari de la Zona 
Portuària Sud 

Personal administratiu i 
tècnic de l’oficina de la Zona 
Portuària Sud de La Ràpita 

Personal de la resta de 
concessions 

S
IT

U
A

C
IÓ

 3
 

Director Territorial de la Zona Portuària Sud (guàrdia telefònica) 

Guardamolls del port de Cambrils (guàrdia telefònica) 

Ajudant de Guardamolls del 
port de Cambrils 

Personal de la resta de concessions 

Cal tenir en compte que el personal que es troba present a la instal·lació és únicament el guardamolls i 

l’ajudant de guardamolls, a més del personal de les concessions presents. La resta es troba a La 

Ràpita, i en cas de desplaçar-se cap al lloc de l’emergència al Port de Cambrils, trigarien 

aproximadament una hora. 

En conseqüència: 

 Es distingirà entre PRE-EMERGÈNCIA i EMERGÈNCIA PARCIAL, GENERAL, en las
situacions 1 i 2. Es considera que hi ha prou recursos per poder fer una primera avaluació i/o
una evacuació parcial mentre es confirma l'abast real de la situació.

 Quan no hi hagi personal en la instal·lació o el suficient per fer una primera avaluació dels fets
(situació 3), aleshores davant de qualsevol situació de risc s'activarà inicialment el Pla
d'Autoprotecció en EMERGÈNCIA PARCIAL.
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III.3. EQUIPS D’EMERGÈNCIA

Els equips d’emergència estaran formats per persones formades i organitzades en cada tasca definida 
de l’equip. Els equips es defineixen en funció de les accions a realitzar, sempre amb coordinació i 
capacitació per desenvolupar les tasques específiques. 

Les funcions a realitzar per cada equip ve llistat a l’apartat 3.5 de Fitxes d’Actuació. 

III.3.1. RESPONSABLE DEL CENTRE DE CONTROL, ALARMA I COMUNICACIONS

Si l’emergència es localitza en una de les concessions del port de Cambrils, sempre que sigui possible, 
aquesta acollirà també el centre de control de l’emergència. En cas que l’emergència afecti tot el port o 
que no es pugui ubicar en la concessió o sector afectats, el centre de control s’establirà a les oficines 
del Guardamolls del port de Cambrils. 

L’oficina del Guardamolls del port de Cambrils disposa de telèfon fix i Internet. D’altra banda, el 
Guardamolls disposa d'un telèfon mòbil i ràdio VHF amb emissora marítima. 

Fora de l’horari de treball del Guardamolls, les funcions de recepció d'informació i alarma se 
centralitzaran a través del telèfon mòbil del cap d'emergència o, en absència d'aquest, del cap 
d'intervenció, que es desplaçarà al port en cas necessari. 

En funció de l'emergència, el cap d'emergència i el cap d'intervenció podran decidir la ubicació del 
centre de control i coordinació. En el cas del port de Cambrils, es podran considerar diverses 
possibilitats: 

- Oficines del Club Nàutic de Cambrils

- Oficines de la Confraria de pescadors de Cambrils
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En cas que algun dels mitjans externs desplaci al port una unitat mòbil de comandament, també s'hi 
podrà ubicar el centre de control de l'emergència.  

III.3.1.1 RESPONSABLE 

Càrrec habitual Dades de contacte Fitxa d’actuació 

Titular: Guardamolls de Cambrils 
Veure annex I 1Suplent: Oficina concessió afectada 

III.3.1.2 FUNCIONS 

 Al rebre l’avís, prendre les dades necessàries i transmetre l’alarma inicial, efectuant els primers
avisos interns i externs de forma immediata.

 Anotar la situació, lloc, tipus de sinistre i apreciació subjectiva de circumstàncies. (olor, calor,
fum…)

 Un cop rebut l'avís avisarà al Cap de l'Emergència i al Cap d'Intervenció

 Trucar al 112 i CRA municipal (092).

 Ocupar-se de les comunicacions del Pla, en l'activació, durant l’emergència i un cop aquesta hagi
estat controlada.

 Seguir les instruccions del Cap de l'Emergència i transmetre la informació a qui correspongui.

 Si s’escau, donar suport al grup d’evacuació i confinament per solucionar tots els aspectes relatius
a les persones afectades per l’emergència: allotjament, trasllat de víctimes, etc.

El Cap d’emergència (CE) pot ordenar la realització d’avisos telefònics interns i externs addicionals al 
Centre de Control Alarma i Comunicacions (CCAC), per a què, paral·lelament, es realitzin les 
comunicacions necessàries per tal de reduir el temps de transmissió de l’alarma.  

III.3.2. CAP D’EMERGÈNCIA

És el màxim responsable del PAU del Port de Cambrils. Confirma el nivell d’activació del pla 
d’autoprotecció i decideix les estratègies a aplicar durant l’emergència. És l’interlocutor natural del 
CECAT i de la direcció dels plans superiors activats. 

III.3.2.1 RESPONSABLE 

Càrrec habitual Dades de contacte Fitxa d’actuació 

Titular: Director Zona Portuària Sud 
Veure annex I 2Suplent: Guardamolls de Cambrils 

III.3.2.2 FUNCIONS 

 Analitzar i valorar les situacions de risc amb tota la informació disponible quantificant la seva
gravetat.

 Activar el Pla d’Autoprotecció amb el nivell que correspongui.

 Confirmar l’activació del PAU al CECAT, tant a través de trucada telefònica com per correu
electrònic, i mantenir-lo informat de l’evolució de l’emergència.

 Confirmar els avisos externs i interns fets, realitzar els pendents i ordenar la realització d’avisos
addicionals al CCAC.
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 Avisar i mantenir informats als superiors jeràrquics i al gabinet de comunicació.

 Dirigir i coordinar els grups d’intervenció a través del Cap d’Intervenció.

 Centralitzar la informació.

 Sol·licitar els recursos externs necessaris.

 Validar i coordinar les actuacions de: tancament i obertura d’accessos, evacuació i confinament,
atenció als afectats, identificació dels ferits i atenció als mitjans de comunicació.

 Informar a les autoritats i entitats afectades per l’emergència.

 Sol·licitar a Salvament Marítim la retransmissió dels avisos necessaris per ràdio VHF.

 Declarar o confirmar el final de l’emergència i desactivar el pla sempre d'acord amb els serveis
d'emergència.

 Confirmar la desactivació del PAU al CECAT, als organismes externs corresponents, als superiors
jeràrquics i al gabinet de comunicació.

 Vetllar per la implantació i manteniment del Pla.

III.3.3. EQUIP D’INTERVENCIÓ

III.3.3.1 CAP D’INTERVENCIÓ 

És el comandament natural dels Equips d’Intervenció i ostenta la representació del Cap de 
l’Emergència en el lloc de l’emergència. Valorarà l’emergència inicialment, desplaçant-se sempre al lloc 
de l’emergència, i assumirà la direcció i coordinació dels equips d’intervenció. 

III.3.3.1.1 RESPONSABLE

Càrrec habitual Dades de contacte Fitxa d’actuació 

Titular: Guardamolls de Cambrils 
Veure annex I 3.1 Suplent: Cap de Guardamolls ZPS 

III.3.3.2 ACTUANTS / MEMBRES DE L’EQUIP 

III.3.3.2.1 COMPONENTS EQUIP PRIMERA INTERVENCIÓ

Per eficàcia operativa, qualsevol usuari del port de Cambrils que descobreixi el començament d’un 
incendi o altra situació d’emergència, DONARÀ L’ALARMA. A continuació, intentarà apagar el foc fent 
servir els extintors i mànegues d’incendi o BIE’s propers, segons la seva capacitació, o prendrà les 
primeres mesures al seu abast. 

Tot i així es designa un grup de persones que tindran per missió acudir al lloc on s’ha produït 
l’emergència, per tal de dur a terme les primeres actuacions amb els mitjans disponibles en el lloc del 
sinistre, per tal d’intentar controlar la situació i mitigar-ne les conseqüències. Els seus components 
hauran de tenir la formació i l’ensinistrament adequats. Els seus components hauran de tenir la 
formació i l’ensinistrament adequats. 

L’EPI realitzarà una actuació immediata per anular la causa i els efectes de l'emergència amb els 
mitjans de primera intervenció disponibles a cada concessió. La intervenció en equip garanteix una 
major eficàcia de les operacions i la seguretat personal dels seus membres al estar permanentment 
controlats entre si. 

Ports de la Generalitat vetllarà per exigir als concessionaris la redacció de plans d’emergència de les 
seves instal·lacions. A través de la implantació d’aquests plans, els treballadors rebran la formació 
mínima de caràcter genèric relativa a la identificació de situacions de risc i avisos d’emergència, 
primera intervenció davant de conats d’incendi, evacuació dels ocupants i aplicació de primers auxilis. 
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D’altra banda, també rebran formació durant l’execució dels exercicis interns i els simulacres a càrrec 
dels mitjans externs d’emergència. Finalment, seran coneixedors del protocol d’avís telefònic en cas 
d’emergència que és vàlid al port de Cambrils. 

Càrrec habitual Dades de contacte Fitxa d’actuació 

Components 
Ajudant de Guardamolls 

Veure annex I 3.2 Personal concessió afectada 

III.3.3.2.2 COMPONENTS EQUIP SEGONA INTERVENCIÓ

Es designa un grup de persones que tindran per missió acudir al lloc on s’ha produït l’emergència, per 
tal de dur a terme les primeres actuacions amb els mitjans disponibles al lloc del sinistre, amb la finalitat 
d’intentar controlar la situació i mitigar-ne les conseqüències. 

Els seus components són aquelles persones que disposen d’una formació específica referida a la 
identificació dels riscos concrets inherents al port i a la identificació i instruccions d’ús dels mitjans 
específics de protecció davant d’aquests riscos, així com els procediments d’actuació en cas 
d’emergència, completant la dels EPI. 

Segons la disposició final quarta del Decret 30/2015, els titulars de les activitats afectats per l'annex III 
(Mitjans d'autoprotecció mínims) disposen del termini màxim d'un any, des de la publicació del citat 
Decret, per donar compliment a les previsions que s'estableixen en l’annex esmentat.  

En aquest sentit, i vistos els mitjans humans i els recursos disponibles actualment al port de Cambrils, 
no és possible la disposició de grups de segona intervenció en àmbit terrestre, tot i això; està prevista la 
seva formació.  

No obstant això, quan l’emergència es produeixi dins l’àmbit marítim, l’equip de segona intervenció 
estarà format pels mariners del Club Nàutic de Cambrils, amb el suport de l'ajudant de Guardamolls del 
port de Cambrils, ja que han rebut formació específica en instal·lació i ús de material anticontaminació 
marina. 

Càrrec habitual Dades de contacte Fitxa d’actuació 

Components 
Ajudant de Guardamolls 

Veure annex I 3.3 Marineria Club Nàutic de Cambrils 

III.3.3.3 FUNCIONS 

III.3.3.3.1 FUNCIONS DEL CAP D’INTERVENCIÓ

 Valorar inicialment l'abast de la situació (si hi ha víctimes, tipus d'emergència...) i comunicar al Cap
d'Emergència la proposta d'activació del PAU.

 D'acord amb el Cap de l'Emergència, dirigir i ordenar in situ les actuacions dels Equips
d’Intervenció.

 En cas que l’emergència es produeixi en l’àmbit marítim, trucar a Salvament Marítim i a la Guàrdia
Civil.

 Garantir que els mitjans aquàtics que hagin d’actuar en cas de vessament de contaminant a l’aigua
es trobin a la part exterior de la bocana en cas d’haver-la de tancar amb barreres anticontaminació,
si és el cas.

 Fer-se càrrec del Centre de Comandament Avançat fins que arribin els serveis d'emergència
externs.

 Ordenar el tancament de portes i finestres a la zona de sinistre en cas d'incendi.

 Presentar-se i col·laborar amb els serveis d'emergència externs (bombers, policia, mitjans sanitaris,
etc.).
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 Mantenir informat el Centre de Control, Alarma i Comunicacions i al cap de l'emergència sobre
l'evolució de la situació.

 Proposar la desactivació del PAU al Cap d'Emergència un cop finalitzada la intervenció en el lloc de
l'emergència.

 Verificar que es fan comprovacions periòdiques dels elements d’extinció i protecció

 Participar activament en la implantació i manteniment del pla

III.3.3.3.2 FUNCIONS DE L’EQUIP DE PRIMERA INTERVENCIÓ

 Conèixer el pla d’emergència.

 Participar en les activitats formatives i exercicis pràctics d’intervenció i evacuació.

 Avisar el Cap d’Intervenció, en la seva absència avisar al Centre de Control, Alarma i
Comunicacions del PAU.

 Realitzar les actuacions immediates en els moments inicials fins l’arribada de l’Equip de Segona
Intervenció amb els mitjans disponibles en el lloc de l’emergència per minimitzar o controlar el
sinistre, sempre d’acord amb la seva formació i que no perilli la seva integritat física, actuant
sempre per parelles:

- Si es tracta d’un incendi, actuar amb els mitjans d’extinció disponibles a la zona.

- Si és possible, rescatar i allunyar les persones afectades, sempre que no comporti risc per la
seva persona.

- Senyalitzar la zona afectada i retirar tan aviat com sigui possible tots els obstacles que s’hi
trobin.

- Mantenir informats al Cap d’Intervenció sobre l’evolució dels fets.

 Conèixer els riscos específics del Port de Cambrils i en particular de les zones amb més risc que hi
pugui haver en el mateix.

 Conèixer la ubicació dels mitjans de protecció i el seu funcionament.

 Conèixer les zones o Punts de Reunió existents del Port de Cambrils.

 Mantenir lliure d'obstacles les àrees properes als mitjans de protecció i les vies d'evacuació del Port
de Cambrils.

 Retirar material combustible de la proximitat del foc.

 Seguir les instruccions que els dóna el Cap d’Intervenció.

 Col·laborar amb els ESI.

 Ajudar, si cal, als altres equips del PAU

 Iniciar l’evacuació o el confinament de la zona afectada o de la instal·lació seguint les instruccions
del Cap d’Emergència i/o del Cap d’Intervenció.

 Controlar la situació i estat d'ús dels mitjans de protecció.

 Verificar el tancament de les portes que comportin sectors d’incendis.

III.3.3.3.3 FUNCIONS DE L’EQUIP DE SEGONA INTERVENCIÓ

 Conèixer el pla d’emergència.

 Conèixer tots els riscos concrets de l’activitat.

 Controlar la situació i estat d'ús dels mitjans de protecció.

 Acudir al lloc on s’ha produït l’emergència a fi de reduir-la amb els mitjans de protecció existents i
donar suport o rellevar a l’Equip de Primera Intervenció.
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 Seguir les instruccions que els dóna el Cap d’Intervenció (CI)

 Rescatar les persones que hagin caigut a l'aigua.

 Desplegar el material anticontaminació per fer front a vessaments.

 Actuar sempre per parelles.

 Col·laborar amb l’Ajuda Externa (Bombers, policia, Guàrdia Urbana, mitjans sanitaris, etc.).

 Col·laborar en la realització dels informes de sinistres esdevinguts.

 Estar a les ordres del Cap d’Intervenció, el qual assessorarà al Cap d’Emergència pel que fa al
desenvolupament de l’incident.

 Participar en les activitats formatives i exercicis pràctics d’intervenció i evacuació.

III.3.4. EQUIP/S D’EVACUACIÓ I CONFINAMENT (EEC)

És l’equip encarregat de donar l’alarma i organitzar l’evacuació o el confinament dels usuaris 
(treballadors) a cada dependència. 

III.3.4.1 CAP D’EVACUACIÓ I CONFINAMENT 

III.3.4.1.1 RESPONSABLE

Càrrec habitual Dades de contacte Fitxa d’actuació 

Titular: Guardamolls de Cambrils 
Veure annex I 4.1 Suplent: Cap de Guardamolls ZPS 

III.3.4.1.2 ACTUANTS / MEMBRES DE L’EQUIP

Càrrec habitual Dades de contacte Fitxa d’actuació 

Components 
Ajudant de Guardamolls 

Veure annex I 4.2 Personal concessions no afectades 

III.3.4.2 FUNCIONS 

III.3.4.2.1 FUNCIONS DEL CAP D'EVACUACIÓ I CONFINAMENT

 En ser alertats o sentir la senyal d’alarma, posar-se en contacte amb el Cap d’Emergència per
rebre les indicacions necessàries.

 Garantir la transmissió de l’alarma.

 Seguint les instruccions del Cap d’Emergència, donar l’ordre d’evacuació o confinament als
membres del seu equip.

 Assegurar una evacuació ràpida i ordenada dels ocupants cap al Punt de Reunió, vetllant per què
es mantingui la calma en tot moment.

 Un cop al punt d’evacuats fer el recompte i avisar al Cap d’Emergència i als Bombers de qualsevol
incidència durant l’evacuació.

 Fins que no ho autoritzi el Cap de l’Emergència o els Bombers no permetre l’entrada les persones
evacuades a l’edifici o a la zona evacuada.

 En cas de Confinament, informar als membres del seu equip de les zones de confinament més
adequades o disponibles.
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 En cas de confinament, assegurar-se de que es tanquen totes les portes i finestres i qualsevol
entrada d’aire exterior. Confirmar aquesta informació amb el Cap d’Intervenció i el Cap
d’Emergència.

 Si s’escau fer-se càrrec de les tasques d’acollida dels usuaris afectats.

 Participar activament en la implantació i manteniment del pla.

 Conèixer el Pla d’Autoprotecció.

III.3.4.2.2 FUNCIONS DE L’EQUIP D'EVACUACIÓ I CONFINAMENT

 En ser alertats, posar-se en contacte amb el Cap d’Evacuació i Confinament per tal de poder rebre
les instruccions necessàries sobre les tasques a realitzar.

 Seguir les instruccions del Cap de l’Evacuació i Confinament en tot moment.

 Garantir la transmissió de la senyal d’alarma.

 Indicar als ocupants les vies d'evacuació practicables.

 Tranquil·litzar a les persones durant l'evacuació, però actuar amb fermesa per aconseguir una
evacuació "ràpida i ordenada".

 Advertir de la prohibició de recollida d'objectes personals que suposin demora en l'evacuació.

 No permetre el retorn a les zones evacuades a cap persona aliena als equips d'emergència.

 En cas d’evacuació, informar als usuaris de les vies d’evacuació més apropiades i dirigir-los cap el
Punt de Reunió establert. En cas de produir-se qualsevol incidència durant l’evacuació, informar
immediatament al Cap d’Evacuació i Confinament o al Cap d’Emergència.

 Fins que no ho autoritzin no permetre l’entrada de les persones evacuades a l’edifici o a la zona
evacuada.

 En cas de Confinament, informar als usuaris de les zones de confinament segons les indicacions
del cap d’equip i restar amb ells fins al final de la situació de confinament intentant tranquil·litzar als
usuaris.

 En cas de confinament, tancar totes les portes i finestres.

 Mantenir el contacte amb el Cap d’Evacuació i Confinament i l’informar quan estigui tothom
evacuat/confinat a la seva zona.

 Participar activament en la implantació i manteniment del pla.

 Conèixer el Pla d’Autoprotecció.

III.3.5. EQUIP DE PRIMERS AUXILIS (EPA)

És el grup que s’ocuparà de l’atenció sanitària a les víctimes de l’emergència. 

Segons l’annex III del Decret 30/2015 (Mitjans d'autoprotecció mínims), no és obligatori que el port de 
Cambrils disposi de mitjans sanitaris. No obstant això, el personal d’algunes concessions ha adquirit 
coneixements en aquesta matèria i pot realitzar una primera atenció a les víctimes mentre s’espera 
l’arribada dels efectius del grup sanitari. 
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III.3.6. RECEPCIÓ DE LES PRIMERES AJUDES EXTERNES

III.3.6.1 ACTUANTS / MEMBRES DE L’EQUIP 

Càrrec habitual Dades de contacte Fitxa d’actuació 

Titular: Guardamolls de Cambrils 
Veure annex I 5Suplent: Ajudant de Guardamolls 

III.3.6.2 FUNCIONS 

 Rebre els serveis d'emergència externs al punt de trobada i informar-los de la situació de
l'emergència, la informació que se’ls ha de donar és la següent:

- Ubicació del sinistre en el port.

- Característiques constructives d'aquest.

- La perillositat de zones properes al lloc del sinistre.

- Les incidències produïdes durant l'evacuació, si fos necessari.

- L'existència de ferits i/o atrapats.

III.3.7. GABINET DE COMUNICACIÓ

III.3.7.1 ACTUANTS / MEMBRES DE L’EQUIP 

Càrrec habitual Dades de contacte Fitxa d’actuació 

Components 

Responsable de Comunicació Ports de la 
Generalitat Veure annex I 7Sala de Premsa del Departament de Territori 

III.3.7.2 FUNCIONS 

 Atendre les trucades de l’exterior no relacionades directament amb la gestió de l’emergència.

 Centralitzar, coordinar i preparar la informació (comunicats de premsa, recomanacions, etc.) sobre
l’emergència.

 Preparar i transmetre la informació necessària i suficient als usuaris de les concessions i als veïns
del recinte portuari.

 Atendre als mitjans de comunicació.

 Col·laborar amb altres gabinets de comunicació activats
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III.4. ACCIONS A REALITZAR

III.4.1. DETECCIÓ I ALERTA

La detecció inicial d’incidents es pot realitzar pels següents camins: 

- Per personal de Ports de la Generalitat

- Per personal de les concessions

- Per transeünts i usuaris del port

- Per la Policia Local de Cambrils o per altres cossos de seguretat

- Per detecció automàtica (alarmes o detectors que disposin algunes concessions)

Una vegada detectada l’emergència, se seguiran els següents passos: 

1. Confirmar la situació d’emergència i trucada al 112, al CECAT i a la Policia Local de Cambrils.

2. En cas que l'emergència s'hagi produït en l'àmbit marítim, és necessari notificar-ho també a
Salvament Marítim i a la Guàrdia Civil.

3. En cas que la detecció no la faci el personal de Ports de la Generalitat, cal avisar al
Guardamolls (Cap d’Intervenció) després d’haver trucat al 112.

4. Determinar l’activació o no del pla d’autoprotecció del port i en quin nivell, en funció de la
gravetat i l’afectació de l’emergència.

No obstant l'indicat anteriorment, i segons s'estableix en l'article 12.1 del Decret 30/2015, la trucada al 
112 no és obligatòria en els supòsits en què el pla d'autoprotecció s'apliqui de forma preventiva davant 
una contingència interna o externa o no es requereixi ajuda externa. 

Pel que fa les concessions i autoritzacions del Port de Cambrils que no disposi de cap Pla 
d’Emergència, el protocol de trucades que seguiran serà: 

- Trucada al 112 en cas de necessitar ajuda externa.

- Trucada al guardamolls del port de Cambrils 

III.4.2. COMUNICACIONS I ALARMA

III.4.2.1 IDENTIFICACIÓ DE LA PERSONA QUE FA ELS AVISOS 

La persona encarregada de la realització dels avisos és el Centre de Control, Alarma i Comunicacions, 
però també poden realitzar avisos el Cap de l’Emergència i el Cap d’Intervenció. 

III.4.2.2 AVISOS A FER 

III.4.2.2.1 AVISOS INTERNS

Una vegada detectada i confirmada la situació d’emergència, cal avisar via telefònica o personalment al 
Cap d’Intervenció i aquest notificarà l’avís al Cap d’Emergència. El cap d’intervenció considerarà la 
millor via per a la transmissió de l’alarma. Al port de Cambrils hi ha dues possibles vies: 

1) Per via telefònica als membres dels equips de primera i/o segona intervenció.

2) Per ràdio VHF (canal 9), sobretot en emergències que es produeixin en l’àmbit marítim del port.
Un cop establerta la comunicació, es passarà a un canal lliure (canal 73 o 74).

La comunicació entre els diferents equips d’emergència durant el desenvolupament de l’emergència es 
farà via telefònica i/o via ràdio, sobretot en el cas d'emergències en l’àmbit marítim. 
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III.4.2.2.2 AVISOS EXTERNS 

Els avisos externs són responsabilitat del Centre de Control, Alarma i Comunicacions, sempre i quan 
no els assumeixi el Cap d’Emergència. Els avisos externs es realitzaran en funció dels tipus 
d’emergència. 

En el cas que s’activi el Pla d’Autoprotecció en qualsevol fase, el Cap d’Emergència s’encarregarà de 
trucar al CECAT, mentre que el Centre de Control, sota les ordres del Cap d’Emergència, trucarà al 112 
i al CRA (Policia Local). Ho comunicarà immediatament de la forma següent: 

- Comunicació telefònica immediata al Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 de 
Catalunya en el cas que es requereixi l’ajuda externa dels serveis d’emergència. Aquesta 
trucada no és obligatòria quan el Pla d’Autoprotecció del port s’aplica de forma preventiva 
davant una contingència interna o externa o bé quan no es requereix ajuda externa. 

- Comunicació al Centre de Coordinació Operació de Catalunya (CECAT) de la forma següent: 

o De forma immediata per telèfon per part del responsable del PAU del Port de Cambrils 
tan bon punt en decreti l’activació, per a tots aquells supòsits que generin o puguin 
generar afectació a l’interior o a l’exterior i siguin susceptibles d’aplicar mesures 
d’emergència per a la protecció de la població a l’interior o a l’exterior de l’activitat. 
Aquesta comunicació s’ha de complementar amb correu electrònic. 

o Sempre a través del correu electrònic el més aviat possible indicant: 

 Nom i emplaçament de la instal·lació, per a la seva localització immediata. 

 Fase d’activació del Pla d’Autoprotecció. 

 Descripció i abast de la condició de risc o de l’emergència i estimació dels 
efectes produïts o possibles a l’interior de l’establiment, i a l’exterior si es 
coneixen. 

 Mesures d’autoprotecció adoptades i previstes, tant pel que fa al confinament / 
evacuació com als equips propis d’intervenció, i les mesures de suport de 
l’exterior sol·licitades per al control de l’accident i l’atenció a les persones 
afectades. 

 Informació complementària rellevant que faciliti la resposta de protecció civil 
per a la gestió de l’emergència i la protecció de la població. 

o A banda de la comunicació inicial, el Port de Cambrils ha de mantenir un flux 
d’informació constant amb el CECAT mentre duri l’emergència. 

El format del missatge hauria de ser similar a aquest:  

 

“Aquí el Port de Cambrils , situat al sud del municipi de Cambrils, al Passeig de les Palmeres. S’ha 
produït un (robatori, incendi, explosió...) a l’edifici/sector  ___________ i hem activat el Pla 
d’autoprotecció en PRE-EMERGÈNCIA / EMERGÈNCIA PARCIAL / EMERGÈNCIA GENERAL. 
Necessitem suport extern: bombers/sanitaris... Truco des del telèfon nº__________, soc 
______________.  

 

Repeteixo, aquí el Port de Cambrils , situat al sud del municipi de Cambrils, al Passeig de les Palmeres. 
S’ha produït un (robatori, incendi, explosió...) a l’edifici/sector  ___________ i hem activat el Pla 
d’autoprotecció en PRE-EMERGÈNCIA / EMERGÈNCIA PARCIAL / EMERGÈNCIA GENERAL. 
Necessitem suport extern: bombers/sanitaris... Truco des del telèfon nº__________, soc 
______________. 
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III.4.3. INTERVENCIÓ 

Les accions dels equips d’intervenció aniran sempre enfocades a resoldre la situació d’emergència. 
Aquestes accions seran dirigides en tot moment pel cap d’intervenció fins a l’arribada dels bombers, 
que assumiran les responsabilitats del control de l’emergència. 

Durant la intervenció és molt important conservar la calma en tot moment i no córrer riscos 
innecessàriament. 

La primera acció que es portarà a terme dins del procediment d’intervenció és eliminar l’origen o la 
causa de l’emergència, sempre i quan això sigui possible. 

En cas d'incendi, primerament caldrà pensar en limitar l'avanç i el creixement del foc, retirant material 
combustible i, finalment, intentar extingir-lo amb els mitjans disponibles. 

En cas d’arribada de vaixell amb una via d’aigua, aquest es dirigirà cap a la zona tècnica del port o 
escar amb la finalitat de minimitzar els efectes d’un possible vessament de carburant i impedir així 
l’arribada de la contaminació a les platges del municipi.  

En cas de vessament de contaminant a l’aigua, s’haurà d’aturar la fuita i preveure l’actuació de 
contenció en funció del vent i dels corrents dominants. 

Sempre caldrà senyalitzar o acordonar la zona on s’està produint l’emergència i mantenir informat al 
centre de control i al cap d’emergència de l’evolució de la situació. 

Les instruccions d’intervenció es troben detallades en les fitxes d’actuació de l’annex 4. 

Per incendis, l'èxit de l'extinció rau en la intervenció ràpida, decidida, quan el incendi està en una fase 
incipient i s'ataca amb l'agent extintor i el mitjà adequat, per a la qual cosa és imprescindible que els 
EPI que ha de fer anar aquests mitjans estigui familiaritzat amb la seva utilització i en conegui les 
possibilitats, i hagi rebut la informació i formació necessàries.  

 

Intervenció en cas d’incendi amb extintors: 

NORMES PER L’ÚS D’EXTINTORS 

Aplicació 

1. Focs sota tensió elèctrica: Extintor de CO2. 
2. Focs de sòlids: Extintor de pols (ACB o BC). 
3. Focs de líquids: Extintor de pols (BC). 

En el lloc de l'extintor 

1. Treure el passador (figura 1). 
2. Fer un dispar de prova (figura 2). 
3. Apropar-se al foc i fer un dispar de prova (figures 2 i 3) 
4. A una distancia aproximada de 1 m o 1,5 m disparar en forma de zig-zag a la base de 

les flamarades. (figura (4). 

Una vegada extingit el foc 

Romandre de RETEN uns minuts per si es torna a reiniciar. 
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III.4.4. EVACUACIÓ 

III.4.4.1 EMERGÈNCIA DE ORIGEN INTERN 

L’evacuació és, en general, la millor resposta davant qualsevol emergència interna, sempre que no 
impliqui travessar la zona afectada. En conseqüència, davant qualsevol alarma, s’evacuarà sempre 
l’espai afectat si més no com a mesura preventiva. Un cop comprovada la gravetat i la possible 
evolució de l’emergència, s’evacuarà o no la resta dels espais.  

L’equip d’evacuació i confinament s’endurà els usuaris de l’espai afectat, dirigint-los inicialment a un 
altre lloc que sigui segur, de manera provisional, o directament a l’exterior, si és possible. Intentaran, en 
tot moment, mantenir la calma perquè no s’estengui el pànic, la qual cosa podria provocar conductes 
incontrolables.  

Controlaran, si és possible, el número i la identitat de les persones evacuades i, en el cas que hi hagi 
alguna incidència, informaran al Cap d’Intervenció i els Bombers, per iniciar la seva recerca. 

Una vegada evacuats els ocupants a lloc segur, impediran que tornin a la zona de perill, i romandran 
amb ells fins que s’informi del final de l’emergència. 

Quan l'evacuació ha acabat és molt important que totes les persones evacuades es reuneixin en els 
punts de trobada assignats, on es verifiquen, ràpidament, les condicions en què es troben i es recull la 
informació més rellevant. 

En cas que sigui necessària l’evacuació de ferits per via aèria, el port proposa dues zones que podrien 
ser utilitzades per a l'aterratge d'helicòpters del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), sempre i 
quan aquest organisme els doni per bons. Es decidirà en el moment de l'emergència, en funció de les 
condicions tècniques, meteorològiques o les que es considerin convenients, les característiques de les 
quals s’indiquen a continuació: 

PRIORITAT ZONA COORDENADES (GPS) OBSERVACIONS 

Principal Aparcament llotja 41º03'50,0" N 1º03'30,4" E 
Paviment quitranat 
Diàmetre màx. 14 m 

Alternatiu 
Extrem dic Club 
Nàutic Cambrils 

41º03'49,6" N 1º03'48,9" E 
Paviment quitranat 
Diàmetre màx. 14 m 
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Abans de l’aterratge, caldrà comprovar que les zones esmentades es trobin lliures d’obstacles, com 
vehicles mal estacionats, i hauran de ser abalisades convenientment.  

III.4.4.2 EMERGÈNCIA D’ORIGEN EXTERN 

Si l’evacuació ve donada per un avís d’emergència externa que pot afectar al Port, caldrà sol·licitar als 
responsables del Pla de protecció civil municipal o autonòmic, sempre que sigui possible: 

1. Confirmació de l’ordre d’evacuació i del temps disponible. 

2. Existència o no de mitjans humans de suport: Policia municipal, Guàrdia Urbana, Voluntaris de 
Protecció Civil, Creu Roja... 

3. Existència o no de mitjans de transport facilitats per l’Administració. 

4. Punt de reunió i centre de acollida per als usuaris un cop evacuats. 

L'equip d'evacuació i confinament iniciarà l'evacuació i s'encaminarà al públic cap a una direcció segura 
o un lloc segur.  

En cas que hi hagi alguna incidència, informar el Cap d'Emergència i els Bombers, per iniciar la cerca. 
Un cop evacuats els usuaris, impediran que tornin a la zona de perill. 

III.4.4.3 INFORMACIÓ ALS USUARIS 

Pel que fa als casos d'activació del Pla d'Autoprotecció, la informació als usuaris seguirà les consignes 
del Cap de l’Emergència. La transmissió més directa es podrà realitzar presencialment o a través de 
megafonia mitjançant el personal de la instal·lació. 

III.4.4.4 PUNTS DE REUNIÓ D’EVACUATS  

Es defineixen els punts de reunió següents per als diferents espais del port: 

SECTOR PUNT DE REUNIÓ 

1.- Dàrsena pesquera Zona d’estesa de xarxes 

2.- Dàrsena esportiva 
Davant de l’edifici de l’escola de vela 
Passeig Miramar (zona pins) 
Extrem aparcament ribera  
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3.- Nàutica popular Zona d’estesa de xarxes 

4.- Creuers turístics locals i xàrters Passeig Miramar (zona Escales Reials) 

5.- Subministrament carburants  Zona d’estesa de xarxes 

6.- Zona serveis Passeig Miramar (zona Escales Reials) 

7.- Aigües interiors No aplica (zona coberta d’aigua) 

8.- Avantport No aplica (zona coberta d’aigua) 

 

 

III.4.5. CONFINAMENT 

El confinament és generalment la millor resposta davant d’emergències exteriors que afecten el recinte 
portuari, a no ser que les autoritats ordenin l’evacuació. 

Consisteix en tancar-se dins d’espais segurs durant el temps que duri l’emergència, en general unes 
hores com a molt, seguint les recomanacions següents: 

- Tancar les portes i finestres, i baixar les persianes si n’hi ha. 

- Parar qualsevol entrada d’aire de l’exterior, com a sistema de ventilació, aire condicionat, 
etc. 

- Situar-se en una sala el menys exposada possible a l’origen de l’emergència. 

Segons el tipus d’emergència exterior que origina el confinament, s’estableixen dues tipologies: 

- Confinament sense desplaçament dels ocupants dins de l’edifici. Pot ser a causa d’una 
fuita química, disturbis públics en les proximitats, etc. 
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- Confinament amb desplaçament dels ocupants cap a una zona determinada dins l’edifici. 
Pot ser per causa del risc d’explosió. 

- Per part dels components de l’estructura d’autoprotecció es procedeix a recloure als 
ocupants a l’interior de l’edifici per tal de vetllar per la vida i integritat física dels mateixos. El 
confinament es deriva normalment de l’activació de plans d’emergència exteriors i és 
ordenat per les autoritats competents.  

Es defineixen els següents espais de confinament, on es dirigiran les persones que es trobin a cada 
sector: 

ZONA PUNT DE REUNIÓ 

1. Dàrsena pesquera 
Llotja, oficines i restaurant de la Confraria de pescadors de 
Cambrils; i oficina de Ports de la Generalitat 

2. Dàrsena esportiva 
Oficines, edifici social, restaurant, escola de vela i Bar 
Barlovento del Club Nàutic de Cambrils 

3. Nàutica popular 
Locals comercials i de restauració ubicats fora la zona 
marítimo-terrestre

1
 

4. Creuers turístics 
locals i xàrters 

Locals comercials i de restauració ubicats fora la zona 
marítimo-terrestre

1
 

5. Subministrament 
carburants  

Llotja, oficines i restaurant de la Confraria de pescadors de 
Cambrils; i oficina de Ports de la Generalitat 

6. Zona serveis 
Oficina de l’aparcament soterrat de Saba Aparcament, S.A.; i 
els locals comercials i de restauració ubicats fora la zona 
marítimo-terrestre.  

(1) 
Pels sectors de la nàutica popular (sector 3) i els creuers turístics locals i xàrters (sector 4) no es 

disposa, dins del recinte portuari i a una distància propera, de cap edifici que resulti segur pel 
confinament. Per aquest motiu, els locals de restauració que estan a tocar de la zona de serveis (sector 
6) són els espais de confinament més adequats i propers, tot i ubicar-se fora de la zona marítimo-
terrestre, per confinar les persones que es troben en els sectors 3 i 4.  

III.4.6. PRESTACIÓ DE LES PRIMERES AJUDES 

L’atenció de víctimes correspon al SEM com a especialistes de l’atenció mèdica en emergències. En 
qualsevol cas, tot el personal que disposi de formació en primers auxilis pot oferir la primera assistència 
als ferits, sempre i quan sigui possible fer-ho de forma segura i tenint en compte les seves limitacions 
per formació i capacitació. 

III.4.7. RECEPCIÓ DE LES PRIMERES AJUDES EXTERNES 

En general, serà el Guardamolls l’encarregat de rebre els mitjans d’intervenció externs a l’entrada del 
port de Cambrils, des d’on els acompanyarà fins al punt exacte on s’està produint l’emergència.  

No obstant això, des de l’arribada del primer cos policial, el Guardamolls podrà cedir la funció de 
recepció als membres d’aquesta dotació, sempre i quan el cos policial realitzi el control d'accés en el 
lloc destinat a la recepció d'ajuda externa i vulgui assumir expressament aquesta funció. 

En el cas que l’emergència es produeixi en l’àmbit terrestre, el Guardamolls, com a cap d’intervenció, o 
el Director de la Zona Portuària Sud, com a cap d'emergència, seran els encarregats de contactar amb 
el màxim responsable de Bombers al lloc de l'emergència, informar-lo de la situació i aportar la 
informació sol·licitada. 
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III.4.8. PROTOCOLS ESPECÍFICS D’ACTUACIÓ 

Les actuacions bàsiques que corresponen als diferents supòsits d’emergències que poden presentar-se 
a més a més de les actuacions generals del Pla d’Autoprotecció pertanyen al Pla Interior Marítim. La 
correlació entre PAU i PIM pel que fa els nivells d’emergència són els següents: 

PIM PAU 

Fase d’alerta 
PRE-EMERGÈNCIA 

Fase d’emergència: situació 0 

Fase d’emergència: situació 1 EMERGÈNCIA PARCIAL 

Fase d’emergència: situació 2 
EMERGÈNCIA GENERAL 

Fase d’emergència: situació 3 

 

El llistat de protocols específics es desenvolupen a continuació: 

 Protocol d’avís telefònic 

En l’àmbit terrestre: 

 Incendi en edifici (aparcament, cuines dels restaurants, etc.) 

 Incendi al punt de proveïment de combustible 

 Incendi d’embarcació a la zona tècnica (escar) 

 Col·lapse d’infraestructura (Edifici, moll, pantalà, etc.) 

 Vessament de contaminant a terra 

 Caiguda de grua 

 Caiguda de vaixell a la zona tècnica / escar (cop de vent) 

 Accident de trànsit 

En l’àmbit marítim: 

 Enfonsament d’embarcació 

 Embarrancament d’embarcació 

 Incendi en embarcació 

 Arribada d’embarcació amb via d’aigua 

 Vessament de contaminant a l’aigua 

 Caiguda de persones, animals o vehicles a aigües del Port 

En l’àmbit sanitari: 

 Caiguda de persona a les aigües del port 

 Arribada de ferit per mar 

 Emergència sanitària (ferit no traumàtic) 

Riscos externs (fenòmens naturals): 

 Temporal marítim 

En l’àmbit policial: 

 Amenaça de bomba 
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PROTOCOL D’AVÍS TELEFÒNIC 

El protocol que es detalla a continuació es posarà a disposició de totes les activitats i usuaris del 
port de Cambrils per tal de garantir un bon sistema d’avís als cossos i forces de seguretat. 

PROTOCOL D’AVÍS TELEFÒNIC AL PORT DE CAMBRILS 

Qui detecta l’emergència realitza les següents trucades: 

1) Trucada al 112

- Naturalesa de l’emergència (accident, incendi, vessament...)
- Lloc exacte
- Si hi ha o no hi ha víctimes i el seu estat
- En cas de vessament, quantitat i naturalesa del contaminant vessat

2) Trucada al Cap d’Intervenció (Guardamolls)

3) Trucada a la Policia Local de Cambrils: 977 794 566

4) Trucada al CECAT: 93 551 72 85 o 977 297 600 

Si l'emergència es produeix en l'àmbit marítim: 

5) Trucada a Salvament Marítim: 977 216 203 / 977 216 215

6) Trucada a la Guàrdia Civil: 062

En finalitzar l’emergència: 

Trucada al CECAT: 93 551 72 85 o 977 297 600 

PROTOCOL D’AVÍS PER RÀDIO VHF AL PORT DE CAMBRILS 

1) Trucada d'avís inicial de l'emergència: CANAL 9

2) Comunicació durant l'emergència: CANAL 73 o 74

Un cop realitzat l'avís inicial pel canal 9, cal passar les comunicacions pel canal 73, o pel canal 74 en 
cas que el 73 no estigui lliure, fins a la fi de l'emergència.  

Recomanacions: 
- Deixar una línia telefònica lliure en tot moment per rebre trucades dels mitjans

d’intervenció externs i/o del CECAT per actualitzar informació.
- Els actuants han d’actualitzar la informació sobre l’evolució de l’emergència a les

persones a càrrec de la comunicació.
- Mantenir la calma.

La trucada al 112 no és obligatòria en els supòsits en què el pla d'autoprotecció s'apliqui de forma 
preventiva davant una contingència interna o externa o no es requereixi ajuda externa. 
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PROTOCOL D’ACTUACIÓ 

1 INCENDI EN EDIFICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCENDI  
EN EDIFICI 

EVACUACIÓ 

LLUITA AMB 
MITJANS 
PROPIS 

SI 
PRIMERS 
AUXILIS 

SEM 

NO 

FERITS? 

BOMBERS 
EXTINCIÓ  
DEL FOC 

EQUIP  
PRIMERA 

INTERVENCIÓ 

AVALUACIÓ 
DE DANYS 

NETEJA 

RETORN 
NORMALITAT 

REDACCIÓ 
INFORME 

EQUIP  
D’EVACUACIÓ I 
CONFINAMENT 
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PROTOCOL D’ACTUACIÓ 

2 INCENDI AL PUNT DE PROVEÏMENT DE COMBUSTIBLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETIRAR VEHICLES 
I EMBARCACIONS 

PROPERS 

INCENDI EN 
BENZINERA 

FERITS? 

EVACUACIÓ 
EDIFICS  

PROPERS 

EXTINCIÓ  
INCENDI BOMBERS 

LLUITA CONTRA  
EL FOC AMB  

MITJANS INTERNS 

REDACCIÓ 
 INFORME 

RETORN 
NORMALITAT 

NETEJA  
DE L’ESPAI 

SI 
PRIMERS 
AUXILIS 

SEM 

NO 

EQUIP 
PRIMERA 

INTERVENCIÓ 
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PROTOCOL D’ACTUACIÓ 

3 INCENDI D’EMBARCACIÓ A LA ZONA TÈCNICA (ESCAR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCENDI  
EN EMBARCACIÓ 

 VARADA 

LLUITA AMB 
MITJANS 
PROPIS 

AÏLLAR  
EMBARCACIÓ 

SI 
PRIMERS 
AUXILIS SEM 

NO 

FERITS? 

BOMBERS EXTINCIÓ  
DEL FOC 

EQUIP  
PRIMERA  

INTERVENCIÓ 

AVALUACIÓ 
DE DANYS NETEJA 

RETORN 
NORMALITAT 

REDACCIÓ 
INFORME 
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PROTOCOL D’ACTUACIÓ 

4 COL·LAPSE D’INFRAESTRUCTURA (EDIFICI, MOLL, PANTALÀ, ETC.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COL·LAPSE  
INFRAESTRUCTURA 

ACORDONAR 
LA ZONA 

AVALUACIÓ 
DANYS  

MATERIALS 

EVACUACIÓ 

SI 
PRIMERS 
AUXILIS SEM 

NO 

FERITS? 

PERITATGE RECONSTRUCCIÓ  
I/O REPARACIÓ 

REDACCIÓ 
INFORME 

EQUIP  
D’EVACUACIÓ 
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PROTOCOL D’ACTUACIÓ 

5 VESSAMENT DE CONTAMINANT A TERRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VESSAMENT 
CONTAMINANT  

A TERRA 

ATURAR LA 
FUITA 

SENYALITZAR LA 
ZONA AFECTADA 

NETEJA AMB  
MATERIAL 

ABSORBENT  
PEL TERRA 

RETIRAR  
MATERIAL  

ABSORBENT 
IMPREGNAT 

GESTIÓ  
MATERIAL  

ABSORBENT 

RETORN  
NORMALITAT 

REDACCIÓ 
INFORME 

GESTOR DE 
RESIDUS 

AUTORITZAT 

EQUIP  
SEGONA 

 INTERVENCIÓ 

EQUIP  
PRIMERA  

INTERVENCIÓ 
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PROTOCOL D’ACTUACIÓ 

6 CAIGUDA DE GRUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAIGUDA 
GRUA 

A TERRA 

RETORN NORMALITAT 
REDACCIÓ  
INFORME 

ON? 

FERITS? SI 
PRIMERS 
AUXILIS 

SEM 

NO 

NETEJA DE  
LA ZONA 

RETIRAR 
GRUA 

A MAR 

AVALUACIÓ 
DANYS 

VESSAMENT? 

SI 

NO 

CONTENCIÓ 
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PROTOCOL D’ACTUACIÓ 

7 CAIGUDA DE VAIXELL A LA ZONA TÈCNICA / ESCAR (COP DE VENT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAIGUDA VAIXELL 
 AL VARADADOR 

SI 
PRIMERS 
AUXILIS 

SEM 

NO 

FERITS? 

AVALUACIÓ 
DE DANYS 

RETIRAR EL 
VAIXELL 

AVÍS 
 PROPIETARI 

NETEJA DE 
LA ZONA 

RETORN 
NORMALITAT 

REDACCIÓ 
INFORME 
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PROTOCOL D’ACTUACIÓ 

8 ACCIDENT DE TRÀNSIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIDENT 
DE TRÀNSIT 

AL PORT 

SI 
PRIMERS 
AUXILIS 

SEM 

NO 

FERITS? 

INCENDI 

VEHICLES? 

LLUITA AMB 
MITJANS 
PROPIS 

TALLAR  
CIRCULACIÓ 

AL VIAL 

SI 

NO 

BOMBERS EXTINCIÓ 
FOC 

RETIRAR 
VEHICLES 

EQUIP  
PRIMERA 

INTERVENCIÓ 

NETEJA  
PAVIMENT 

RETORN 
NORMALITAT 

REDACCIÓ 
INFORME 

CAP 
D’INTERVENCIÓ 
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PROTOCOL D’ACTUACIÓ 

9 ENFONSAMENT D’EMBARCACIÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COL·LOCAR BARRERES  
ABSORBENTS 

EMBARCACIÓ 
ENFONSADA 

EFECTIVES? SI 

NO 

ATURAR TRÀNSIT  
EMBARCACIONS 

TANCAR  
BOCANA O 
DÀRSENA 

AMB BARRERES 
ABSORBENTS 

VESSAMENT 
CONTROLAT 

RETIRAR  
MATERIAL  

ABSORBENT 

GESTIÓ  
MATERIAL  

ABSORBENT 

RETORN  
NORMALITAT 

REDACCIÓ 
INFORME 

EQUIP  
SEGONA  

INTERVENCIÓ 

GESTOR DE 
RESIDUS 

AUTORITZAT 

BUIDAR 
AIGUA 

EMBARCACIÓ 

HISSAR  
I VARAR 

 EMBARCACIÓ 

EQUIP  
SEGONA  

INTERVENCIÓ 

GRUA I  
CAPBUSSADORS 
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PROTOCOL D’ACTUACIÓ 

10 EMBARRANCAMENT D’EMBARCACIÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COL·LOCAR  
BARRERES  

ABSORBENTS 

EMBARCACIÓ 
EMBARRANCADA 

EFECTIVES? SI 

NO 

ATURAR 
TRÀNSIT  

EMBARCACIONS 

TANCAR  
DÀRSENA 

AMB BARRERES 
ABSORBENTS 

VESSAMENT 
CONTROLAT 

RETIRAR  
MATERIAL  

ABSORBENT 
IMPREGNAT 

GESTIÓ  
MATERIAL  

ABSORBENT 

RETORN  
NORMALITAT 

REDACCIÓ 
INFORME 

GESTOR DE 
RESIDUS 

AUTORITZAT 

REFLOTAR 
EMBARCACIÓ 

EQUIP  
SEGONA 

INTERVENCIÓ 

CAPBUSSADORS 

VESSAMENT? 

SI 

NO 
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PROTOCOL D’ACTUACIÓ 

11 INCENDI EN EMBARCACIÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCENDI  
EN EMBARCACIÓ 

LLUITA AMB 
MITJANS 
PROPIS 

AÏLLAR  
EMBARCACIÓ 

SI 
PRIMERS 
AUXILIS 

SEM 

NO 

FERITS? 

BOMBERS 
EXTINCIÓ  
DEL FOC 

EQUIP  
PRIMERA  

INTERVENCIÓ 

AVALUACIÓ 
DE DANYS 

NETEJA 

RETORN 
NORMALITAT 

REDACCIÓ 
INFORME 

VESSAMENT? 

SI 

NO 

TASQUES 
DE 

CONTENCIÓ 
PRIMARIA 

EFECTIVES? SI 

NO 

TANCAR  
BOCANA 

AMB BARRERES 
ABSORBENTS 

VESSAMENT 
CONTROLAT 

RETIRAR  
MATERIAL  

ABSORBENT 
IMPREGNAT 

EQUIP  
SEGONA  

INTERVENCIÓ 

GESTOR DE 
RESIDUS 

AUTORITZAT 
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PROTOCOL D’ACTUACIÓ 

12 ARRIBADA D’EMBARCACIÓ AMB VIA D’AIGUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAIXELL AMB 
VIA D’AIGUA 

ATRACADA 
FOSSAT  
ESCAR 

SI VESSAMENT? 

HISSADA  
EMBARCACIÓ 

BUIDAT  
D’AIGUA 

REPARACIÓ RETORN NORMALITAT 

NO 

CONTENCIÓ  

REDACCIÓ  
INFORME 
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PROTOCOL D’ACTUACIÓ 

13 VESSAMENT DE CONTAMINANT A L’AIGUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATURAR FUITA 

VESSAMENT 

 TASQUES DE 
CONTENCIÓ 

PRIMARIA 

EFECTIVES? SI 

NO 

ATURAR TRÀNSIT  
EMBARCACIONS 

TANCAR  
BOCANA 

AMB BARRERES 
ABSORBENTS 

VESSAMENT 
CONTROLAT 

RETIRAR  
MATERIAL  

ABSORBENT 
IMPREGNAT 

GESTIÓ  
MATERIAL  

ABSORBENT 

RETORN  
NORMALITAT 

REDACCIÓ 
INFORME 

EQUIP  
SEGONA 

 INTERVENCIÓ 

EQUIP  
PRIMERA  

INTERVENCIÓ 

GESTOR DE 
RESIDUS 

AUTORITZAT 
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PROTOCOL D’ACTUACIÓ 

14 CAIGUDA DE VEHICLE A LES AIGÜES DEL PORT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEHICLE 
A L’AIGUA 

RETIRADA BARRERES 

RETORN  
NORMALITAT 

EQUIP  
SEGONA  

INTERVENCIÓ 

RETIRADA  
VEHICLE 

VESSAMENT? 

SI 
PRIMERS 
AUXILIS 

CONTENCIÓ 
VESSAMENT 

SEM 

NO 

FERITS? 

SI 

NO 

GRUA I  
CAPBUSSADORS 

REDACCIÓ  
INFORME 

GESTIÓ  
BARRERES  

IMPREGNADES 

GESTOR DE  
RESIDUS  

AUTORITZAT 
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PROTOCOL D’ACTUACIÓ 

15 CAIGUDA DE PERSONA A LES AIGÜES DEL PORT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONA A 
L’AIGUA 

RETORN  
NORMALITAT 

EQUIP  
SEGONA 

INTERVENCIÓ 
RESCAT AQUÀTIC 

SI 

POT NEDAR? 

PRIMERS  
AUXILIS 

SEM 

NO 

PERSONA 
FORA DE 
L’AIGUA 

TANCAR 
DÀRSENA 

INDICAR-LI 
SITUACIÓ ESCALA 

DE SALVAMENT 
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PROTOCOL D’ACTUACIÓ 

16 ARRIBADA DE FERIT PER MAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRIBADA  
EMBARCACIÓ 

AMB FERIT 

RETORN  
NORMALITAT 

PRIMERS  
AUXILIS 

SEM 

ESPERAR  
EMBARCACIÓ 

AL PUNT 
D’AMARRAMENT 

OBRIR VIES 
D’EVACUACIÓ 

EVACUACIÓ 
DEL FERIT 

PREPARACIÓ  
PUNT ATRACAMENT 

ESPERAR  
ARRIBADA SEM  
A L’ENTRADA 

DEL PORT 

REDACCIÓ 
INFORME 

CAP 
D’INTERVENCIÓ 

EQUIP  
PRIMERA  

INTERVENCIÓ 
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PROTOCOL D’ACTUACIÓ 

17 EMERGÈNCIA SANITÀRIA (FERIT NO TRAUMÀTIC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PACIENT NO 
TRAUMATIC 

RETORN  
NORMALITAT 

DEMANAR  
AJUDA 

TRUCADA 
112 

PACIENT EN  
POSICIÓ LATERAL 
DE SEGURETAT 

NO 

SEGUIMENT 
CONSTANT DEL 

PACIENT 

ATURADA  

CARDIORESPIRATORÌA? 

REANIMACIÓ 
CARDIO  

PULMONAR 

REDACCIÓ 
INFORME 

SI 

DEMANAR  
AJUDA 

TRUCADA 
112 

SEM 

EVACUACIÓ  
PACIENT 
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PROTOCOL D’ACTUACIÓ 

18 TEMPORAL MARÍTIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPORAL  
MARÍTIM 

AVÍS A USUARIS 
ACTIVACIÓ 

INUNCAT 
NIVELL 1  

(SITUACIÓ DE RISC) 

TANCAMENT DEL 
DIC ESPATLLER 

NIVELL 2  
(SITUACIÓ D’ALT RISC) 

RETORN  
NORMALITAT 

DESACTIVACIÓ 
INUNCAT 
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PROTOCOL D’ACTUACIÓ 

19 AMENAÇA DE BOMBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMENAÇA  
DE BOMBA 

TRUCADA 
LOCALITZACIÓ  

PAQUET  
SOSPITÓS 

EVACUACIÓ 
 DEL RECINTE 

ESTABLIR  
PERÍMETRE  
SEGURETAT 

MOSSOS ESQUADRA 

REVISIÓ  
RECINTE PORTUARI 

AMENAÇA  
FALSA 

AMENAÇA  
CERTA 

DESACTIVACIÓ 

RETORN  
NORMALITAT 

REDACCIÓ 
 INFORME 
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III.5. FITXES D’ACTUACIÓ 
 

 Fitxa d’actuació 1: Centre de control, alarma i comunicacions 

 Fitxa d’actuació 2: Cap d’Emergència 

 Fitxa d’actuació 3.1: Cap d’Intervenció 

 Fitxa d’actuació 3.2: Equip de Primera Intervenció 

 Fitxa d’actuació 3.3: Equip de Segona Intervenció 

 Fitxa d’actuació 4.1: Cap de l’Equip d’Evacuació i Confinament 

 Fitxa d’actuació 4.2: Equip d’Evacuació i Confinament 

 Fitxa d’actuació 5: Recepció de les Primeres Ajudes Externes 

 Fitxa d’actuació 6: Gabinet de Comunicació 

 

*Veure annex IV 
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III.6. INTEGRACIÓ EN PLANS D’ÀMBIT SUPERIOR 

En cas d’emergència parcial o general al port, el PAU del port de Cambrils haurà de coordinar-se amb 
altres plans d’àmbit superior nacionals (PENTA I PMN), especials (INUNCAT, CAMCAT, TRANSCAT, 
PLASEQCAT, etc.) o territorials (PROCICAT, PBEM Cambrils, PAM INUNCAT Cambrils, PAM 
CAMCAT Cambrils, PAM PLASEQCAT Cambrils, PEM Contaminació Accidental al Riu Ebre de 
Cambrils, etc.) en funció de l’origen, la naturalesa i l’abast de l’emergència. 

En cas de vessament de contaminant a l’aigua, s’informarà directament al CECAT, a Salvament 
Marítim, a la Guàrdia Civil i a la Policia Local, a través del CRA, de la contenció del líquid i, de la 
mateixa manera, en cas d’enfonsament d’embarcació, de la previsió aproximada de l’aixecament del 
vaixell. 

III.6.1. COORDINACIÓ A NIVELL DIRECTIU 

III.6.1.1 DETECCIÓ I NOTIFICACIÓ D’EMERGÈNCIA 

El Decret 30/2015 inclou, en el seu article 12.4 la previsió de la incorporació, a requeriment de 
l’administració, d’un representant de l’empresa al CECAT: 

- Si arran de l’emergència l’Administració valora la necessitat d’activar el pla de protecció civil 
corresponent, es podrà convocar al comitè d’emergències, ubicat d’ordinari al CECAT en el cas 
dels plans de la Generalitat de Catalunya o en el CECOPAL en cas dels plans municipals, un 
representant de la instal·lació o activitat corresponent, si s’escau, i d’acord amb les dades de 
què es disposi. De la mateixa manera, es podrà requerir la incorporació de personal tècnic o 
d’operadors de sala al CECAT, facilitant-ne la incorporació per reforçar la coordinació en la 
resolució de l’emergència, especialment en el cas dels serveis bàsics a la població. 

III.6.1.1.1 EMERGÈNCIA AL PORT DE CAMBRILS   

En cas d'emergència o possible emergència en la instal·lació, d'acord amb el cap d'Emergència, el 
Centre de Control, Alarma i Comunicacions de notificarà l'emergència als serveis externs seguint el 
protocol següent: 

 Activació del PAU en PRE-EMERGÈNCIA : trucada al 112 des del Centre de Control, Alarma 
i Comunicacions,  i avís del Cap de l’Emergència a CECAT tan aviat com sigui possible. 

 Activació del PAU en EMERGÈNCIA PARCIAL: trucada al 112 des del Centre de Control, 
Alarma i Comunicacions (si no s’ha fet abans), i avís del Cap de l’Emergència a CECAT 
immediatament. 

 Activació del PAU en EMERGÈNCIA GENERAL: trucada al 112 des del Centre de Control, 
Alarma i Comunicacions (si no s’ha fet abans),  i avís del Cap de l’Emergència a CECAT 
immediatament i possible incorporació al Consell Assessor del pla XCAT activat, si és el cas. 

NIVELL D’ACTIVACIÓ 
ACTIVACIÓ MITJANS 

EXTERNS 
NOTIFICACIÓ CECAT 

PRE-EMERGÈNCIA  

Avís immediat 112 

Informació no urgent Cap 
Emergència 

EMERGÈNCIA PARCIAL Notificació immediata Cap 
Emergència EMERGÈNCIA GENERAL 

 
Els formats de notificació normalitzats es detallen en l’Annex II. 

III.6.1.1.2 EMERGÈNCIA EXTERNA 

En cas contrari, que s'hagi activar el PAU per una emergència externa que pugui afectar l’activitat serà 
tractat com un element vulnerable més dins la zona d'afectació. Així, la primera comunicació oficial 
vindrà des del CECOPAL (Centre de Coordinació Operativa Municipal), és a dir, des de l'Ajuntament o 
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més probablement des del Centre Receptor d'Alarmes local, o des del CECAT, que inclourà tant la 
transmissió de l'alarma com les mesures inicials d'autoprotecció a observar (evacuació o confinament). 
Aquest avís es farà via el Centre de Control, Alarma i Comunicacions del PAU. 

Els centres que estaran en contacte per a la coordinació a nivell directiu entre el PAU del port de 
Cambrils i els diferents plans d’àmbit superior seran: 

- SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN A TARRAGONA (PENTA) 

- CAPITANIA MARÍTIMA DE TARRAGONA (PMN) 

- CECAT (Plans de Protecció Civil Autonòmics) 

- CECOPAL (Plans de Protecció Civil Municipals) 

- ZONA PORTUÀRIA SUD / PORTS DE LA GENERALITAT (Pla d’autoprotecció portuari) 

En cas d’emergència, aquest PAU s’integrarà en els plans de protecció civil municipal, autonòmics i 
nacionals corresponents, quan s’activin.  

Els plans d’emergència d’àmbit superior (nacionals, autonòmics i municipals) que poden estar activats 
simultàniament al PAU són: 

PLANS NACIONALS PLANS ESPECIALS PLANS TERRITORIALS 

PENTA 
PMN 

NEUCAT 
INUNCAT 
SISMICAT 
CAMCAT 

TRANSCAT 
PLASEQCAT 

PROCICAT 
PBEM Cambrils 

PAM NEUCAT Cambrils 
PAM INUNCAT Cambrils 
PAM SISMICAT Cambrils 
PAM CAMCAT Cambrils 

PAM TRANSCAT Cambrils 
PAM PLASEQCAT Cambrils 

PEM Contaminació Accidental al 
Riu Ebre de Cambrils  

Per altra banda, l'Ajuntament de Cambrils disposa de Plans Específics Municipals (PEM) per a les 
activitats que es duen a terme en la zona marítimo-terrestre, els quals, en cas d'emergència, s'hauran 
de coordinar amb el present PAU. Per exemple: PEM Mitja Marató Cambrils, PEM Fira Marítima de 
Cambrils, PEM Setmana Catalana de Vela Cambrils, PEM Festa de la Galera Cambrils, etc.  

III.6.1.2 COORDINACIÓ DEL CAP DE L’EMERGÈNCIA 

A l’inici de l’emergència, el Cap de l’Emergència contactarà amb el comandament del pla autonòmic 
activat a través del CECAT, l’informarà de la situació i sol·licitarà altres vies directes de contacte per al 
seguiment de l’emergència. Normalment la direcció dels plans de protecció civil de la Generalitat recau 
en el Conseller d’Interior o en el Delegat del Govern de la Generalitat corresponent per delegació. 

El Cap de l'Emergència mantindrà puntualment informada la direcció del pla autonòmic o municipal 
sobre l'evolució de l'emergència, o a l'inrevés, li anirà demanant la informació si l’emergència és fora 
del Port de Cambrils.  

Si s’escau, la coordinació entre el PAU i els plans de protecció civil municipals es realitzarà també 
mitjançant el CRA municipal o CECAT. 

III.6.1.3 ESQUEMA D’INTEGRACIÓ DELS PLANS D’ÀMBIT SUPERIOR 

La imatge següent mostra de manera esquemàtica la posició entre les diferents àrees de 
responsabilitat en la planificació d'emergències. 
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PLA DE PROTECCIÓ CIVIL AUTONÒMIC 

PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL 

PLA INTERIOR MARÍTIM 

PAU PORT DE CAMBRILS 

PLA D'EMERGÈNCIES CONCESSIONS 

PAU CLUB NÀUTIC CAMBRILS 

III.6.2. COORDINACIÓ A NIVELL OPERATIU 

Sigui quin sigui l'origen de l'emergència, la interfase entre els plans de protecció civil municipal, de la 
Generalitat i/o dels Plans d’àmbit nacional (PENTA i PMN) i el Pla d'autoprotecció queda definida a 
partir de:  

- Les comunicacions i el contacte permanent entre la instal·lació amb el CECOPAL i/o CRA 
municipal, amb el Centre de Coordinació de Salvament Marítim de Tarragona i el Servei 
Marítim de la Guàrdia Civil (en cas d’emergències en l’àmbit marítim) i amb el CECAT (plans 
autonòmics activats, etc.), a través del canal decidit segons la situació.  

- La dependència i complementarietat de les funcions, entre el Cap de l'Emergència, el 
Director de l’Emergència del PAU del Port de Cambrils i el director del Pla de Protecció Civil 
Municipal (Alcalde o substitut) o autonòmic.  

- La integració dels grups actuants establerts en la instal·lació, en els grups actuants del PAU 
de Ports de la Generalitat, Pla de Protecció Civil municipal, del Pla de Protecció Civil Autonòmic 
i plans d’àmbit na nacional (PENTA i PMN): 

 

PAU SERVEIS D’EMERGÈNCIA EXTERNS 

Equip de Primera Intervenció Grup d’intervenció (Bombers de la Generalitat) 

Equip de Primers Auxilis Grup Sanitari (SEM) 

Equip d’Evacuació i Confinament Grup Logístic i d’Acollida i Grup d’ordre 
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En cas de necessitar ajuda externa en una emergència, es trucarà immediatament als següents 
telèfons: 

1 Telèfon únic d’emergències 112 

2 CECAT 93 551 72 85 

3 CECAT Reus 977 297 600 

4 Policia Local de Cambrils 977 79 45 66 

5 
Centre de Coordinació de Salvament Marítim 

de Tarragona 
(en cas d'emergències en l'àmbit marítim) 

977 21 62 03 
977 21 62 15 

6 
Servei Marítim de la Guàrdia Civil 

(en cas d'emergències en l'àmbit marítim) 
062 

 

D’acord amb el punt 3.4.7, el responsable de la recepció de les primeres ajudes externes és el 
Guardamolls del port de Cambrils.    

D’acord amb l’article 12.5 del Decret 30/2015, en relació amb la comunicació posterior de les 
emergències, el titular de l’activitat, en el termini màxim de 7 dies hàbils, ha d'elaborar i trametre un 
informe, a través del registre electrònic establert per l'Administració de la Generalitat, en el qual 
s'hauran de detallar, com a mínim, els aspectes següents: 

- Descripció de l’emergència i de les seves causes conegudes. 

- Hora exacta i procediment de detecció de l'emergència  

- Cronologia de les actuacions reals i de les actuacions previstes en el pla d'autoprotecció, 
incloses les comunicacions internes i externes. 

- Mesures de protecció preses (confinament o evacuació de les persones ocupants). 

- Aspectes del pla d'autoprotecció a millorar o modificar, com a resultat de l’experiència derivada 
de l’emergència. 

S'ha de portar un registre de totes les emergències succeïdes. El format d'aquest registre es troba en 
l'annex 2. 
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III.6.2.1 COORDINACIÓ DEL CAP D’INTERVENCIÓ 

El Cap d'Intervenció del Port de Cambrils haurà d'actuar sempre d'acord amb el Cap del Grup 
d'Intervenció del pla superior activat, en aquest cas, el PAU de Ports de la Generalitat, d'acord amb el 
que digui aquest pla. 

A més, en general, en cas d'activació d'un Pla de Protecció Civil de la Generalitat, el Cap d'Intervenció 
de la Generalitat serà, també, màxim responsable del "Centre de Comandament Avançat", òrgan de 
decisió i coordinació dels grups operatius en la zona de l'emergència. 

El Cap d’intervenció del PAU, doncs, haurà d'integrar-se al CCA i coordinar les seves actuacions amb 
el seu responsable i amb els coordinadors dels diferents Grups d'Acció. 

III.6.2.2 CENTRE DE COMANDAMENT AVANÇAT 

Es definirà en funció del tipus d'emergència i situació de l'emergència. Primer el Cap d'Intervenció 
proposarà una localització i quan arribi el màxim responsable en el lloc de l'emergència dels serveis de 
Bombers de la Generalitat confirmarà aquesta localització o la canviarà. Es definirà en funció del tipus 
d'emergència i situació de l'emergència. 

El coordinador del CCA serà el responsable del grup d'intervenció designat al CCA, a excepció dels 
supòsits de naturalesa policial en què ho serà el responsable del grup d'ordre designat a aquest efecte. 

Aquests supòsits són: 

o Amenaça de bomba, amenaça terrorista 

o Desordre públic 

o Amenaça terrorista, atemptat, bomba o dany col·lectiu intencionat a les instal·lacions, 

o i en primera instància quan no s'hagi pogut descartar que la causa de l'emergència sigui algun 
dels supòsits anteriors. 

III.6.2.3 COL·LABORACIÓ I INTEGRACIÓ DELS GRUPS D’ACCIÓ 

En cas d'activació simultània del PAU del port i del PROCICAT o un altre XCAT per una emergència 
amb origen o afectant el port, les accions dels serveis propis s'han de fer de manera coordinada amb 
els grups d'acció del Pla autonòmic. 

Grups d'Acció Grup XCAT 

Grup d'Intervenció / Lloc de 
Comandament Avançat 

Grup d'Intervenció 

Grup d'Ordre, Evacuació, Confinament 
i Logístic 

Grup d'Ordre 
Grup Logístic 

Grup de Primers Auxilis Grup Sanitari 

Gabinet de Premsa Gabinet d'Informació 

III.6.2.4 COL·LABORACIÓ AMB ELS PLANS MUNICIPALS 

En cas d'activació d'un pla XCAT, el CECAT té, entre altres, la funció d'avisar als municipis afectats. 

No obstant això, des del Centre de Control, serà el Cap d'Emergència el responsable dels avisos i 
coordinació amb el màxim responsable del pla municipal, quan ho consideri adequat per algun dels 
motius següents: 

- Afectació greu de la mobilitat 

- Risc per les persones 

- Impacte ciutadà i mediàtic 
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- Altres necessitats 

III.6.2.5 RECEPCIÓ DE LAS PRIMERES AJUDES EXTERNES 

Veure apartat III.4.7 Recepció de las primeres ajudes externes. 

III.6.2.6 FINAL DE L’EMERGÈNCIA 

En cas d'activació simultània del PAU del Port de Cambrils i un pla de protecció civil municipal, 
autonòmic o un pla d’àmbit nacional (PENTA i PMN), el final de l'emergència ha de ser consensuat amb 
el director del Pla. No es podrà desactivar el PAU mentre no ho permeti el responsable del pla 
municipal o autonòmic. 

La desactivació del PAU podrà passar per una activació en PRE-EMERGÈNCIA prèvia, que permeti 
començar a restablir el funcionament del Port de Cambrils, encara que potser amb restriccions, mentre 
s'acaba l'emergència. 



 
Pla d’autoprotecció 
Port de Cambrils 

 

 

Revisió 3.1 – Juliol 2023  PAU Port de Cambrils 20230719 – Full 128 / 206 

III.7. INTEGRACIÓ EN PLANS D’ÀMBIT INFERIOR 

L'activació del PAU del Port de Cambrils no eximeix de les seves responsabilitats als directors dels 
plans d'autoprotecció i d'emergència de les concessions que hi ha a la zona afectada. 

L'estructura tant de direcció com operativa d'aquests plans d'emergència col·laborarà amb els mitjans 
del Port de Cambrils en les actuacions necessàries per a solucionar l'emergència. En cas de 
discrepàncies, el PAU del Port de Cambrils té rang superior respecte als plans d'emergència de les 
concessions; per la qual cosa prevaldrà respecte d'aquests, l'opinió i les directrius del Cap 
d'Emergència del Port de Cambrils, mentre no s'activin altres plans superiors. 

III.7.1. BASE LEGAL 

Decret 30/2015 de la Generalitat de Catalunya: 

 Article 4. Obligacions generals del titular de l’activitat i del personal de l’activitat o centre: 

4.2 El personal al servei de les activitats i instal·lacions que hauran d’elaborar pla 
d’autoprotecció tenen l'obligació de participar, en la mesura de les seves capacitats, en el pla 
d’autoprotecció de la instal·lació i assumir les funcions que li siguin assignades en el mencionat 
pla. 

 Article 5. Pla d’autoprotecció: 

d) Els centres, establiments, espais, instal·lacions i dependències que hagin de disposar de pla 
d’autoprotecció hauran d'integrar en el seu pla els plans de les diferents activitats que es troben 
físicament en el mateix, així com contemplar la resta d'activitats no incloses en el Decret.  

En aquests centres, establiments, espais, instal·lacions i dependències es pot admetre un pla 
d’autoprotecció integral únic, sempre que es contemplin tots els riscos particulars de cadascuna 
de les activitats que contenen i sempre que es consideri el efecte dòmino entre aquestes. 

III.7.2. COORDINACIÓ ADMINISTRATIVA 

De l’anterior es dedueix el següent: 

 El PAU del Port de Cambrils ha de respectar però al mateix temps integrar els plans 
d’autoprotecció i mesures d’emergència de les diferents activitats ubicades en ell. En cas de 
discrepàncies, durant la redacció, actualització o revisió dels mateixos serà necessari 
consensuar els criteris d’actuació. De no ser així, prevaldran els criteris del PAU del Port de 
Cambrils. 

 Les activitats del Port de Cambrils hauran d’entregar tota la informació pròpia necessària per a 
la elaboració del PAU del port d’acord amb els requisits del decret 30/2015, de 3 de març. 

 Si ho desitgen, previ acord amb els responsables del Port de Cambrils, i sempre en l'àmbit del 
decret 30/2015, les activitats ubicades en ell poden arribar a integrar-se completament en el 
PAU del Port de Cambrils, evitant així haver de realitzar un Pla d’autoprotecció propi, sense 
deteriorament del compliment de la normativa de prevenció d’accidents laborals. 

III.7.3. ANÀLISI DE RISC 

Es proposa que tant la plantilla com la metodologia empleada en aquest document per a l’anàlisi de risc 
sigui una referència a tenir en compte en la redacció dels plans d’autoprotecció de les diferents 
activitats dins del port. L’aplicació a cada activitat permetrà definir de manera esglaonada però 
integrada el nivell de risc de cada activitat considerada, facilitant amb això l'aplicació i actualització del 
Pla d’autoprotecció del Port de Cambrils. 
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III.7.4. COORDINACIÓ OPERATIVA 

En aplicació dels articles 4.2. i 5 del decret, les activitats que es desenvolupen al Port de Cambrils 
tenen la obligació d’integrar-se en la estructura organitzativa del PAU del Port de Cambrils, i hauran de 
realitzar les funcions definides per aquesta activitat en el PAU i posar tots els seus recursos a 
disposició del Port de Cambrils en cas d‘emergència. Els plans que s’integren al PAU del Port de 
Cambrils són els següents: 

- PAU del Club Nàutic Cambrils 

- Pla d’Emergència de l’aparcament SABA 

- Pla d’Emergència de la confraria 

- Pla d’Emergència de la benzinera Repsol 

- Pla d’Emergència Be Charter Boats (Marina Cambrils) 

- La resta de terrasses concessionades i autoritzades disposen del pla d’emergència associat al 
seu local. 

III.7.4.1 DETECCIÓ I TRANSMISSIÓ DE L’ALARMA 

Emergència interna 

Les activitats del Port de Cambrils hauran d’assegurar la detecció i transmissió de l’alarma als 

responsables del Pla d’autoprotecció. En conseqüència: 

 Es recomana connectar la senyal de detecció automàtica al centre de control del PAU, 

independentment de les connexions, centraletes i contractes de serveis d’alarma propis de 

l’activitat. 

 En qualsevol cas, els responsables de l’activitat afectada hauran d’assegurar l’avís immediat 

als responsables del PAU del Port de Cambrils, directament o a través del centre de control del 

PAU, a més dels avisos als serveis d’emergència externs. 

 Tan aviat com sigui possible, els responsables de l’activitat afectada hauran d’informar als 

responsables del PAU del Port de Cambrils, de les mesures de protecció decidides en el àmbit 

de l’activitat afectada (intervenció, evacuació, confinament…). 

Emergència externa 

Si es produeix una emergència en el exterior del Port de Cambrils que el pugui afectar, els 

responsables del PAU del Port de Cambrils informaran als responsables de les activitats afectades, per 

algun dels medis següents: 

 Via telefònica, directament o a través de Seguretat del Port de Cambrils. 

 Presencialment, a través dels vigilants o altres actuants del PAU del Port de Cambrils. 

 

En cas de dubte, i davant una possible afectació de l’activitat, els seus responsables hauran de: 

 Adoptar mesures d’autoprotecció. 

 Avisar al Centro de Control, Alarma i Comunicacions tel. 977 360 359 

PROTOCOL D’AVISOS EN CAS D’EMERGÈNCIA PRÒPIA 

(Activitats ubicades en el Port de Cambrils) 
1. Avís a 112 (Telèfon únic d’emergències de Catalunya) 

2. Avís Centre de Control, Alarma i Comunicacions tel. 977 360 359 
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III.7.4.2 ACTIVACIÓ I DESACTIVACIÓ DEL PAU 

D’acord amb els nivells d’emergència definits, i en ordre a facilitar la integració dels diferents plans 
d’autoprotecció que integren el sistema de plans d’emergència del Port de Cambrils, es proposa a 
continuació una pauta dels nivells d’activació a contemplar en cada nivell de planificació. 

Port de Cambrils PAU activitat 

PRE-EMERGÈNCIA 
ALERTA 

Emergència pendent de confirmar 
Conat d’emergència 

EMERGÈNCIA PARCIAL 
EMERGÈNCIA 

Emergència Parcial o  
Emergència General 

EMERGÈNCIA GENERAL 

EMERGÈNCIA EN UNA SOLA ACTIVITAT AMB AFECTACIÓ 
IMPORTANT DE TOT EL PORT, O AMB RISC IMPORTANT 

D’EFECTE DÒMINO 
 

EMERGÈNCIA EN MÉS D’UNA ACTIVITAT 

 

El PAU de les activitats afectades haurà de mantenir-se activat fins la desactivació prèvia o 
simultània, del PAU del port. En qualsevol cas, la desactivació del PAU d’una activitat haurà de 
comptar amb el vistiplau del Cap de l’Emergència del PAU del Port de Cambrils. 

III.7.4.3 RESPONSABLES I EQUIPS D’EMERGÈNCIA 

Els responsables del pla d’emergència o manual d‘autoprotecció de l’activitat afectada col·laboraran 
amb els responsables del PAU del Port de Cambrils, i dirigiran les actuacions dels seus propis equips 
d’emergència d’acord amb les consignes del Cap de l’Emergència, Cap d’Intervenció i Caps d’Equips 
del PAU del Port de Cambrils. 

Els actuants del pla d'emergència o manual d’autoprotecció de cada activitat s’integraran en els 
corresponents equips del PAU del Port de Cambrils. Aquests actuants seguiran les ordres dels caps 
d’equip del PAU del Port de Cambrils, directament o a través dels seus responsables jeràrquics de la 
pròpia activitat. 

En qualsevol cas, totes les actuacions i mesures de protecció que s’adopten per a qualsevol activitat 
del Port de Cambrils durant l’emergència hauran de ser congruents amb el que indica el PAU del Port 
de Cambrils i amb les decisions dels seus responsables, principalment el Cap d’Emergència i el Cap 
d’Intervenció.  

III.7.5. COORDINACIÓ DE LA IMPLANTACIÓ 

Tal i com diuen els articles 4.2. i 5 del decret, les activitats que es desenvolupen en el Port de Cambrils 
tenen la obligació de col·laborar i/o participar en els simulacres del PAU del Port de Cambrils. En un 
sentit més ampli, els responsables de la implantació dels plans d’autoprotecció o mesures 
d’emergència de les diferents activitats que es desenvolupen en el port, hauran de col·laborar en les 
tasques d’implantació del PAU de l’activitat, centre o instal·lació. Això inclou: 

 Participar en les sessions de formació d’actuants quan sigui requerida la seva presència. 

 Incloure el PAU del port en el temari de formació dels actuants de cada activitat. 

 Col·laborar en la realització de simulacres del PAU del port, dintre de les possibilitats, facilitar la 
realització d’exercicis conjunts. 

 Informar als responsables del PAU del Port de Cambrils sobre les pròpies activitats previstes 
d’implantació, especialment en el que es refereix a la realització de simulacres. 

 Participar en les reunions del Comitè d’autoprotecció del Port de Cambrils de forma ordinària o, 
com a mínim, quan siguin requerits. 
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IV.1. RESPONSABILITAT I ORGANITZACIÓ

IV.1.1. RESPONSABLES DE LA IMPLANTACIÓ

Un cop homologat el Pla d’Autoprotecció, s’ha de garantir la seva correcta gestió, implantació i 
manteniment al llarg del temps. Aquestes tasques són responsabilitat del titular de l’activitat, tanmateix; 
pot delegar aquesta funció, però no la seva responsabilitat. A més, s'estableix un Comitè 
d’Autoprotecció per preveure i assessorar sobre les tasques abans esmentades. 

Responsable d'implantació del Pla d'Autoprotecció 

Càrrec 

Director de la Zona Portuària Sud 

Comitè d’Autoprotecció 

Càrrec Telèfon de contacte 

Cap d’Emergència 

Cap d’Intervenció 

Tècnic de Qualitat i Medi Ambient 

D'acord amb l'article 4.2 del Decret 30/2015, les persones al servei d'una activitat tenen l'obligació, 
d'acord amb les seves capacitats, de participar en el pla d'autoprotecció de l'activitat i assumir les 
funcions que els siguin assignades, si són requerides a fer-ho. Així mateix, estan obligades a participar 
en la formació necessària que s'estableixi per portar a terme les funcions esmentades i a participar en 
els simulacres. 

IV.1.1.1 OBJECTIUS 

Responsable de la implantació: 

- Estudiar i aprovar el pla d’autoprotecció
- Planificar i programar la implantació del pla
- Planificar i programar el manteniment del pla
- Programar l’actualització del pla
- Planificar i programar la revisió del pla
- Assignar els mitjans econòmics per a la implantació del pla

Comitè d’autoprotecció: 

- Preveure i assessorar sobre les accions de gestió, implantació i manteniment del pla
d’autoprotecció.

IV.1.2. PLANIFICACIÓ, COORDINACIÓ I SEGUIMENT DE LES ACCIONS D’IMPLANTACIÓ

D'acord amb l'article 4.1 i 10.1 del Decret 30/2015, el pla d'autoprotecció ha de ser implantat 
necessàriament durant el primer any de vigència del pla i ha de ser mantingut de forma continuada. La 
implantació esmentada ha de donar compliment als aspectes següents: formació teòrica i pràctica del 
personal que treballa en l’activitat, informació a les persones usuàries de l’activitat, i realització i 
comunicació de simulacres d’emergència. En aquest sentit, abans dels dos anys de vigència del pla, la 
persona titular o responsable de l'activitat ha d'elaborar un informe de descripció de les actuacions 
d'implantació del pla realitzades el primer any, signat pel Cap de l'Emergència.  

Segons l'article 10.2 del Decret 30/2015, la persona titular del centre o activitat ha de conservar la 
documentació de totes les actuacions d'implantació del pla. L'Administració competent podrà requerir 
en qualsevol moment, com a obligació derivada del pla, la documentació esmentada; la manca de 
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disponibilitat i tramesa de la documentació pot suposar la imposició de les sancions que siguin 
aplicables.  

Tal com queda establert en l'article 10.3 del Decret 30/2015, l'Administració competent podrà avaluar 
les actuacions d'implantació i proposar les actuacions correctores oportunes. Així mateix, la persona 
titular de l'activitat o centre podrà proposar mesures alternatives en funció de l'organització i mitjans 
disponibles.  

S’ha de portar un registre de totes les actuacions d’implantació. El format d’aquest registre es troba en 
l’annex 2.  

Per planificar, coordinar i seguir les accions d’Implantació, Manteniment i Actualització, se celebraran 
reunions periòdiques. 

Es poden considerar tres tipus de reunions: 

 Reunions ordinàries: es recolliran les accions d’implantació, manteniment i actualització 
realitzades, la seva valoració i s’anotaran les accions a realitzar en un futur, els seus objectius i 
es preveuran els recursos econòmics necessaris.  

 Reunions extraordinàries: després de cada possible incident o accident, es farà una reunió 
extraordinària on s’avaluaran les seves causes, el funcionament dels mitjans d’autoprotecció i 
l’eficàcia de les actuacions dels Equips d’Emergència. 

 Reunions post - simulacre: després d’un simulacre, es farà una altra reunió on s’analitzaran i 
avaluaran les possibles deficiències observades en la realització del mateix. 

S’ha de portar un registre de totes les reunions. El format d’aquest registre es troba en l’annex 2. 

IV.1.2.1 PLANIFICACIÓ, PROGRAMA I TERMINIS D’ACCIONS DE FORMACIÓ I DIVULGACIÓ 

Un cop redactat el Pla, cal procedir a la seva implantació, les tasques principals de la qual són les 
següents: 

 Formació teòrica i pràctica: 
o Formar al personal propi en les seves tasques específiques d’actuació en cas 

d’emergències. 
o Formar al personal aliè. 

 Informació i Divulgació: 
o Al Personal Propi. 
o Al Personal Aliè. 
o Al Públic o persones usuàries de l’activitat. 

A continuació, es destaquen els conceptes que el PAU ha de desenvolupar per cadascuna de les 
tasques abans indicades. 

IV.1.2.1.1 PERSONAL PROPI  

Els Equips d’Emergència determinats en el DOCUMENT 3, rebran la formació pertinent segons les 
funcions assignades. 

Centre de Control d’Alarmes i Comunicació (CCAC): Cal que rebin una formació adient, amb els 
següents continguts mínims, adaptats a les instal·lacions: 

- L’organització en cas d’emergència establerta a l’activitat. Equips i càrrecs responsables de 
l’actuació en cas d’emergència. 

- Mecanismes receptors d’alarmes internes: senyals acústics i/o lluminosos, centrals de detecció 
automàtica. Disponibilitat i instruccions de funcionament. 

- Mecanismes transmissors de l’alarma. Disponibilitat i instruccions de funcionament. 

- El directori telefònic d’emergències. 

Aquesta formació cal que es realitzi periòdicament a totes les persones que formen part del Centre de 
Control d’Alarmes i Comunicació (CCAC), tenint en compte els canvis que es produeixin que derivin en 
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la disponibilitat de nous elements de recepció o transmissió de l’alarma. Cal que se’n conservin els 
certificats personals de formació. 

El Cap de l’Emergència (CE): Cal que rebi una formació adient, amb els següents continguts mínims, 
adaptats a les instal·lacions: 

- Els riscos derivats de l’activitat desenvolupada i els tipus de situacions d’emergència que es 
poden originar, amb les mesures preventives que poden evitar la seva aparició o bé pal·liar-ne 
els efectes. 

- Els equips i sistemes de protecció disponibles en cas d’emergència. 

- Els mecanismes de comunicació interna de l’alarma en cas d’emergència. 

- L’organització en cas d’emergència establerta a l’activitat. Equips i càrrecs responsables de 
l’actuació en cas d’emergència. 

- Els procediments concrets d’actuació en cas d’emergència. 

Aquesta formació cal que es realitzi periòdicament a totes les persones Caps de l’Emergència (CE), 
tenint en compte els canvis que es produeixin que derivin en nous riscos a les instal·lacions, en nous 
equips o sistemes de protecció, en la disponibilitat de nous elements de recepció o transmissió de 
l’alarma o en la disponibilitat de nous elements d’evacuació. Cal que se’n conservin els certificats 
personals de formació. 

Equip de Primera Intervenció (EPI): Cal que el personal integrant de l’Equip de Primera Intervenció i el 
Cap d’Intervenció (CI) rebin una formació adient, amb els següents continguts mínims adaptats als 
riscos de l’activitat: 

- L’organització en cas d’emergència establerta a l’activitat. Equips i càrrecs responsables de 
l’actuació en cas d’emergència. 

- Protecció i lluita contra incendis: 

o Naturalesa del foc i les explosions. 

o Tipus de combustibles. 

o Mètodes d’extinció d’incendis. 

o Agents extintors. 

o Protecció activa contra incendis: extintors portàtils d’incendi i sistemes de detecció i 
alarma (si l’activitat en disposa). 

o Identificació, característiques i components. 

o Instruccions de funcionament. 

o Instruccions de posada en marxa i d’aturada. 

o Indicadors de correcte funcionament. 

o Manteniment de les instal·lacions. 

o Pràctiques en l’ús dels extintors portàtils d’incendi. 

o Protecció passiva contra incendis (basat en els elements constructius disponibles a 
l’activitat). 

o Sectorització. 

o Vies d’evacuació protegides. 

- Instal·lacions bàsiques de l’establiment: gas, electricitat i aigua. 

o Localització d’escomeses. 

o Localització de claus de pas o seccionament. 

o Identificació dels equips de consum. 
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Aquesta formació cal que es realitzi periòdicament a tots els integrants de l’Equip de Primera 
Intervenció, tenint en compte els canvis que es produeixin que derivin en nous riscos a les 
instal·lacions, així com la implantació de nous equips i sistemes de protecció. Cal que se’n conservin 
els certificats personals de formació de tots els integrants. 

Equip de Segona Intervenció (ESI): Cal que el personal integrant de l’Equip de Segona Intervenció i el 
Cap d’Intervenció rebin una formació adient, amb els següents continguts mínims adaptats als riscos de 
l’activitat: 

- L’organització en cas d’emergència establerta a l’activitat. Equips i càrrecs responsables de 
l’actuació en cas d’emergència. 

- Protecció i lluita contra incendis: 

o Naturalesa del foc i les explosions. 

o Tipus de combustibles. 

o Mètodes d’extinció d’incendis. 

o Agents extintors. 

- Protecció activa contra incendis (basat en els equips i sistemes disponibles a l’activitat): 

o Identificació, característiques i components. 

o Instruccions de funcionament. 

o Instruccions de posada en marxa i d’aturada. 

o Indicadors de correcte funcionament. 

o Manteniment de les instal·lacions. 

o Pràctiques en l’ús dels equips i sistemes de protecció contra incendis. 

- Protecció passiva contra incendis (basat en els elements constructius disponibles a l’activitat): 

o Sectorització. 

o Vies d’evacuació protegides. 

- Equips de protecció individual. Ús i manteniment. 

- Instal·lacions bàsiques de l’establiment: gas, electricitat i aigua. 

o Localització d’escomeses. 

o Localització de claus de pas o seccionament. 

o Identificació dels equips de consum. 

- Substàncies perilloses presents a l’establiment: 

o Identificació de les substàncies perilloses presents i dels seus perills associats. 

o Ubicació i quantitats presents de les substàncies perilloses a l’establiment. 

o Fitxes de dades de seguretat: mesures de lluita contra incendis, mesures en cas de 
fuita o vessament, manipulació i emmagatzematge, protecció personal, propietats 
físiques i químiques, estabilitat i reactivitat, informacions toxicològiques i ecològiques, i 
consideracions sobre la seva eliminació. 

o Processos que involucren substàncies perilloses: estats físics de les matèries, 
condicions de pressió i temperatura, possibilitat de reaccions fora de control i d’efectes 
dominó, equips de control i comandament dels processos. 

Aquesta formació cal que es realitzi periòdicament a tots els integrants de l’Equip de Segona 
Intervenció, tenint en compte els canvis que es produeixin que derivin en nous riscos a les 
instal·lacions, així com la implantació de nous equips i sistemes de protecció. Cal que se’n conservin 
els certificats personals de formació de tots els integrants. 
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Equips d’Evacuació i Confinament (EEC): Cal que el personal integrant de l’Equip d’Evacuació i 
Confinament i el Cap d’Evacuació i Confinament (CEC) rebin una formació adient, amb els següents 
continguts mínims, adaptats a les instal·lacions: 

- L’organització en cas d’emergència establerta a l’activitat. Equips i càrrecs responsables de 
l’actuació en cas d’emergència. 

- Coneixement de les instal·lacions. 

- El significat de tots els senyals d’avís i alarma existents, tan acústics com lluminosos. 

- Vies i elements previstos per a l’evacuació. 

- Vies d’evacuació protegides. 

- Ubicació del/s punt/s de reunió i de confinament. 

- Consignes d’evacuació i de confinament. 

Aquesta formació cal que es realitzi periòdicament a tots els integrants de l’Equip d’Evacuació i 
Confinament, tenint en compte els canvis que es produeixin que derivin en noves instal·lacions o 
reformes de les mateixes, així com la disponibilitat de nous elements d’evacuació. Cal que se’n 
conservin els certificats personals de formació de tots els integrants. 

S’ha de portar un registre de totes les formacions. El format d’aquest registre es troba en l’annex 2.  

Tal com s'estableix en l'article 10.1 del Decret 30/2015, es disposa d'un qüestionari d'assistència i 
avaluació de l'activitat formativa per comprovar que tots els coneixements han estat adquirits. El format 
d'aquest registre es troba en l'annex 2.  

IV.1.2.1.2 PERSONAL ALIÈ  

En el DOCUMENT 3, s'hi defineix quin personal aliè forma part dels Equips d’Emergència i s’hi 
estableixen els criteris formatius al respecte, equiparables a la formació del personal propi que fa 
funcions similars. 

Per altra banda, el pla ha de contemplar els mitjans i recursos necessaris per executar aquesta 
formació, ja que poden ser a càrrec de l’activitat o poden estar previstos en les operacions de contracte 
del personal aliè (en aquest cas, cal preveure les clàusules corresponents en els concursos de 
contracte de personal). 

S’ha de portar un registre de totes les formacions. El format d’aquest registre es troba en l’annex 2.  

Tal com s'estableix en l'article 10.1 del Decret 30/2015, es disposa d'un qüestionari d'assistència i 
avaluació de l'activitat formativa per comprovar que tots els coneixements han estat adquirits. El format 
d'aquest registre es troba en l'annex 2.  

El personal aliè està format per les diferents concessions. 

 Conèixer les seves fitxes d'actuació per a casos d'emergència. 

 Conèixer l'existència d'un Pla d'Autoprotecció del Port de Cambrils. 

 Rebre una xerrada de sensibilització en la qual s'explicarà de què tracta el Pla d'Autoprotecció 
en cas d'emergència. 

 Conèixer la instal·lació i en especial les seves vies d'evacuació i sortides d'emergència. 

 Conèixer la situació dels extintors més propers al seu lloc de treball. 

 Conèixer i estar en condicions d'aplicar les mesures implantades en el centre per evitar causes 
que originen emergències. 

 Conèixer la forma de transmetre l'alarma o informar en cas que detecti una emergència. 

 Conèixer com actuar en cas d'emergència, els recorreguts d'evacuació a utilitzar i la localització 
dels Punts de Reunió Exteriors. 
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IV.1.2.1.3 INFORMACIÓ I DIVULGACIÓ DEL PLA A PERSONAL PROPI 

Tot el personal propi ha d’estar informat sobre el Pla. En el programa ha d’aparèixer, com a mínim, els 
següents aspectes: 

- Definició i objectius del PAU. 

- La cultura de la prevenció, necessitat d’elaboració d’un PAU. Requeriments legals. 

- Continguts i estructura bàsica del Pla. 

- Formació d’Equips d’Emergència. 

- Protocols d’actuació en cas d’emergència. Normes d’evacuació i confinament. Consignes de 
prevenció 

- Actuació en cas d’emergència. 

A més, es recomana que tot el personal de l’activitat cal que, en la mesura adient, rebi la informació 
següent: 

- Els riscos derivats de l’activitat desenvolupada i els tipus de situacions d’emergència que es 
poden originar, amb les mesures preventives que poden evitar la seva aparició o bé pal·liar-ne 
els efectes. 

- Els mecanismes de comunicació interna de l’alarma en cas d’emergència. 

- Ubicació del centre receptor d’alarmes de l’establiment. 

- Cas de preveure l’avís telefònic al centre receptor d’alarmes de l’establiment, els números 
telefònics a utilitzar per donar aquest avís. 

- Cas de disposar-se de polsadors manuals d’alarma, la ubicació i el funcionament d’aquests. 

- Cas de disposar-se de sistema de detecció automàtica d’incendis, el funcionament d’aquest 
sistema i el lloc on s’ubica la central de detecció. 

- El telèfon únic d’emergències (112) per sol·licitar auxili als mitjans d’ajuda exteriors (bombers, 
ambulàncies i/o policia). 

- L’organització en cas d’emergència establerta a l’activitat. Equips i càrrecs responsables de 
l’actuació en cas d’emergència. 

- Els recorreguts d’evacuació disponibles. Escales, passadissos, portes i recorreguts en general, 
que condueixen a l’exterior dels edificis. 

- El punt o punts de reunió establert/s, com a espai segur destí de l’evacuació. 

- Les instruccions concretes a seguir en cas d’evacuació. 

- Les instruccions concretes a seguir en cas de confinament. 

- El significat de tots els senyals d’avís i alarma existents, tan acústics com lluminosos. 

Tot el personal ha de rebre aquesta informació de forma escrita, individualment i/o de forma col·lectiva 
amb cartells permanents ubicats en llocs visibles a l’edifici o establiment. Aquesta informació cal que es 
realitzi periòdicament a tot el personal, tenint en compte els canvis que es produeixin que derivin en 
nous riscos a les instal·lacions. 

S’ha de portar un registre de totes les accions d'informació i divulgació del pla. El format d’aquest 
registre es troba en l’annex 2.  

IV.1.2.1.4 INFORMACIÓ DEL PLA A PERSONAL ALIÈ I USUARIS DE L’ACTIVITAT 

L’activitat ha d’informar de l’existència del PAU a les empreses contractades i als usuaris del port. Es 
durà registre d’aquesta comunicació i de les seves actualitzacions. Hi ha d’haver una relació de les 
empreses contractades i dels usuaris habituals del port, indicant el nom, raó social, NIF i persona 
responsable de l’empresa o entitat i, també, l’activitat que desenvolupa, les zones del centre on les duu 
a terme i el nombre de treballadors que té contractats i/o subcontractats. 
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Es recomana que tot el Personal Aliè que treballi de manera usual al centre rebi els mateixos 
continguts abans expressats per la divulgació del Pla entre el Personal Propi. 

S’ha de portar un registre de totes les accions d'informació i divulgació del pla. El format d’aquest 
registre es troba en l’annex 2.  

IV.1.2.2 PLANIFICACIÓ, PROGRAMA I TERMINIS DE SIMULACRES 

 
Un altre dels objectius del programa d’Implantació és planificar, programar, realitzar i avaluar els 
simulacres que validin el correcte funcionament del pla d’autoprotecció. Així mateix, és necessari 
programar simulacres al llarg del temps a fi de validar el correcte funcionament del pla durant tot el seu 
període de vigència. Realitzar simulacres i realitzar els informes d'autoavaluació és una obligació de la 
persona Responsable de la Implantació del Pla. 

Els simulacres pretenen verificar i comprovar: 

- L’eficàcia de l’organització de resposta davant d’una emergència. 

- La capacitació del personal adscrit a l’organització de resposta. 

- L’entrenament de tot el personal del centre en la resposta davant d’una situació d’emergència. 

- La suficiència i la idoneïtat dels mitjans i recursos assignats. 

- L’adequació dels procediments d’actuació. 

- La validació del correcte funcionament del procediment de comunicació de les emergències. 

La realització de simulacres té per objecte l’activació total o parcial de les accions contingudes en el 
DOCUMENT 3. 

La realització de simulacres ens ajuda a comprovar l'operativitat del pla, conèixer el Pla, detectar 
defectes d'aquest o de la pròpia instal·lació i definir mesures de millora. Segons l’article 13.1 del decret 
30/2015 “Totes les activitats incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquest Decret estan obligades a realitzar 
simulacres amb una periodicitat mínima anual, excepte les activitats desenvolupades de caràcter 
temporal”.  

Segons l'article 13.2 del Decret 30/2015, la realització de simulacres pot ser amb mobilització de 
mitjans personals propis o aliens o bé de despatx. En el supòsit que hi hagi mobilització de mitjans 
aliens (Bombers, SEM, Mossos d'Esquadra, Policia Local, etc.), s'ha de comptar amb la seva 
acceptació prèvia a l'efecte de coordinar-s'hi.  

Atès l'article 13.3 del Decret 30/2015, pel que fa a les diferents activitats incloses en l'àmbit d'aplicació 
del Decret que es trobin físicament en un mateix centre, establiment, espai instal·lació o dependència, 
s'admet la realització d'un únic simulacre amb periodicitat mínima anual, sempre que hi participin totes 
les activitats incloses, d'acord amb el pla d'autoprotecció integral únic que han d'elaborar en virtut del 
que estableix el Decret.  

La Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals en l'article 20 a més del "anàlisi de les possibles 
situacions d'emergència i l'adopció de les mesures corresponents", explícita que: "l'empresari està 
obligat a comprovar periòdicament el seu correcte funcionament".  

La comprovació periòdica inclou garantir la rapidesa i eficàcia per part dels recursos humans designats 
per fer front a aquestes situacions. Això només és possible mitjançant la imitació fingida d'actuacions 
en situacions d'emergència com si fossin veritables, en definitiva mitjançant un simulacre, i per això es 
pot considerar que l'esmentat article 20 de la LPRL ve acompanyat de manera implícita la realització de 
simulacres d'emergència .  

La Norma bàsica d'autoprotecció aprovada pel Reial decret 393/2007, de 23 de març, estableix que per 
avaluar els plans d'autoprotecció i assegurar l'eficàcia i operativitat dels plans d'actuació en 
emergències es realitzaran simulacres d'emergència, amb la periodicitat mínima que fixi el mateix pla, i 
en tot cas, almenys un cop l'any avaluant els seus resultats. A Catalunya aquesta normativa ha estat 
relegada pel Decret 30/2015. 

Es poden realitzar dos tipus d'exercicis/simulacres: 
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a) Exercicis parcials: consisteixen en la comprovació del funcionament de pla en algun dels seus 
aspectes i comporten la mobilització de pocs recursos. 

b) Simulacres: és la comprovació general o parcial del pla. Aquests simulacres es faran comptant amb 
el concurs de tot el personal i previ avís al públic. Primer s’organitzaran a les zones més sensibles. 
S’han de planificar sempre molt acuradament i buscant corregir deficiències. 

A banda dels cursets d’intervenció, periòdicament es realitzen exercicis pràctics i simulacres lligats a 
les revisions i actualitzacions del PAU. Com a resultat d’aquests simulacres, s’elabora un informe que 
inclou tant les principals mancances detectades com les propostes de millora corresponents. 

IV.1.2.2.1 SIMULACRES 

La preparació d'un simulacre ha de realitzar de forma exhaustiva, tenint en compte totes les accions i 
eventualitats que puguin sorgir durant el seu desenvolupament. El procés que se segueix de completar 
diverses etapes que inclouen activitats de: Planificació, Organització, Execució i Avaluació. 

En primer lloc, s'ha d'entendre que la realització d'un simulacre en condicions improvisades pot ser 
contraproduent. Una execució deficient pot generar sentiments d'inseguretat i d'incapacitat per a 
resoldre una situació d'aquest tipus amb els propis mitjans davant les emergències com, en general, a 
tots els ocupants implicats. 

També, en cas de simulacres deficientment preparats, podrien produir altres situacions de risc 
derivades de problemes tècnics no previstos, aglomeracions no desitjades, accidents per caigudes, etc. 
Fins i tot podria arribar a una situació d'emergència real. 

En un primer simulacre, la informació subministrada als components de l'estructura d'autoprotecció ha 
de ser total. Amb això s'aconsegueix que tots coneguin en la pràctica i de forma assossegada, les 
accions a emprendre en cas d'emergència. A la resta de simulacres la informació ha d'anar disminuint 
gradualment, de manera que les accions a emprendre s'efectuaran de manera automàtica i ordenada, 
segons el que preveu el Manual d'Actuació. 

Els simulacres, des d'una perspectiva de millora contínua, proporcionen altres beneficis afegits en 
facilitar la detecció i correcció d'errors. Per a això han de ser avaluats i per tant s'ha de comptar amb 
observadors imparcials aliens als Equips d'Intervenció, que tindran com a missió principal, la de seguir 
el desenvolupament del simulacre, per a la posterior realització de l'informe corresponent. 

Amb una planificació adequada s'han d'assajar mitjançant simulacre el major nombre de supòsits 
segons les hipòtesis previstes en el Manual d'Actuació considerant els nivells de gravetat possibles. 
Quan sigui necessària la col·laboració de les autoritats se'ls ha de facilitar tota la informació sobre el 
simulacre. 

Després de la realització d'un simulacre és convenient reunir-se amb l'estructura d'autoprotecció per 
conèixer i discutir les dades obtingudes de l'avaluació del mateix. 

Comunicació dels simulacres 

Els simulacres interns que no requereixin d'actuació dels mitjans externs, però que comportin accions 
que puguin provocar trucades al Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 de Catalunya o 
al CECAT  s'han de comunicar a la direcció general competent en matèria de protecció civil, a través 
del correu electrònic simulacres_pc@gencat.cat, amb una antelació mínima de 15 dies hàbils. En 
l'assumpte del correu electrònic: SIMULACRE PAU AMB MITJANS EXTERNS DE (NOM ACTIVITAT) 
data aaaa/mm/dd. Cal omplir la Plantilla formulari comunicació de simulacres amb les dades 

següents: 

- Nom de l'activitat i adreça completa, amb la comarca 

- Dia i hora del simulacre 

- Objectius i escenari: breu descripció de l’escenari accidental previst en el PAU l’ocurrència del 
qual se simularà. 

- Persona de contacte de l'activitat i un telèfon. 

- En el cas d'evacuació fora de les instal·lacions de l'activitat, cal indicar el punt de reunió i el 
nombre aproximat de persones evacuades. 

mailto:simulacres_pc@gencat.cat
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- Número de registre del PAU. 

En el cas que es demani la participació de només un mitjà extern, s’ha de comunicar mitjançant un 
correu electrònic a simulacres_pc@gencat.cat amb una antelació mínima d’un mes. 

En el cas que es demani la participació de dos o més mitjans externs, s’ha de comunicar mitjançant 
un correu electrònic a simulacres_pc@gencat.cat abans del mes de desembre de l’any anterior a la 
realització del simulacre, per tal que es pugui valorar la seva inclusió en el calendari anual de 
simulacres que coordina la Direcció General de Protecció Civil amb la resta de cossos d’emergència de 
la Generalitat. En cas que es valori positivament, es comunicarà a l’activitat per coordinar-ne 
l’organització. 

En els dos casos, cal omplir la Plantilla formulari comunicació de simulacres amb sol·licitud de 
participació de mitjans externs. (vegeu Informació relacionada), en la qual es demanen les següents 
dades: 

- En l'assumpte del correu electrònic: SIMULACRE PAU AMB MITJANS EXTERNS DE (NOM 
ACTIVITAT) data aaaa/mm/dd 

- Nom de l'activitat i adreça completa, amb la comarca 

- Dia i hora del simulacre 

- Els mitjans externs als quals sol·liciten la participació (Bombers, Mossos d'Esquadra, SEM). 

- -Objectius i escenari: breu descripció de l’escenari accidental previst en el PAU l’ocurrència del 
qual se simularà. 

- Persona de contacte de l'activitat i un telèfon. 

- En el cas d'evacuació fora de les instal·lacions de l'activitat, cal indicar el punt de reunió i el 
nombre aproximat de persones evacuades. 

- Número de registre del PAU. 

Com a resultat d’aquests simulacres, s’elabora un informe que inclou tant les principals mancances 
detectades com les propostes de millora corresponents. 

Posteriorment a la realització dels simulacres i en el termini de 20 dies hàbils, a comptar de la 
realització d’aquests, la persona titular o responsable de l’activitat ha d'elaborar un informe 
d'autoavaluació signat pel cap de l'emergència, així com detallar les accions de millora, si s'escauen, i 
diferenciar tant les que comportin canvis en el pla d'autoprotecció com les d'implantació.  

Segons l'article 13.5 del Decret 30/2015, la persona titular del centre o activitat ha de disposar en tot 
moment dels informes d'autoavaluació esmentat al paràgraf anterior i els ha de facilitar, com a obligació 
derivada del pla, a l'Administració competent un cop aquesta els hi requereixi; la manca de tramesa 
dels informes esmentats a l'Administració competent pot comportar la imposició de les sancions que 
corresponguin.  

S’ha de portar un registre de tots els simulacres. El format d’aquest registre es troba en l’annex 2.  
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IV.1.3. PLANIFICACIÓ, PROGRAMA I TERMINIS DE MANTENIMENT 

El manteniment de l'eficàcia i actualització del pla d'autoprotecció és el conjunt d'actuacions destinades 
a mantenir operatiu el Pla i a millorar la seva estructura i aplicabilitat. Això té com a objectius mantenir 
actualitzat el Pla, millorar els procediments d'actuació, incorporar al Pla les actualitzacions i mesures 
que siguin necessàries per incrementar la seva aplicabilitat, actualitzar l'avaluació de riscos, de mitjans i 
recursos, etc. 

D'acord amb l'article 10.1 del Decret 30/2015, el pla d'autoprotecció ha de ser implantat necessàriament 
durant el primer any de vigència del pla i ha de ser mantingut de forma continuada. El manteniment 
esmentat ha de donar compliment al manteniment del propi pla, així com de les instal·lacions i 
equipaments. En aquest sentit, de forma quadriennal, cal elaborar un informe de descripció de les 
actuacions de manteniment del pla, signat pel cap de l'emergència. 

Segons l'article 10.2 del Decret 30/2015, la persona titular del centre o activitat ha de conservar la 
documentació de totes les actuacions de manteniment del pla. L'Administració competent podrà 
requerir en qualsevol moment, com a obligació derivada del pla, la documentació esmentada; la manca 
de disponibilitat i tramesa de la documentació pot suposar la imposició de les sancions que siguin 
aplicables. S’ha de portar un registre de totes les actuacions de manteniment. El format d’aquest 
registre es troba en l’annex 2.  

IV.1.3.1 MANTENIMENT, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS 

El programa de Manteniment d’instal·lacions i equipaments té la següent finalitat: 

- Garantir que els mitjans disponibles per l’autoprotecció funcionen o estan preparats per 
funcionar correctament (per exemple: sectorització, detectors d’incendi, extintors, etc.). 

- Garantir el bon estat d’aquelles instal·lacions i equipaments que comporten, per si mateixos, un 
risc (per exemple: centres de transformació, grups electrògens...). 

- Garantir que aquelles zones o locals identificats com a zones de risc tinguin la vigilància i el 
manteniment pertinent (per exemple: locals de quadres elèctrics, magatzems,...). 

- Garantir el manteniment d’altres instal·lacions o serveis que, si bé no constitueixen un risc a 
considerar, la seva falta de manteniment pot suposar potencialment un risc (per exemple: 
enllumenat, cablejat elèctric,...). 

- La garantia d’aquest manteniment serà la revisió periòdica realitzada per personal competent i 
és necessari que es reculli documentalment. 

Tots aquests mitjans d’autoprotecció que hauran de ser comprovats són els que s’han especificat en el 
DOCUMENT 2. Igualment, tots els equips, locals, instal·lacions o serveis susceptibles de produir una 
situació d’emergència, especificats en el DOCUMENT 1, han de ser mantinguts tant des del punt de 
vista del seu bon funcionament com des del punt de vista de compliment de la legislació que els hi sigui 
d’aplicació. 

EQUIP INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ ACTIVA CONTRA INCENDIS  

10 ANYS 

En els casos en què la inspecció de les instal·lacions de protecció activa contra incendis 
no estigui regulada per una reglamentació específica, els seus titulars han de sol·licitar, 
almenys cada deu anys, a un organisme de control acreditat, la inspecció de les seves 
instal·lacions de protecció contra incendis per avaluar-ne el compliment de la legislació 
aplicable. 

S’exceptuen de la inspecció esmentada els edificis destinats a:  

- Ús residencial d’habitatge. 

- Ús administratiu amb una superfície construïda inferior a 2.000 m
2
. 

- Ús docent amb una superfície construïda inferior a 2.000 m
2
. 

- Ús comercial amb una superfície construïda inferior a 500 m
2
. 

- Ús de pública concurrència amb una superfície construïda inferior a 500 m
2
. 

- Ús d’aparcament amb una superfície construïda inferior a 500 m
2
. 
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EQUIP SISTEMES DE DETECCIÓ I ALARMA D’INCENDIS 

3 MESOS 

Requisits generals 

Comprovació de funcionament de les instal·lacions (amb cada font de 
subministrament). Substitució de pilots, fusibles i altres elements defectuosos.  

Revisió d’indicacions lluminoses d’alarma, avaria, desconnexió i informació en la 
central. Manteniment d’acumuladors (neteja de borns, reposició d’aigua destil·lada, 
etc.).  

Verificar equips de centralització i de transmissió d’alarma. 

Fonts d'alimentació 

Prova de commutació del sistema en fallada de xarxa, funcionament del sistema 
amb bateries, detecció d’avaria i restitució a mode normal. 

Dispositius per a l'activació manual d'alarma 

Comprovació de la senyalització dels polsadors d’alarma manuals. 

Dispositius de transmissió d'alarma 

Comprovar el funcionament dels avisadors lluminosos i acústics.  

Si és aplicable, verificar el funcionament del sistema de megafonia.  

Si és aplicable, verificar la intel·ligibilitat de l’àudio en cada zona d’extinció. 

6 MESOS 

Dispositius per a l'activació manual d'alarma 

Verificació de la ubicació, identificació, visibilitat i accessibilitat dels polsadors. 
Verificació de l’estat dels polsadors (fixació, neteja, corrosió, aspecte exterior). 

1 ANY 

Requisits generals 

Comprovació del funcionament de maniobres programades, en funció de la zona de 
detecció.  

Verificació i actualització de la versió de «programari» de la central, d’acord amb les 
recomanacions del fabricant.  

Comprovar totes les maniobres existents: avisadors lluminosos i acústics, aturada 
d’aire, aturada de màquines, aturada d’ascensors, extinció automàtica, comportes 
tallafocs, equips d’extracció de fums i altres parts del sistema de protecció contra 
incendis.  

S’han d’efectuar les operacions que indica la norma UNE-EN 23007-14. 

Detectors 

Verificació de l’espai lliure, sota el detector puntual i en totes les direccions, com a 
mínim 500mm.  

Verificació de l’estat dels detectors (fixació, neteja, corrosió, aspecte exterior).  

Prova individual de funcionament de tots els detectors automàtics, d’acord amb les 
especificacions dels seus fabricants.  

Verificació de la capacitat d’assolir i activar l’element sensor de l’interior de la 
cambra del detector. S’han d’aplicar mètodes de verificació que no danyin o 
perjudiquin el rendiment del detector.  

La vida útil dels detectors d’incendis ha de ser la que estableixi el seu fabricant, 
transcorreguda la qual s’han de substituir. En cas que el fabricant no estableixi una 
vida útil, aquesta es considera de 10 anys. 

Dispositius per a l'activació manual d'alarma 

Prova de funcionament de tots els polsadors.  
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EQUIP EXTINTORS D’INCENDI 

3 MESOS 

Realitzar les verificacions següents: 

- Que els extintors són al seu lloc assignat i no presenten mostres aparents de danys. 

- Que són adequats de conformitat amb el risc que s’ha de protegir. 

- Que no tenen l’accés obstruït, són visibles o estan senyalitzats i tenen les seves 
instruccions d’ús a la part davantera.  

- Que les instruccions d’ús són llegibles. 

- Que l’indicador de pressió està a la zona d’operació.  

- Que les parts metàl·liques (broquets, vàlvula, mànega…) estan en bon estat.  

- Que no falten els precintes o els taps indicadors d’ús ni estan trencats. 

- Que no han estat descarregats totalment o parcialment.  

També s’entén complert aquest requisit si s’efectuen les operacions que s’indiquen al 
«Programa de manteniment trimestral» de la norma UNE 23120.  

Comprovació de la senyalització dels extintors. 

1 ANY 

Efectuar les operacions de manteniment segons el que estableix el «Programa de 
manteniment anual» de la norma UNE 23120.  

En extintors mòbils, s’ha de comprovar, addicionalment, el bon estat del sistema de 
trasllat. 

5 ANYS 

Realitzar una prova de nivell C (timbratge), d’acord amb el que estableix l’annex III del 
Reglament d’equips a pressió, aprovat pel Reial decret 2060/2008, de 12 de desembre.  

A partir de la data de timbratge de l’extintor (i per tres vegades) s’ha de procedir al seu 
retimbratge d’acord amb el que estableix l’annex III del Reglament d’equips a pressió. 

 
 

EQUIP BOQUES D’INCENDI EQUIPADES (BIE) 

3 MESOS Comprovació de la senyalització de les BIE. 

1 ANY 

Efectuar les operacions d’inspecció i manteniment anuals segons el que estableix 
UNE-EN 671-3. 

La vida útil de les mànegues contra incendis és la que estableixi el seu fabricant, 
transcorreguda la qual s’han de substituir. En cas que el fabricant no estableixi una 
vida útil, aquesta es considera de 20 anys. 

5 ANYS 
Efectuar les operacions d’inspecció i manteniment quinquennals sobre la mànega 
segons el que estableix la UNE-EN 671-3. 

 
 

EQUIP HIDRANTS 

3 MESOS 

Comprovar l’accessibilitat al seu entorn i la senyalització en els hidrants enterrats. 

Inspecció visual, amb la comprovació de l'estanquitat del conjunt.  

Treure les tapes de les sortides, greixar les rosques i comprovar l’estat de les juntes 
dels ràcords. 

Comprovació de la senyalització dels hidrants. 

6 MESOS 

Greixar la femella d’accionament o omplir-ne la cambra d’oli.  

Obrir i tancar l’hidrant i comprovar el funcionament correcte de la vàlvula principal i del 
sistema de drenatge. 

1 ANY Verificar l'estanquitat dels taps. 

5 ANYS Canvi de les juntes dels ràcords.  
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EQUIP SISTEMES DE COLUMNA SECA 

6 MESOS 

Comprovació de l’accessibilitat de l’entrada del carrer i preses de terra. Comprovació 
de la senyalització.  

Comprovació de les tapes i el funcionament correcte dels seus tancaments (greixatge 
si és necessari).  

Maniobrar totes les claus de la instal·lació per verificar-ne el funcionament correcte. 
Comprovar que les claus de les connexions siameses estan tancades.  

Comprovar que les vàlvules de seccionament estan obertes.  

Comprovar que totes les tapes de ràcords estan ben col·locades i ajustades. 

5 ANYS Prova de la instal·lació en les condicions de la seva recepció. 

 
 

EQUIP SISTEMES FIXOS D'EXTINCIÓ 

3 MESOS 

Comprovació que els dispositius de descàrrega de l’agent extintor (broquets, ruixadors, 
difusors…) estan en bon estat i lliures d’obstacles per al seu funcionament correcte. 
Comprovació visual del bon estat general dels components del sistema, especialment 
dels dispositius de posada en marxa i les connexions.  

Lectura de manòmetres i comprovació que els nivells de pressió estan dins dels 
marges permesos.  

Comprovació dels circuits de senyalització, pilots, etc., en els sistemes amb indicacions 
de control.  

Comprovació de la senyalització dels comandaments manuals d’aturada i disparament.  

Neteja general de tots els components. 

6 MESOS 

Comprovació visual de les canonades, dipòsits i maneguets contra la corrosió, el 
deteriorament o la manipulació.  

En sistemes que utilitzen aigua, verificar que les vàlvules, el tancament de les quals 
podria impedir que l’aigua arribés als ruixadors o pogués perjudicar el funcionament 
correcte d’una alarma o dispositiu d’indicació, estan completament obertes. Verificar el 
subministrament elèctric als grups de bombament elèctrics o altres equips elèctrics 
crítics. 

1 ANY 

Comprovació de la resposta del sistema als senyals d’activació manual i automàtics.  

En sistemes fixos d’extinció per aigua o per escuma, comprovar que el 
subministrament d’aigua està garantit en les condicions de pressió i cabal previstes.  

En sistemes fixos d’extinció per pols, comprovar que la quantitat d’agent extintor està 
dins dels marges permesos.  

En sistemes fixos d’extinció per escuma, comprovar que l’escumogen no s’ha 
degradat.  

Per a sistemes fixos d’inundació total d’agents extintors gasosos, revisar l’estanquitat 
de la sala protegida en condicions de descàrrega.  

Els sistemes fixos d’extinció mitjançant ruixadors automàtics s’han d’inspeccionar 
segons el que indica el «Programa anual» de la UNE-EN 12845.  

Els sistemes fixos d’extinció mitjançant ruixadors automàtics s’han d’inspeccionar cada 
3 anys segons el que indica el «Programa cada 3 anys» de la UNE-EN 12845.  

Nota: els sistemes que incorporin components a pressió que estiguin dins de l’àmbit 
d’aplicació del Reglament d’equips a pressió, aprovat mitjançant el Reial decret 
2060/2008, de 12 de desembre, s’han de sotmetre a les proves que estableix el 
Reglament esmentat amb la periodicitat que s’hi especifiqui. 

5 ANYS 
Prova de la instal·lació en les condicions de la seva recepció.  

En sistemes fixos d’extinció per escuma, determinació del coeficient d’expansió, temps 
de drenatge i concentració, segons la part de la norma UNE-EN 1568 que 
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correspongui, d’una mostra representativa de la instal·lació. Els valors obtinguts han 
d’estar dins dels valors permesos pel fabricant.  

Els sistemes fixos d’extinció mitjançant ruixadors automàtics s’han d’inspeccionar cada 
10 anys, segons el que indica el «Programa de 10 anys» de la UNE-EN 12845.  

Els sistemes fixos d’extinció mitjançant ruixadors automàtics s’han d’inspeccionar cada 
25 anys, segons el que indica l’annex K de la UNE-EN 12845. 

 
 

EQUIP SISTEMES DE PROVEÏMENT D'AIGUA CONTRA INCENDIS 

3 MESOS 

Verificació per inspecció de tots els elements, dipòsits, vàlvules, comandaments, 
alarmes motobombes, accessoris, senyals, etc.  

Comprovació del funcionament automàtic i manual de la instal·lació, d’acord amb les 
instruccions del fabricant o instal·lador.  

Manteniment d’acumuladors, neteja de borns (reposició d’aigua destil·lada, etc.). 
Verificació de nivells (combustible, aigua, oli, etc.).  

Verificació d’accessibilitat als elements, neteja general, ventilació de sales de bombes, 
etc. 

6 MESOS 

Accionament i greixatge de les vàlvules. Verificació i ajust dels premsaestopes. 
Verificació de la velocitat dels motors amb diferents càrregues.  

Comprovació de l’alimentació elèctrica, línies i proteccions. 

1 ANY 

Comprovació de la reserva d’aigua.  

Neteja de filtres i elements de retenció de brutícia en l’alimentació d’aigua. 
Comprovació de l’estat de càrrega de bateries i electròlit.  

Prova, en les condicions de recepció, amb realització de corbes de proveïment amb 
cada font d’aigua i d’energia. 

 
 

EQUIP SISTEMES PER AL CONTROL DE FUMS I DE CALOR 

3 MESOS 

Comprovar que no s’han col·locat obstruccions o introduït canvis en la geometria de 
l’edifici (envans, falsos sostres, obertures a l’exterior, desplaçament de mobiliari, etc.) 
que modifiquin les condicions d’utilització del sistema o impedeixin el descens complet 
de les barreres actives de control de fums.  

Inspecció visual general. 

6 MESOS 

Comprovació del funcionament dels components del sistema mitjançant la seva 
activació manual.  

Neteja dels components i elements del sistema. 

1 ANY 

Comprovació del funcionament del sistema en les seves posicions d’activació i 
descans, incloent-hi la seva resposta als senyals d’activació manuals i automàtics i 
comprovant que el temps de resposta està dins dels paràmetres de disseny.  

Si el sistema disposa de barreres de control de fum, comprovar que els espaiats de 
capçalera, vora i junta (segons UNE-EN 12101-1) no superen els valors indicats pel 
fabricant.  

Comprovació de la correcta disponibilitat de la font d’alimentació principal i auxiliar.  

Greixatge dels components i elements del sistema.  

Verificació de senyals d’alarma i avaria i interacció amb el sistema de detecció 
d’incendis. 
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EQUIP SISTEMES DE SENYALITZACIÓ LUMINESCENT  

1 ANY 

Comprovació visual de l’existència, la ubicació correcta i el bon estat pel que fa a 
neteja, llegibilitat i il·luminació (en la foscor) dels senyals, abalisaments i plans 
d’evacuació.  

Verificació de l’estat dels elements de subjecció (ancoratges, varetes, angulars, 
cargolam, adhesius, etc.). 

10 ANYS 
La vida útil dels senyals fotoluminescents és la que estableixi el seu fabricant. En cas 
que el fabricant no estableixi una vida útil, aquesta es considera de 10 anys. Una 
vegada passada la vida útil, els senyals han de ser substituïts.   

 
 

EQUIP LLUMS I SENYALITZACIÓ D'EMERGÈNCIA  

6 MESOS 

Comprovació de l'existència de tots els elements. 

Comprovació del correcte funcionament. 

Comprovació del bon estat dels components. 

 
 

EQUIP TEULADES I DESGUASSOS 

3 MESOS 
Netejar teulades i desguassos per evitar problemes quan es produeixin fortes pluges 
(inundacions, manca de drenatge, col·lapse d'infraestructures, etc.). 

 
 

EQUIP MATERIAL ANTICONTAMINACIÓ  

3 MESOS 
Revisió de l’estat de conservació, accessibilitat per extracció en cas d'emergència, 
quantitat existent, reposició en cas necessari, identificació d'incidències i actualització 
d'inventari.  

 
 

EQUIP GRUPS ELECTRÒGENS 

3 MESOS 

Comprovacions mecàniques: nivell d’oli del motor i de refrigerant, nivell d’oli de la 
bomba d’injecció, inspecció general del motor, circuit d’aigua del motor i de l’alternador, 
nivell de l’aigua del radiador del motor, nivell de gasoil del dipòsit, fuites d’oli o aigua, 
estat de les corretges de la bomba d’aigua i de l’alternador, funcionament de la bomba 
de tràfec, temperatura del motor, neteja general del grup i estat de la pintura de la 
carcassa.  

Comprovacions elèctriques: resistència d’escalfament del càrter, nivell d’electròlit i 
estat de la bateria, neteja del quadre, inspecció visual i neteja de les commutacions, i 
automatisme d’arrancada i de prova. 

Nota: la periodicitat de les operacions de manteniment preventiu dels grups 
electrògens pot variar en funció de les hores de funcionament i segons les indicacions 
del fabricant. 

 

EQUIP INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA, DE GAS I DE CLIMATITZACIÓ   

1 ANY Revisió de les instal·lacions per part d’una empresa instal·ladora autoritzada. 

3 ANYS 
Inspecció de les instal·lacions elèctriques de mitja tensió per un organisme de control 
acreditat.  

5 ANYS 
Inspecció de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió per un organisme de control 
acreditat. 
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EQUIP DESFIBRIL·LADORS EXTERNS AUTOMÀTICS (DEA) I SEMIAUTOMÀTICS (DESA) 

1 ANY 

Per al manteniment dels desfibril·ladors se seguiran, en tot moment, les prescripcions 
del seu fabricant. Tanmateix, s'indiquen les següents actuacions mínimes de 
manteniment.  

Revisió dels aparells i els seus components per part d’una empresa externa 
autoritzada. Verificació del funcionament del desfibril·lador, comprovació de la 
senyalització i cartells, i comprovació d’accessoris (cabina exterior, bateria, alarma 
visual i sonora, elèctrodes per a adults i elèctrodes pediàtrics). 

5 ANYS 
Substitució dels aparells i dels seus components per part d’una empresa externa 
autoritzada. 

 

Els equips i sistemes de protecció activa contra incendis s'han de sotmetre al programa de 
manteniment establert pel fabricant i, com a mínim, a les operacions indicades en la taula anterior, les 
quals es troben regulades en el Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament 
d'instal·lacions de protecció contra incendis. La inspecció decennal ha de ser realitzada per un 
organisme de control acreditat mentre que les operacions trimestrals i semestrals han de ser 
realitzades pels titulars de les instal·lacions a través del seu personal de manteniment, així com també 
les operacions anuals relatives a la senyalització luminescent. La resta d'operacions anuals i 
quinquennals han de ser realitzades pel personal de les empreses externes especialitzades.  

Les operacions de manteniment descrites en aquest capítol figuren en el registre de planificació de 
controls del port i en el dels responsables de realitzar-ne el seu seguiment, el qual està establert pel 
Sistema de Gestió Integrat de Ports de la Generalitat. Es realitzen operacions de manteniment 
preventiu (inspeccions i revisions periòdiques) i de manteniment correctiu. Es disposa dels registres 
associats a les operacions de manteniment realitzades en cada cas. 

IV.1.3.2 ESTUDI I AVALUACIÓ DELS INCIDENTS I ACCIDENTS 

El Comitè d’Autoprotecció o el Responsable d'Implantació estudiarà tots els incidents i accidents 
ocorreguts a l’establiment referits a l’autoprotecció, dels quals s’ha de deixar constància mitjançant un 
informe.  

A través del Cap de l’Emergència (CE), s’ordenarà la investigació de les causes i condicions de 
desenvolupament de l’emergència a fi i efecte d’obtenir el coneixement necessari per a l’adopció de 
mesures preventives i correctives. Convindrà investigar les causes per les quals s’ha produït 
l’emergència, les conseqüències i els danys ocasionats; s’analitzarà quina ha estat l’actuació i 
comportament del públic present i del personal del centre, dels equips d’emergència, de l’organització i 
coordinació del pla d’actuació, de la coordinació amb els mitjans externs d’ajut i amb els plans d’àmbit 
superior i s’analitzarà el funcionament dels mitjans materials d’autoprotecció, tot plegat, amb l’objectiu 
d’adoptar les mesures correctores que siguin precises. 

D’acord amb l’article 12.5 del Decret 30/2015, un cop conegudes les conseqüències i possibles causes 
de les emergències, així com una estimació de la població afectada, les persones titulars de les 
activitats i centres, en el termini màxim de 7 dies hàbils, han d'elaborar i trametre un informe, a través 
del registre electrònic establert per l'Administració de la Generalitat, a la direcció general competent en 
matèria de protecció civil, el qual ha de detallar com a mínim: 

- Descripció de l’emergència i de les seves causes conegudes. 

- Hora exacta i procediment de detecció de l'emergència.  

- Cronologia de les actuacions reals i de les actuacions previstes en el pla d'autoprotecció, 
incloses les comunicacions internes i externes. 

- Mesures de protecció preses (confinament o evacuació de les persones ocupants). 

- Aspectes del pla d'autoprotecció a millorar o modificar, com a resultat de l’experiència derivada 
de l’emergència. 
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S’ha de portar un registre de tots els incidents i accidents. El format d’aquest registre es troba en 
l’annex 2. 

IV.1.3.3 ANÀLISIS D’ACCIDENTS I INCIDENTS 

L'anàlisi històric és la font principal a l'hora d'analitzar els riscos d'una instal·lació o centre, i al mateix 
temps l'anàlisi de les actuacions davant d'un incident o accident real permeten també millorar 
l'operativitat del pla. És per tot això que, com a mínim, cal mantenir un registre d'incidents i accidents, a 
partir dels quals cal analitzar: 

- Si aquest risc estava contemplat en el pla d'autoprotecció. 

- Si es van dur a terme les accions adequades. 

- Si aquestes accions es van fer seguint els procediments preestablerts, i avaluar possibles 
millores. 

- Altres consideracions a criteri dels actuants. 

Un exemple molt bàsic de registre seria una taula com la següent: 

Data Hora Lloc 
Tipus d’incident o 

accident 
Aspectes remarcables 

     
 
 
 
 

IV.1.3.4 MANTENIMENT DEL MATEIX PLA 

El PAU es defineix com un document intrínsecament viu, ja que totes les dades, equips i actuacions 
previstes han d’estar sempre al dia i s’ha de garantir la seva eficàcia.  

Aquestes tasques necessiten d’un pressupost per portar-les a la realitat. És una funció de la persona 
Responsable de la Implantació del Pla i del Comitè d’Autoprotecció determinar i assignar els recursos 
econòmics necessaris. 

L’operativitat real del Pla queda garantida pel seu correcte manteniment, i per les seves revisions 
periòdiques. 

Aquest programa comporta, entre altres, els aspectes següents: 

- Mantenir al dia l’inventari de mitjans i recursos. 

- Mantenir al dia la valoració dels riscos i les seves conseqüències, en col·laboració amb les 
concessions. 

- Desenvolupar i seguir els programes de formació destinats al personal i serveis actuants. 

- Comprovar periòdicament el Pla, per tal que els recursos es trobin en el mateix grau 
d’operativitat que el Pla els assigni.  

- En general, fer totes aquelles modificacions que puguin afectar el Pla i que no comportin la 
seva revisió. 

- Dur a terme les propostes econòmiques adients perquè siguin viables tots els aspectes del Pla. 
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IV.1.3.5 COMPILACIÓ DE LES ACTUACIONS DE FORMACIÓ 

De les actuacions d'implantació i de manteniment de l'eficàcia del pla es conserva informació detallada 
per part de la persona titular de l'activitat a disposició de les administracions públiques.  

Abans de dos anys de vigència del Pla, la persona titular o responsable de l’activitat elaborarà un 
informe de descripció de les actuacions d’implantació del pla realitzades en el primer any, signat pel 
cap de l’emergència. De forma quadriennal, s’elaborarà un informe de descripció de les actuacions de 
manteniment del pla també signat pel cap de l’emergència. 

A continuació hi ha elements per al registre de les accions formatives i que faciliten l'elaboració de 
l'informe d'implantació que s'ha de presentar en la propera homologació: 

- Llistes d'assistència 

- Enquestes d'avaluació de les sessions 

- Fotografies de les diferents sessions. 

Informe de campanya d'implantació: 

- Sessions: data, hora, lloc 

- Còpies documentació de control 

- Resum valoració 

- Compilació de qüestions: preguntes més freqüents i respostes donades 
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IV.2. ACTUALITZACIÓ I REVISIÓ DEL PLA 

És un requisit del Decret 30/2015 que l'actualització i revisió del pla d'autoprotecció sigui elaborat i 
signat per personal tècnic competent i estigui subscrit per la persona titular de l'activitat.  

D’acord amb l’article 6.1 del Decret 30/2015, el pla d’autoprotecció s'ha de revisar sempre que hi hagi 
una modificació substancial i, com a mínim, cada quatre anys. La revisió del pla ha de seguir el mateix 
procediment d’homologació inicial i s’ha de trametre a la direcció general competent en matèria de 
protecció civil, a través del registre electrònic establert per l'Administració de la Generalitat. 

D'acord amb l'article 6.2 del Decret 30/2015, a banda de les revisions periòdiques del pla 
d’autoprotecció, aquest ha d’estar permanentment actualitzat, és a dir, la persona titular de l’activitat és 
responsable de la modificació sistemàtica de les dades que hagin pogut tenir alguna variació i 
d'incorporar-les en els protocols d'actuació. El pla d'autoprotecció actualitzat s'ha de trametre, a través 
del registre electrònic establert per l'Administració de la Generalitat, a la direcció general competent en 
matèria de protecció civil.  

Per planificar, coordinar i seguir les accions d’implantació se celebraran reunions periòdiques, de la 
tipologia, contingut i format indicats en l’apartat 4.1.2 d’aquest pla.  

L'actualització d'un pla d'autoprotecció consisteix a modificar de forma sistemàtica les dades del pla 
d'autoprotecció que hagin sofert alguna variació, de manera que les dades que consten en el pla siguin 
les actuals. 

Es llisten a continuació els treballs que més sovint inclou l'actualització d'un PAU: 

- Actualització de les dades identificatives. 

- Actualització de les dades descriptives tant de les instal·lacions com els mitjans i recursos 
humans i materials. 

- Actualització del resum de riscos laborals. 

- Millores en fitxes i procediments, per exemple com a resultat d'un simulacre. 

- Actualització de cartografia, deguda a redistribucions de l'espai, ampliacions sense canvis en 
el risc, millores en els accessos, obres de llarga durada amb efectes no significatius. 

- Actualitzacions dels riscos externs per a canvis en els plans de protecció civil sense grans 
implicacions. 

- Actualització dels programes d'implantació i manteniment. 

- Actualització, millora o incorporació de nous annexos. 

- Actualització de telèfons i responsables tant interns com externs. 

- Variacions de l'entorn immediat: instal·lacions veïnes, infraestructures bàsiques, polígon, 
veïns, etc. 

Les revisions, que han de passar el tràmit d'homologació, van necessàriament lligades a noves 
campanyes de formació i simulacres, per a implantar correctament els canvis introduïts i assegurar el 
coneixement per part de tots els implicats. 

La sistemàtica per recollir els canvis és la següent: 
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Actualitzacions del PAU 

 
Descripció del 

canvi 
Documents a 

modificar 

Signatura i data 
de control i 
verificació 

Actualització 
enviada per 

Hermes a data 

Canvis de personal i/o telèfons 

Canvi núm. 1     

Canvi núm. 2     

...     

Canvis organitzatius 

Canvi núm. 1     

Canvi núm. 2     

...     

 

Revisions del PAU 

 
Descripció del 

canvi 
Documents a 

modificar 

Signatura i data 
de control i 
verificació 

Revisió enviada 
per Hermes a 

data 

Canvi núm. 1     

Canvi núm. 2     

...     
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V. ANNEXOS 
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ANNEX I. DIRECTORI DE COMUNICACIONS  

I.1. TELÈFONS D’EMERGÈNCIES D’AJUDA EXTERNA 

 

TRUCADES OBLIGATÒRIES Telèfon 

Bombers 

112 
Mossos d’Esquadra 

SEM 

Agents Rurals 

CECAT 93 551 72 85 

CECAT Reus 977 297 600 

Policia Local de Cambrils 977 794 566 

Centre de Coordinació de Salvament Marítim de Tarragona 
(en cas d’emergència en l’àmbit marítim) 

977 216 203 / 977 216 215 

Servei Marítim de la Guàrdia Civil 
(en cas d’emergència en l’àmbit marítim) 

062 

 

ALTRES TELÈFONS D’EMERGÈNCIA D’AJUDA EXTERNA Telèfon 

Agència Catalana de l’Aigua 93 567 28 00 

Agència de Residus de Catalunya 93 567 33 00 

Ajuntament de Cambrils 977 794 579 

Capitania Marítima de Tarragona 977 240 955 

Hospital Lleuger Antoni de Gimbernat (Cambrils) 977 363 074 

Hospital Sant Pau i Santa Tecla (Tarragona) 977 259 900 

Hospital Universitari Joan XXIII (Tarragona) 977 295 800 

Salvamento Marítimo 
(Emergencias Marítimas) 

900 202 202 

Servei d'Informació Toxicològica 91 562 04 20 

Servei Meteorològic de Catalunya 93 567 60 90 

 
Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT Reus) 
 

Adreça Carrer dels Pagesos, s/n 43206 – Reus 

Telèfon 977 297 600 

Fax 977 772 132 

e-mail cecat@gencat.cat    

 
  

mailto:cecat@gencat.cat
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Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT Barcelona) 

Adreça 
Passeig de Sant Joan nº 43 – Barcelona  

Dependències del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació. 

Telèfon 93 551 72 85 

Fax 93 551 72 86 

e-mail cecat@gencat.cat   

Centre de coordinació operativa municipal (CECOPAL) 

Lloc Centre de gestió d'emergències 

Adreça Avinguda de les Glòries Catalanes, 3, 08221 

Telèfon 93 780 55 55 

Fax 92 739 70 85 

Centre de recepció d'alarmes (CRA) 

Lloc Policia Local 

Adreça 
Plaça de l’Ajuntament, 4 

43850 Cambrils 

Telèfon 977 794 566 / 092 

Fax 977 794 082 

Altres comunicacions policia@cambrils.org 

I.2. TELÈFONS DEL PERSONAL D’EMERGÈNCIA DE L’ACTIVITAT

Càrrec Telèfon 

Directora General de Ports de la Generalitat 

Director de la Zona Portuària Sud 

Guardamolls port Cambrils 

Cap de Guardamolls ZPS 

Tècnic Qualitat i Medi Ambient ZPS 

mailto:cecat@gencat.cat
mailto:policia@cambrils.org
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I.3 TELÈFONS DE CONTACTE EN CAS D’EMERGÈNCIA DE LES ACTIVITATS DEL PORT DE

CAMBRILS

ACTIVITAT I RAÓ SOCIAL NOM TELÈFON 

Be Charter Boats, S.L. 

Catamarans Salou 2000, S.L. 

Creuers Costa Daurada, S.L. 
977 363 090 

Goleta Cambrils 2007, S.L. 
977 381 253 

Club Nàutic Cambrils – Bar Barlovento 

Club Nàutic Cambrils 
977 360 531 

Club Nàutic Cambrils – Restaurant 

Edistribución Redes Digitales, S.L.U. 

Confraria de pescadors de Cambrils – Bar 
restaurant La Confraria 

977 360 052 

Confraria de pescadors de Cambrils 

977 360 052 

Repsol Comercial de Productos 
Petrolíferos, S.A. 

Jaspi 2000, S.L. – Restaurant Sota Cel 
977 791 506 

Miramar GC, S.L. – Restaurant Miramar 
977 360 063 

Natalicosta, S.L. – Restaurant Trastevere 
977 072 028 

Saba Aparcament, S.A. 

Aparcaments i mobilitat de Cambrils, SLM 
977 364 087 
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I.4 TELÈFONS DE LES EMPRESES DE SERVEIS I MANTENIMENT

Servei Telèfon 

Abalisament Ràpita Electricitat, S.L. - RAELEC 
977 743 215 (At. client) 

648 208 760 / 657 516 777 (Avaries) 

Aigua i llum 

Comaigua, S.L. 

(Subministrament aigua) 

977 992 512 (At. client) 

900 100 342 (Avaries) 

Nexus Energía, S.A. 

(Subministrament llum) 

900 818 533 (At. client) 

800 760 706 (Avaries Endesa) 

Ràpita Electricitat, S.L. - RAELEC 

(Manteniment baixa tensió) 

977 743 215 (At. client) 

648 208 760 / 657 516 777 (Avaries) 

Grues 
Grúas Romaní, S.A. 977 701 795 

Grues i Transports Laval, S.L. 977 744 421 

Manteniment i 
neteges 

Limpiezas Senar, S.L. 

(Neteja xarxa clavegueram) 
964 470 996 

Obras y Hormigones Blanco, S.L. 

(Neteja sòlids flotants aigua) 
977 360 702 

Serveis Comarcals Mediambientals, 
S.A. - SECOMSA 

(Neteja paviments) 

977 103 216 

Serveis i Reparacions Hidràuliques, 
S.A. - SIRHSA 

(Manteniment bombes fecals) 

977 551 456  

Material 
anticontaminació 

Haléco Iberia, S.L. 93 264 39 37  

Kepler, Ingeniería y Ecogestión, S.L. 93 844 44 64  

Markleen Management, S.L. 976 683 000 

Sorbcontrol, S.L. 902 889 192  

Sistemes contra-
incendis 

Extingil, S.L.L. 
977 743 331 

Transportistes de 
residus autoritzats 

Contenidors Baix-Mont, S.L. 977 703 698 

Ecojet, S.L. 977 547 868 

Ferralla i Metalls Vilamalla, S.L. 
(FEMEVI) 

972 525 210 

Griñó Ecològic, S.A. 977 215 274 

Limpieza y Transporte de Residuos, 
S.L. (LTR)

93 223 40 86 

Nordvert, S.L. 977 393 544 

Prontoservis, S.L. 977 701 011 

Recuperacions Masnou, S.L. 
(RECUMAS) 

93 867 07 95 

Treballs subaquàtics 
Serveis Marítims i Subaquàtics del 
Delta, S.L.U. (DELTASUB) 

977 070 290
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Vigilància i 
seguretat 

TRESSAT Instal·lacions 
Electròniques, S.C.C.L. 

902 402 502  

I.5 CANALS DE RÀDIO VHF EN CAS D’EMERGÈNCIA EN L’ÀMBIT MARÍTIM

Comunicació per avís inicial de l’emergència CANAL 9 

Comunicació durant l’emergència 

(passar de Canal 9 a canal 73) 

CANAL 73 o 74 

(utilitzar el canal 74 en cas que el canal 
73 no estigui lliure) 
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ANNEX II. FORMULARIS PER LA GESTIÓ DE LES EMERGÈNCIES 
 

1) Comunicat establert per l’avís extern en cas d’emergència 

2) Comunicació de sinistre de danys materials 

3) Comunicació de sinistre de Responsabilitat Patrimonial i Civil 

4) Informe d’emergència 

5) Registre de reunions del comitè d’autoprotecció  

6) Qüestionari d’assistència i avaluació activitat formativa 

7) Informe de simulacre 

8) Informe de simulacre de trucades 

9) Informe d’implantació del pla  

10) Informe de manteniment del pla  

11) Programa d'activitats de formació, informació i divulgació  

12) Programa d'exercicis i simulacres  
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Comunicat establert per l’avís extern en cas d’emergència: 
 

 
 

Telèfons d’ajuda externa: 

- 112 

- CECAT Bcn / Reus:  Tel: 93 551 72 85 / 977 297 600 

Fax: 93 551 72 86 / 977 772 132 

cecat@gencat.cat 

- CRA Municipal:   977 794 566 / 092 

 

 

“Sóc el/la _____________ (persona que truca), __________ (càrrec), i truco des del Port de 

Cambrils, a la província de Tarragona. 

 

S’ha produït un: ☐ Incendi  ☐ Explosió  ☐ Accident  ☐ Fuita  ☐ Robatori  ☐ .................  al 

________ (lloc / zona) 

 

Hi ha (molt o poc) fum. De moment hi ha ________ (núm.) ferits i estem evacuant ________ (lloc / 

zona). 

 

Hem activat el Pla d'Emergència en PRE-EMERGÈNCIA / EMERGÈNCIA PARCIAL / 

EMERGÈNCIA GENERAL.  

 

Necessitem suport extern: ☐ Bombers    ☐ Sanitaris    ☐ Altres.........  

 

Aquests haurien d’accedir al centre preferentment per__________ (punt d’aproximació en funció de 

la situació de l’emergència).  Truco des del telèfon __________ (telèfon) 

 

 

Repeteixo,  sóc el/la _____________ (persona que truca), __________ (càrrec), i truco des del Port 

de Cambrils, a la província de Tarragona. 

 
Si us plau, confirmeu la informació.” 
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Comunicació de sinistre de danys materials 
 
Dades de la persona que fa la tramesa 

 
-Cognoms i nom                                                                                                                           Mail 

 
-Port 

 
-Data i hora del succés                                                                                                                 Personal de PG accidentat 

 
Dades del bé sinistrat 

 
-Tipus de bé 

 
-Lloc 

 

-Testimonis 

 
-Intervenció de la autoritat (dades de la Mateixa) 

Descripció del sinistre (fer croquis) 

 
 
 

 
 
Estimació del valor dels danys / Pressupost 
 

Vehicle que ha provocat el sinistre  

 
-Classe (turisme, camió, grua...) 

 
-Marca Model 

 
-Matrícula 

 

Assegurat (mirar pòlissa) 

 
-Nom 

 
-Cognoms 

 
-Adreça 

 
- Telèfon 

 

Asseguradora 

 
-Número de pòlissa 

 
-Agència 

 
-Els danys propis del vehicle estan assegurats? Si/No 

 

Conductor/a 

 
-Cognoms i Nom                                                                                                                                     Categoria                                                                                   

 
-Adreça                                                                                                                                                     Vàlid fins 

 
-Permís de conduir número 

 
-Signatura del/de la conductor/a 

 
 
 
 
 

Signatura de la persona que fa la tramesa i segell                         Lloc i data   _________, ___ de _________ de 

20__ 
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Comunicació de sinistre de Responsabilitat Patrimonial i Civil   

 
Dades de la persona que fa la tramesa 
Cognoms i nom 

 

e.mail 

Cognoms i nom  de la persona de contacte 
(pot ser la mateixa que fa la tramesa) 

 

Centre 
 

 

Adreça Número 

 

Codi postal 

 
Municipi 

 
Telèfon 

 
Fax 

 

 
Dades del sinistre 

Data d’ocurrència i hora 

 

 Data de declaració 

Lloc on va ocórrer el sinistre 

 

Dades del perjudicat (nom cognoms i telèfon) 

  

Descripció del sinistre 

 

 
Estimació de la reclamació 

 

 
 
 
 
 

Signatura de la persona que fa la tramesa i segell Lloc i data   ________, ___ de _________ de 20__ 
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INFORME: Núm.  Data (hora) del succés  

 IE_dd-mm-aa  

    

1. DESCRIPCIÓ 

 Incidència                                                      Emergència (comunicació a Hermes) 

 
 
 
 

 

2. CAUSES CONEGUDES 

 
 
 
 

 

3. DETECCIÓ 

(Hora exacta i procediment de detecció de l'emergència.) 

 
 
 
 

 

4. CRONOLOGIA D’ACTUACIONS I COMUNICACIONS 

PREVISTES AL PAU (omplir en cas d’emergència) 

Hora Emissor Receptor Accions  

    

    

    

REALS  

Hora Emissor Receptor Accions  

    

    

    

 

5. MESURES DE PROTECCIÓ PRESES 

(Confinament o evacuació dels i de les ocupants, si aplica.) 
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6. MITJANS I RECURSOS UTILITZATS 

(Hores de personal, quantitat de material emprat, treballs realitzats per empreses externes, etc.) 

 
 
 

 

7. MILLORES I MODIFICACIONS DEL PAU 

(Com a resultes de l’experiència derivada de l emergència.) 

 
 

 

 
<Municipi>, <dia> de <mes> de <20xx>. 
 

[signatura] 
 
 
<nom i cognoms> 
Responsable tècnic de Ports de la Generalitat  
 

 



 

INFORME D’EMERGÈNCIA 
PORT: <Nom del port> 
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Registre de les reunions anuals ordinàries: 
 

Reunió ordinària número 1 

Data:  Lloc:  

Participants: 

 
 
 

Objectius: 

 
 
 

 

Reunió ordinària número 2 

Data:  Lloc:  

Participants: 

 
 
 

Objectius: 

 
 
 

  
Registre de la reunió extraordinària: 
 

Reunió extraordinària 

Data:  Lloc:  

Participants: 

 
 
 

Incident: 

 
 
 

 
Registre de la reunió post – simulacre: 
 

Reunió post - simulacre 

Data:  Lloc:  

Participants: 

 
 
 

Simulacre: 

 
 
 
 

 



QÜESTIONARI D’ASSISTÈNCIA I AVALUACIÓ ACTIVITAT FORMATIVA  

(durada inferior o igual a un dia) 

Lloc i data  
 

Professor/Empresa Signatura 

  
 

 

Contingut i hores : 
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INFORME: Núm.  Data (hora) del simulacre 

 xx/PORT/aaaa   

    

1. OBJECTIUS 

 
 
 
 
 

 

2. ESCENARI SIMULAT 

 
 
 
 
 

 

3. PARTICIPANTS 

 

 

 

 

4. CRONOLOGIA 

Hora salta l'alarma/produeix l'accident/... (inici simulacre).  
Hora avisos interns i qui els realitza.  
Hora avisos als serveis d'emergència (112, CECAT i/o CRA) i qui els realitza. 
Quan s'activa el PAU i en quina fase. Hora i motiu canvi de fase (si és el cas). 
Principals accions dels actuants del PAU. 
Si participen serveis d'emergència externs, hora arribada. 
Hora es desactiva el PAU. 
Finalització del simulacre. 

Hora Emissor Receptor Accions  

    

    

    

 

5. VALORACIONS 

(S’han complert els objectius?  

L'organització ha respost correctament davant l'emergència?  
Els procediments d'actuació són els adequats?  
Els mitjans i recursos són suficients i els adequats?  
Si participen serveis d'emergència externs, com ha estat la coordinació amb aquests?) 
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6. ACCIONS DE MILLORA (si s’escau) 

Responsable Accions que comporten canvis en el PAU 

  

  

  

Responsable Accions d'implantació 

  

  

  

 

 
<Municipi>, <dia> de <mes> de <20xx>. 
 

[signatura] 
 
 
<nom i cognoms> 
Responsable tècnic de Ports de la Generalitat  
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INFORME: Núm.  Data (hora) del simulacre 

 xx/PORT/aaaa   

    

1. OBJECTIUS 

 
 
 
 
 

 

2. ESCENARI SIMULAT 

 
 
 
 
 

 

3. PARTICIPANTS 

 

 

 

 

4. CRONOLOGIA 

Hora salta l'alarma/produeix l'accident/... (inici simulacre).  
Hora avisos interns i qui els realitza.  
Hora avisos als serveis d'emergència (112, CECAT i/o CRA) i qui els realitza. 
Quan s'activa el PAU i en quina fase. Hora i motiu canvi de fase (si és el cas). 
Principals accions dels actuants del PAU. 
Si participen serveis d'emergència externs, hora arribada. 
Hora es desactiva el PAU. 
Finalització del simulacre. 

CRONOGRAMA DE COMUNICACIONS: <Nom activitat o entitat> 

Hora Emissor Receptor Accions  

    

    

    

FONT: <NOM DE LA FONT> 

CRONOGRAMA DE COMUNICACIONS: <Nom activitat o entitat> 

Hora Emissor Receptor Accions  

    

    

    

FONT: <NOM DE LA FONT> 
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CRONOGRAMA DE COMUNICACIONS: <Nom activitat o entitat> 

Hora Emissor Receptor Accions  

    

    

    

FONT: <NOM DE LA FONT> 

 

5. VALORACIONS 

(S’han complert els objectius? L'organització ha respost correctament davant l'emergència? Els procediments d'actuació són els 

adequats? Els mitjans i recursos són suficients i els adequats? Si participen serveis d'emergència externs, com ha estat la 
coordinació amb aquests?) 

 
 
 
 
 

 

6. ACCIONS DE MILLORA (si s’escau) 

Responsable Accions que comporten canvis en el PAU 

  

  

  

Responsable Accions d'implantació 

  

  

  

 

 
<Municipi>, <dia> de <mes> de <20xx>. 
 

[signatura] 
 
 
<nom i cognoms> 
Responsable tècnic de Ports de la Generalitat  
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INFORME: Núm.  Període (anual): 

 xx/PORT/aaaa   

    

1. FORMACIÓ 

(Descripció de les actuacions referents a formació que s'han realitzat: 
� Programa de formació realitzat (teòric i pràctic) i objectius d'aquest. 
� Sistema de control utilitzat per comprovar que el personal ha assolit els objectius plantejats en el programa de formació. 
� Resum dels resultats obtinguts pel personal al llarg del programa de formació (percentatge de personal que ha assolit els 
objectius). 
� Valoració del programa de formació i possibles millores de futur.) 

 
 
 
 
 
 

 

2. INFORMACIÓ ALS USUARIS 

(Descripció de les actuacions referents a la informació als usuaris que s'han realitzat: 
� Sistema utilitzat per informar sobre els riscos que genera l'activitat, mesures a prendre en cas d'emergència i mitjans per a què 
aquestes mesures siguin efectives (punt/s de trobada, vies d'evacuació, zona/es de confinament) 
� Valoració que en fan d'aquest sistema els usuaris. 
� Valoració d'aquest sistema i possibles millores de futur.) 

 
 
 
 
 
 

 

3. MITJANTS I RECURSOS 

(Descripció de les actuacions referents a la mitjans i recursos que s'han realitzat: 
� Criteris utilitzats per definir els mitjans i recursos necessaris. 
� Com s'han gestionat els mitjans i recursos. 
� Valoració de la gestió d'aquests i possibles millores de futur.) 

 
 
 
 
 
 
 

 

4. SIMULACRES  

(Descripció de les actuacions referents als simulacres que s'han realitzat: 
� Llista de tots els simulacres realitzats durant aquest període. 
� Descripció de com s’han introduït les accions de millora detectades en els simulacres en el PAU. 
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5. MILLORES DE FUTUR 

(Prioritzar les millores de futur de cara al següent període biennal) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. ACTUALITZACIONS DEL PAU 

(Resum-llistat de les actualitzacions del PAU que s'han realitzat al llarg d'aquest primer any de vigència, si és el cas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
<Municipi>, <dia> de <mes> de <20xx>. 
 

[signatura] 
 
 
<nom i cognoms> 
Responsable tècnic de Ports de la Generalitat  
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INFORME: Núm.  Període (quadriennal): 

 xx/PORT/aaaa   

    

1. FORMACIÓ 

(Descripció de les actuacions referents a formació que s'han realitzat: 
� Programa de formació realitzat (teòric i pràctic) i objectius d'aquest. 
� Sistema de control utilitzat per comprovar que el personal ha assolit els objectius plantejats en el programa de formació. 
� Resum dels resultats obtinguts pel personal al llarg del programa de formació (percentatge de personal que ha assolit els 
objectius). 
� Valoració del programa de formació i possibles millores de futur.) 

 
 
 
 
 
 

 

2. INFORMACIÓ ALS USUARIS 

(Descripció de les actuacions referents a la informació als usuaris que s'han realitzat: 
� Sistema utilitzat per informar sobre els riscos que genera l'activitat, mesures a prendre en cas d'emergència i mitjans per a què 
aquestes mesures siguin efectives (punt/s de trobada, vies d'evacuació, zona/es de confinament) 
� Valoració que en fan d'aquest sistema els usuaris. 
� Valoració d'aquest sistema i possibles millores de futur.) 

 
 
 
 
 
 

 

3. MITJANTS I RECURSOS 

(Descripció de les actuacions referents a la mitjans i recursos que s'han realitzat: 
� Criteris utilitzats per definir els mitjans i recursos necessaris. 
� Com s'han gestionat els mitjans i recursos. 
� Valoració de la gestió d'aquests i possibles millores de futur.) 

 
 
 
 
 
 
 

 

4. SIMULACRES  

(Descripció de les actuacions referents als simulacres que s'han realitzat: 
� Llista de tots els simulacres realitzats durant aquest període. 
� Descripció de com s’han introduït les accions de millora detectades en els simulacres en el PAU. 
� Descripció de com s’han introduït les accions de millora en simulacres posteriors i si la valoració és positiva o no.  
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5. MILLORES DE FUTUR 

(Prioritzar les millores de futur de cara al següent període quadriennal) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. ACTUALITZACIONS DEL PAU 

(Resum-llistat de les actualitzacions del PAU que s'han realitzat al llarg d'aquests quatre anys, si és el cas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
<Municipi>, <dia> de <mes> de <20xx>. 
 

[signatura] 
 
 
<nom i cognoms> 
Responsable tècnic de Ports de la Generalitat  
 

 

 

 



 

PROGRAMA D'ACTIVITATS DE FORMACIÓ,  
INFORMACIÓ I DIVULGACIÓ 
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Any:  
 
 

Port:   

Actuació: (Formació, informació o divulgació) 
 
 
 
 

Receptor/grup: (Personal propi, personal aliè o 
usuaris port) / (CE, CI, EPI, ESI, 
EEC o CCAC) 

Data i lloc:  
 
 
 

Formador:  

Convocats:  
 
 
 
 
 

Objectiu/s:  

Programa 
teòric: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Programa 
pràctic:  

 

Durada 
(hores): 

 
 
 
 
 
 
 

Documents 
referència:  

(Registre assistència activitat) / 
(Qüestionari avaluació activitat 
formativa) 

 

 



 

PROGRAMA D'EXERCICIS I SIMULACRES 
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Any:  
 
 

Port:   

Data:  
 
 
 

Hora:  

Tipologia: (Mitjans interns, mitjans externs o 
trucades d'emergència) 

 
 
 
 
 
 

Localització: (Sector/s) 

Descripció:  
 
 
 
 
 
 

Comunicació 
simulacre 
Administració: 

 

Reunions: (Coordinació, avaluació...) 
 
 
 
 
 

Informe 
simulacre: 
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ANNEX III. PLÀNOLS 
 

1.1 Plànol de situació  

1.2 Plànol d'emplaçament i accessos al port 

1.3 Plànol d’elements vulnerables  

 

2. Plànol de nomenclatura portuària 

2.1 Plànol dels sectors del port 

2.1.1. Plànol de distribució - Dic de ponent 

2.1.2. Plànol de distribució - Parc del pescador i moll de ponent 

2.1.3. Plànol de distribució - Moll Ribera Creuers turístics 

2.1.4. Plànol de distribució - Moll Ribera Club Nàutic 
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SIS. MANUAL D'ALARMA D'INCENDIS

SIS. AUTO. DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS

Z.M.T

DÀRSENA ESPORTIVA

1 embarcació auxiliar («Verge del Camí» 7ª TA-3-418-9)

CLUB NÀUTIC CAMBRILS

15 hidrants soterratsCATAMARANS SALOU

1 Fors transit 9492 JWN al garatge

CREUERS COSTA DAURADA

1 embarcació auxiliar Dorimar II

1 Peugeot Type

1 bomba d'aigua portàtil de gasolina

CREUERS COSTA DAURADA

4 sistemes manuals d'alarma que

abasteix a les embarcacions

BE CHARTER BOATS

1 embarcació auxiliar 5ªTA-3-4-21 Marina

Cambrils

1 bomba d'aigua portàtil de gasolina

GOLETA CAMBRILS

CN CAMBRILS (ESCAR)

2 bombes d'aigua portàtil de gasolina
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BIE
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3.1.1

0 5010 100m

CARRO MÒBIL POLS ABC 50KG

CN CAMBRILS (ESCAR)

2 EXTINTOR POLS ABC 9KG

2 EXTINTOR CO2 5KG

CN CAMBRILS

(BENZINERA)

2 EXTINTORS DE POLS ABC 6KG

1 EXTINTOR CO2 2KG

3 EXTINTOR POLS ABC 50KG

CN CAMBRILS

(BAR BARLOVENTO)

3 EXTINTORS DE POLS ABC 6KG

1 EXTINTOR CO2 5KG

1 EXTINTOR POLS ABC 2KG

CN CAMBRILS

(PANTALANS I MOLLS)

40 EXTINTORS DE POLS ABC 6KG

3 EXTINTOR POLS ABC 50KG

CN CAMBRILS

(RESTAURANT)

7 EXTINTOR POLS ABC 6KG

1 EXTINTOR CO2 5KG

1 BIE

CN CAMBRILS

(OFICINES I EDIFICI SOCIAL)

1 EXTINTOR DE POLS ABC 6KG

1 EXTINTOR DE CO2 5KG

2 EXTINTORS DE POLS ABC 3KG

1 BIE

PORTS DE LA GENERALITAT

(QUADRE ELÈCTRIC ANNEX OFICINA CN)

1 EXTINTOR POLS ABC 6KG

1 EXTINTOR CO2 5KG

APARCAMENT SABA

30 EXTINTOR POLS ABC 6KG

12 EXTINTOR CO2 5KG

10 BIE DE 25mm

PORTS DE LA GENERALITAT

(OFICINA)

1 EXTINTOR POLS ABC 6KG

1 EXTINTOR CO2 5KG

CONFRARIA PESCADORS CAMBRILS

(RESTAURANT LA CONFRARIA)

3 EXTINTORS DE POLS ABC 6KG

1 EXTINTOR DE CO2 5KG

1 BIE

CONFRARIA PESCADORS CAMBRILS

(OFICINA)

5 EXTINTORS DE POLS ABC 6KG

1 EXTINTOR DE POLS ABC 9KG

3 EXTINTOR CO2 5KG

1 BIE

CONFRARIA PESCADORS CAMBRILS

(LLOTJA)

3 EXTINTORS DE POLS ABC 6KG

4 EXTINTORS DE POLS ABC 9KG

3 EXTINTOR CO2 5KG

BE CHARTER

4 EXTINTORS DE POLS ABC 6KG AL PANTALÀ I MAGATZEM

2 EXTINTORS DE CO2 2KG

RESTAURANT TRASTEVERE

1 EXTINTOR POLS ABC 6KG

CN CAMBRILS

(ESCOLA DE VELA)

4 EXTINTOR POLS ABC 6KG

1 EXTINTOR CO2 5KG

PORTS DE LA GENERALITAT

(MAGATZEM PESCA)

2 EXTINTOR POLS ABC 6KG

1 EXTINTOR CO2 5KG

REPSOL

1 EXTINTOR DE POLS ABC 6KG

1 EXTINTOR DE POLS ABC 9KG

2 EXTINTORS DE POLS ABC 50KG

Z.M.T

CATAMARANS SALOU

1 EXTINTOR DE POLS ABC 2KG

CREUERS COSTA DAURADA

30 EXTINTORS DE POLS ABC 6KG A

LES EMBARCACIONS DORIMAR / DORIMAR II /

OCEAN FLY / DORIMAR EXPERIENCE

2 EXTINTORS DE POLS ABC 50 KG A DORIMAR

1 EXTINTOR DE CO2 DE 5 KG A DORIMAR EXPERIENCE

BOCA D'INCENDI EQUIPADA (BIE)

RESTAURANT SOTACEL

2 EXTINTORS DE POLS ABC 3 KG

GOLETA CAMBRILS (a l'embarcació)

6 EXTINTORS DE POLS ABC 6KG

2 EXTINTORS DE CO2 5KG

1 EXTINTOR DE POLS ABC 50KG
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PLÀNOL DE MATERIAL

ANTICONTAMINACIÓ

E: 1:3.500

3.2

0 5010 100m

MATERIAL ANTICONTAMINACIÓ

MAGATZEM ESCAR CN CAMBRILS

50 metres de barreres de contenció de PVC

REPSOL

40 metres de barreres absorbents

8 paquets de 100 fulls absorbents hidròfobs

PALLOL DE PESCA - PORTS DE LA GENERALITAT

130 metres de barreres absorbents

3 rotllos absorbents hidròfobs de mides 46 m x 41 cm

3 sacs d'absorbent vegetal ignífug pel terra de 6,5 kg/ut.

CLUB NÀUTIC CAMBRILS

MAGATZEM D'OLIS - CONFRARIA

2 sacs d'absorbent hidròfob pel terra (sepiolita)

CONTENIDOR ESCAR CN CAMBRILS

100 metres de barreres de contenció de PVC

20 metres de barreres absorbents

CN CAMBRILS (BENZINERA)

20 metres de rotllos absorbents hidròfobs

10 kg d'absorbent hidròfob pel terra (sepiolita)

Z.M.T

CAMIÓ CISTERNA REPSOL - CITESA

Absorció: 90L de vessament

BE CHARTER BOATS - MAGATZEM

100 m de barreres absorbents amb faldó (20 cm diàmetre)

96 m de barreres absorbents  (12 cm diàmetre)

2 paquets de 100 fulls absorbents hidròfobs

1 rotllo absorbent hidròfob de mides 44 m de llargada i 50 cm d'amplada

1 sac d'absorbent vegetal pel terra de 15 kg
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SISTEMA DE MEGAFONIA

MEGÀFON PORTÀTIL

SABA Aparcament

Megàfon portàtil a la sala d'atenció al client

CREUERS COSTA DAURADA

Sistema de megafonia amb

micròfon a les embarcacions

GOLETA CAMBRILS

Sistema elèctric de megafonia

a l'embarcació
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PUNT D'ATERRATGE (Helistop)

EVACUACIÓ VIANANTS

EVACUACIÓ VIANANTS PAS AMB ESCALES

EVACUACIÓ VEHICLES

PILONA PNEUMÀTICA

PUNT DE REUNIÓ

BARRERES D'ACCÉS

PORTA CORREDISSA

PORTA MANUAL

Alternatiu

41º03'49,6" N

1º03'48,9" E

Principal

41º03'50" N

1º03'30,4" E

Zona d'estesa de xarxes

Passeig Miramar

(zona Escales Reials)

Extrem aparcament Ribera

Club Nàutic Cambrils

Passeig Miramar

(zona pins)

Davant de l'edifici de l'escola de vela

Z.M.T

Zona d'estesa de xarxes

Passeig Miramar - zona escales reials

Davant l'edifici de l'escola de vela

Passeig Miramar (zona pins)

Extrem aparcament ribera

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
CO

AutoCAD SHX Text
CO

AutoCAD SHX Text
CO

AutoCAD SHX Text
CO

AutoCAD SHX Text
CO

AutoCAD SHX Text
CO

AutoCAD SHX Text
CO

AutoCAD SHX Text
MO

AutoCAD SHX Text
MO

AutoCAD SHX Text
MO

AutoCAD SHX Text
MO

AutoCAD SHX Text
MO

AutoCAD SHX Text
MO

AutoCAD SHX Text
MO

AutoCAD SHX Text
MO

AutoCAD SHX Text
MO

AutoCAD SHX Text
MO

AutoCAD SHX Text
MO

AutoCAD SHX Text
MO

AutoCAD SHX Text
MA

AutoCAD SHX Text
MA

AutoCAD SHX Text
MA

AutoCAD SHX Text
MA

AutoCAD SHX Text
MA

AutoCAD SHX Text
MA

AutoCAD SHX Text
MA

AutoCAD SHX Text
CN

AutoCAD SHX Text
CN

AutoCAD SHX Text
ED

AutoCAD SHX Text
ED

AutoCAD SHX Text
ED

AutoCAD SHX Text
ED

AutoCAD SHX Text
ED

AutoCAD SHX Text
ED

AutoCAD SHX Text
ED

AutoCAD SHX Text
ED

AutoCAD SHX Text
ED

AutoCAD SHX Text
ED

AutoCAD SHX Text
ED

AutoCAD SHX Text
ED

AutoCAD SHX Text
ED

AutoCAD SHX Text
ED

AutoCAD SHX Text
ED

AutoCAD SHX Text
ED

AutoCAD SHX Text
ED

AutoCAD SHX Text
ED

AutoCAD SHX Text
ED

AutoCAD SHX Text
ED

AutoCAD SHX Text
ED

AutoCAD SHX Text
ED

AutoCAD SHX Text
ED

AutoCAD SHX Text
PO

AutoCAD SHX Text
CL

AutoCAD SHX Text
CL

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?



1

2

3

4

5

6

8

9

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
25

26

27

28

29

30
31

32

33

34

35

36

37

19

11c

13c

48

18

18

18c

JULIOL 2023
DATA

REVISIÓ
3.1

PLA D'AUTOPROTECCIÓ
PORT DE CAMBRILS

LLEGENDA

a ssociats
c o n s u l t o r s

info@tassociats.com
T &

Teodora Lamadrid, 47B
08022 Barcelona
Tel. 934 186 574 / fax 934 178 718

www.tassociats.com

N

FORMAT DIN-A3
E: 1:3.500

5.1

ELEMENTS RISC 

0 5010 100m

ELEMENTS VULNERABLES

ESTACIÓ TRANSFORMADORA

Edistribución

Edifici pública concurrència i

locals de restauració (CN Cambrils)

Serveis ús exclusiu marineria

(CN Cambrils)

Punt recepció aigües residuals

i sentina (CN Cambrils)

1 dipòsit 400L aigües sentina tractades

Benzinera Club Nàutic Cambrils

1 dipòsit 40.000L gasoil

1 dipòsit 20.000L gasoil

Punt net recollida de residus (CN Cambrils)

Locals i Escar (CN Cambrils)

Benzinera Repsol

2 dipòsits 25.000L/ut. gasoil

Aparcament públic soterrat

(Saba Aparcament, S.A.)

Terrasses de restauració autoritzades

Terrasses de restauració autoritzades

Terrasses de restauració

concessionades

Caseta vigilant (pesca)
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ANNEX IV. FITXES D’ACTUACIÓ 
 
A las pàgines que es troben a continuació s’adjunten les fitxes d’actuació següents: 
 

 Fitxa d’actuació 1: Centre de control, alarma i comunicacions 

 Fitxa d’actuació 2: Cap d’Emergència 

 Fitxa d’actuació 3.1: Cap d’Intervenció 

 Fitxa d’actuació 3.2: Equip de Primera Intervenció 

 Fitxa d’actuació 3.3: Equip de Segona Intervenció 

 Fitxa d’actuació 4.1: Cap de l’Equip d’Evacuació i Confinament 

 Fitxa d’actuació 4.2: Equip d’Evacuació i Confinament 

 Fitxa d’actuació 5: Recepció de les Primeres Ajudes Externes 

 Fitxa d’actuació 6: Gabinet de comunicació 
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FITXA D’ACTUACIÓ 

1
CENTRE DE CONTROL, ALARMA I COMUNICACIONS 

Titular: Guardamolls del port de Cambrils 

Suplent: Oficina concessió afectada 

El centre de control, alarma i comunicacions pot establir-se en diferents indrets segons el lloc i el 
moment en què es produeixi l’emergència. A continuació es detalla el procediment a seguir per 
transmetre l’alarma, el qual coneixen tots els usuaris i concessionaris del port de Cambrils. 

PROTOCOL D’AVÍS TELEFÒNIC: 

1. En rebre l’avís, prendre les dades personals de qui fa la trucada i des de quin telèfon es 
produeix.

2. Comprovar la trucada rebuda.

3. Anotar la situació, lloc, tipus de sinistre i apreciació subjectiva de circumstàncies. (Olor, 
calor, fum, etc.)

4. Trucar al 112 i l’informarà de:

- Tipus d’emergència (accident, incendi, explosió...)

- Lloc del sinistre.

- Existència de víctimes i situació.

- Necessitat de mitjans especials d’actuació.

- Nivell d’actuació del PAU.

- Nom d’interlocutor i telèfon de contacte.

5. Trucar al CECAT: 93 551 72 85 i CECAT Reus: 977 297 600

6. Trucar al Cap d’Emergència

7. Trucar al Cap d’Intervenció

8. Trucar a la Policia Local de Cambrils: 977 794 566 

Si l’emergència es produeix en l’àmbit marítim: 

1. Trucar al Centre de Coordinació de Salvament Marítim de Tarragona (977 216 203 /
977 216 215).

2. Trucar al Servei Marítim de la Guàrdia Civil (062)

DURANT L’EMERGÈNCIA: 

 Realitzar les comunicacions necessàries d’acord amb el Cap d’intervenció i Cap de
l’Emergència.

 Si cal, comunicar-se amb els Equips de Primera i Segona Intervenció, i l’Equip d’Evacuació i
Confinament, sol·licitant:

- La preparació de les àrees d’acollida

- L’elaboració d’una llista de persones afectades, si n’hi ha.

 Si s’escau, donar suport al grup d’evacuació i confinament per solucionar tots els aspectes
relatius a les persones afectades per l’emergència (accions que es puguin realitzar des de
el Centre de Control (trucades, avisar, etc.).
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FITXA D’ACTUACIÓ 
 

1 

CENTRE DE CONTROL, ALARMA I COMUNICACIONS 

Titular: Guardamolls del port de Cambrils 

Suplent: Oficina concessió afectada  

 
FINALITZADA L’EMERGÈNCIA: 
 

 D’acord amb el Cap de l’Emergència, informar al CECAT (93 551 72 85) i CECAT Reus      
(977 297 600) de la finalització de l’emergència. 

Durant l’emergència, cal assegurar-se que queda una línia telefònica lliure per rebre trucades dels 
mitjans d’intervenció externs, així com del CECAT, per tal que puguin actualitzar la informació sobre 
l’evolució de l’emergència. 

La trucada al 112 no és obligatòria en els supòsits en què el pla d'autoprotecció s'apliqui de forma 
preventiva davant una contingència interna o externa o no es requereixi ajuda externa. 
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FITXA D’ACTUACIÓ 
 

2 
CAP DE L’EMERGÈNCIA 

Titular: Director Zona Portuària Sud 

Suplent: Guardamolls del port de Cambrils 

ACCIONS INICIALS: 

 Al rebre l’avís del CCAC o del Cap d’Intervenció (tenint en compte la seva valoració de la 
situació), decidir: 

- El nivell d’activació del pla en funció de la valoració del Cap d’Intervenció. 

- Els avisos interns i externs fets, realitzar els pendents i ordenar la realització d’avisos 
addicionals al CCAC. 

- Les mesures de protecció inicials a aplicar (intervenció, evacuació, confinament). 

 Confirmar l’activació del PAU al CECAT (93 551 72 85, CECAT Reus (977 297 600)  i 
cecat@gencat.cat) de:  

- Tipus d’emergència (accident, incendi, explosió...) 

- Lloc del sinistre. 

- Existència de víctimes i situació. 

- Necessitat de mitjans especials d’actuació. 

- Nivell d’actuació del PAU. 

- Nom d’interlocutor i telèfon de contacte. 

 Avisar als superiors jeràrquics. 

 Activar el gabinet de comunicació (GC). 

 Desplaçar-se, si escau, al Port de Cambrils, si no hi és present en el moment de l’emergència. 

DURANT L’EMERGÈNCIA 

1. Validar i coordinar les següents actuacions del PAU: 

a. Tancament/obertura d’accessos 

b. Evacuació i confinament 

c. Atenció als afectats 

d. Identificació de ferits 

e. Atenció als mitjans de comunicació 

2. Mantenir informat al CECAT. 

3. Mantenir informats als superiors jeràrquics. 

4. Mantenir informat al gabinet de comunicació (CG). 

5. En cas de vessament de contaminant a l’aigua i tancament de la bocana amb barreres 
anticontaminació: 

a. Informar-ne als sectors afectats (confraria de pescadors, club nàutic, creuers 
turístics, etc.). 

b. Sol·licitar a Salvament Marítim, si s’escau, la retransmissió d’un avís de ràdio (VHF 
canal 16) per informar del tancament de la bocana del port. 

6. En cas d’activació de plans d’àmbit superior, mantenir el contacte amb els corresponents 
òrgans directius. 

mailto:cecat@gencat.cat
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FITXA D’ACTUACIÓ 
 

2 
CAP DE L’EMERGÈNCIA 

Titular: Director Zona Portuària Sud 

Suplent: Guardamolls del port de Cambrils 

CONTROLADA L’EMERGÈNCIA 

1. Verificar la tornada a la normalitat. 

2. Declarar el final de l’emergència i desactivar el PAU. 

3. Informar al CECAT de la finalització de l’emergència. 

4. En cas de vessament de contaminant a l’aigua i un cop retirades les barreres 
anticontaminació de la bocana: 

a. Informar-ne als sectors afectats (confraria de pescadors, club nàutic, creuers 
turístics, etc.). 

b. Informar-ne a Salvament Marítim, si s’escau, perquè retransmeti un avís de ràdio 
(VHF canal 16) per informar de l’obertura de la bocana. 

5. Informar als organismes externs corresponents de la finalització de l’emergència. 

6. Notificar la fi de l’emergència al gabinet de comunicació (GC) i als superiors jeràrquics. 

 
  



 
Pla d’autoprotecció 
Port de Cambrils 

 

 

Revisió 3.1 – Juliol 2023  PAU Port de Cambrils 20230719 – Full 184 / 206 

FITXA D’ACTUACIÓ 
 

3.1 
CAP D’INTERVENCIÓ 

Titular: Guardamolls del port de Cambrils 

Suplent: Cap de Guardamolls Zona Portuària Sud 

El Cap d’Intervenció és el comandament natural de l’Equip de Primera Intervenció i ostenta la 
representació del Cap de l’Emergència en el lloc de l’emergència. 

ACCIONS INICIALS: 

1. En rebre l’avís, desplaçar-se fins al punt de l’emergència i fer la valoració inicial de la 
situació. 

2. Assegurar-se que el CCAC fa els avisos corresponents. 

3. Informar al Cap de l’Emergència, proposar-li l’activació del PAU i seguir les seves 
instruccions.  

4. Assegurar-se que la recepció d’ajuda externa queda coberta. 

5. En cas que l’emergència es produeixi en l’àmbit marítim, trucar a Salvament Marítim i a la 
Guàrdia Civil. 

DURANT L’EMERGÈNCIA:  

1. Coordinar les actuacions de l’equip de primera intervenció (EPI) i, si escau, de l’equip de 
segona intervenció (ESI), així com les de l’equip d’evacuació i confinament (EEC). 

2. Determinar les mesures d’evacuació o de confinament necessàries. 

3. Mantenir informat al Cap d’Emergència (CE). 

4. Ser l’interlocutor amb els mitjans d’intervenció externs i estar en contacte permanent amb 
aquests per tal de facilitar la informació sol·licitada.  

5. Seguir les instruccions dels mitjans d’intervenció externs i realitzar les accions 
complementàries sol·licitades. 

6. En cas de vessament de contaminant a l’aigua i tancament de la bocana amb barreres 
anticontaminació, garantir que els mitjans aquàtics que hagin d’actuar es trobin a la part 
exterior de la bocana o disposin d’un pas habilitat per accedir-hi, si és el cas. 

CONTROLADA L’EMERGÈNCIA: 

 Informar al Cap de l’Emergència de la finalització de les tasques d’intervenció. 

 Proposar al Cap de l’Emergència la desactivació del PAU, d’acord amb els mitjans 
d’intervenció externs.  
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FITXA D’ACTUACIÓ 
 

3.2 

EQUIP DE PRIMERA INTERVENCIÓ 

Components:  

Ajudant de Guardamolls 

Personal concessió afectada 

ACCIONS INICIALS: 

1. En ser avisats, dirigir-se al lloc de l’emergència. 

2. Fer ús dels equips de protecció individual (EPI) corresponents.  

3. Actuar seguint les consignes del cap d’intervenció (CI). 

4. En cas d’incendi, utilitzar els mitjans existents a la zona per extingir-lo. 

5. En cas d’evacuació, col·laborar amb l’equip d’evacuació i confinament. 

DURANT L’EMERGÈNCIA: 

Incendi en embarcació: 

1. Aïllar l’embarcació (retirar les embarcacions veïnes, etc.). 

2. Assegurar els caps que lliguen l’embarcació al moll. 

3. Trincar l’embarcació amb cadenes o cables metàl·lics al moll, si escau.  

4. Intentar apagar les flames.  

Incendi en edifici o instal·lació 

1. Tallar el subministrament elèctric de la zona afectada.  

2. Retirar productes que puguin fer revifar el foc.  

3. Retirar vehicles i embarcacions propers. 

4. Intentar apagar les flames. 

5. Tancar les portes per tal de confinar-lo. 

6. No intentar salvar objectes ni equipaments. 

Vessament de contaminant a l’aigua 

1. Localitzar l’origen del vessament i aturar-lo. 

2. Aturar el trànsit marítim. 

Vessament de contaminant al terra 

1. Localitzar l’origen del vessament i aturar-lo. 

2. Aturar el trànsit rodat. 

3. Senyalitzar la zona afectada. 

4. Utilitzar material absorbent per retirar el contaminant vessat.  

5. No tocar el contaminant vessat amb les mans. 

En general, intentar resoldre la situació d’emergència sense posar en perill la pròpia integritat física 
i mantenir, en tot moment, informat al cap d’intervenció (CI). 

CONTROLADA L’EMERGÈNCIA: 

1. Col·laborar en les tasques de neteja per tal de retornar a la normalitat. 
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FITXA D’ACTUACIÓ 
 

3.3 

EQUIP DE SEGONA INTERVENCIÓ 

Components:  

Ajudant de Guardamolls 

Marineria Club Nàutic Cambrils 

Només es constituirà en cas de vessament de contaminant a l'aigua o quan sigui necessari 
utilitzar el material anticontaminació marina. Tanmateix, aquest equip podrà actuar en rescats 
aquàtics en casos de caigudes de persones a l'aigua 

DURANT L’EMERGÈNCIA: 

1. No circular ràpid amb l’embarcació ni travessar la taca de contaminant. 

2. Instal·lar les barreres absorbents i/o de contenció al punt on s’ha iniciat la taca de 
contaminant. 

3. Assegurar la correcta col·locació de les barreres, amb la cara absorbent de les barreres en 
contacte directe amb el contaminant vessat. 

4. Si escau, instal·lar les barreres absorbents i/o de contenció a la bocana del port o de la 
dàrsena on s’ha produït el vessament. 

5. Si escau, utilitzar draps i fulls absorbents per retirar la major quantitat de contaminant vessat 
a l’aigua.  

6. No tocar el contaminant vessat amb les mans. 

CONTROLADA L’EMERGÈNCIA: 

1. Extreure de l’aigua el material anticontaminació impregnat. 

2. Dipositar el material que no es pugui reutilitzar al mòdul de recollida d’olis o al punt indicat pel 
cap d’intervenció (CI).. 
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FITXA 
D’ACTUACIÓ 

 

4.1 

CAP DE L’EQUIP D’EVACUACIÓ I CONFINAMENT 

Titular: Guardamolls de Cambrils 

Suplent: Cap de Guardamolls Zona Portuària Sud 

ACCIONS INICIALS: 

1. Al rebre l’avís inicial, intentar informar-se de què succeeix i confirmar les actuacions 
a realitzar amb el Cap de l’Emergència. 

2. Transmetre les consignes al seu equip. 

DURANT L’EMERGÈNCIA: 

1. Dirigir l’actuació del seu equip per a que evacuïn la zona afectada per l’emergència. 

2. Assegurar-se que l’evacuació es realitza de manera ràpida i ordenada. 

3. Donar instruccions per a que no es col·lapsin les sortides. 

4. En cas d'evacuació, indicar que vies d'evacuació es poden utilitzar. 

5. En cas de confinament, indicar a l’equip d'evacuació i confinament quines són les 
zones aptes per al confinament. 

6. Estar en comunicació permanent amb el Cap d'Emergència. 

7. Comunicar al Cap d'Emergència incidències en l'evacuació i/o confinament. 

8. Quan s'hagi realitzat completament l'evacuació i/o confinament comunicar al Cap 
d'Emergència. 

9. Garantir la transmissió de l'alarma. 

CONTROLADA L’EMERGÈNCIA: 

1. Col·laborar en les tasques de neteja, si escau. 

2. D’acord amb el Cap d’Emergència, restar a la seva disposició per tornar a la 
normalitat 
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FITXA D’ACTUACIÓ 

4.2 

EQUIP D’EVACUACIÓ I CONFINAMENT 

Components: 

Ajudant de Guardamolls 

Personal concessions no afectades 

ACCIONS INICIALS:  

1. En ser alertats, confirmaran si cal evacuar o confinar i quines són les àrees afectades. 

DURANT L’EMERGÈNCIA: 

1. Evacuar les persones de la zona afectada, dirigint-los inicialment a una zona propera 
segura, de manera provisional, a través dels itineraris d'evacuació, si és possible. 

2. En el cas d’haver-se de confinar, obturar amb cura les obertures, incloses les entrades 
d’aire, després d’haver parat les instal·lacions de climatització i ventilació. 

3. Intentar, en tot moment, mantenir la calma perquè no s'estengui el pànic, fet que podria 
provocar conductes incontrolables.  

4. Garantir la transmissió de l'alarma.  

5. Indicar les vies d'evacuació practicables.  

6. Tranquil·litzar a les persones durant l'evacuació, però actuar amb fermesa per aconseguir 
una evacuació "ràpida i ordenada".  

7. Una vegada evacuada la seva zona comunicar-ho al Cap d'Evacuació i confinament. 

8. Advertir de la prohibició de recollida d'objectes personals que suposin demora en 
l'evacuació.  

9. No permetre el retorn a les zones evacuades a cap persona aliena als equips d'emergència. 

10. Tancar les portes que travessi en el seu camí d'evacuació.  

11. Controlar, si és possible, el nombre i la identitat de les persones evacuades i, en cas que hi 
hagi alguna incidència, informar el cap de l'Emergència i els Bombers per iniciar la seva 
investigació o recerca en cas que falti alguna persona.  

12. Un cop evacuats els ocupants a lloc segur, impedir que tornin a la zona de perill, i romandre 
amb ells fins que s'informi del final de l'emergència.  

13. Comunicar al Cap del seu equip que la seva zona ha estat evacuada.  

14. Donar suport als altres grups. 

CONTROLADA L’EMERGÈNCIA: 

1. Col·laborar en les tasques de neteja, si escau. 

2. D’acord amb el seu cap, restar a la seva disposició per tornar a la normalitat. 
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FITXA D’ACTUACIÓ 
 

5 
RECEPCIÓ DE LES PRIMERES AJUDES EXTERNES 

Titular: Guardamolls de Cambrils 

Suplent: Ajudant de Guardamolls 

ACCIONS EN CAS D’EMERGÈNCIA 

Rebre els serveis d'emergència externs al punt de reunió i informar-los de la situació de 
l'emergència. La informació que se’ls ha de donar és la següent: 

 Ubicació del sinistre en el port. 

 Característiques constructives d'aquest. 

 La perillositat de zones properes al lloc del sinistre. 

 Les incidències produïdes durant l'evacuació, si fos necessari. 

 L'existència de ferits i/o atrapats. 
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FITXA D’ACTUACIÓ 
 

6 
GABINET DE COMUNICACIÓ 

Titular: Responsable de Comunicació Ports de la Generalitat 

Suplent: Sala de Premsa del Departament de Territori 

ACCIONS INICIALS: 

1. En rebre l’avís d’activació del PAU, decidir juntament amb el cap d’emergència (CE) el 
contingut i l’abast inicial de la informació a transmetre. 

2. Preparar i transmetre la informació necessària pels usuaris del port. 

3. En cas d’activació de plans d’àmbit superior, contactar amb el corresponent responsable o 
cap de premsa i coordinar les actuacions. 

DURANT L’EMERGÈNCIA: 

1. Atendre totes les trucades de l’exterior no relacionades directament amb la gestió de 
l’emergència. 

2. Fer arribar als usuaris del port la informació sobre l’evolució de l’emergència i el grau 
d’operativitat del recinte portuari. 

3. Col·laborar amb altres gabinets de comunicació activats. 

CONTROLADA L’EMERGÈNCIA: 

1. Decidir la informació a transmetre als mitjans de comunicació i als usuaris del port. 



 
Pla d’autoprotecció 
Port de Cambrils 

 

 

Revisió 3.1 – Juliol 2023  PAU Port de Cambrils 20230719 – Full 191 / 206 

ANNEX V. FITXES DE GESTIÓ AMBIENTAL 

 

RELACIÓ DE FITXES DE GESTIÓ AMBIENTAL 

 
1) Incendi a terra 

2) Incendi en una embarcació 

3) Explosions 

4) Vessaments de productes químics o combustible a terra o a mar 

5) Inundacions 

6) Enfonsament d’embarcació 

7) Brot de Legionel·la 

8) Presència d’animals protegits i/o perillosos 
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                                       INCENDI A TERRA 

ASPECTES AMBIENTALS A CONSIDERAR: 

 Emissions atmosfèriques. 

 Abocaments (substàncies utilitzades per l’extinció de l’incendi). 

 Residus (material cremat) 

 Consum aigua per l’extinció del incendi 

ACTUACIONS A REALITZAR: 

 Actuar segons el Pla d’Autoprotecció. 

 Identificar el producte o productes implicats i considerar les indicacions sobre les 
actuacions en cas d’incendi de les fitxes de seguretat dels productes.  

 Tallar el subministrament elèctric de la zona afectada 

 Evitar la propagació del incendi retirant els productes que revifin el foc.   

 Un cop controlat el foc es realitzaran les següents tasques: 

- Retirar els residus (material cremat). 

- Gestionar correctament els residus. 

- Reposar de nou els elements contraincendis utilitzats.  

- Avaluar els impactes ambientals.   
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                               INCENDI EN UNA EMBARCACIÓ 

ASPECTES AMBIENTALS A CONSIDERAR: 

 Emissions atmosfèriques. 

 Abocaments (substàncies utilitzades per l’extinció de 
l’incendi). 

 Residus (material cremat o enfonsat i absorbents 
contaminats en cas de vessament contaminant provocat per l’incendi).  

 Destrucció de la flora i fauna marina  

 Contaminació de l’aigua (en cas de vessament contaminant producte de l’incendi). 

ACTUACIONS A REALITZAR: 

 Actuar segons el Pla d’Autoprotecció. 

 Identificar el producte o productes implicats i considerar les indicacions sobre les 
actuacions en cas d’incendi de les fitxes de seguretat dels productes.   

 Un cop controlat el foc es realitzaran les següents tasques: 

- Retirar en la mesura del que sigui possible els productes químics, dissolvents, 
residus, pintures, combustibles, etc. que es troben a l’embarcació i 
emmagatzemar-los en un lloc segur. 

- Comprovar si s’ha produït un vessament de productes contaminants al mar. Si 
és així impedir en primer lloc la propagació del contaminant  mitjançant les 
barreres de contenció (si es disposa). En cas de tractar-se d’un vessament 
important avisar immediatament a les autoritats.  

- Retirar al màxim els contaminants mitjançant material absorbent disponible. No 
utilitzar aigua per recollir el contaminant.  

- Gestionar el material absorbent com un residu perillós. 

- Retirar els residus (material cremat o enfonsat). 

- Gestionar correctament els residus. 

- Reposar de nou els elements contraincendis i anticontaminació utilitzats. (si 
escau) 

- Avaluar els impactes ambientals  

 
 
 
 
 
 
 



 
Pla d’autoprotecció 
Port de Cambrils 

 

 

Revisió 3.1 – Juliol 2023  PAU Port de Cambrils 20230719 – Full 194 / 206 

                                             EXPLOSIONS 

ASPECTES AMBIENTALS A CONSIDERAR: 

 Emissions atmosfèriques. 

 Abocament (substàncies utilitzades per l’extinció de l’incendi). 

 Residus (material cremat i absorbents contaminats en cas de 
vessament contaminant provocat per l’explosió). 

 Destrucció de la flora i fauna marina i terrestre 

 Contaminació de l’aigua, sòl o d’aqüífers per infiltració (en cas de vessament contaminant 
producte de l’explosió). 

ACTUACIONS A REALITZAR: 

 Actuar segons el Pla d’Autoprotecció. 

 Identificar el producte o productes implicats i considerar les indicacions sobre les 
actuacions en cas d’incendi de les fitxes de seguretat dels productes.   

 Un cop apagat el foc es realitzaran les següents tasques: 

- Retirar en la mesura del que sigui possible els productes químics, dissolvents, residus, 
pintures, combustibles, etc. que es troben propers i emmagatzemar-los en un lloc segur. 

- Comprovar si s’ha produït un vessament de productes contaminants com a conseqüència 
de l’explosió. Si és així impedir en primer lloc la propagació del contaminant mitjançant 
elements que obstaculitzin el seu avançament. En cas de tractar-se d’un vessament 
important avisar immediatament a les autoritats.  

- Retirar al màxim els contaminants mitjançant material absorbent disponible. No utilitzar 
aigua per recollir el contaminant.  

- Gestionar el material absorbent com un residu perillós. 

- Retirar els residus (material cremat). 

- Gestionar correctament els residus.  

- Reposar de nou els elements contraincendis utilitzats. (si escau) 

- Avaluar els impactes ambientals 
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VESSAMENTS DE PRODUCTES QUÍMICS o COMBUSTIBLES  A TERRA O MAR 

ASPECTES AMBIENTALS A CONSIDERAR: 

 Abocaments incontrolats de substàncies perilloses 

 Residus de material malmès per el vessament i absorbents 
contaminats.  

 Emissions atmosfèriques (no controlable). 

 Destrucció de la flora i fauna marina i terrestre 

 Contaminació de l’aigua, sòl o d’aqüífers per infiltració  

ACTUACIONS A REALITZAR: 

 Actuar segons  el Pla d’Autoprotecció. 

 Identificar el producte o productes implicats al vessament i considerar les indicacions 
sobre les actuacions en cas de vessament accidental de 
les fitxes de seguretat dels productes.   

 En el cas que l’abocament arribés a la xarxa d’aigua, 
informar a les autoritats. 

 Impedir en primer lloc la propagació del contaminant 
mitjançant elements que obstaculitzin el seu avançament 
(barreres de contenció, material absorbent). En cas de 
tractar-se d’un vessament important avisar 
immediatament a les autoritats.  

 Retirar al màxim els contaminants mitjançant el material absorbent adient segons si 
es tracta d’un vessament marí o sobre el sòl. No utilitzar aigua per recollir el 
contaminant.  

 Gestionar el material absorbent com un residu perillós. 

 Avaluar els impactes ambientals.  
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INUNDACIONS 

ASPECTES AMBIENTALS A CONSIDERAR: 

 Abocaments incontrolats. 

 Residus de material malmès i absorbents contaminats (en vas de 
vessament causat per la inundació). 

 Destrucció de la flora i fauna marina i terrestre 

 Contaminació de l’aigua, sòl o d’aqüífers per infiltració 

ACTUACIONS A REALITZAR: 

 Actuar segons  el Pla d’Autoprotecció. 

 Un cop localitzada la inundació, tallar el subministrament d’aigua  de la zona. 

 Evacuar al personal i usuaris de la zona. 

 Retirar en la mesura del que sigui possible els productes químics, dissolvents, 
residus, pintures, combustibles, etc. que es troben a la zona i emmagatzemar-los en 
un lloc segur. 

 Comprovar si s’ha produït un vessament de productes contaminants com a 
conseqüència de la inundació. Si és així impedir en primer lloc la propagació del 
contaminant mitjançant elements que obstaculitzin el seu avançament. En cas de 
tractar-se d’un vessament important avisar immediatament a les autoritats. Retirar al 
màxim els contaminants mitjançant material absorbent disponible. 

 Un cop detinguda la font de la inundació, es realitzaran les següents tasques: 

- Evacuar l’aigua per les vies de desguàs. (sempre qui no s’hagi produït 
contaminació) 

- Gestionar correctament els residus que es produeixin producte de la inundació. 

- Avaluar l’impacte ambiental. 
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ENFONSAMENT D’EMBARCACIÓ 

ASPECTES AMBIENTALS A CONSIDERAR: 

 Abocaments incontrolats 

 Residus de material malmès i absorbents contaminats en cas 
de vessament de contaminants.  

 Destrucció de la flora i fauna marina  

 Contaminació de l’aigua 

ACTUACIONS A REALITZAR: 

 Actuar segons el Pla d’Autoprotecció. 

 Evacuar al personal de l’embarcació. 

 Assegurar que no es produeix cap tipus d’abocament de combustible i, de ser així, 
impedir l’avançament del vessament mitjançant les barreres de contenció i 
posteriorment retirar els contaminants mitjançant absorbents adequats. En cas de 
tractar-se d’un vessament important avisar immediatament a les autoritats 

 Retirar en la mesura del que sigui possible els productes químics, dissolvents, 
residus, pintures, combustibles, etc. que es troben a l’embarcació i emmagatzemar-
los en un lloc segur. 

 Intentar extreure l’aigua de l’embarcació. 

 Gestionar correctament els residus de material malmès, la mateixa embarcació si es 
considera com a tal i els absorbents utilitzats en cas de vessaments contaminants. 

 Avaluar l’impacte ambiental 
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BROT DE LEGIONEL·LA 

ASPECTES AMBIENTALS A CONSIDERAR:  

 Emissions atmosfèriques  (Legionella pneumophila) 

 Residus de les operacions de desinfecció (envasos que han 
contingut substàncies perilloses).  

 

 

ACTUACIONS A REALITZAR: 

 Avís immediat a Sanitat 

 Evacuar la zona afectada 

 Col·laborar al màxim  amb el personal interventor  

 Gestionar correctament els residus que es puguin generar en les tasques de 
desinfecció 

 Avaluar l’impacte ambiental 
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PRESÈNCIA  D’ANIMALS PROTEGITS I/O PERILLOSOS  

ASPECTES AMBIENTALS A CONSIDERAR:                 

 Espècies protegides 

 Animals perillosos 

TORTUGA BABAUA  
(Caretta caretta) 

Els individus adults no solen sobrepassar 
els 100 cm. La coloració és marró amb 
variacions importants entre individus de la 
mateixa espècie.  

 

TORTUGA VERDA 
(Chelonia mydas)  

Les mides i els pesos són superiors als de 
la tortuga babaua (120 cm /100 kg).  

 

 

TORTUGA LLAÜT 

(Dermochelys coriacea) 

Es tracta de la tortuga més gran del món, i 
pot arribar a mesurar fins a 3 metres de 
longitud i pesar 500 kg.  

 

 

RORQUAL COMÚ 

Balaenoptera physalus 

Longitud: de 18 a 23 metres 

 

 

CATXALOT 
Physeter macrocephalus 
Longitud: de 14 a 18 metres 

 

DOFINS 
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PRESÈNCIA  D’ANIMALS PROTEGITS I/O PERILLOSOS  

CAP D’OLLA GRIS 
Grampus griseus 

 

CAP D’OLLA COMÚ 
Globicephala melas 

 

 

BALENA AMB BEC DE CUVIER  
Ziphius cavirostris 
Longitud: de 5 a 7 metres 

 

 

RAJADES 

 

 

TAURONS i TINTORERES 

Al Mediterrani, hi ha espècies 
potencialment perilloses, com: 
 
-    Carcharodon carcharias: tauró blanc 
-    Galeocerdo cuvier: tauró tigre 
-    Carcharinus leucas: tauró toro 
-    Isurus oxyrinchus: solraig o marrajo 
 
Altres espècies que tot i no ser els més 
perillosos, poden atacar per defensar-se  si 
es veuen amenaçats són: 
 
-    Carcharinus plumbeus: tauró gris  
-    Prionace glauca: tintorera 

 

 

Tauró gris 

 

 

Tintorera 

 

ACTUACIONS A REALITZAR: 

 Avís al Cos d’agents rurals al Tel. 93 561 70 00 o a través del 112 

 Evacuar la zona afectada 

 És molt important no causar danys als animals 

 Col·laborar al màxim  amb el personal interventor  

 Avaluar l’impacte ambiental 
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ANNEX VI. CONTAMINACIÓ MARINA: PLA INTERIOR MARÍTIM 

 
El Pla Interior Marítim presenta diversos apartats i fases d’activació que divergeixen respecte el Pla 
d’Autoprotecció del Port de Cambrils, i s’esmenten a continuació: 

VII.1 - INTRODUCCIÓ 

En relació amb l'annex VII del Decret 30/2015 (Complementarietat) i, concretament, en matèria de 

contaminació marina, el pla interior marítim del port de Cambrils (PIM), regulat pel Reial Decret 

1695/2012, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Sistema Nacional de Resposta davant de la 

contaminació marina, es troba integrat en el present pla d'autoprotecció. 

 

Tanmateix, amb l'objectiu de definir clarament la correlació entre ambdós plans, en els  s que venen a 

continuació s'indica la informació específica que aporta el pla interior marítim (mitjans humans, mitjans 

materials, aspectes operatius i de coordinació) i que cal considerar per a una correcta integració amb el 

pla d'autoprotecció.   

VII.2 - OBJECTIUS 

El pla interior marítim permet establir els mitjans materials i humans per combatre els vessaments 

accidentals de substàncies contaminants, així com detallar les seqüències d’actuació per controlar els 

abocaments contaminants que es produeixin dins l’àrea de responsabilitat portuària, amb la finalitat de 

minimitzar els danys ambientals i materials. 

 

Per tal d’aconseguir la màxima eficiència del pla interior marítim, cal establir-ne la coordinació amb els 

plans de rang superior corresponents.  

VII.3 - ACTIVACIÓ DEL PLA 

Per activar el pla en el grau de resposta adequat, segons les fases i situacions d’emergència que es 

puguin presentar, s’han de tenir en compte les circumstàncies següents:  

- Magnitud i perillositat del succés de contaminació, classe i tipus de l’agent contaminant i lloc de 

la contaminació. 

- Superfície i vulnerabilitat de les àrees potencialment afectades, atenent a raons econòmiques, 

ambientals, de protecció de la salut i de la vida humana. 

- Mitjans necessaris. 

El pla interior marítim serà activat en el grau de resposta corresponent, segons les fases i situacions 

d’emergència següents: 

VII.3.1 - FASE D'ALERTA 

La fase d’alerta implica la posada en disposició dels mitjans materials del port i els equips actuants per 

fer front a un possible succés de contaminació marina quan, a resultes d’un accident en la instal·lació 

portuària, d’un enfonsament d’embarcació o d’un sinistre; hi ha la possibilitat que la contaminació arribi 

a l’aigua o bé quan encara no s’ha verificat la presència de contaminant a l’aigua.  

També s’entrarà en aquesta fase en cas que es portin a terme operacions susceptibles de provocar un 

vessament accidental a l’aigua, com són operacions de subministrament de carburant o de retirada de 

residus. 

VII.3.2 - FASE D'EMERGÈNCIA 

Es considera fase d’emergència quan s’ha produït un succés de contaminació marina i, per tant, el 

contaminant ha arribat a l’aigua. La prevenció i la reducció dels danys derivats o que se’n puguin 
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derivar exigeix la mobilització de mitjans materials del port i equips actuants, segons les situacions 

previstes següents:  

 

Situació 0 

Es produeix quan tingui lloc un episodi de contaminació marina de petita magnitud i perillositat 

dins l’àmbit d’aplicació del pla.  

La resposta s’efectua amb els mitjans pròxims a la zona de contaminació, normalment amb els 

mitjans propis del concessionari o activitat que ha provocat la contaminació. 

En aquesta situació d’emergència s’ha d’activar, en el grau de resposta adequat, el pla interior 

marítim. 

 

Situació 1 

Es produeix quan tingui lloc un episodi de contaminació marina de mitjana magnitud i perillositat, 

caracteritzat per alguna de les circumstàncies següents: 

- Els mitjans disponibles en el pla activat en la situació 0 siguin insuficients per combatre la 

contaminació. 

- La contaminació s’hagi produït fora de l’àmbit d’aplicació del pla. 

- Per les circumstàncies de vulnerabilitat de la zona afectada o amenaçada, encara que 

sigui aplicable la situació 0, es consideri necessari per part de les autoritats responsables 

activar el pla a la situació 1 en el grau de resposta oportú.  

- La contaminació afecti o pugui afectar el tram de costa corresponent a diversos municipis 

limítrofs.  

La resposta s’efectuarà amb els mitjans del propi concessionari juntament amb els mitjans de 

Ports de la Generalitat i, en cas necessari, amb el suport dels mitjans d’altres organismes 

integrats en la zona de servei del port. 

En aquesta situació d’emergència s’ha d’activar, en el grau de resposta adequat, el pla interior 

marítim i poden ser activats d’altres plans de rang superior (CAMCAT i pla marítim nacional). 

 

Situació 2 

Es produeix quan tingui lloc alguna de les circumstàncies següents:  

- Els mitjans disponibles en el pla activat en la situació 1 siguin insuficients per combatre la 

contaminació. 

- La zona afectada o amenaçada sigui especialment vulnerable.  

En aquesta situació d’emergència s’ha d’activar, en el grau de resposta adequat, el CAMCAT i, si 

s’escau, el pla interior marítim. L’òrgan de direcció del CAMCAT pot sol·licitar al Ministeri de 

Foment el suport de mitjans marítims i, si s’escau, l’activació del pla marítim nacional. 

 

Situació 3 

Es produeix quan tingui lloc un episodi de contaminació marina de gran magnitud o perillositat, 

caracteritzat per alguna de les situacions següents:  

- La contaminació afecti o pugui afectar la costa de diverses comunitats autònomes. 

- La contaminació pugui afectar les aigües o la costa d’estats limítrofs. 

- La contaminació es produeixi en aigües sota sobirania dels estats limítrofs, però que pugui 

posar en perill, per la seva perillositat, extensió i proximitat geogràfica, les aigües 

marítimes sobre les quals Espanya exerceix sobirania, drets sobirans o jurisdicció, o les 

costes espanyoles. 

- Estant en perill la seguretat de persones i béns, l’emergència sigui declarada d’interès 

nacional pel Ministre de l’Interior, segons el que estableix la Norma bàsica de protecció 

civil, aprovada pel Reial decret 407/1992, de 24 d’abril. 

En aquesta situació d’emergència s’ha d’activar el pla marítim nacional, el CAMCAT i, si s’escau, 

el pla interior marítim. 
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En la taula següent, a mode de resum, s’indiquen les característiques principals de les diverses 

situacions que preveu la fase d’emergència: 

 

SITUACIÓ 
Magnitud i 
perillositat 

Mitjans de resposta portuaris Plans activats 

0 Petita 
Concessionari / activitat 
causant  PIM  

1 Mitjana 
Concessionari / activitat 
causant i Ports de la 
Generalitat 

 PIM 
 CAMCAT (si escau) 
 PMN (si escau) 

2 Alta 
Concessionari / activitat 
causant (si escau) i Ports de la 
Generalitat (si escau) 

 PIM (si escau) 
 CAMCAT 
 PMN (si escau) 

3 Molt alta 
Concessionari / activitat 
causant (si escau) i Ports de la 
Generalitat (si escau) 

 PIM (si escau) 
 CAMCAT 
 PMN  

 

Segons les situacions d’emergència que es puguin donar, l’activació dels plans i la direcció de les 

emergències corresponen a: 

- Ports de la Generalitat en cas d’emergències que donin lloc a la situació 0. 

- Ports de la Generalitat o, si és el cas, la Capitania Marítima en emergències que donin lloc 

a la situació 1. 

- El Director General de la Marina Mercant o el Subdirector General de Seguretat, 

Contaminació i Inspecció Marítima, per delegació, vacant o absència de l’anterior en 

emergències de situació 2. 

- El Ministre de Foment o als Ministres d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient o d’Interior 

en emergències de situació 3.  

VII.4 - ÒRGANS DE DIRECCIÓ I RESPOSTA  

A continuació, es mostra l'organigrama d'emergència i personal de suport del port de Cambrils amb 

l'equivalència de les figures establertes pel pla interior marítim (ressaltades amb color taronja): 
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VII.5 - COORDINACIÓ AMB ALTRES PLANS 

Segons el grau de resposta que s’adopti en cas de contaminació (fase i situació d’emergència), caldrà 

coordinar les actuacions del pla interior marítim amb altres plans de rang superior, de manera que el 

comandament de l’emergència pot recaure en diferents organismes, segons sigui activat el pla 

territorial de la comunitat autònoma (CAMCAT) i/o el pla marítim nacional (PMN).  

 

El pla interior marítim serà activat en el grau de resposta adequat.  

 

L’activació del pla interior marítim en la fase d’emergència implicarà la declaració de la fase d’alerta del 

pla marítim nacional i del pla territorial corresponent (CAMCAT). 

 

El pla marítim nacional ha de ser activat per l’autoritat marítima quan sigui necessari per prevenir o 

mitigar els danys, amb la consegüent mobilització dels mitjans d’intervenció adscrits a aquest. La 

utilització de mitjans mobilitzats amb anterioritat pel pla interior marítim s’ha de fer en el marc d’actuació 

del pla marítim nacional i seguint els seus protocols. 

 

Situació d’emergència 0 

En cas de produir-se un episodi de contaminació marina de petita magnitud i perillositat, els mitjans que 

actuaran seran els propis del concessionari o activitat que hagi provocat la contaminació.  

Cal que l’activitat causant de la contaminació ho comuniqui a Ports de la Generalitat per tal d'activar el 

pla interior marítim en el grau de resposta adequat. 

 

Situació d’emergència 1 

En cas de produir-se un episodi de contaminació marina de mitjana magnitud i perillositat, els mitjans 

que actuaran seran els del concessionari o activitat que hagi provocat la contaminació, juntament amb 

els mitjans de Ports de la Generalitat i, en cas necessari, els mitjans d’altres activitats presents al port.  

A l’igual que en la situació 0, és necessari que l’activitat causant de la contaminació ho comuniqui a 

Ports de la Generalitat per activar el pla interior marítim, en el grau de resposta adequat, i ho comuniqui 

als organismes corresponents.  

En cas que els mitjans presents al port resultin insuficients per fer front a la contaminació, es 

comunicarà a la Capitania Marítima de Tarragona o al Centre de Coordinació de Salvament Marítim de 

Tarragona (operatiu 24 hores) i al CECAT. Aquesta comunicació podria suposar l’activació, en el grau 

de resposta adequat, del pla marítim nacional i del CAMCAT.  

També caldrà realitzar l’avís a l’Ajuntament corresponent, no només per la possible intervenció directa 

en la contingència del vessament amb mitjans locals, sinó també per la col·laboració en el control 

d’accessos i per la presència de curiosos.  

El següent diagrama resumeix els avisos a realitzar i la coordinació amb altres plans del pla interior 

marítim, en funció del grau de resposta activat i per a les situacions d’emergència 0 i 1. 
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La contaminació 

arriba a mar? 

ACTIVACIÓ PIM 
Situació 0 

CM O CCSM TARRAGONA (24H) 
CECAT 

AJUNTAMENT MUNICIPI 

Els mitjans del port resulten insuficients i la 

contaminació pot afectar zones vulnerables   

i/o arribar a la costa? 

Operacions de manipulació de 

substàncies contaminants 

NO 

SI 

SI 

NO 

SI 

NO 

La contaminació es controla amb 

mitjans propis de la concessió? 

ACTIVACIÓ PIM 
Situació 1 

ACCIDENT O 

SINISTRE 

ALERTA PIM 

SOL·LICITUD 

D’ACTIVACIÓ 

PLANS SUPERIORS 

SITUACIÓ   

CONTROLADA 

AVISOS 

AVISOS 

AVISOS 
CM O CCSM TARRAGONA (24H) 

CECAT 
AJUNTAMENT MUNICIPI 
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VII.6 - DESACTIVACIÓ DEL PLA 

En el cas de les situacions d’emergència 0 i 1, es podrà decretar la desactivació del pla interior marítim 

una vegada rebuts els informes i l’assessorament tècnic corresponents. 

 

A continuació, es detallen les condicions necessàries per tal d’establir la fi de l’emergència: 

- Que hagi finalitzat o s’hagi erradicat la causa de la contaminació. 

- Que la contaminació hagi estat retirada.  

- Que una empresa autoritzada s’hagi fet càrrec de la retirada del residu. 

- Que la zona afectada es trobi en les condicions prèvies a l’inici de l’emergència. 

 

Malgrat això, en cas d’activació simultània del pla interior marítim i de plans de rang superior, la 

desactivació del pla interior marítim estarà condicionada a la desactivació dels plans superiors 

corresponents. És a dir, que la desactivació del pla interior marítim es farà efectiva una vegada les 

autoritats pertinents hagin comunicat la desactivació dels plans superiors activats. 

VII.7 – EMMAGATZEMATGE I CUSTÒDIA DEL MATERIAL CONTAMINAT 

El material absorbent contaminat (material anticontaminació i equips de protecció individual impregnats) 
s’emmagatzemarà en contenidors, dipòsits, bosses de plàstic estanques o similars i, al tractar-se de 
residus especials, s’ubicaran al lloc habilitat (mòdul o magatzem de residus d'olis, punt net, etc.) el qual 
haurà d'estar sota cobert, disposar d’una cubeta de seguretat per contenir possibles líquids vessats i 
estar tancat amb pany i clau. Aquest espai haurà de ser custodiat pel personal responsable del 
magatzem, fins al moment de la retirada dels residus per una empresa autoritzada i la seva posterior 
gestió. 
 
Altrament, el material absorbent contaminat també podrà ser emmagatzemat a les instal·lacions dels 
concessionaris sempre que disposin d’un habitacle sota cobert i tancat, per poder custodiar el material 
fins al moment de la seva retirada i transport, mitjançant una empresa autoritzada, a les instal·lacions 
d’un gestor de residus.   
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